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Kompakteinheiten
CG 35
CG 45

Betriebsanleitung
● Bitte lesen und aufbewahren

Einbauen
Verdrahten
Einstellen
In Betrieb nehmen
Nur durch autorisiertes Fach-
personal!

WARNUNG! Unsachgemäßer Ein-
bau, Einstellung, Veränderung, Be-
dienung oder Wartung kann Ver-
letzungen oder Sachschäden
verursachen. 
Anleitung vor dem Gebrauch le-
sen. Dieses Gerät muß nach den
geltenden Vorschriften installiert
werden.

Kompaktenhederne
CG 35
CG 45

Driftsvejledning
● Skal læses og opbevares!

Montage
Ledningsføring
Indstilling
Idrifttagning
Kun af autoriserede fagfolk!

ADVARSEL! Faglig ukorrekt mon-
tage, indstilling, ændring, betjening
eller vedligeholdelse kan forårsage
kvæstelser eller materiel skade.
Læs anvisningerne inden brugen.
Dette apparat skal installeres i
overensstemmelse med de gæl-
dende forskrifter.

Kompaktenheterna
CG 35
CG 45

Bruksanvisning
● Läs denna bruksanvisning

och förvara den på en säker
plats.

Montering
Inkoppling
Justering
Driftsättning
Endast av auktoriserad
fackman!

OBS! Felaktig montering, justering,
användning och skötsel liksom
förändringar kan leda till skada på
människor och föremål. 
Följ denna bruksanvisning och be-
akta gällande installationsföreskrif-
ter.

Kombiblokk
CG 35
CG 45

Bruksanvisning
● Vennligst les denne anvisningen

og oppbevar den tilgjengelig.

Installasjon
Ledningsføring
Innstilling
Igangsettelse
Kun av autorisert fagmann!

VIKTIG! Ukyndig installasjon, inn-
stilling, forandring, betjening eller
vedlikehold kan føre til personska-
der eller materielle skader. 
Les igjennom driftsinstruksen før
bruk. Dette apparatet må installe-
res i samsvar med gjeldende for-
skrifter.

Conjunto compacto
CG 35
CG 45

Instruções de operação
● Favor ler e guardar

Montagem
Instalação elétrica
Ajustes
Colocar em operação
Somente por um técnico
formado e especializado!

Atenção! Uma montagem incor-
reta ou um ajuste, uma modifi-
cação, manipulação ou a manu-
tenção incorreta, podem causar
ferimentos ou danos materiais.
Ler, portanto, as presentes ins-
truções antes da utilização. Este
aparelho deverá ser instalado seg-
undo as normas locais vigentes.

Ελεγκτές Συνδυασµ�ύ  
CG 35
CG 45

�δηγίες �ειρισµ�ύ
● Να δια�αστ�ύν και να

�υλάγ�νται

Τ�π�θέτηση
Καλωδίωση
Ρύθµιση
Θέση σε λειτ�υργία
Μ$ν�ν απ$ εντεταλµέν� ειδικ$
πρ�σωπικ$!

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ! Ανάρµ�στη
τ�π�θέτηση, ρύθµιση, αλλαγή,
�ειρισµ�ς ή συντήρηση µπ�ρεί
να πρ�καλέσει τραυµατισµ�ύς ή
υλικές �ηµίες. Πριν απ� τη �ρήση
δια�άστε τις �δηγίες �ειρισµ�ύ.
Η παρ�ύσα συσκευή να εγκατα-
σταθεί σύµ!ωνα µε τ�υς ισ�ύ-
�ντες καν�νισµ�ύς.

Konformitäts-
bescheinigung
Wir erklären als Hersteller, daß das
Produkt CG 35, gekennzeichnet mit
der Produkt-ID-Nr. CE 63AP001/01,
und das Produkt CG 45, gekenn-
zeichnet mit der Produkt-ID-Num-
mer CE 63AO001/01, die grundle-
genden Anforderungen folgender
Richtlinien erfüllen:
– 90/396/EWG in Verbindung mit

EN 126, PrEN334 und CEN/TC
58/WG5 N231, 

– 89/392/EWG,
– 73/23/EWG in Verbindung mit

den einschlägigen Normen,
– 89/336/EWG in Verbindung mit

EN 55104.

Die entsprechend bezeichneten
Produkte stimmen überein mit den
bei der zugelassenen Stelle 63 ge-
prüften Baumustern.

Eine umfassende Qualitätssicherung
ist gewährleistet durch ein zertifizier-
tes Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

Overensstemmelsesattest
Hermed erklærer vi som producen-
ter, at produktet CG 35, kendeteg-
net med produkt-ID-nr. CE CE
63AP001/01, og produktet CG 45,
kendetegnet med produkt-ID-nr. CE
CE 63AO001/01, opfylder de grund-
læggende krav fra følgende direkti-
ver:
– 90/396/EWF i forbindelse med

EN 126, PrEN334 og CEN/TC
58/WG5 N231,

– 89/392/EWF
– 73/23/EWF i forbindelse med de

tilsvarende standarder
– 89/336/EWF i forbindelse med

EN 55104.

De tilsvarende markerede produkter
stemmer overens med den type,
som er prøvet af den autoriserede
institution 63.

En omfattende kvalitetssikring ga-
ranteres ved et certificeret kvalitets-
sikringssystem iht. DIN EN ISO
9001.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

Försäkran om
överensstämmelse
Som tillverkare försäkrar vi att pro-
dukten CG 35 med produkt-ID-
numret CE 63AP001/01 och pro-
dukten CG 45 med produkt-
ID-numret CE 63AO001/01 uppfyller
kraven i följande direktiv:
– 90/396/EEG i förbindelse EN

126, PrEN334 och CEN/TC
58/WG5 N231

– 89/392/EEG
– 73/23/EEG i förbindelse med

tillämpliga standarder
– 89/336/EEG i förbindelse med

EN 55104

Enligt ovan märkta produkter över-
ensstämmer med mönstret som
provats av provningsinstitutet (63).

En omfattande kvalitetssäkring ga-
ranteras genom ett certifierat kvali-
tetsmanagementsystem enligt DIN
EN ISO 9001

G. Kromschröder AG
Osnabrück

EF-typeoverensstemmel-
seserklæring
Som produsent erklærer vi at pro-
dukt CG 35, merket med produkt-
id-nr. CE 63AP001/01 og produkt
CG 45, merket med produkt-id-nr.
CE 63AO001/01
oppfyller de grunnleggende krav i de
følgende direktiver:
– 90/396/EEC i forbindelse med

EN 126, PrEN334 og CEN/TC
58/WG5 N231

– 89/392/EEC
– 73/23/EEC i forbindelse med de

relevante normer
– 89/336/EEC i forbindelse med

EN 55104.

Produkter med tilsvarende beteg-
nelser er i samsvar med de typer
som er testet ved utvalgt organ 63.

En omfattende kvalitetssikring er ga-
rantert av et sertifisert kvalitetssik-
ringssystem i henhold til DIN EN ISO
9001.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

Declaração de
conformidade
Nós, como fabricantes, declaramos
que o produto CG 35, marcado com
o número de identidade CE
63AP001/01, e o produto CG 45,
marcado com o número de identi-
dade CE 63AO001/01, estão de
acordo com as normas gerais das
seguintes diretrizes:
– 90/396/CEE em conjunto com

EN 126, PrEN334 e CEN/TC58/
WG5 N231,

– 89/392/CEE,
– 73/23/CEE em conjunto com as

normas relevantes,
– 89/336/CEE em conjunto com

EN 55104.

Os produtos marcados respectiva-
mente, correspondem ao produto
63, controlado e referido.

Uma qualidade de segurança ab-
rangente é garantida através do sis-
tema de certificação de qualidade
DIN EN ISO 9001.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

∆ήλωση Πιστ$τητας
Εµείς, σαν κατασκευαστές, δηλώ-
ν�υµε µε την παρ�ύσα, �τι τ� πρ�ϊ-
�ν CG 35, π�υ �αρακτηρί��νται µε
τ�ν Αριθµ� Αναγνώρισης Πρ�ϊ�-
ντ�ς CE 63ΑΡ001/01 και τ� πρ�ϊ�ν
CG 45, π�υ �αρακτηρί��νται µε τ�ν
Αριθµ� Αναγνώρισης Πρ�ϊ�ντ�ς
CE 63Α�001/01, εκπληρών�υν τις
�ασικές απαιτήσεις των ακ�λ�υ-
θων �δηγιών:
– 90/396/Ε�Κ σε συνδυασµ� µε

EN 126, PrEN334 και CEN/TC
58/WG5 N231,

– 89/392/Ε�Κ,
– 73/23/Ε�Κ σε συνδυασµ� µε τα

σ�ετικά Πρ�τυπα,
– 89/336/Ε�Κ σε συνδυασµ� µε

EN 55104.

Τα πρ�ϊ�ντα π�υ �αρακτηρί��νται
σ�ετικά, συµ!ων�ύν πλήρως µε τ�
υπ�δειγµα κατασκευής π�υ εγκρί-
θηκε απ� την Υπηρεσία 63.

Παρέ�εται εκτενή διασ!άλιση
π�ι�τητας µε πιστ�π�ιηµέν� Σύ-
στηµα ∆ιασ!άλισης Π�ι�τητας
κατά DIN EN ISO 9001.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

IP54

CE 63AP001/01
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G. Kromschröder AG
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49018 Osnabrück
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Kompakteinheiten CG..
Für Erdgas, Stadtgas und Flüssig-
gas (gasförmig)

Umgebungstemperatur –15 bis +60 °C 
Schutzart IP 54 nach IEC 529 

pe min. = 6 mbar 
pe max. = 500 mbar
Max. Gegendruck = 150 mbar
Max. 
Luftsteuerdruck pL = 60 mbar 

Verharrungszeit
CG 35 < 0,5 s
CG 45 < 0,8 s

Vollöffnungszeit
CG 35 < 5 s
CG 45 < 10 s

Schließzeit
CG 35, CG 45 ≤ 1 s

Druckregler Klasse A

Ventile Klasse A nach EN 161
230 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
110 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
Die elektrische Leistung der Geräte
ist beim Einschalten und beim Dau-
erbetrieb gleich.

Für Industriebrenner: 
Pro Brenner nur eine Kompaktein-
heit CG..  – Taktsteuerung nur bei
Ausführung V – dabei muß das Stell-
glied in der Luftleitung geschaltet
werden – nicht die Ventile der Kom-
pakteinheit!

Weitere Daten siehe Prospekt. 

Typenschlüssel
CG = Typ
35, 45 = Baugröße
R = Gewinde (nur CG 35, optional)

F = Flansch
05= 500 mbar max. Eingangs-

druck
D = Druckregler
G = Gleichdruckregler
V = Verhältnisdruckregler

Z = zweistufiger Druckregler
M = 110 V Wechselspannung
W = 230 V Wechselspannung
2 = Anzahl der Stellglieder

W = Druckwächter *
Z = Sonderausführung*
*wenn „ohne“, entfällt dieser Buchstabe

Kompaktenhederne CG..
Til naturgas, bygas og flaskegas
(gasformig)

Omgivelsestemperatur –15 til +60° C
Kapslingsklasse IP 54 iht. IEC 529

pe min. = 6 mbar
pe max. = 500 mbar
max. modtryk = 150 mbar
max. luftstyretryk pL = 60 mbar

Holdetid
CG 35 < 0,5 sek.
CG 45 < 0,8 sek.

Fuld åbnetid
CG 35 < 5 sek.
CG 45 < 10 sek.

Lukketid
CG 35, CG 45 ≤ 1 sek.

Trykregulator klasse A

Ventiler klasse A iht. EN 161
230 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
110 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
Apparaternes elektriske effekt er ens
ved indkobling og konstant drift.

Til industribrændere:
Pr. brænder kun en kompaktenhed
CG ... – taktstyring kun ved udførel-
se V – derved skal ventilen i luftled-
ningen aktiveres– ikke kompakten-
hedens magnetventiler! 

Vedr. yderligere data: se brochuren.

Typenøgle
CG = Typ
35, 45 = Størrelse
R = gevind (kun CG 35, som option)

F = flange
05= 500 mbar max.

indgangstryk
D = trykregulator
G = ligetryksregulator
V = proportionaltrykregulator

Z = totrinet trykregulator
M = 110 V vekselspænding
W = 230 V vekselspænding
2 = Antallet af magnetventiler

W = Trykvagt *
Z = Specialudførelse*
* Hvis „uden“, bortfalder dette bogstav

Kompaktenheterna CG.. 
för naturgas, stadsgas och propan-
gas.

Omgivningstemperatur –15 till +60 °.
Skyddsutförande IP 54 enligt IEC
529.

pe min = 6 mbar
pe max = 500 mbar
Max mottryck = 150 mbar
Max luftstyrtryck pL = 60 mbar

Väntetid
CG 35 < 0,5 s
CG 45 < 0,8 s

Öppningstid
CG 35 < 5 s
CG 45 < 10 s

Stängningstid
CG 35, CG 45 ≤ 1 s

Tryckregulator klass A

Ventiler klass A enligt EN 161
230 V   P:34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
110 V   P:34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
Apparaternas elektriska effekt är
densamma vid tillkoppling och vid
kontinuerlig drift.

För industribrännare:
Per brännare endast en kompakten-
het CG ...  – taktstyrning endast vid
V-utförande – därvid måste regler-
ventilen installeras i luftledningen –
och inte i kompaktenhetens mag-
netventiler!

För ytterligare data, se prospektet.

Typkod
CG = Typ
35, 45 = Storlek 
R = gänga (endast CG 35, tillval)

F = fläns
05= 500 mbar tillåtet

ingångstryck
D = tryckregulator
G = liktryckregulator
V = kvotregulator

Z = tvåstegs tryckregulator
M = 110 V växelspänning
W = 230 V växelspänning
2 = Antal reglerventiler

W = Tryckvakt *
Z = specialutförande*
* om „utan" bortfaller denna bokstav

Kombiblokkene CG.. 
For naturgass, bygass og LPG 

Omgivelsestemperatur: –15° C til
+ 60° C. Beskyttelsesgrad: IP 54 if-
lg. IEC 529

pe min. = 6 mbar
pe maks. = 500 mbar
Maks. mottrykk = 150 mbar
Maks. Luftstyretrykk PL = 60 mbar

Responstid
CG 35 < 0,5 s
CG 45 < 0,8 s

Fullåpningstid CG 35 < 5 s
Fullåpningstid CG 45 < 10 s

Lukketid
CG 35, CG 45 ≤ 1 s

Trykkregulator klasse A

Ventiler klasse A iflg. EN 161
230 V   P:34VA, 23W, cos ϕ = 0,67
110 V   P:34VA, 23W cos ϕ = 0,67
Apparatenes elektriske effekt er lik
ved innkopling og ved permanent
drift.

For industribrennere:
Kun et kombiblokk CG.. til hver
brenner. Taktstyring kun ved versjon
V – her må ventilen i luftledningen
aktiveres – ikke ventilene i kom-
biblokken.

Se i brosjyren når det gjelder ytterli-
gere data.

Typenøkkel
CG = Typ
35, 45 = Modell
R = gjenge (kun til CG 35, opsjon)

F = flens
05= 500 m tillatt

inngangstrykk
D = trykkregulator
G = liketrykkregulator
V = forholdsregulator luft/gass

Z = 2-trinns regulering
M = 110 V vekselspenning
W = 230 V vekselspenning
2 = Antall ventiler 

W = Trykkvakt *
Z = spesialutførelse*
* hvis „gjelder ikke”, bortfaller denne 

bokstaven

Conjunto compacto CG..
Para gás natural, gás de rua e GLP
(gasoso)

Temperatura ambiente –15 até
+60°C Tipo proteção IP 54 confor-
me IEC 529

pe mín. = 6 mbar
pe máx. = 500 mbar
Contra pressão máx. = 150 mbar
Máx. pressão de ar
do comando pL = 60 mbar

Tempo da persistência
CG 35 < 0,5 s
CG 45 < 0,8 s

Tempo de abertura completa
CG 35 < 5 s
CG 45 < 10 s

Tempo de fechamento
CG 35, CG 45 ≤ 1 s

Regulador de pressão classe A

Válvulas classe A conforme EN 161
230 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
110 V   P: 34 VA, 23 W, cos ϕ = 0,67
A potência elétrica dos aparelhos é
constante, na ligação e durante a
operação contínua.

Para queimadores industriais:
Somente um conjunto compacto
CG.. por queimador – controlador
por pulso somente para a versão V
– para isto a válvula deve estar li-
gada à tubulação de ar – menos as
válvulas do conjunto compacto!

Dados adicionais vide folheto.

Código do tipo
CG = Tipo
35, 45 = Modelo
R = rosca (somente CG 35, opcional)

F = flange
05= 500 mbar pressão de entrada

admissível
D = regulador de pressão
G = regulador da proporção

de pressão
V = regulador da proporção de 

pressão variável
Z = regulador de pressão, 2-estágios
M = 110 V corrente alternada
W = 230 V corrente alternada
2 = Número de válvulas

W = Pressostato *
Z = versão especial*
* quando „sem", esta letra fica anulada

Ελεγκτές Συνδυασµ�ύ CG..
Για γαιαέρι�, !ωταέρι� και υγραέ-
ρι� (σε αέρια µ�ρ!ή).

Θερµ�κρασία περι�άλλ�ντ�ς –15
έως +60 °C
Μ�νωση ΙΡ 54 σύµ!ωνα µε IEC 529

pe min. = 6 mbar
pe max. = 500 mbar
Μέγ. αντιπίεση = 150 mbar
Μέγ. πίεση
ελέγ��υ αέρα pL = 60 mbar

�ρ�ν�ς εµµ�νής
CG 35 < 0,5 s
CG 45 < 0,8 s

�ρ�ν�ς πλήρ�υς αν�ίγµατ�ς
CG 35 < 5 s
CG 45 < 10 s

�ρ�ν�ς κλεισίµατ�ς
CG 35, CG 45 ≤ 1 s

Ρυθµιστής πίεσης, Κατηγ�ρία Α

Βαλ�ίδες, Κατηγ�ρία Α, σύµ!ωνα
µε ΕΝ 161
230 V   P: 34 VA, 23 W, συν. ! = 0,67
110 V   P: 34 VA, 23 W, συν. ! = 0,67
Η ηλεκτρική ισ�ύς των συσκευών
είναι �µ�ια κατά τη θέση σε λει-
τ�υργία και κατά τη διαρκή λειτ�-
υργία.

Για �ι�µη�ανικ�ύς καυστήρες:
Για κάθε καυστήρα µ�ν�ν ένας ελεγ-
κτής συνδυασµ�ύ CG .. – έλεγ��ς
�ρ�νισµ�ύ µ�ν� στην έκδ�ση V – µε-
ταγωγή �µως τ�υ ρυθµιστικ�ύ στ�ι-
�εί�υ στ�ν αγωγ� αέρα – ��ι των �αλ-
�ίδων τ�υ ελεγκτή συνδυασµ�ύ! –

Περαιτέρω στ�ι�εία �λέπε πρ�σπέ-
κτ�υς.

Κωδικ$ς τύπων
CG = Τύπ�ς
35, 45 = Μ�ντέλ�
R = σπείρωµα (µ�ν� σε CG 35,

πρ�αιρετικά)
F = !λάντ�α
05= Πίεση εισ�δ�υ τ� 

π�λύ 500 mbar
D = ρυθµιστής πίεσης
G = ρυθµιστής πίεσης 

αναλ�γίας αέρα/αερί�υ
V = ρυθµιστής πίεσης µετα�-

λητής αναλ�γίας αέρα/αερί�υ
Z = ρυθµιστής πίεσης 2 �αθµίδων
M = εναλλακτική τάση 110 V
W = εναλλακτική τάση 230 V
2 = Αρ. ρυθµιστικών στ�ι�είων

W = Πρεσ�στάτης*
Z = ειδική έκδ�ση*
* �ταν "�ωρίς", λείπει αυτ� τ� γράµµα



- 3 -

Kompakteinheit in die 
Rohrleitung einbauen 
Kompakteinheit biegefest nach 
EN 161 Gruppe 2. 
● Staubschutz entfernen. 
➔ Durchflußrichtung beachten:

Pfeile am Gehäuse –
➔ CG..D

In senkrechte Leitung beliebig, in
waagerechte Leitung gekippt bis
max. 90° L/R, nicht über Kopf.

➔ CG..G, CG..V 
Nur in waagerechte Leitung –
Gerät nicht gekippt! 

➔ CG..D, Z
In senkrechte Leitung beliebig, in
waagerechte Leitung gekippt bis
max. 90° L/R, nicht über Kopf!

➔ Volumen der Rohrleitung zwi-
schen CG.. und Brenner durch
kurze Leitungen klein halten. 

➔ Das Gehäuse darf kein Mauer-
werk berühren, Mindestabstand
20 mm – nach dem Einbau müs-
sen zugänglich sein: die Schrau-
ben für die Stecker, die Einstell-
schrauben (siehe unten).

➔ Filter vor die Kompakteinheit ein-
bauen.

● Gerät spannungsfrei einbauen –
passenden Schraubenschlüssel
verwenden. 

Impuls– und Steuer-
leitungen verlegen 
CG..D, Z Gas-Impulsleitung pG
CG..G Gas-Impulsleitung pG

Luft-Steuerleitung pL
CG..V Gas-Impulsleitung pG

Feuerraum-
Steuerleitung pF
Luft-Steuerleitung pL

➔ Alle Anschlußgewinde haben 
Rp 1/8’’.

● Staubschutz entfernen.
➔ Gas-Impulsleitung pG:

Abstand vom Flansch ≥ 3 * DN –
Rohr 8 * 1 und Verschraubung 
8 / R1/8 verwenden.

➔ Luft-Steuerleitung pL:
Zum Meßpunkt am Brenner –
Schlauch 8 * 1,25 und Verschrau-
bung 8 / R1/8 verwenden (z. B.
Festo PK 6).

➔ Feuerraum-Steuerleitung pF:
Zum Meßpunkt am Feuerraum –
Schlauch 8 * 1,25 und Verschrau-
bung 8 / R1/8 verwenden (z. B.
Festo PK 6).

● Steuerleitungen so verlegen,
daß Kondensat nicht in die
Kompakteinheit fließen kann.

➔ Wenn pF nicht angeschlossen
wird, Anschlußöffnung nicht ver-
schließen! 

Indbygning af kompakt-
enheden i rørledningen
Kompaktenheden har en mekanisk
styrke iht. EN 161 gruppe 2.
● Fjern støvproppen.
➔ Vær opmærksom på gennem-

strømningsretningen: Pile på hu-
set –

➔ CG..D:
I en lodret ledning vilkårlig, i en
vandret ledning drejet max. 90° til
venstre/højre, ikke på hovedet –

➔ CG..G, CG..V:
Kun i vandret ledning – enheden
må ikke være drejet!

➔ CG..D, Z:
I en lodret ledning vilkårlig, i en
vandret ledning drejet max. 90° til
venstre/højre, ikke på hovedet!

➔ Voluminet af rørledningen mellem
CG ... og brænderen skal holdes
lavt ved hjælp af korte rør.

➔ Huset må ikke berøre nogen mur,
mindsteafstand 20 mm – efter
indbygningen skal følgende dele
være tilgængelige: skruerne til
stikkene, indstillingsskruerne (se
nedenfor).

● Enheden indbygges spændings-
frit – benyt passende skruenøgle.

Montering af impuls– og
styreledninger
CG..D, Z Gas-impulsledning pG
CG..G Gas-impulsledning pG

Luft-styreledning pL
CG..V Gas-impulsledning pG

Brændekammer-
styreledning pF
Luft-styreledning pL

➔ Alle tilslutningsgevind har Rp 1/8“
● Fjern støvproppen.
➔ Gas– impulsledning pG:

Afstand fra flange ≥ 3 * DN –
benyt rør 8 * 1 og forskruning
8 / R1/8.

➔ Luft-styreledning pL:
Til målepunktet ved brænderen –
benyt slange 8 * 1,25 og forskru-
ning 8 / R1/8 (f. eks. Festo PK 6).

➔ Brændekammer-styreledning pF:
Til målepunktet ved brændekam-
meret – benyt slange 8 * 1,25 og
forskruning 8 / R1/8 (f. eks. Festo
PK 6).

● Styreledningerne skal installe-
res sådan, at der ikke kan
komme kondensvand ind i
kompaktenheden.

➔ Hvis pF ikke tilsluttes, skal tilslut-
ningsåbningen ikke lukkes!

Installation av kompakt-
enhet i rörledningen
Kompaktenhet böjfast enligt EN
161, grupp 2.
● Ta av dammskyddet –
➔ Beakta flödesriktningen: Pilar på

huset –
➔ CG..D

I lodrät ledning valfritt, i vågrät
ledning med max 90° lutning H/V,
ej upp och ner –

➔ CG..G, CG..V
Endast i vågrät ledning – får ej
lutas!

➔ CG .. D, Z:
I lodrät ledning valfritt, i vågrät
ledning med max 90° lutning H/V,
ej upp och ner –

➔ Håll rörledningens volym mellan
CG ... och brännare liten genom
korta ledningar.

➔ Huset får ej beröra vägg, minimi-
avstånd 20 mm. Efter installation
måste följande detaljer vara åt-
komliga: Skruvarna för kontakter-
na och inställningsskruvarna (se
nedan).

➔ Installera filter framför kompakt-
enheten.

● Installera kompaktenheten spän-
ningsfritt – använd lämplig skruv-
nyckel.

Installation av impuls–
och styrledningar
CG..D, Z gasimpulsledning pG
CG..G gasimpulsledning pG

luftstyrledning pL
CG..V gasimpulsledning pG

brännkammar-
styrledning pF
luftstyrledning pL

➔ Alla kopplingsgängor har Rp
1/8".

● Ta av dammskyddet.
➔ Gasimpulsledning pG:

Avstånd från flänsen ≥ 3 * DN –
använd rör 8 * 1 och förskruvning
8/R1/8.

➔ Luftstyrledning pL:
Till mätpunkten på brännaren –
använd slang 8 * 1,25 och förskruv-
ning 8/R1/8 (t ex Festo PK 6).

➔ Brännkammarstyrledning pF:
Till mätpunkten på brännkamma-
ren – använd slang 8 * 1,25 och
förskruvning 8/R1/8 (t ex Festo
PK 6).

● Dra styrledningarna så, att
kondensat inte kan rinna in i
kompaktenheten.

➔ Förslut inte anslutningsöppningen
om pF ej ansluts!

Installasjon av kom-
biblokken i rørledningen
Kombiblokken er bøyefast i overens-
stemmelse med EN 161 gruppe 2
● Fjern beskyttelseskappene –
➔ Strømningsretning må stemme

overens med pilene på huset.
➔ CG...D 

I vertikal rørledning på hvilken
som helst måte, i horisontal rør-
ledning skråstilt inntil maks. 90°
V/H, ikke stilt på hodet.

➔ CG...G, CG...V:
Kun i horisontal rørledning – ap-
paratet ikke skråstilt!

➔ CG...G, D, Z
I vertikal rørledning på hvilken
som helst måte, i horisontal rør-
ledning skråstilt inntil maks. 90°
V/H, ikke stilt på hodet.

➔ Hold rørledningens volum mellom
CG... og brenneren så lite som
mulig, bruk korte rør.

➔ Apparatet må ikke komme i
berøring med murverk, minimums-
avstand 20 mm. Etter montasjen
må det være mulig å komme frem
til: skruene for kontaktene og inn-
stillingsskruene (se nedenfor).

➔ Monter filteret foran kompakten-
heten

● Apparatet må monteres spen-
ningsfritt – bruk en passende
skrunøkkel.

Legging av impuls– og
styreledninger
CG...D, Z gass-impulsledning PG
CG...G gass-impulsledning PG

luft-styreledning PL
CG...V gass-impulsledning PG

brennkammer-
styreledning PF
luft-styreledning PL

➔ Alle anslutningsgjenger har Rp
1/8”

● Fjern støvkappen
➔ Gass-impulsledning PG:

avstand fra flens ≥ 3 * DN – bruk
rør 8 * 1 og forskruning 8 / R1/8

➔ Luftstyreledningen PL: 
til målepunktet på brenneren –
bruk slange 8 * 1,25 og forskru-
ning 8 / R1/8 (f. eks. Festo PK 6)

➔ Brennkammer-styreledningen PF:
Til målepunkt på brennkammer
bruk slange 8 * 1,25 og forskru-
ning 8 / R1/8 (f. eks. Festo PK 6)

● Legg styreledningen slik at
det ikke kan trenge noe kon-
densat inn i kombiblokken.

➔ Hvis PF ikke tilkoples, må åpnin-
gen til forbindelsen ikke blokke-
res!

Montagem do conjunto
compacto na tubulação
Conjunto compacto resistente à
flexões conforme EN 161, grupo 2.
● Remover a proteção contra poeira.
➔ Observar a direção do fluxo: vide

flechas indicativas no corpo da
válvula –

➔ CG..D
Em tubulações verticais: opcio-
nal, em tubulações horizontais:
inclinado até máx. 90° E/D, não
de cabeça para baixo.

➔ CG..G, CG..V
Somente em tubulação horizontal
– aparelho não inclinado!

➔ CG..D, Z
Em tubulações verticais: opcio-
nal, em tubulações horizontais:
inclinado até máx. 90° E/D, não
de cabeça para baixo.

➔ Manter um volume baixo de tu-
bulações entre CG.. e queimador,
usando tubos curtos.

➔ O corpo não deve estar em con-
tato com nenhuma parede, sepa-
ração mínima 20 mm – após a
montagem devem estar aces-
síveis: os parafusos para os
conectores e os parafusos de
ajuste (vide abaixo).

➔ Montar o filtro antes do conjunto
compacto.

● Montar o aparelho livre de tensão –
usar chave de fenda apropriada.

Instalação dos condutores
de pulso e do comando
CG..D, Zcondutor de pulso do gás PG
CG..G condutor de pulso do gás PG

condutor de ar do comando PL
CG..V condutor de pulso do gás PG

condutor do comando da
área de combustão PF
condutor de ar do comando PL

➔ Todas as roscas de conexão têm Rp 1/8".
● Remover a proteção contra poeira.
➔ Condutor de pulso do gás pG:

distância do flange ≥ 3 vezes o
diâmetro do tubo DN –
use tubo 8 * 1 e conexão rosca-
da 8 / R1/8.

➔ Condutor de ar do comando pL:
para o ponto de medição no
queimador – use tubo flexível 8 *
1,25 e conexão roscada 8 / R1/8
(p. ex. Festo PK 6).

➔ Condutor do comando da área
de combustão pF:
para o ponto de medição na área
de combustão –
use tubo flexível 8 * 1,25 e co-
nexão roscada 8 / R1/8 (p. ex.
Festo PK 6).

● Fazer a instalação dos condu-
tores do comando de modo
que a água da condensação
não pode entrar no conjunto
compacto.

➔ Não bloquear a abertura da co-
nexão quando pF não é conectado.

Τ�π�θέτηση Ελεγκτή
Συνδυασµ�ύ στη Σωλήνωση
Αλύγιστ�ς ελεγκτής συνδυασµ�ύ
σύµ!ωνα µε ΕΝ 161, �µάδα 2.
● Α!αιρέστε την πρ�στασία σκ�νης.
➔ Πρ�σέ�ετε την κατεύθυνση ρ�-

ής: Βέλη στ� περί�ληµα
➔ CG..D

Σε κάθετ� αγωγ� κατά ��ύληση,
σε �ρι��ντι� αγωγ�, µε κλίση τ�
π�λύ µέ�ρι 90° αριστερά/δε]ιά,
��ι πάνω απ� τ� κε!άλι.

➔ CG..G, CG..V:
Μ�ν� σε �ρι��ντι� αγωγ� – �ω-
ρίς κλίση της συσκευής!

➔ CG..D, Z
Σε κάθετ� αγωγ� κατά ��ύληση,
σε �ρι��ντι� αγωγ�, µε κλίση τ�
π�λύ µέ�ρι 90° αριστερά/δε]ιά,
��ι πάνω απ� τ� κε!άλι.

➔ Κρατάτε µικρ� τ�ν �γκ� της σωλή-
νωσης µετα]ύ CG .. και καυστήρα
�ρησιµ�π�ιώντας κ�ντ�ύς αγωγ�ύς.

➔ Τ� περί�ληµα δεν επιτρέπεται να
ακ�υµπά σε τ�ί�ωµα, ελά�ιστη
απ�σταση 20 mm. Μετά την τ�π�-
θέτηση πρέπει να είναι πρ�σιτές:
�ι �ίδες για τα !ις, �ι �ίδες ρύθ-
µισης (�λέπε παρακάτω).

➔ Εγκαταστήστε !ίλτρ� πριν απ�
τ�ν ελεγκτή συνδυασµ�ύ.

● Κατά την τ�π�θέτηση να µην
επικρατεί στη συσκευή ηλεκτρι-
κή τάση. �ρησιµ�π�ιείτε κατάλ-
ληλ� κατσα�ίδι.

Εγκατάσταση Αγωγών
Παλµώθησης και Ελέγ-�υ
CG..D, Z αγωγ�ς παλµώθησης

αερί�υ pG
CG..G αγωγ�ς παλµώθησης

αερί�υ pG
αγωγ�ς ελέγ��υ αέρα pL

CG..V αγωγ�ς παλµώθησης
αερί�υ pG
αγωγ�ς ελέγ��υ
θαλάµ�υ καύσης pF
αγωγ�ς ελέγ��υ αερί�υ pL

➔ ^λα τα σπειρώµατα σύνδεσης
έ��υν Rp 1/8"

● Α!αιρέστε την πρ�στασία σκ�νης.
➔ Αγωγ�ς παλµώθησης αερί�υ pG:

Απ�σταση απ� τη !λάντ�α ≥ 3 *
διάµετρ� τ�υ σωλήνα (DN). �ρη-
σιµ�π�ιείτε σωλήνα 8 * 1 και �ι-
δωτή σύνδεση 8/R1/8.

➔ Αγωγ�ς ελέγ��υ αέρα pL:
Στ� σηµεί� µέτρησης στ�ν καυστήρα:
�ρησιµ�π�ιείτε εύκαµπτ� σωλήνα
8 x 1,25 και �ιδωτή σύνδεση 8 / R1/8
(π.�. Festo PK 6).

➔ Αγωγ�ς ελέγ��υ θαλάµ�υ ανά-
!λε]ης pF:
Στ� σηµεί� µέτρησης στ� θάλα-
µ� ανά!λε]ης:
�ρησιµ�π�ιείτε εύκαµπτ� σωλήνα
8 x 1,25 και �ιδωτή σύνδεση 8 / R1/8
(π.�. Festo PK 6).

● Εγκατάσταση των αγωγών ελέγ-
-�υ έτσι, ώστε η πίσσα να µη ρέει
πρ�ς τ�ν ελεγκτή συνδυασµ�ύ.

➔ Εάν δε συνδεθεί � pF, µη ��υλώνετε /
σ!ραγί�ετε τ� άν�ιγµα σύνδεσης!

≥ 3 DN

pe
pz
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Dichtheit prüfen 
➔ Das Gerät muß elektrisch abge-

schaltet sein. 

Eingang: 
● Kugelhahn schließen.
● Am Meßpunkt A max. 550 mbar

aufgeben.
● Rohrenden am Eingang abseifen.
● Kugelhahn wieder öffnen. 
Ausgang: 
● Gasleitung am Brenner mit

Steckscheibe schließen.
● Am Meßpunkt B max. 150 mbar

aufgeben.
● Rohrenden an Ausgang und Gas-

Impulsleitung abseifen.
● Steckscheibe wieder herausneh-

men. 

Kompakteinheiten
elektrisch verdrahten 
➔ Über Gasfeuerungsautomaten –
➔ Die Angaben auf dem Typen-

schild müssen mit der Netzspan-
nung übereinstimmen (Toleranz
+10-15 %).

➔ Die Anlage muß spannungsfrei
geschaltet werden können: 
Zweipolige (!) Trennvorrichtung
vorschalten – Hauptschalter, Si-
cherungen o.ä. – mit mindestens
3 mm Kontaktöffnungsweite. 

➔ Schalter, Sicherungen, Verdrahtun-
gen, Erdung usw. nach den örtlich
gültigen Vorschriften ausführen. 

➔ Stecker nacheinander verdrah-
ten, damit sie nicht vertauscht
werden können! 

A = schwarzer Stecker für Ventile 
● Schraube lösen.
● Stecker abnehmen. 
● Schraube ganz herausnehmen.
● Mit Schraubendreher Steckerein-

satz herausnehmen.
● Kabel – max. 12 mm Ø – durch

Pg-Verschraubung führen – und
anschließen: 

➔ Stecker – Belegung: 
1 = N – Neutralleiter für beide

Ventile
2 = LV2 – ausgangsseitiges Ven-

til
3 = LV1 – eingangsseitiges Ventil

= PE – Schutzkontakt für bei-
de Ventile

➔ Beim Einsetzen der Stecker-
einsätze auf richtige Lage achten: 
Schutzkontakte zur Mitte des
Gerätes. 

Bei offenen Stromkreisen ist
das Gerät geschlossen. 
Bei geschlossenen Stromkrei-
sen ist das Gerät geöffnet. 

Kontrol af tætheden
➔ Apparatet skal være slukket elek-

trisk.

Indgang:
● Luk kuglehanen.
● Tilfør max. 550 mbar ved måle-

punktet A.
● Afsæb rørets ender ved indgan-

gen.
● Åbn kuglehanen igen.
Udgang:
● Luk gasledningen ved brænderen

med en blændplade.
● Tilfør max. 150 mbar ved måle-

punktet B.
● Afsæb rørets ender ved udgan-

gen og gas-impulsledningen.
● Tag blændpladen ud igen.

Kompaktenhedernes
elektriske tilslutning
➔ Over gasfyringsautomat –
➔ Angivelserne på typeskiltet skal

stemme overens med netspæn-
dingen (tolerance +10 – 15 %).

➔ Anlægget skal kunne kobles
spændingsfrit; der skal forkobles
en topolet (!) skilleanordning – ho-
vedafbryder, sikringer ell.lign. –
med mindst 3 mm kontaktåb-
ning.

➔ Kontakter, sikringer, ledninger,
jording osv. skal udføres i over-
ensstemmelse med de forskrifter,
som gælder på stedet.

➔ Stikkene forbindes et ad gangen,
så de ikke kan blive forbyttet!

A = sort stik til ventiler
● Skruen løsnes.
● Stikket tages af.
● Skruen tages helt ud.
● Tag stikindsatsen ud med en

skruetrækker.
● Kabel – max. 12 mm Ø – føres

gennem Pg-forskruningen og til-
sluttes:

➔ stik – tilslutning:
1 = N – neutralleder til begge

ventiler
2 = LV2 – ventil på udgangssi-

den
3 = LV1 – ventil på indgangssiden

= PE – beskyttelseskontakt til
begge ventiler

➔ Når stikindsatserne indsættes,
skal man være opmærksom på,
at de er placeret korrekt: Beskyt-
telseskontakten skal vende hen
mod midten af enheden.

Med brudte strømkredse er ven-
tilerne lukkede.
Med sluttede strømkredse er
ventilerne åbnede.

Täthetskontroll
➔ Strömmen måste vara frånsla-

gen.

Ingång:
● Stäng kulventilen –
● Lägg max 150 mbar på mätstäl-

le A. 
● Spruta läckspray på rörändarna

vid ingången –
● Öppna kulventilen igen.
Utgång:
● Slut gasledningen på brännaren

med blindbricka –
● Lägg max 150 mbar på mätstäl-

le B.
● Spruta läckspray på rörändarna

vid utgången och gasimpulsled-
ningen.

● Ta ut blindbrickan igen.

El-inkoppling av
kompaktenheter
➔ Via gaseldningsautomater –
➔ Data på typskylten måste över-

ensstämma med nätspänningen
(tolerans +10 – 15%)

➔ Anläggningens strömtillförsel må-
ste kunna kopplas från med två-
polig frånskiljare – huvudström-
brytare eller liknande med minst
3 mm kontaktavstånd.

➔ Brytare, säkringar, inkoppling,
jordning osv ska utföras enligt
gällande bestämmelser.

➔ Koppla in stickkontakter efter va-
randra så, att de inte kan för-
växlas!

A = svart för ventiler
● Lossa skruven.
● Ta av kontakten.
● Skruva ut skruven helt.
● Ta ut kontaktinsatsen med hjälp

av skruvmejsel.
● För in kabeln – max 12 mm Ø –

genom PG-förskruvningen och
anslut:

➔ Kontakt – beläggning:
1 = N – neutralledare för båda

ventilerna
2 = LV2 – ventil på utgångssidan
3 = LV1 – ventil på ingångssidan

= PE – skyddskontakt för båda
ventilerna

➔ Se till att kontaktinsatserna ligger
riktigt vid montering – skydds-
kontakterna ska vara riktade mot
apparatens mitt.

Vid öppna strömkretsar är appa-
raten sluten.
Vid slutna strömkretsar är appa-
raten öppen.

Kontroll av tettheten
➔ Slå av strømmen til apparatet

Inngang:
● Steng kuleventilen
● Tilfør maks. 550 mbar på måle-

punkt A
● Såpetest rørendene ved inntaket.
● Åpne kuleventilen igjen.
Utgang:
● Blind gassledningen til brenne-

ren –
● Før på maks. 150 mbar på

målepunkt B
● Såpetest rørendene ved uttaket

og ved gassimpulsledningen.
● Ta bort blindingen igjen

Elektrisk tilkopling av
kombiblokken
➔ Via gassfyringsautomater –
➔ Oppgavene på typeskiltet må

stemme overens med nettspen-
ningen (toleranse +10 – 15%)

➔ Det må alltid være mulig å kople
anlegget spenningsfritt: kople til
en 2-polet (!) skilleinnretning i se-
rier – hovedbryter, sikringer eller
lignende – med en kontaktåpning
på minst 3 mm.

➔ Bryter, sikringer, ledninger, jording
etc. må være i samsvar med de
gjeldende lokale bestemmelser.

➔ Trekk lederne til pluggene i rekke-
følge, slik at de ikke kan forveks-
les.

A = sort plugg til ventiler
● Løsne skruen –
● Ta ut pluggen –
● Trekk skruen helt ut –
● Ta ut plugginnsatsen ved hjelp av

en skrutrekker –
● Før kabelen – maks. 12 mm dia.

– gjennom Pg og kople til:

➔ plugg – tilordnet:
1 = felles nulleder N – for begge

ventiler
2 = LV2 –utløpsventil  –
3 = LV1 – innløpsventil –

= Jordkontakt PE for begge
ventiler

➔ Pass på at plugginnsatsene er
riktig posisjonert når de settes
inn: Jordingskontaktene skal pe-
ke mot midten av apparatet.

Ved åpne strømkretser er appa-
ratet lukket.
Ved lukkede strømkretser er ap-
paratet åpent.

Verificar a estanqueidade
➔ O aparelho deve estar desligado

da energia elétrica.

Entrada:
● Fechar a válvula manual.
● Aplicar no máx. 550 mbar no

ponto de teste A.
● Ensaboar as extremidades das

conexões dos tubos na entrada.
● Abrir novamente a válvula manual.
Saída:
● Fechar a condução de gás no

queimador usando um bloquea-
dor.

● Aplicar no máx. 150 mbar no
ponto de teste B.

● Ensaboar as extremidades das
conexões dos tubos na saída e o
condutor de pulso do gás.

● Remover o bloqueador.

Instalação elétrica do
conjunto compacto
➔ Através do relé programador de

chama de gás –
➔ As indicações na placa de identifi-

cação devem estar de acordo com a
tensão da rede (tolerância +10 –15 %).

➔ A instalação deve poder ser li-
gada livre de tensão: comutar um
dispositivo de isolação de 2 pólos
(!) – interruptor principal, fusíveis,
ou outros – com abertura de con-
tato de no mínimo 3 mm.

➔ Comutador, fusíveis, instalações
elétricas, aterramentos etc. de-
vem ser feitos conforme regula-
mentos locais válidos.

➔ Fazer a instalação elétrica dos
conectores, um após outro, para
que não possam ser trocados! 

A = conector preto para as válvula
● Soltar o parafuso.
● Retirar o conector.
● Remover completamente o parafuso.
● Remover a caixa do conector com

ajuda de uma chave de fenda.
● Passar o cabo – Ø máx. 12 mm –

pela união roscada Pg – e conectar:

➔ Conector – ocupação:
1 = N – condutor neutro para

ambas as válvulas
2 = LV2 – válvula da saída
3 = LV1 – válvula de entrada

= PE – contato de aterramento
para ambas as válvulas

➔ Observar a posição correta na
colocação da caixa do conector:
contatos de aterramento para o
centro do aparelho.

Com circuito aberto o aparelho
está fechado.
Com circuito fechado o aparelho
está aberto.

Έλεγ-�ς Στεγαν$τητας
➔ Η συσκευή να �ρίσκεται απ� ηλε-

κτρικής άπ�ψης εκτ�ς λειτ�υρ-
γίας.

Είσ�δ�ς:
● Κλείστε τ� σ!αιρικ� κρ�υν�.
● Άσκηση πίεσης στ� σηµεί� µέ-

τρησης Α τ� π�λύ 550 mbar.
● Ελέγ]τε στην είσ�δ� τις συνδέ-

σεις σωλήνα µε σαπ�υν�νερ�.
● Αν�ί]τε πάλι τ� σ!αιρικ� κρ�υν�.
Έ]�δ�ς:
● Κλείστε τ�ν αγωγ� αερί�υ στ�ν

καυστήρα µε �ιδωτή τάπα.
● Άσκηση πίεσης στ� σηµεί�

µέτρησης Β τ� π�λύ 150 mbar.
● Ελέγ]τε στην έ]�δ� τις συνδέ-

σεις σωλήνα και παλµώθηση
αερί�υ µε σαπ�υν�νερ�.

● Α!αιρέστε πάλι τη �ιδωτή τάπα.

Ηλεκτρική Καλωδίωση
Ελεγκτών Συνδυασµ�ύ
➔ Μέσω µ�νάδων αυτ�µατ�υ ελέγ��υ

καυστήρα.
➔ Τα στ�ι�εία της πινακίδας τύπ�υ

πρέπει να συµ!ων�ύν µε την τάση
τ�υ δικτύ�υ (αν��ή: +10 – 15%).

➔ Η εγκατάσταση πρέπει να µπ�ρεί να
τεθεί σε λειτ�υργία έτσι, ώστε να
µην επικρατεί σ' αυτή ηλεκτρική
τάση: Να πρ�συνδεθεί διπ�λικ�ς (!)
µ�νωτικ�ς µη�ανισµ�ς – κεντρικ�ς
διακ�πτης, ασ!άλειες κλπ. – µε πλά-
τ�ς αν�ίγµατ�ς επα!ών τ�υλά�ι-
στ�ν 3 mm.

➔ � διακ�πτης, �ι ασ!άλειες, �ι καλω-
διώσεις, η γείωση κλπ. να ανταπ�κρί-
ν�νται στ�υς καν�νισµ�ύς π�υ ισ�ύ-
�υν κατά τ�π�υς.

➔ Τα !ις να καλωδιών�νται τ� ένα
µετά τ� άλλ�, για να µην υπάρ�ει
περίπτωση να µπερδευτ�ύν!

A = Μαύρ� για �αλ�ίδες
● Λασκάρετε τη �ίδα.
● Α!αιρέστε τ� !ις.
● Α!αιρέστε τη �ίδα.
● Α!αιρέστε µε κατσα�ίδι τ� ένθετ�

τ�υ !ις.
● Περάστε καλώδι� – διαµέτρ�υ τ�

π�λύ 12 mm – µέσω τ�υ θωρακι-
σµέν�υ σπειρώµατ�ς, κατ�πιν:

➔ Κατάληψη π�διών:
1 = �υδέτερ�ς αγωγ�ς Ν

για τις δύ� �αλ�ίδες
2 = �αλ�ίδα LV2 στην

πλευρά ε]�δ�υ
3 = �αλ�ίδα LV1 στην

πλευρά εισ�δ�υ
= επα!ή γείωσης ΡΕ για τις

δύ� �αλ�ίδες

➔ Πρ�σ��ή, τ� ένθετ� τ�υ !ις να
τ�π�θετηθεί σε σωστή θέση:Τ�-
π�θέτηση των επα!ών γείωσης
πρ�ς τη µέση της συσκευής.

8ταν τ� κύκλωµα είναι αν�ι-τ$,
είναι κλειστή η συσκευή.
8ταν τ� κύκλωµα είναι κλειστ$,
είναι αν�ι-τή η συσκευή.

A

B

A

1
3

2

pe
pz
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● Bei CG..Z Stecker-Belegung am
Antrieb 2. Stufe

1 = N – Nulleiter
3 = LZ – Antrieb

= PE – Schutzkontakt

Gasdruckwächter DG
(Option) elektrisch ver-
drahten
➔ Beachten Sie bitte die Betriebs-

anleitung DG.

Kompakteinheit
einstellen 

➔ Die Skalenwerte sind Näherungs-
werte. 

➔ Alle Einstellungen mit Sechskant-
Stiftschlüssel 2,5 mm – keine Ge-
walt anwenden! 

Gasdruckwächter DG
(Option) 
➔ Am CG..W ist eingangsseitig ein

Gasdruckwächter DG montiert.
➔ Der Eingangsdruck kann bei

montiertem Eingangsdruckwäch-
ter am Meßstutzen A des Druck-
wächters gemessen werden.

Voreinstellung:
● Druckwächter auf ca. 50 % des

Eingangsdruckes einstellen.

Die Feineinstellung erfolgt nach der
Einstellung des Reglers (siehe un-
ten).

Druckregler CG..D 
Ausgangsdruck einstellbar von 
3 bis 50 mbar (Standardgerät),
bei Lieferung eingestellt auf: 
15 mbar, 
25 bis 110 mbar (Sonderaus-
führung),
bei Lieferung eingestellt auf: 
25 mbar.
▼

Nach dem Einbau muß die ein-
wandfreie Wirkungsweise des
Reglers in Verbindung mit der
Gasverbrauchseinrichtung über-
prüft werden, weil der werkseitig
eingestellte Sollwert des Reglers
nicht in jedem Fall übereinstimmt
mit dem erforderlichen Sollwert
der Gasverbrauchseinrichtung.

● Ved CG..Z: Stik-tilslutning ved
ventil til 2. trin

1 = N – nulleder
3 = LZ – ventil

= PE – beskyttelseskontakt

Den elektriske tilslutning
af gastrykvagten DG
(option)
➔ Se driftsvejledningen til DG.

Indstilling af kompakten-
heden

➔ Skalaværdierne er vejledende
værdier.

➔ Alle indstillinger foretages med
2,5 mm-sekskantnøgle – undlad
at bruge vold!

Gastrykvagt
➔ Der er på CG..W’s indgangsside

monteret en gastrykvagt DG.
➔ Indgangstrykket kan måles ved

trykvagtens målestuds A med
monteret indgangstrykvagt.

Forindstilling:
● Trykvagten indstilles på ca. 50 %

af indgangstrykket.

Finindstillingen foretages efter ind-
stillingen af regulatoren (se neden-
for).

Trykregulator CG..D
Udgangstrykket kan indstilles fra
3 til 50 mbar (standardenhed),
ved leveringen indstillet på:
15 mbar,
25 til 110 mbar (specialudførelse),
leveringen indstillet på:
25 mbar
▼

Efter monteringen skal det kon-
trolleres, at regulatoren fungerer
korrekt i forbindelse med gasap-
paratet, fordi regulatorens indstil-
lingsværdi, som er indstillet på fa-
brikken, måske ikke stemmer
overens med den indstillingsvær-
di, som er nødvendig for gasap-
paratet.

● Hos CG ...-Z: Kontaktbeläggning
på motorn för steg 2:

1 = N – Nolledare
3 = LZ-motor

= Skyddskontakt PE

El-inkoppling av gas-
tryckvakt DG (tillval)
➔ Beakta bruksanvisningen för DG.

Inställning av kompakt-
enheten

➔ Skalvärdena är ungefära värden.
➔ Alla inställningar ska göras med

sexkantnyckel – använd aldrig
våld!

Gastryckvakt DG (tillval)
➔ Hos CG..W är en gastryckvakt

DG monterad på ingångssidan.
➔ Ingångstrycket kan vid monterad

ingångstryckvakt mätas på tryck-
vaktens mätpunkt A.

Förinställning:
● Ställ in tryckvakten på ca 50 % av

ingångstrycket.
Fininställning:
➔ Fininställningen ska göras efter

tryckregulatorns inställning (se
nedan).

Tryckregulator CG..D
Startgastrycket inställbart från 3 till
50 mbar (standardapparat), vid le-
verans inställt på 15 mbar eller 25 till
110 mbar (specialutförande), vid le-
verans inställt på 25 mbar.
▼

Efter installation måste regula-
torns funktion tillsammans med
gasförbrukaren kontrolleras, efter-
som regulatorns tillåtna börvär-
desavvikelse inte i varje fall över-
ensstämmer med de tillåtna
börvärdesavvikelserna för gasför-
brukare.

● For CG...Z: pluggtilkopling til spo-
le 2. trinn – 

1 = N – nulleder 
3 = LZ-spole

= PE-jordkontakt

Kabling av gasstrykkvakt
DG (opsjon)
➔ Se driftsanvisning DG

Innstilling

➔ Verdiene på skalaen er omtrentli-
ge verdier

➔ Alle innstillinger må foretas med en 2,5
mm sekskantnøkkel – ikke bruk makt,
men påfør kun normal håndkraft!

Gasstrykkvakt DG
(opsjon)
➔ På CG... er det montert en gass-

trykkvakt DG ved innløpet.
➔ Inngangstrykket kan måles ved

den målepunkt A til trykkvakten
såfremt vakten for inngangs-
trykket er montert.

Forinnstilling
● Innstill trykkvakten til ca. 50% av

inngangstrykket 
Fininnstilling 
➔ Fininnstillingen gjøres etter at inn-

stillingen av trykkregulatoren er
foretatt (se nedenfor).

Trykkregulator CG..D
Startgasstrykk kan innstilles fra 3 til
50 mbar (standardapparat), verks-
innstilling: 15 mbar,
25 til 110 mbar (spesialutførelse), 
ved levering innstilt på: 25 mbar
▼

Etter installasjonen må det kon-
trolleres at regulatoren fungerer
problemfritt i forhold til gassfor-
bruksinnretningen, fordi forinnstilt
settpunkt for regulatoren ikke i al-
le tilfeller stemmer overens med
nødvendig settpunkt regule-
ringsavvik for gassforbruksinnret-
ninger.

● Para CG..Z a ocupação do
conector no acionador do 2º
estágio

1 = N – condutor neutro
3 = LZ – acionamento

= PE – contato de aterramento

Instalação elétrica do
pressostato de gás DG
(opcional)
➔ Por favor, observar as Instruções

de operação DG.

Ajustar o conjunto
compacto

➔ Os valores da escala são valores
aproximados.

➔ Usar chave Allen 2,5 mm para to-
dos os ajustes – não use a força!

Pressostato de gás DG
(opcional)
➔ Um pressostato de gás DG está mon-

tado no lado da entrada do CG..W.
➔ Com o pressostato de entrada

montado, a pressão de entrada
pode ser medida no ponto de
medição A do pressostato.

Pré-ajuste:
● Ajustar o pressostato a aprox.

50 % da pressão de entrada.
➔ O ajuste fino ocorre após ajuste

do regulador (vide abaixo).

Regulador de pressão de
gás CG..D
A pressão de saída pode ser ajusta-
da de 3 até 50 mbar (aparelho pa-
drão), no fornecimento ajustado a:
15 mbar,
25 até 110 mbar (versão especial),
no fornecimento ajustado a:
25 mbar.
▼

Após a instalação deve ser verifi-
cado o funcionamento perfeito do
controlador em conjunto com a
instalação do consumo de gás,
porque o valor nominal do contro-
lador pode não conferir com o va-
lor nominal permitido para a in-
stalação do consumo de gás.

● Σε CG..q: Φις στ�ν ενεργ�π�η-
τή για τη 2η �αθµίδα – κατάληψη
π�διών:

1 = �υδέτερ�ς αγωγ�ς Ν
3 = ενεργ�π�ιητής LZ

= επα!ή γείωσης ΡΕ

Ηλεκτρική Καλωδίωση
Πρεσ�στάτη Αερί�υ DG
(Πρ�αιρετικά)
➔ Τηρείτε τις �δηγίες �ειρισµ�ύ

DG.

Ρύθµιση Ελεγκτή
Συνδυασµ�ύ

➔ �ι τιµές της κλίµακας είναι
περίπ�υ τιµές.

➔ ^λες �ι ρυθµίσεις να εκτελε-
στ�ύν µε 2,5άρι κλειδί τύπ�υ
Άλεν. Μην ε!αρµ��ετε �ία!

Πρεσ�στάτης Αερί�υ DG
(Πρ�αιρετικά)
➔ Σε CG..W είναι τ�π�θετηµέν�ς

στην πλευρά εισ�δ�υ πρεσ�στά-
της αερί�υ DG.

➔ Με τ�π�θετηµέν� τ�ν πρεσ�στά-
τη πίεσης εισ�δ�υ, πίεση εισ�-
δ�υ µπ�ρεί να µετρηθεί στ�
σύνδεσµ� µέτρησης Α.

Πρ�καταρκτική ρύθµιση:
● Ρύθµιση τ�υ πρεσ�στάτη περί-

π�υ στ� 50% της τιµής της πίε-
σης εισ�δ�υ.

➔ Η ρύθµιση ακρι�είας εκτελείται
α!�ύ ρυθµιστεί � ρυθµιστής
(�λ. παρακάτω).

Ρυθµιστής Πίεσης CG..D
Η πίεση ε]�δ�υ µπ�ρεί να ρυθµι-
στεί µετα]ύ 3 και 50 mbar
(καν�νική έκδ�ση συσκευής).
Ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
15 mbar,
µετα]ύ 25 και 110 mbar (ειδική
έκδ�ση),
ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
25 mbar.
▼

Μετά την τ�π�θέτηση πρέπει να
ελεγ�θεί η σωστή λειτ�υργία τ�υ
ρυθµιστή σε συνδυασµ� µε τ�
σύστηµα µέτρησης κατανάλωσης
αερί�υ, δι�τι η επιτρεπτή απ�κλιση
�ν�µαστικών τιµών τ�υ ρυθµιστή δε
συµπίπτ�υν πάντα µε τις επιτρεπτές
απ�κλίσεις τ�υ συστήµατ�ς µέ-
τρησης κατανάλωσης αερί�υ.

A
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Voreinstellung:
● Am Meßstutzen B Ausgangs-

druck messen.
● Verschlußschraube C herausdre-

hen.
● Ausgangsdruck mit Sechskant-

Stiftschlüssel 2,5 mm nach Anga-
be des Brennerherstellers einstel-
len.

Feineinstellung:
● Ausgangsdruck entsprechend

Abgasanalyse feineinstellen. 

● Verschlußschraube C wieder ein-
schrauben.

➔ Die Einstellung kann durch Ver-
plomben der Schraube C gesi-
chert werden.

● Gasdruckwächter DG feineinstel-
len (siehe unten).

● Alle Meßstutzen verschließen.

Achtung:
Atmungsöffnung D nicht ver-
schließen.

Gleichdruckregler
CG..G
Der Gleichdruckregler ist bei Liefe-
rung eingestellt auf:
Gasdruck = Luft-Steuerdruck

Voreinstellung:
● Schraube E lösen, Platte verdre-

hen – nicht abnehmen.
● Nullpunkt N nach Angabe des

Brenner-herstellers nach Skala
einstellen.

● Brenner bei Startlast starten (≤ 33 %
Großlast) – geht der Brenner nicht
in Betrieb, an N etwas in Rich-
tung + drehen und Start wieder-
holen.

● Gasdruck pG an B messen.
● Luftdruck pL an C messen und

nach Angabe des Brennerherstel-
lers an N Gasdruck einstellen –
(1 Umdrehung ca. 0,2 mbar).

● Brenner möglichst stufenweise
auf Großlast stellen.

● Kontrollieren, ob der Gasdruck
dem Luftdruck im Verhältnis 1:1
folgt.

● Falls dies nicht der Fall ist, Meß-
punkt pL überprüfen.

● Minimale und maximale Leistung
am Luftstellglied einstellen – nach
Angabe des Brennerherstellers.

Forindstilling:
● Udgangstrykket måles ved måle-

studsen B.
● Drej låseskruen C ud.
● Udgangstrykket indstilles efter

brænderproducentens angivelse
med en 2,5 mm-sekskantnøgle.

Finindstilling:
● Udgangstrykket finindstilles i

overensstemmelse med røggas-
analysen.

● Drej låseskruen C ind igen.
➔ Indstillingen kan sikres ved at

plombe skruen C.
● Finindstilling af gastrykvagten DG

(se nedenfor).
● Alle målestudser lukkes.

Bemærk:
Åndeåbningen D må ikke lukkes.

Ligetrykregulator CG..G
Ligetrykregulatoren er ved leverin-
gen indstillet til:
gastryk = luft-styretryk

Forindstilling:
● Skruen E løsnes, og pladen dre-

jes til side – den skal ikke tages
af.

● Nulpunktet N indstilles ved hjælp
af skalaen efter brænderprodu-
centens angivelse.

● Start brænderen med startbelast-
ning (≤ 33 % af høj belastning) –
hvis brænderen ikke går i gang,
drejes på N i + -retningen, og
starten gentages.

● Mål gastrykket pG ved målestud-
sen B.

● Mål lufttrykket pL ved C og indstil
gastrykket på N efter brænder-
producentens angivelse – (1 om-
drejning ca. 0,2 mbar).

● Stil brænderen så vidt muligt trin-
vist over på høj belastning.

● Kontroller, om gastrykket følger
lufttrykket i forholdet 1 : 1.

● Hvis det ikke er tilfældet, skal
målepunktet pL kontrolleres.

● Indstil den minimale og den mak-
simale effekt ved luftmagnetventi-
len – efter brænderproducentens
angivelse.

Förinställning
● Mät utgångstrycket vid mätpunkt

B.
● Skruva ut skruvpluggen C.
● Ställ in utgångstrycket med sex-

kantnyckel (2,5 mm) enligt tillver-
karens anvisningar.

Fininställning:
● Fininställ utgångstrycket enligt

avgasanalysen.

● Skruva i skruvpluggen C igen.
➔ Inställningen kan säkras genom

att plombera skruvpluggen C.
● Fininställ gastryckvakten (se ne-

dan).
● Stäng alla mätpunkter.

OBS!
Stäng ej ventilationsöppningen D.

Liktryckregulator CG..G
Vid leverans är liktryckregulatorn in-
ställd på gastryck = luftstyrtryck

Förinställning:
● Lossa skruven E, vrid plattan – ta

ej av den
● Ställ in nollpunkten N på skalan

enligt tillverkarens anvisningar.
● Starta brännaren vid startbelast-

ning (≤ 33% av full belastning) –
vrid N något i riktning mot + om
brännaren inte startar och uppre-
pa startförsöket.

● Mät gastrycket pG vid B.
● Mät lufttrycket pL vid C och ställ

in gastrycket med N enligt bränn-
artillverkarens anvisningar –
(1 varv motsvarar ca 0,2 mbar).

● Ställ om möjligt in brännaren på
full belastning stegvis.

● Kontrollera om gastrycket följer
lufttrycket i förhållande 1:1.

● Kontrollera mätpunkten pL, om
det inte är fallet.

● Ställ in minimi– och maximikapa-
citet på luftreglerventilen enligt
brännartillverkarens anvisningar.

Forinnstilling
● Mål gasstrykket ved målenippel B
● Skru ut låseskrue C
● Innstill utgangstrykket med seks-

kantnøkkel 2,5 mm etter oppga-
ve fra brennerprodusenten.

Fininnstilling:
● Fininnstill utgangstrykket i sam-

svar med avgassanalysen.

● Skru inn låseskrue C igjen.
➔ Innstillingen kan sikres ved å

plombere skrue C.
● Fininnstill gasstrykkvakt DG (se

nedenfor).
● Steng alle målenipler

OBS!
Ikke steng pusteåpning D.

Liketrykkregulator CG..G
Liketrykkregulatoren er ved levering
innstilt på: Gasstrykk = Luft-styre-
trykk

Forinnstilling
● Løsne skrue E og vri på platen,

men ikke ta den ut.
● Innstill nullpunktet N etter oppga-

ve fra brennerprodusenten på
skalaen.

● Start brenneren med startlast 
(≤ 33% fullast) – hvis brenneren
ikke starter, vris N litt i retning av
+ og starten gjentas

● Mål gasstrykket PG ved B.
● Mål lufttrykket PL ved C og innstill

gasstrykket ved N etter oppgave
fra brennerprodusenten – (1 om-
dreining ca. 0,2 mbar).

● Brenneren innstilles trinnvist til full-
last.

● Kontroller om gasstrykket følger
lufttrykket i forholdet 1:1.

● Hvis dette ikke er tilfelle, må
målepunkt PL kontrolleres

● Innstill minimums og maksimums
ytelse på luftventilen – etter opp-
gave fra brennerprodusenten.

Pré-ajuste:
● Medir a pressão de saída no pon-

to de medição B.
● Soltar e remover o bujão roscado C.
● Ajustar a pressão de saída com a

chave Allen 2,5 mm, de acordo
com as indicações do fabricante
do queimador.

Ajuste fino:
● Reajustar a pressão de saída de

acordo com a análise da exau-
stão do gás.

● Recolocar e apertar o bujão ros-
cado C.

➔ O ajuste pode ser protegido com
lacre no bujão roscado C.

● Ajuste fino do pressostato de gás
DG (vide abaixo).

● Fechar todos os pontos de me-
dição.

Atenção:
Não fechar a abertura de respiração
D.

Regulador da proporção
de pressão CG..G
No fornecimento o regulador da
proporção de pressão está ajustado
em: pressão do gás = pressão do ar
do comando

Pré-ajuste:
● Soltar o parafuso E e girar a pla-

ca – não remover.
● Ajustar o ponto zero N conforme

escala, de acordo com as indi-
cações do fabricante do queima-
dor.

● Dar partida no queimador com
carga de partida (≤ 33 % da car-
ga máxima) – caso o queimador
não entra em funcionamento, gir-
ar o N levemente na direção + e
repetir a partida.

● Medir a pressão do gás pG em B.
● Medir a pressão do ar pL no C e

ajustar a pressão do gás em N,
de acordo com as indicações do
fabricante do queimador –
(1 giro = aprox. 0,2 mbar).

● Regular o queimador, gradativa-
mente, à carga alta.

● Controlar, se a pressão do gás
acompanha a pressão do ar na
proporção de 1:1.

● Se não for o caso, verificar o pon-
to de medição pL.

● Ajustar a potência mínima e má-
xima na válvula de ar – de acordo
com as indicações do fabricante
do queimador.

Πρ�καταρκτική ρύθµιση:
● Μέτρηση πίεσης ε]�δ�υ στ�

σύνδεσµ� µέτρησης Β.
● Λασκάρετε την τάπα C.
● Ρυθµίστε την πίεση ε]�δ�υ µε

2,5άρι κλειδί τύπ�υ Άλεν σύµ-
!ωνα µε τα στ�ι�εία τ�υ κα-
τασκευαστή τ�υ καυστήρα.

Ρύθµιση ακρι�είας:
● Ρυθµίστε την πίεση ε]�δ�υ µε

ακρί�εια σύµ!ωνα µε την ανά-
λυση καυσαερίων.

● Βιδώστε πάλι την τάπα C.
➔ Η ρύθµιση µπ�ρεί να ασ!αλιστεί

µε σ!ράγισµα της �ίδας C.
● Ρυθµίστε µε ακρί�εια τ�ν πρε-

σ�στάτη αερί�υ DG (�λέπε
παρακάτω).

● Κλείστε �λ�υς τ�υς συνδέ-
σµ�υς µέτρησης.

Πρ�σ�-ή:
Μην κλείνετε τ� άν�ιγµα αναπν�-
ής D.

Ρυθµιστής Πίεσης
Αναλ�γίας Αέρα/Αερί�υ
CG..G
Ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
πίεση αερί�υ = πίεση ελέγ��υ
αέρα

Πρ�καταρκτική ρύθµιση:
● Λασκάρετε τη �ίδα Ε. Στρέψτε

την πλάκα, µην την α!αιρείτε
�µως.

● Ρύθµιση τ�υ σηµεί�υ µηδέν Ν
σύµ!ωνα µε την κλίµακα µε �ά-
ση τα στ�ι�εία τ�υ κατασκευ-
αστή τ�υ καυστήρα.

● Βάλτε µπρ�ς τ�ν καυστήρα µε
�αµηλή !λ�γα (≤ 33% της υψη-
λής !λ�γας). Αν αυτ�ς δεν
παίρνει µπρ�ς, περιστρέψτε
λίγ� στ� Ν πρ�ς την κατεύθυν-
ση + και ]αναδ�κιµάστε.

● Μετρήστε την πίεση αερί�υ pG
στ� Β.

● Μετρήστε την πίεση αέρα pL
στ� C και ρυθµίστε στ� Ν την
πίεση αερί�υ σύµ!ωνα µε τα
στ�ι�εία τ�υ κατασκευαστή τ�υ
καυστήρα (1 περιστρ�!ή περ.
0,2 mbar).

● Ρυθµίστε �αθµηδ�ν κατά δυνα-
τ�τητα τ�ν καυστήρα σε υψηλή
!λ�γα.

● Ελέγ]τε αν η αναλ�γία πίεσης
αερί�υ και πίεσης αέρα ανέρ�ε-
ται σε 1:1,

● δια!�ρετικά ελέγ]τε τ� σηµεί�
µέτρησης pL.

● Ρυθµίστε στ� ρυθµιστικ� στ�ι-
�εί� αέρα τη µέγιστη και ελά-
�ιστη απ�δ�ση αερί�υ σύµ!ωνα
µε τα στ�ι�εία τ�υ κατασκευ-
αστή τ�υ καυστήρα.

E

C

B

E
N

C
D

B

C

B
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Feineinstellung:
● Brenner auf Kleinlast stellen. 
● Abgasanalyse durchführen und

an N den Gasdruck auf ge-
wünschte Analysewerte einstel-
len.

➔ Die Werte für Vollast werden au-
tomatisch vom Regler eingestellt.

● Platte wieder vor die Einstell-
schraube N drehen und mit
Schaube E festsetzen!

➔ Die Einstellung kann durch Ver-
plomben der Schraube E gesi-
chert werden.

● Gasdruckwächter DG feineinstel-
len (siehe unten).

● Alle Meßstutzen verschließen.

Achtung:
➔ Stellzeit für die Führungsgröße

(Luftstellklappe): 
min. – max. > 5 Sekunden 
max. – min. > 5 Sekunden 

Hinweis:
➔ Es wird empfohlen, den Brenner

bei einer Leistung größer als
Kleinlast zu starten (Startlast) um
eine sichere Flammenbildung zu
erreichen.

Verhältnisdruckregler 
CG..V
Der Verhältnisdruckregler ist bei Lie-
ferung eingestellt auf: 
Übersetzungsverhältnis V 
Gas : Luft = 1 : 1 
Nullpunkt N = 0 

Voreinstellung:
● Schraube E lösen, Platte verdre-

hen – nicht abnehmen.
● Übersetzungsverhältnis V und

Nullpunkt N nach Angabe des
Brennerherstelles nach Skala ein-
stellen.

● Brenner bei Startlast starten 
(≤ 33 % Großlast) – geht der
Brenner nicht in Betrieb, an N et-
was in Richtung + drehen und
Start wiederholen.

● Gasdruck pG an B messen.
● Luftdruck pL an C messen und

nach Angabe des Brennerherstel-
lers an N Gasdruck einstellen –
(1 Umdrehung ca. 0,2 mbar).

● Brenner möglichst stufenweise
auf Großlast stellen und an V den
Gasdruck nach Angabe des
Brennerherstellers einstellen. 

● Minimale und maximale Leistung
am Luftstellglied einstellen – nach
Angabe des Brennerherstellers.

▼

Finindstilling:
● Stil brænderen på lav belastning.
● Gennemfør en røggasanalyse og

indstil gastrykket på de ønskede
analyseværdier med N.

➔ Værdierne for høj belastning ind-
stilles automatisk af regulatoren.

● Drej igen pladen hen foran indstil-
lingsskruen N og skru den fast
med skruen E!

➔ Indstillingen kan sikres ved at
plombe skruen E.

● Finindstilling af gastrykvagten DG
(se nedenfor).

● Alle målestudser lukkes.

Bemærk:
➔ Indstillingstid for styretryk (luftind-

stillingsspjæld):
min. – max. > 5 sekunder
max. – min. > 5 sekunder.

Henvisning:
➔ Det anbefales at starte brænde-

ren med en effekt, som er større
end den lave belastning (startbe-
lastning) for at få en sikker flam-
medannelse.

Proportionaltrykregulator
CG..V
Proportionaltrykregulatoren er ved
leveringen indstillet på:
Udvekslingsforhold V
gas : luft = 1 : 1
nulpunkt N = 0 

Forindstilling:
● Skruen E løsnes, og pladen dre-

jes til side – den skal ikke tages
af.

● Udvekslingsforholdet V og
nulpunktet N indstilles efter skala-
en i overensstemmelse med
brænderproducentens angivelse.

● Brænderen startes med startbe-
lastning (≤ 33 % af høj belastning)
– hvis brænderen ikke går i gang,
drejes på N i +-retningen, og star-
ten gentages.

● Mål gastrykket pG ved B.
● Mål lufttrykket pL ved C og indstil

gastrykket ved N efter brænder-
producentens angivelse – (1 om-
drejning ca. 0,2 mbar).

● Stil brænderen så vidt muligt trin-
vist over på høj belastning og ind-
stil gastrykket ved V efter bræn-
derproducentens angivelse.

● Indstil den minimale og den mak-
simale effekt ved luftmagnetventi-
len – efter brænderproducentens
angivelse.

▼

Fininställning
● Ställ brännaren på liten belast-

ning.
● Fininställ gastrycket på N enligt

avgasanalysen
➔ Värdena för full belastning ställs

automatiskt in av regulatorn.

● Vrid tillbaka plattan över ställskru-
ven N och fäst den med skruven
E!

➔ Inställningen kan säkras genom
att plombera skruven E.

● Fininställ gastryckvakten DG (se
nedan).

● Stäng alla mätpunkter.

OBS!
➔ Ställtid för referensvärde (luftven-

til):
min – max > 5 sekunder
max – min > 5 sekunder

OBS!
➔ Brännaren bör startas (startbe-

lastning) vid en större kapacitet
än vid minimibelastning för att
uppnå säker flambildning.

Kvotregulator CG..V
Vid leverans inställd på:
Omsättningsförhållande V
Gas : Luft = 1 : 1
Nollpunkt N = 0

Förinställning:
● Lossa skruven E, vrid plattan – ta

ej av den
● Ställ in omsättningsförhållandet V

nollpunkten N på skalan enligt till-
verkarens anvisningar.

● Starta brännaren vid startbelast-
ning (≤ 33% av full belastning) –
vrid N något i riktning mot + om
brännaren inte startar och uppre-
pa startförsöket.

● Mät gastrycket pG vid B.
● Mät lufttrycket pL vid C och ställ

in gastrycket med N enligt brän-
nartillverkarens anvisningar – 
(1 varv motsvarar ca 0,2 mbar).

● Ställ om möjligt in brännaren på
full belastning stegvis och ställ på
V in gastrycket enligt brännartill-
verkarens anvisningar.

● Ställ in minimi– och maximikapa-
citet på luftreglerventilen enligt
brännartillverkarens anvisningar.

▼

Fininnstilling:
● Innstill brenneren på lav last.
● Utfør avgassanalyse og innstill

gasstrykket på N til ønskede ana-
lyseverdier.

➔ Verdiene til fullast reguleres auto-
matisk av regulatoren

● Vri platen foran innstillingsskruen
N og lås med skrue E!

➔ hier fehlt was!!!
● Fininnstill gasstrykkvakten DG (se

nedenfor).
● Steng alle målenipler –

OBS!
➔ Løpetid for mengdereguleringen

(luftspjeld):
Min. – maks. > 5 sekunder
Maks. – min. > 5 sekunder

Henvisning:
➔ Det anbefales å starte brenneren

ved en ytelse som ligger høyere
enn lavlast (startlast) for å sikre at
det danner seg en god flamme.

Gass-forholdstrykk-
regulator CG..V
Forholdstrykkregulatoren er ved le-
veringen innstilt på:
Utvekslingsforhold V
Gass : luft = 1 : 1
Nullpunkt N = 0

Forinnstilling:
● Løsne skrue E og vri platen, men

ikke ta den av.
● Innstill utvekslingsforhold V og

nullpunkt N etter skalaen ifølge
oppgave fra brennerprodusenten.

● Start brenneren på lavlast (start-
last) (≤ 33%) av fullast) – vri litt i
retning + på N hvis brenneren ik-
ke starter, og start på nytt igjen.

● Mål gasstrykk PG ved B.
● Mål lufttrykk PL – ved C – og inn-

still gasstrykket ved N etter opp-
gave fra brennerprodusenten – 
(1 omdreining er ca. 0,2 mbar).

● Reguler brenneren trinnvist til full-
last og innstill gasstrykket ved V
etter oppgave fra brennerprodu-
senten.

● Innstill minimums og maksimums
effekt på luftventilen – etter opp-
gave fra brennerprodusenten.

▼

Ajuste fino:
● Ajustar o queimador à carga

baixa.
● Realizar a análise da exaustão do

gás e ajustar a pressão do gás
em N de acordo com os valores
da análise desejados.

➔ Os valores para a carga máxima
são ajustados automaticamente
pelo regulador.

● Girar a placa novamente até a
frente do parafuso de ajuste N e
fixar com o parafuso E!

➔ O ajuste pode ser protegido com
lacre no parafuso E.

● Ajuste fino do pressostato de gás
DG (vide abaixo).

● Fechar todos os pontos de me-
dição.

Atenção:
➔ Tempo de ajuste para o valor re-

ferencial (válvula de ar):
mín. – máx. > 5 segundos
máx. – mín. > 5 segundos

Indicação:
➔ É recomendável partir o queima-

dor a uma potência maior do que
a carga baixa (carga de partida),
para alcançar uma formação se-
gura da chama.

Regulador da proporção
de pressão variável CG..V
No fornecimento, ajustado em:
proporção da transmissão V
gás : ar = 1 : 1
ponto zero N = 0

Pré-ajuste:
● Soltar o parafuso E e girar a placa –

não remover.
● Ajustar a proporção da transmissão

V e o ponto zero N conforme escala,
de acordo com as indicações do fa-
bricante do queimador.

● Dar partida no queimador com carga
de partida (≤ 33 % da carga máxima)
– caso o queimador não entra em
funcionamento, girar o N levemente
na direção + e repetir a partida.

● Medir a pressão do gás pG em B.
● Medir a pressão do ar pL no C e

ajustar a pressão do gás em N, de
acordo com as indicações do fabri-
cante do queimador – (1 giro =
aprox. 0,2 mbar).

● Regular o queimador, gradativamen-
te, à carga alta e ajustar a pressão
do gás em V, de acordo com as in-
dicações do fabricante do queima-
dor.

● Ajustar a potência mínima e máxima
na válvula de ar – de acordo com as
indicações do fabricante do queima-
dor.

▼

Ρύθµιση ακρι�είας:
● Ρυθµίστε τ�ν καυστήρα σε

�αµηλή !λ�γα.
● Εκτελέστε ανάλυση καυσαερίων

και ρυθµίστε στ� Ν την πίεση
αερί�υ στις επιθυµητές τιµές
ανάλυσης.

➔ �ι τιµές υψηλής !λ�γας ρυθµί��-
νται αυτ�µατα απ� τ� ρυθµιστή.

● Στρέψτε πάλι την πλάκα µπρ�στά
στη �ίδα Ν και σ!ί]τε τη µε τη
�ίδα Ε.

➔ Η ρύθµιση µπ�ρεί να ασ!αλιστεί
µε σ!ράγισµα της �ίδας Ε.

● Ρυθµίστε µε ακρί�εια τ�ν πρεσ�-
στάτη αερί�υ DG (�λέπε παρακάτω).

● Κλείστε �λ�υς τ�υς συνδέσµ�υς
µέτρησης.

Πρ�σ�-ή:
➔ �ρ�ν�ς ανταπ�κρισης κλαπέ-

τ�υ (πεταλ�ύδας) ρύθµισης αέ-
ρα:
min. – max. > 5 δευτερ�λεπτα
max. – min. > 5 δευτερ�λεπτα

Υπ$δει>η:
➔ Σας συνιστ�ύµε να τεθεί �

καυστήρας σε λειτ�υργία µε
απ�δ�ση µεγαλύτερη απ� την
�αµηλή !λ�γα (!�ρτί� εκκί-
νησης), για να επιτευ�θεί ασ!α-
λής σ�ηµατισµ�ς !λ�γας.

Ρυθµιστής Πίεσης
Μετα�λητής Αναλ�γίας
Αέρα/Αερί�υ CG..V
Ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
σ�έση µετάδ�σης V
αέρι� : αέρας = 1 : 1
σηµεί� µηδέν Ν = 0

Πρ�καταρκτική ρύθµιση:
● Λασκάρετε τη �ίδα Ε. Στρέψτε την

πλάκα, µην την α!αιρείτε �µως.
● Ρύθµιση της σ�έσης µετάδ�σης V

και σηµεί�υ µηδέν Ν σύµ!ωνα µε
την κλίµακα µε �άση τα στ�ι�εία
τ�υ κατασκευαστή τ�υ καυστήρα.

● Βάλτε µπρ�ς τ�ν καυστήρα µε �αµηλή
!λ�γα (≤ 33% της υψηλής !λ�γας). Αν
αυτ�ς δεν παίρνει µπρ�ς, περιστρέψ-
τε λίγ� στ� Ν πρ�ς την κατεύθυνση +
και ]αναδ�κιµάστε.

● Μετρήστε την πίεση αερί�υ pG στ� Β.
● Μετρήστε την πίεση αέρα pL στ� C

και ρυθµίστε στ� Ν την πίεση αερί-
�υ σύµ!ωνα µε τα στ�ι�εία τ�υ
κατασκευαστή τ�υ καυστήρα (1 πε-
ριστρ�!ή περ. 0,2 mbar).

● Ρυθµίστε �αθµηδ�ν κατά δυνατ�-
τητα τ�ν καυστήρα σε υψηλή !λ�γα
και ρυθµίστε στ� V την πίεση αερί-
�υ σύµ!ωνα µε τα στ�ι�εία τ�υ κα-
τασκευαστή τ�υ καυστήρα.

● Ρυθµίστε στ� ρυθµιστικ� στ�ι�εί�
αέρα τη µέγιστη και ελά�ιστη απ�-
δ�ση αερί�υ σύµ!ωνα µε τα στ�ι�εία
τ�υ κατασκευαστή τ�υ καυστήρα.

▼

E

A

C

B

V
E

N
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Feineinstellung:
● Brenner auf Kleinlast stellen. 
● Abgasanalyse durchführen und

an N den Gasdruck auf ge-
wünschte Analysewerte einstel-
len.

● Brenner auf Großlast stellen und
an V den Gasdruck auf den ge-
wünschten Analysewert einstel-
len.

● Analyse bei Klein- und Großlast
wiederholen, ggf. N und V korri-
gieren.

● Platte wieder vor die Einstell-
schrauben N und V drehen und
mit Schraube E festsetzen!

➔ Die Einstellung kann durch Ver-
plomben der Schraube E gesi-
chert werden.

● Gasdruckwächter DG feineinstel-
len (siehe unten).

● Alle Meßstutzen verschließen –
den evtl. nicht benutzten An-
schluß pF nicht verschließen! 

Achtung:
➔ Luftdruck pL an C, Feuerraum-

druck pF an D messen. 
pL – pF > 0,3 mbar, wenn kleiner,
pL erhöhen.

➔ Stellzeit für die Führungsgröße
(Luftstellklappe): 
min. – max. > 5 Sekunden 
max. – min. > 5 Sekunden 

V = Übersetzungsverhältnis nicht
zu hoch einstellen!
Der Gasdruck an B ist kleiner
als der Gasdruck an A minus
Druckgefälle des Kompakt-
gerätes. 

Hinweis:
➔ Es wird empfohlen, den Brenner

bei einer Leistung größer als
Kleinlast zu starten (Startlast), um
eine sichere Flammenbildung zu
erreichen.

Gasdruckregler CG..Z
Ausgangsdruck 1. Stufe N einstell-
bar von 1 bis 5 mbar,
bei Lieferung eingestellt auf 2 mbar.

Druckdifferenz 1. und 2. Stufe V ein-
stellbar von 5 bis 25 mbar,
bei Lieferung eingestellt auf 13 mbar.

Finindstilling:
● Stil brænderen på lav belastning.
● Gennemfør en røggasanalyse og

indstil gastrykket ved N på de
ønskede analyseværdier.

● Stil brænderen på høj belastning
og indstil gastrykket ved V på de
ønskede analyseværdier.

● Gentag analysen med lav og høj
belastning, korriger i givet fald N
og V.

● Drej igen pladen hen foran indstil-
lingsskruen N og V skru den fast
med skruen E!

➔ Indstillingen kan sikres ved at
plombe skruen E.

● Finindstilling af gastrykvagten DG
(se nedenfor).

● Alle målestudser lukkes – den
evt. ubenyttede tilslutning pF skal
ikke lukkes!

Bemærk:
➔ Lufttrykket pL måles ved C,

brændekammerets tryk pF måles
ved D.
pL – pF > 0,3 bar, hvis det er min-
dre, skal pL forøges.

➔ Indstillingstid for styretrykket (luft-
indstillingsspjæld):
min. – max. > 5 sekunder
max. – min. > 5 sekunder

V = Udvekslingsforholdet må ikke
indstilles for højt!
Gastrykket ved B er mindre
end gastrykket ved A minus
kompaktenhedens trykfald.

Henvisning:
➔ Det anbefales at starte brænde-

ren med en effekt, som er større
end den lave belastning (startbe-
lastning) for at få en sikker flam-
medannelse.

Gastrykregulator CG..Z
Udgangstrykkets 1. trin N indstilles
fra 1 til 5 mbar, ved leveringen er det
indstillet på 2 mbar.

Trykforskellen mellem 1. og 2. trin V
kan indstilles fra 5 til 25 mbar,
ved leveringen er den indstillet på
13 mbar.

Fininställning
● Ställ brännaren på liten belast-

ning.
● Fininställ gastrycket på N enligt

avgasanalysen.
● Ställ brännaren på full belastning

och ställ på V in gastrycket på
önskat analysvärde.

● Upprepa analysen vid liten och
full belastning och korrigera N
och V vid behov.

● Vrid tillbaka plattan över ställskru-
varna N och V och fäst den med
skruven E!

➔ Inställningen kan säkras genom
att plombera skruven E.

● Fininställ gastryckvakten DG (se
nedan).

● Stäng alla mätpunkter – stäng in-
te den eventuellt ej utnyttjade an-
slutningen pF.

OBS!
➔ Mät lufttrycket pL på C och för-

bränningskammarens tryck pF på
D.
pL – pF > 0,3 mbar, höj pL vid läg-
re värde.

➔ Ställtid för referensvärde (luftven-
til):
min – max > 5 sekunder
max – min > 5 sekunder

V = Ställ inte in för högt omsätt-
ningsförhållande!
Gastrycket på B är mindre än
gastrycket på A minus kom-
paktenhetens tryckfall.

OBS!
➔ Brännaren bör startas (startbe-

lastning) vid en större kapacitet
än vid minimibelastning för att
uppnå säker flambildning.

Gastryckregulator CG..Z
Utgångstrycket för steg 1 N inställ-
bart från 1 till 5 mbar, vid leverans in-
ställt på 2 mbar.

Tryckskillnaden mellan steg 1 och 2
V inställbart från 5 till 25 mbar, vid le-
verans inställt på 13 mbar.

Fininnstilling:
● Innstill brenneren på lavlast.
● Utfør avgassanalyse og innstill

gasstrykket på N til ønskede ana-
lyseverdier.

● Innstill brenneren på fullast og
innstill gasstrykket på V til ønsket
analyseverdi.

● Gjenta analysen med lavlast og
fullast og korriger N og V –

● Vri platen foran innstillingsskruene
N og V og lås med skrue E!

➔ Innstillingen kan sikres ved å
plombere skrue E.

● Fininnstill gasstrykkvakten DG (se
nedenfor).

● Steng alle målenipler –ikke steng
forbindelsen PF, selv om denne
ikke er brukt!

OBS!
➔ Mål lufttrykket PL på C, brenn-

kammertrykk PF på D
PL – PF > 0,3 mbar, hvis den er
mindre, må PL økes!

➔ Løpetid for mengdereguleringen
(luftspjeld):
Min. – maks. > 5 sekunder
Maks. – min. > 5 sekunder

V = Utvekslingsforholdet må ikke
innstilles for høyt!
Gasstrykket ved B er mindre
enn gasstrykket ved A minus
trykkfallet i kombiblokken.

Henvisning:
➔ Det anbefales å starte brenneren

ved en ytelse som ligger høyere
enn lavlast (startlast) for å sikre at
det danner seg en god flamme.

Gasstrykkregulator
CG..Z
Innstill utgangstrykk 1. trinn N fra 1 til
5 mbar, ved levering er det innstilt til
2 mbar.

Trykkdifferansen mellom 1. og 2.
trinn V er innstillbar fra 5 til 25 mbar.
Ved levering er det innstilt til 13
mbar.

Ajuste fino:
● Ajustar o queimador à carga baixa.
● Realizar a análise da exaustão do gás

e ajustar a pressão do gás em N de
acordo com os valores da análise de-
sejados.

● Regular o queimador à carga alta e aju-
star a pressão do gás em V de acordo
com o valor da análise desejado.

● Repetir a análise na carga baixa e alta,
caso necessário corrigir N e V.

● Girar a placa novamente até a
frente dos parafusos de ajuste N
e V e fixar com o parafuso E!

➔ O ajuste pode ser protegido com
lacre no parafuso E.

● Ajuste fino do pressostato de gás
DG (vide abaixo).

● Fechar todos os pontos de me-
dição – não fechar a conexão pF,
caso não utilizada!

Atenção:
➔ Medir a pressão do ar pL em C e

a pressão da área da combustão
pF em D.
pL – pF > 0,3 mbar, caso menor,
aumentar pL.

➔ Tempo de ajuste para o valor re-
ferencial (válvula de ar):
mín. – máx. > 5 segundos
máx. – mín. > 5 segundos

V = Não ajustar a proporção da
transmissão alta demais!
A pressão do gás em B é me-
nor do que a pressão do gás
em A menos a queda da pres-
são do conjunto compacto.

Indicação:
➔ É recomendável partir o queima-

dor a uma potência maior do que
a carga baixa (carga de partida),
para alcançar uma formação se-
gura da chama.

Regulador de pressão de
gás CG..Z
Pressão da saída do 1º estágio N
ajustável de 1 até 5 mbar, no forne-
cimento ajustado a 2 mbar.

A diferença da pressão do 1º para o
2º estágio V ajustável de 5 até 25
mbar, no fornecimento ajustado a
13 mbar.

Ρύθµιση ακρι�είας:
● Ρυθµίστε τ�ν καυστήρα σε �αµηλή

!λ�γα.
● Εκτελέστε ανάλυση καυσαερίων και

ρυθµίστε στ� Ν την πίεση αερί�υ
στις επιθυµητές τιµές ανάλυσης.

● Ρυθµίστε τ�ν καυστήρα σε υψηλή
!λ�γα και ρυθµίστε στ� V την πίεση
αερί�υ στην επιθυµητή τιµή ανά-
λυσης.

● Επαναλά�ετε την ανάλυση µε
�αµηλή και υψηλή !λ�γα και ενδε��-
µένως δι�ρθώστε Ν και V.

● Στρέψτε πάλι την πλάκα µπρ�στά στη
�ίδα Ν και V και σ!ί]τε τη µε τη �ίδα Ε.

➔ Η ρύθµιση µπ�ρεί να ασ!αλιστεί µε
σ!ράγισµα της �ίδας Ε.

● Ρυθµίστε τ�ν πρεσ�στάτη αερί�υ DG
(�λέπε παρακάτω).

● Ρύθµιση ακρι�είας τ�υ πρεσ�στάτη
αερί�υ (�λ. παρακάτω). Κλείστε
�λ�υς τ�υς συνδέσµ�υς µέτρησης.
Μη σ!ραγί�ετε τη σύνδεση pF π�υ
ενδε��µένως δεν έ�ει �ρησιµ�-
π�ιηθεί!

Πρ�σ�-ή:
➔ Μετρήστε την πίεση αέρα pL

στ� C, την πίεση θαλάµ�υ ανά-
!λε]ης pF στ� D.
pL – pF > 0,3 mbar. Αν είναι
µικρ�τερη, να αυ]ηθεί η pL.

➔ �ρ�ν�ς ανταπ�κρισης κλαπέτ�υ
(πεταλ�ύδας) ρύθµισης αέρα:
min. – max. > 5 δευτερ�λεπτα
max. – min. > 5 δευτερ�λεπτα

V = Μη ρυθµί�ετε π�λύ υψηλά τη
σ�έση µετάδ�σης!
Η πίεση αερί�υ στ� Β είναι
µικρ�τερη απ� την πίεση
αερί�υ στ� Α µεί�ν πτώση
πίεσης ελεγκτή συνδυασµ�ύ

Υπ$δει>η:
➔ Σας συνιστ�ύµε να τεθεί � καυ-

στήρας σε λειτ�υργία µε απ�-
δ�ση µεγαλύτερη απ� την �α-
µηλή !λ�γα (!�ρτί� εκκίνησης),
για να επιτευ�θεί ασ!αλής
σ�ηµατισµ�ς !λ�γας.

Ρυθµιστής Πίεσης Αερί�υ
CG..Z
Η πίεση ε]�δ�υ 1ης �αθµίδας Ν
ρυθµί�εται µετα]ύ 1 και 5 mbar.
Ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
2 mbar

∆ια!�ρά πίεσης 1ης και 2ης
�αθµίδας V ρυθµί�εται µετα]ύ 5 και
25 mbar.
Ρύθµιση κατά την παράδ�ση:
13 mbar

B

CE

D C
B
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Voreinstellung:
● Am Meßstutzen B Ausgangs-

druck messen.
● Schraube E lösen. Platte verdre-

hen – nicht abnehmen.
● An N Ausgangsdruck 1. Stufe

nach Angabe des Brennerherstel-
lers einstellen.

● Spannung an Antrieb 2. Stufe LZ
legen – der Gasdruck geht auf
Brennerdruck pG = 2. Stufe.

● An V Ausgangsdruck 2. Stufe
nach Angabe des Brennerherstel-
lers einstellen.

Feineinstellung:
● Ausgangsdruck 1. Stufe und 

2. Stufe eintsprechend Abgas-
analyse feineinstellen.

➔ Die Einstellung der 1. Stufe
beeinflußt die Einstellung der
2. Stufe.
pG 2. Stufe = N + V

● Platte wieder vor die Einstell-
schrauben N und V drehen und
mit Schraube E festsetzen!
Die Einstellung kann durch Ver-
plomben der Schraube E gesi-
chert werden.

● Gasdruckwächter DG feineinstel-
len (siehe unten).

● Alle Meßstutzen verschließen.

Achtung:
Atmungsöffnung D nicht ver-
schließen.

Gasdruckwächter DG 
feineinstellen
● Brenner auf Großlast stellen. 
● Gasausgangsdruck an B mes-

sen. 
● Kugelhahn vor der Kompaktein-

heit langsam schließen bis der
Gasausgangsdruck um 2 mbar
fällt. 

● Einstellrad des Druckwächters in
Richtung höhere Drücke drehen,
bis der Druckwächter den Bren-
ner abschaltet (= Regelabschal-
tung). 

● Kugelhahn öffnen. 
➔ Der Brenner muß automatisch

wieder in Betrieb gehen. 

Forindstilling:
● Udgangstrykket måles ved måle-

studsen B.
● Skruen E løsnes, og pladen drejes

til side – den skal ikke tages af.
● Ved N indstilles udgangstrykket til

1. trin efter brænderproducen-
tens angivelse.

● Tilfør spænding til ventilen til 2.
trin LZ – gastrykket går til bræn-
dertryk pG = 2. trin.

● Ved V indstilles udgangstrykket til
2. trin efter brænderproducen-
tens angivelse.

Finindstilling:
● Finindstil udgangstrykket til 1. trin

og til 2. trin i overensstemmelse
med røggasanalysen.

➔ Indstillingen af 1. trin påvirker
indstillingen af 2. trin.
pG 2. trin = N + V

● Drej igen pladen hen foran indstil-
lingsskruerne N og V og skru den
fast med skruen E!
Indstillingen kan sikres ved at
plombe skruen E.

● Finindstilling af gastrykvagten DG
(se nedenfor).

● Alle målestudser lukkes.

Bemærk:
Åndeåbningen D må ikke lukkes.

Finindstilling af
gastrykvagten
● Brænderen stilles på høj belast-

ning.
● Mål gasudgangstrykket ved B.
● Kuglehanen foran kompaktenhe-

den lukkes langsomt, til gasud-
gangstrykket falder 2 mbar.

● Trykvagtens indstillingshjul drejes
i retning af højere tryk, til trykvag-
ten slukker for brænderen (= re-
guleringskobling).

● Åbn kuglehanen.
➔ Brænderen skal automatisk gå i

gang igen.

Förinställning:
● Mät utgångstrycket på mätpunkt

B.
● Lossa skruven E. Vrid plattan – ta

ej av den.
● Ställ in utgångstrycket för steg 1

på N enligt brännartillverkarens
anvisningar.

● Lägg spänning på motorn för
steg 2 LZ – gastrycket ställs in på
brännartryck pG = steg 2.

● Ställ in utgångstrycket för steg 2
på V enligt brännartillverkarens
anvisningar.

Fininställning:
● Fininställ utgångstrycket för steg

1 och 2 enligt avgasanalysen.

➔ Inställningen av steg 1 påver-
kar inställningen av steg 2.
pG för steg 2 = N + V

● Vrid tillbaka plattan över ställskru-
varna N och V och fäst den med
skruven E!
Inställningen kan säkras genom
att plombera skruven E.

● Fininställ gastryckvakten DG (se
nedan).

● Stäng alla mätpunkter

OBS!
Stäng inte ventilationsöppningen D.

Fininställning av
gastryckvakt DG
● Ställ in brännaren på stor belast-

ning.
● Mät gasutgångstrycket vid B.
● Stäng långsamt kulventilen fram-

för kompaktenheten tills gasut-
gångstrycket minskas med 
2 mbar.

● Vrid tryckvaktens ställratt i riktning
mot högre tryck tills tryckvakten
stänger av brännaren (= reglerad
frånslagning).

● Öppna kulventilen.
➔ Brännaren måste starta automa-

tiskt igen.

Forinnstilling:
● Mål gasstrykket ved B
● Løsne skrue E og vri platen, men

ikke ta den av
● Innstill utgangstrykket 1. trinn på

N etter oppgave fra brennerpro-
dusenten.

● Legg spenning på spole 2. trinn
LZ – gasstrykket går nå til brenn-
ertrykk PG = 2. trinn.

● Innstill utgangstrykk 2. trinn på V
etter oppgave fra brennerprodu-
senten.

Fininnstilling:
● Fininnstill utgangstrykk 1. trinn og

2. trinn i samsvar med avgass-
analysen.

➔ Innstillingen av 1. trinn har
innflytelse på innstillingen av
2. trinn.
PG 2. trinn = N + V

● Vri platen foran innstillingsskruene
N og V og lås med skrue E!
Innstillingen kan sikres ved å
plombere skrue E.

● Fininnstill gasstrykkvakt DG (se
nedenfor).

● Steng alle målenipler.

OBS!
Ikke steng pusteåpning D.

Fininnstilling av
gasstrykkvakt DG
● Innstill brenneren på fullast
● Mål gassutgangstrykket ved B
● Steng kuleventilen langsomt opp-

strøms for kombiblokken inntil
gassutgangstrykket synker med
2 mbar.

● Vri innstillingshjulet til trykkvakten i
retning høyere trykk, inntil trykk-
vakten slår brenneren av (= regu-
lerings-utkopling)

● Åpne kuleventilen
➔ Brenneren skal nå gå automatisk

i drift igjen.

Pré-ajuste:
● Medir a pressão de saída no ponto de

medição B.
● Soltar o parafuso E e girar a placa –

não remover.
● Ajustar a pressão de saída do 1º está-

gio em N, de acordo com as indi-
cações do fabricante do queimador. 

● Levar carga ao acionador do 2º está-
gio LZ – a pressão do gás vai à pres-
são do queimador pG = 2º estágio.

● Ajustar a pressão de saída do 2º está-
gio em V, de acordo com as indi-
cações do fabricante do queimador. 

Ajuste fino: 
● Ajuste fino da pressão de saída

do 1º e 2º estágio, conforme aná-
lise da exaustão do gás.

➔ O ajuste do 1º estágio influen-
cia o ajuste do 2º estágio.
pG 2º estágio = N + V

● Girar a placa novamente até a
frente dos parafusos de ajuste N
e V e fixar com o parafuso E!
O ajuste pode ser protegido com
lacre no parafuso E.

● Ajuste fino do pressostato de gás
DG (vide abaixo).

● Fechar todos os pontos de me-
dição.

Atenção:
Não fechar a abertura de respiração
D.

Ajuste fino do
pressostato de gás DG
● Ajustar o queimador à carga alta.
● Medir a pressão da saída do gás

em B.
● Fechar gradualmente a válvula

manual do conjunto compacto
até que a pressão da saída do
gás diminui em 2 mbar.

● Girar o punho do pressostato na
direção da maior pressão, até
desligar o queimador (= desliga-
mento regular).

● Abrir a válvula manual.
➔ Automaticamente o queimador

deve entrar em funcionamento.

Ρύθµιση ακρι�είας:
● Μετρήστε την πίεση ε]�δ�υ στ�ν

σύνδεσµ� µέτρησης Β.
● Λασκάρετε τη �ίδα Ε. Στρέψτε την

πλάκα, µην την α!αιρείτε �µως.
● Ρύθµιση της πίεσης ε]�δ�υ 1η �αθ-

µίδα στ� Ν σύµ!ωνα µε τα στ�ι�εία
τ�υ κατασκευαστή τ�υ καυστήρα.

● Με την παρ��ή τάσης στην εκκί-
νηση 2η �αθµίδα LZ, η πίεση αερί�υ
µετα�αίνει σε πίεση καυστήρα pG =
2η �αθµίδα.

● Ρύθµιση της πίεσης ε]�δ�υ 2η �αθ-
µίδα στ� V σύµ!ωνα µε τα στ�ι�εία
τ�υ κατασκευαστή τ�υ καυστήρα.

Ρύθµιση ακρι�είας:
● Ρύθµιση ακρι�είας της πίεσης

ε]�δ�υ 1ης και 2ης �αθµίδας
σύµ!ωνα µε την ανάλυση
καυσαερίων.

➔ Η ρύθµιση της 1ης �αθµίδας επη-
ρεά?ει τη ρύθµιση 2ης �αθµίδας.
pG 2η �αθµίδα = N + V

● Στρέψτε πάλι την πλάκα µπρ�στά
στη �ίδα Ν και V και σ!ί]τε τη µε τη
�ίδα Ε.
Η ρύθµιση µπ�ρεί να ασ!αλιστεί µε
σ!ράγισµα της �ίδας Ε.

● Ρυθµίστε µε ακρί�εια τ�ν πρεσ�-
στάτη αερί�υ DG (�λέπε παρακάτω).

● Κλείστε �λ�υς τ�υς συνδέσµ�υς
µέτρησης.

Πρ�σ�-ή:
Μην κλείνετε τ� άν�ιγµα αναπν�ής D.

Ρύθµιση Ακρι�είας
Πρεσ�στάτη DG
● Ρυθµίστε τ�ν καυστήρα σε υψη-

λή !λ�γα.
● Μετρήστε την πίεση ε]�δ�υ

αερί�υ στ� Β.
● Κλείστε σιγά σιγά τ� σ!αιρικ�

κρ�υν� π�υ �ρίσκεται πριν απ�
τ�ν ελεγκτή συνδυασµ�ύ, έως
�τ�υ η πίεση ε]�δ�υ αερί�υ
µειωθεί κατά 2 mbar.

● Περιστρέψτε τ�ν τρ��ίσκ� ρύθ-
µισης τ�υ πρεσ�στάτη πρ�ς 
την κατεύθυνση υψηλ�τερων
πιέσεων έως �τ�υ � πρεσ�στά-
της θέσει τ�ν καυστήρα εκτ�ς
λειτ�υργίας (καν�νική παύση
λειτ�υργίας).

● Αν�ί]τε τ� σ!αιρικ� κρ�υν�.
➔ � καυστήρας πρέπει να ]εκινά

πάλι αυτ�µατα.

B
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Überprüfung der 
Regelfähigkeit 
● Brenner auf Großlast stellen. 
● Gasdruck an A und B messen. 
● Kugelhahn vor der Kompaktein-

heit langsam schließen bis der
Gaseingangsdruck bei A um 
2 mbar fällt (Stadtgas 1 mbar). 

➔ Der Gasausgangsdruck bei B
darf dabei höchstens um 
0,5 mbar absinken. Andernfalls
ist die Einstellung bzw. die Ge-
räteauswahl zu überprüfen und
zu korrigieren. 
Die Anlage darf bei unzurei-
chender Regelfähigkeit nicht
betrieben werden. 

● Kugelhahn wieder öffnen. 

Sieb reinigen
Einmal jährlich 
● Kugelhahn schließen. 
● Schrauben 1 herausdrehen.
● Deckel mit Dichtung abnehmen.
● Sieb 2 herausziehen.
● Sieb reinigen.
● Wieder einbauen.
● Deckel mit Dichtung mit Schrau-

ben 1 befestigen.
● Deckel auf Dichtheit prüfen: 

Dichtstellen abseifen. 

Im übrigen sind die 
Kompakteinheiten 
wartungsfrei 
Zu empfehlen ist eine Funktionsprü-
fung einmal im Jahr. 

Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-
Leitung für Deutschland:
G. Kromschröder AG, Osnabrück
Herr Kozlowski
Tel. 05 41/12 14-3 65
Fax 05 41/12 14-5 47

Weitere Unterstützung erhalten Sie
bei der für Sie zuständigen Nieder-
lassung/Vertretung. Die Adresse er-
fahren Sie im Internet oder bei der
G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Ret til tekniske ændringer, som tje-
ner fremskridtet, forbeholdes.

Yderligere hjælp kan De få i det
agentur/den filial, som er ansvarlig
for Dem. Adressen finder De på in-
ternet eller hos G. Kromschröder
AG, Osnabrück.

Rätt till tekniska ändringar förbe-
hålles.

Vidare hjälp erhålles hos respektive
filial/representant. Adressen erhålles
i Internet eller hos G. Kromschröder
AG i Osnabrück.

Vi forbeholder oss retten til tekniske
forandringer grunnet fremskritt.

Ytterligere hjelp og assistanse fås
hos den lokale representant som er
ansvarlig for ditt område. Adressene
finnes på internett eller du får den
hos G. Kromschröder AG,
Osnabrück.

Reservamo-nos os direitos de intro-
duzir modificações devidas ao pro-
gresso técnico.

Assistência adicional pode ser ad-
quirida na sucursal/representação
da sua localidade. O endereço pode
ser retirado da internet ou na 
G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Εκ!ρά��υµε τις επι!υλά]εις για
αλλαγές π�υ υπηρετ�ύν την τε�νική
πρ��δ�.

Περαιτέρω υπ�στήρι]η έ�ετε απ�
τ�/την αρµ�δι�/αρµ�δια για σας
υπ�κατάστηµα/αντιπρ�σωπεία, η
διεύθυνση τ�υ/της �π�ί�υ/�π�ίας
υπάρ�ει στ� Internet ή µπ�ρείτε να
την πληρ�!�ρηθείτε απ� την 
G. Kromschröder AG, Osnabrück.

G. Kromschröder AG
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)5 41/12 14-0
Fax +49 (0)5 41/12 14-3 70
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.de

Kontrol af
reguleringsevnen
● Brænderen stilles på høj belast-

ning.
● Mål gastrykket ved A og B.
● Kuglehanen foran kompaktenhe-

den lukkes langsomt, til gasind-
gangstrykket ved A falder 2 mbar
(bygas 1 mbar).

➔ Gasudgangstrykket ved B må
derved højst synke 0,5 mbar. El-
lers skal indstillingen eller appa-
ratvalget kontrolleres og korrige-
res.
Ved utilstrækkelig regule-
ringsevne må anlægget ikke
benyttes.

● Åbn kuglehanen igen.

Rensning af filtersien
En gang årligt
● Kuglehanen lukkes.
● Skruerne 1 skrues ud.
● Dækslet tages af sammen med

pakningen.
● Filtersien 2 trækkes ud.
● Filtersien renses
● og indbygges igen.
● Dækslet monteres sammen med

pakningen med skruerne 1.
● Kontroller, om dækslet er tæt. Af-

sæb tætningsstederne.

Udover det er kompakt-
enhederne vedligehol-
delsesfrie
Vi anbefaler en funktionskontrol en
gang om året.

Kontroll av
regleringsförmågan
● Ställ in brännaren på stor belast-

ning.
● Mät gastrycket vid A och B.
● Stäng långsamt kulventilen fram-

för kompaktenheten tills gas-
ingångstrycket vid A minskas
med 2 mbar (stadsgas 1 mbar).

➔ Gasutgångstrycket vid B får där-
vid inte sjunka mer än 0,5 mbar. I
annat fall måste inställningen resp
apparatvalet kontrolleras och vid
behov korrigeras.
Vid bristande regleringsför-
måga får anläggningen ej tas i
drift.

● Öppna kulventilen igen.

Rengöring av sil
En gång om året –
● Stäng kulventilen –
● Skruva ut skruvarna 1
● Ta av locket med tätning
● Dra ut silen 2
● Rengör silen
● Fäst locket inkl tätning med skru-

varna 1.
● Kontrollera lockets täthet med

läckspray.

För övrigt är kompakten-
heterna underhållsfria
Vi rekommenderar en funktionskon-
troll en gång om året.

Kontroll av
reguleringsevnen
● Sett brenneren på fullast
● Mål gasstrykket ved A og B.
● Steng kuleventilen langsomt opp-

strøms for kombiblokken inntil
gassinngangstrykket synker med
2 mbar ved A (bygass 1 mbar)

➔ Gassutgangstrykket ved B må da
ikke synke med mer enn 0,5
mbar. Ellers må innstillingen kon-
trolleres og korrigeres, eventuelt
må valg av apparat revurderes.
Anlegget må ikke holdes i drift
dersom det ikke lar seg regu-
lere tilstrekkelig

● Åpne kuleventilen igjen

Rengjøring av sil
En gang i året –
● Steng kuleventilen
● Skru ut skruene 1
● Ta av dekselet med tetningen
● Trekk ut silen 2
● Rengjør silen
● Fest dekselet med tetning med

skruene 1
● Kontroller om dekslene er tette.

Såpetest tetningsstedene.

For øvrig er kombiblok-
kene vedlikeholdsfrie.
Vi anbefaler en funksjonstest en
gang i året

Verificação da
capacidade de ajuste
● Ajustar o queimador à carga alta.
● Medir a pressão em A e B.
● Fechar gradualmente a válvula

manual do conjunto compacto
até que a pressão da entrada do
gás em A diminui em 2 mbar (gás
de rua 1 mbar).

➔ A pressão da saída do gás em B
deve diminuir no máximo em 0,5
mbar. Caso contrário, o ajuste ou
a escolha do aparelho devem ser
verificados e corrigidos.
A instalação não pode ser
operada com capacidade de
ajuste insuficiente.

● Abrir novamente a válvula ma-
nual.

Limpar o coador 
Uma vez por ano 
● Fechar a válvula manual.
● Soltar e remover os parafusos 1.
● Retirar a tampa com a vedação.
● Retirar o coador 2.
● Limpar o coador.
● Recolocar o coador.
● Fixar a tampa com a vedação

com os parafusos 1.
● Verificar a tampa e a estanquei-

dade:
Ensaboar os pontos das ve-
dações.

Em geral os conjuntos
compactos são livres de
manutenção
Recomendamos uma verificação da
função uma vez por ano.

Έλεγ-�ς Ικαν$τητας
Ρύθµισης
● Ρυθµίστε τ�ν καυστήρα σε υψηλή

!λ�γα.
● Μετρήστε την πίεση αερί�υ στ� Α

και Β.
● Κλείστε σιγά σιγά τ� σ!αιρικ�

κρ�υν� π�υ �ρίσκεται πριν απ� τ�ν
ελεγκτή συνδυασµ�ύ, έως �τ�υ η
πίεση ε]�δ�υ αερί�υ στ� Α µειωθεί
κατά 2 mbar (σε !ωταέρι� κατά 1
mbar).

➔ Η πίεση ε]�δ�υ αερί�υ στ� Β επι-
τρέπεται �µως να µειωθεί τ� π�λύ
κατά 0,5 mbar, δια!�ρετικά να
ε]εταστεί ή αντίστ�ι�α να δι�ρθωθεί
η ρύθµιση ή η καταλληλ�τητα της
συσκευής.
∆εν επιτρέπεται η λειτ�υργία της
εγκατάστασης, $ταν η ικαν$τητα
ρύθµισης είναι ανεπαρκής.

● Αν�ί]τε πάλι τ� σ!αιρικ� κρ�υν�.

Καθαρισµ$ς της Σήτας
Μία !�ρά ετησίως
● Κλείστε τ� σ!αιρικ� κρ�υν�.
● wε�ιδώστε τις �ίδες 1.
● Α!αιρέστε τ� καπάκι µα�ί µε τ�

παρέµ�υσµα.
● Α!αιρέστε τη σήτα 2.
● Καθαρίστε τη σήτα.
● Επανατ�π�θετήστε τη σήτα.
● Στερεώστε τ� καπάκι και τ�

παρέµ�υσµα µε τις �ίδες 1.
● Ελέγ]τε τη στεγαν�τητα τ�υ

καπακι�ύ:
Ελέγ]τε µε σαπ�υν�νερ� τις
συνδέσεις.

Κατά τα άλλα �ι ελεγκτές
συνδυασµ�ύ δε
-ρειά?�νται συντήρηση.
Συνιστ�ύµε ετήσι� έλεγ�� λει-
τ�υργίας.

B

A

1 1

2


