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Consignes de sécurité et d’avertissement 
Il faut impérativement suivre les instructions et les consignes de cette do-
cumentation afin de garantir un fonctionnement sûr et parfait.  
L’appareil doit être utilisé conformément à sa destination et doit être bran-
ché selon le plan de connexions. On respectera à cette occasion les dis-
positions d’installation nationales locales pour les installations électri-
ques. 
Le montage, l’installation électrique, la mise en service et la maintenance 
de l’ensemble du système de mesure ne peuvent être réalisés que par du 
personnel spécialisé qui est formé dans le domaine de la protection contre 
les explosions et qui a lu et compris tous les paragraphes nécessaires de 
l’instruction de service qui sont indispensables pour l’activité à réaliser.  
Concernant le montage, la mise en service, la mise hors service et la main-
tenance en général, on renvoie aux recueils de normes techniques corres-
pondants (DIN, DIN EN, VDE, VDI, DVGW); on mentionnera tout spéciale-
ment ici les normes et directives suivantes qui doivent être impérative-
ment prises en considération: 
• DIN EN 60079-14 (VDE 0165 partie 1):1998-08, installations électriques en 

zones explosibles 
• DIN EN 50110-1 (VDE 0105 partie 1):1997-10, utilisation d’installations 

électriques 
• DIN EN 60079-17 (VDE 0165 partie 10):1999-08, installations électriques 

en zones explosibles – contrôle et remise en état d’installations électriques 
en zones explosibles  

• DIN VDE 0100 partie 610:1994-04, mise en place d’installations à courant 
fort avec des tensions nominales allant jusqu’à 1000V – contrôles – pre-
miers contrôles 

Système de mesure gas-lab Q1 (sensorique): 

• Le système de mesure ne doit pas être soumis pendant le stockage à 
des températures inférieures à -20°C et supérieures à +55°C. 

• Le branchement électrique ne peut être réalisé que sur la prise de 
courant EEx-e! Cette prise de courant se trouve sur la plaque de mon-
tage du gas-lab Q1. 

• Le boîtier et la plaque de montage doivent être intégrés dans la mise à 
la terre locale. 
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• Il faut garantir une température comprise entre 0°C et +45°C pendant 
l’utilisation du système de mesure. (-x°C à 45°C avec chauffage sup-
plémentaire, -x°C à 55°C avec armoire de climatisation; la limite infé-
rieure de la température dépend de chauffage choisi) 

• On ne doit utiliser que des gaz de la 2ème famille de gaz conformé-
ment à la norme DIN DVGW 460 ou des gaz de calibrage homologués. 
Le gaz naturel ne peut contenir au max. que 0,5 pour cent volumétri-
que d’oxygène. 

• Le branchement de purge doit être relié à une conduite collective de 
gaz d’échappement via un tuyau en acier inoxydable avec un diamètre 
interne minimum de 4 mm. 

• Après une panne de tension, le système de mesure rince automati-
quement avec du gaz de service avant d’activer les capteurs. Après le 
branchement d’une nouvelle bouteille de gaz avec un contenu in-
flammable, il faut intercaler une opération de rinçage manuellement 
avant que la mesure normale puisse être poursuivie. Ceci est égale-
ment valable si de l’air a pu pénétrer dans une conduite de gaz qui est 
branchée sur le système de mesure. Voir également 5.1.4. 

• L’exploitant doit garantir par des dispositifs de réduction de haute 
pression et des dispositifs de sécurité que tous les gaz amenés au 
système de mesure ne dépassent pas une pression de 1250 mbars 
absolus sur le côté entrée! 

• L’ouverture du boîtier ainsi que les travaux d’inspection et de mainte-
nance ne doivent être réalisés que par du personnel spécialisé agréé 
par Elster-Instromet Systems GmbH! 

• Le couvercle du boîtier ne peut être ouvert qu’en cas d’absence 
d’atmosphère explosive ou dans un état hors tension après un temps 
d’attente de 5 minutes après la coupure en alimentation électrique! 

• Les entrées de câble pour le branchement électrique du boîtier EEx-d 
du système de mesure ne doivent en aucun cas être débranchées en 
cas d’existence d’une atmosphère explosive! 

• Le débranchement ou dévissage de l’organe de respiration est inter-
dit! 
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• Si l’organe de respiration doit être remplacé, ceci ne doit avoir lieu 
que par du personnel autorisé! Il ne faut toujours changer en tout cas 
que l’ensemble de l’organe de respiration! 

• Si un vissage d’entrée de câble doit être remplacé, ceci ne doit avoir 
lieu que par du personnel autorisé ! 

• Le système de mesure ne doit être mis en circuit qu’avant ou conjoin-
tement avec l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1. Une mise en circuit 
du système de mesure après l’ordinateur d’évaluation conduit à une 
situation d’erreur (alarme). 

Ordinateur d’évaluation gas-net Q1: 

• L’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 ne doit pas être soumis à des 
températures inférieures à -20°C et supérieures à +50°C pendant le 
stockage. 

• Il faut garantir une température comprise entre 0°C et +40°C pendant 
l’utilisation de l’appareil. 

• Le gas-net Q1 doit être monté à l’extérieur de la zone Ex 2. 

• L’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 abrite éventuellement des modu-
les qui sont homologués en tant que matériel électrique adéquat de la 
catégorie ib selon DIN EN 50020 avec des circuits électriques intrin-
sèques. Ainsi, l’ordinateur d’évaluation électronique Q1 convient pour 
le branchement sur des capteurs et distributeurs qui se trouvent dans 
la zone explosive (par ex. zone 1). 
Pour ces modules, le branchement mixte de circuits électriques in-
trinsèques et non-intrinsèques n’est pas permis. 

• L’alimentation en courant de l’appareil Q1 a lieu via 24 V DC et doit 
être protégée, en externe, avec 1 A. 

• Pour la compensation de potentiel, la mise à la terre est branchée sur 
le potentiel de terre de la douille de branchement d’alimentation en 
courant. 

• Les prescriptions des normes en vigueur, en particulier DIN EN 50014, 
DIN EN 50020 et DIN EN 50029, doivent être impérativement suivies. 

• Les valeurs limites nommées dans les certificats de conformité des 
cartes à brancher doivent être respectées.  
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• Avertissement: L’ordinateur d’évaluation du système de mesure Q1 
est une installation de la classe A. Cette installation peut provoquer 
des dérangements radio dans les habitations; dans ce cas, on peut 
exiger de l’exploitant qu’il prenne et mette en oeuvre des mesures 
adéquates. 
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1 Introduction 

1.1 La conception du système gas-net  
est le terme générique pour une famille d’appareils d’Elster. 
L’ordinateur d’évaluation du gas-lab Q1 se base aussi sur la fa-

mille gas-net. Tous les appareils gas-net, les futurs appareils aussi, se caracté-
risent par une uniformisation quant à leur aspect, commande et paramétrage. 
Les appareils d’Elster – chacun pour soi – couvrent toujours un grand nombre 
de fonctionnalités dans le domaine de la mesure et de la régulation. 
Cette multitude de fonctions est donnée également pour les appareils gas-net. 
Afin de rendre clairs la commande et le paramétrage pour l’utilisateur, la série 
d’appareils gas-net repose sur un concept modulaire. Un module correspond à 
une certaine fonctionnalité. Chaque module  possède son propre affichage prin-
cipal à l’intérieur du guidage par menu de l’appareil; à chaque module appartient 
un propre groupe de réglages à l’intérieur du jeu de données de paramètres.  
Un certain module peut être utilisé dans différents types d’appareil. Il en résulte 
une sorte de système modulaire. Cela a l’avantage pour l’utilisateur qu’un cer-
tain module pourra être commandé et paramétré toujours de la même façon – 
peu importe de quel type d’appareil il s’agit concrètement. 

1.2 Le principe de mesure 
Le système de mesure gas-lab Q1 est un appareil de mesure des propriétés du 
gaz sur la base de la technologie infrarouge et de la mesure de conductivité 
thermique. Les valeurs cibles primaires sont le pouvoir calorifique, la densité 
normative et la teneur en CO2 du gaz naturel. 
L’ensemble du système de mesure se compose de deux composantes: 

1. Système de mesure gas-lab Q1. 
La sensorique proprement dite se trouve dans un boîtier blindé antidéfla-
grant qui peut être installé dans le local Ex. 

2. Ordinateur d’évaluation gas-net Q1 
L’ordinateur d’évaluation  du système de mesure Q1 se trouve à l’extérieur 
du local Ex. Ses tâches principales sont la commande et la surveillance du 
déroulement de la mesure, l’analyse des valeurs de mesure de la sensori-
que, le calcul des valeurs cibles et le soutien de l’utilisateur pour le cali-
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brage. De plus, l’ordinateur d’évaluation possède une fonction d’enregistre-
ment intégrée, principalement pour l’archivage piloté par intervalle et évé-
nement des données d’analyse ainsi que la liste des dérangements et du 
journal. Le traitement des signaux et messages prévoit quelques possibili-
tés numériques et analogiques d’édition; il commande le déroulement de la 
mesure et calcule les valeurs cibles. 

 
Zone non-Ex

gas-lab Q1 système de mesure

Purge

RS422,
4 brins

Zone Ex

Amenée de gaz

24 VDC

Bloc de capteurs

Electronique
des capteurs

Double-block&bleed
Bloc de soupapes

Platine de
commu-
nication

Rs422 / Fibre optique
Convertisseur

gas-net Q1
Ordinatuer

d’évaluation
Fibre

optique

EEX-e
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La liaison entre le système de mesure et l’ordinateur d’évaluation a lieu – 
comme montré dans la figure ci-dessus – via le câble d’interface, le convertis-
seur RS422/LWL et le câble fibre optique. 
Le système de mesure contient deux capteurs infrarouge destinés à mesurer 
l’absorption des hydrocarbures et du gaz carbonique contenus dans le gaz natu-
rel. De plus, un autre capteur calcule la conductivité thermique du gaz naturel et 
saisit ainsi également d’autres composantes de gaz, comme par ex. l’azote, qui 
n’absorbent pas la lumière infrarouge. Les trois valeurs de mesure sont ensuite 
analysées par l’ordinateur d’évaluation et livrent, comme résultat, le pouvoir ca-
lorifique, la densité normative et la teneur en CO2 du gaz naturel. Ces valeurs 
suffisent pour déterminer, avec un convertisseur de quantité de pouvoir calorifi-
que, l’indice K (dépendance de gaz réelle), selon SGERG (fiche de travail 
DVGW 486), et le contenu énergétique du gaz naturel. En outre, on calcule 
d’autres valeurs comme l’indice Wobbe et de méthane. Outre les paramètres de 
gaz nommés, l’appareil fournit également une analyse de composantes exem-
plaire non étalonnables du gaz naturel. La modélisation utilisée repose sur la 
systématique de la composition des gaz naturels. Pour des gaz atypiques, il 
peut y avoir de grandes différences dans les valeurs de mesure des différentes 
composantes. 
L’appareil mesure continuellement et calcule toutes les secondes de nouvelles 
valeurs de mesure et peut être donc utilisé également pour des missions de ré-
gulation rapides. 
Le gas-lab Q1 est calibré en usine avant la livraison, c’est-à-dire qu’on réalise 
une remise à zéro avec de l’azote et puis un calibrage trois points avec du mé-
thane pur et deux gaz de calibrage. Les données de calibrage sont mémorisées 
dans le système de mesure Q1. On réalise une répétition de ce calibrage trois 
points généralement lors de la mise en service et à l’occasion d’un post-
étalonnage. 
Un calibrage 1 point avec du méthane pur est piloté automatiquement par 
l’ordinateur d’évaluation après une panne de réseau ou lors de chaque mise en 
en circuit de la sensorique de mesure (passage dans le mode automatique). 
En outre, le gas-lab Q1 offre un grand nombre de fonctions supplémentaires 
pour les tâches de surveillance et de communication de données. Le gas-lab Q1 
abrite également de manière standard une fonction d’enregistrement qui archive 
les valeurs de mesure importantes à intervalles définis et en cas de dérange-
ments. On trouvera une description précise de la structure d’archive dans le pa-
ragraphe 5.2. 
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2 Vue et structure de l’appareil 

2.1 Système de mesure 
La sensorique proprement dite du gas-lab Q1, le système de mesure, est abri-
tée dans un boîtier blindé antidéflagrant. L’amenée de gaz a lieu à une surpres-
sion d’env. 80 mbars et a lieu via des électrovannes qui sont commutées dans 
un agencement block&bleed et qui se trouvent également à l’intérieur du boîtier. 
Il existe au total trois entrées de gaz pour les différents gaz, un branchement 
pour le gaz de service ainsi que deux branchements pour les gaz de calibrage. 
Le gaz qui s’écoule est évacué par une conduite de purge. 
Le boîtier est installé à demeure sur une plaque de montage de telle sorte que 
les branchements de gaz et d’autres processus regardent vers le bas. Afin de 
garantir la pression interne maximale permise du boîtier de 1100 mbars abso-
lus, un organe dit de respiration est conduit à l’extérieur par le haut du boîtier. 
La figure suivante montre la vue de dessus sur le boîtier du capteur: 
 

Organe de respiration

Branchement EEx-d
(alimentation en tension,
connexion des données)

3: Branchement gaz de calibrage (par ex. N2, H2-11K, L1-8K)
2: Branchement gaz de calibrage  (méthane)

1: Branchement gaz de service

Purge  
 
Le paramétrage de l’ordinateur d’évaluation permet de déterminer le gaz qui doit 
être branché et son branchement. Sont affectés à demeure le gaz de service 
sur le canal 1 et le gaz de calibrage interne (méthane pur) sur le canal 2. Pour le 
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calibrage de base, on active l’azote et les autres gaz de calibrage via le canal 3. 
Le gaz d’essai peut être branché au choix via le canal 1 ou le canal 3. 

gas-lab Q1

Branchement
gaz d'échappe-

ment SES

Branchement
alimentation

élec.

Branchement
gaz d'échappe-

ment gas-lab Q1

Pressostat
avec SES

intégré et SAS

Branchement
câble de
données

Affichage de la pression
d'entrée  Q1gas-lab

Branchement
gaz de calibrage 1

Branchement
gaz de processus

Branchement
gaz de calibrage 2

(en option)

Bouton de
déverrouillage

SAS

Prise de
branche-
ment Ex

 
 
La plaque de montage n’abrite pas uniquement le boîtier de capteur mais éga-
lement des régulateurs pour la pression d’entrée des différents gaz à activer et 
les soupapes d’arrêt de sécurité (SAS) et les soupapes d’évacuation de sécurité 
(SES) ainsi que la prise de branchement EEX-e pour les câbles d’alimentation 
(alimentation en tension, communication des données avec l’ordinateur 
d’évaluation).  
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Les pressostats pour le gaz de service et de calibrage avec soupape 
d’évacuation/arrêt intégrée sont nécessaires parce que la pression d’entrée 
maximale des gaz ne doit en aucun cas dépasser 1250 mbars absolus. Les 
pressostats sont réglés en usine sur une pression de régulation de 80mbars(g). 
La soupape d’évacuation de sécurité intégrée commence à évacuer à partir 
d’une surpression d’env. 110mbars. La soupape d’arrêt de sécurité est réglée 
en usine sur une pression de déclenchement de 142mbars (g).  

2.2 Ordinateur d’évaluation 

Le boîtier de l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1  est conçu sous forme de tiroir 
dans un rack de 19'' et est disponible dans deux largeurs de boîtier (1/3 de la 
largeur utile pour jusqu’à trois cartes de processus ou 1/2 de la largeur utile 
pour jusqu’à six cartes de processus). 
La façade de l’appareil comporte un affichage à cristaux liquides 8x32 caractè-
res, un panneau de touches avec 16 touches, une DEL d’état ainsi que le com-
mutateur d’étalonnage. Il y a également sur la façade l’interface de données 
DSS; elle sert au branchement d’un PC ou d’un ordinateur portable pour des 
buts de service. 
La figure suivante montre la vue de face du gas-net Q1 de manière exemplaire 
dans la version étroite (1/3 de largeur utile):  

Status

Cal.-
switch

closeopen

DSS

Q1
gas-lab Gas Quality Meter

gas-net

Plaque
principale

Interface
de donnèes

Panneau de touches

Commutateur
de calibrage

DEL d’état

Display

1 2 3

4 5 6 ,
7 8 9 0
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La plupart des possibilités de branchement se trouvent à l’arrière de l’appareil. 
Les interfaces suivantes sont toujours existantes: 

• Branchement fibre optique pour le système de mesure 

• Branchement bus DSfG 

• Interface COM2: interface sérielle selon RS232. Le modem est branché sur 
COM2 pour un appareil avec la DFÜ (télétransmission de données via ré-
seau public) intégrée. Une autre variante de logiciel offre à la place une 
fonctionnalité gateway pour l’accouplement à un protocole host; dans ce 
cas, l’interface COM2 peut être utilisée comme canal de protocole. 

• Interface DCF77 pour le branchement d’une horloge radio. 

• Branchement réseau 24 V DC. 

• Branchement bus HSB (ne pas utilisé). 

Tous les branchements de processus sont réalisés via des cartes de processus 
qui sont intégrées dans le boîtier. La composition précise des cartes E/A dé-
pend au cas par cas des tâches de l’appareil (nombre des signaux de sortie né-
cessaires, etc.). 

La désignation de la variante de logiciel, le numéro de version et la somme de 
contrôle pour l’identification de la mise à jour du logiciel peuvent être consultés 
directement sur l’appareil via l’affichage principal du module système. 

La fonctionnalité principale du Q1 est la mesure des propriétés du gaz. Le bran-
chement du système de mesure a lieu via une carte de processus de type 
LMFA7 qui met à disposition, outre le branchement de fibre optique pour le sys-
tème de mesure, également 3 sorties numériques et 4 sorties analogiques. 

De plus, on peut utiliser les cartes suivantes: 

• Une carte d’entrée multifonctionnelle EXMFE4 pour le branchement d’un 
capteur de pression et de température (PT100) ainsi que deux entrées nu-
mériques (NAMUR). Tous les canaux à sécurité intrinsèque (EX-i). 

• Une carte MSER2 avec 2 canaux sériels (au choix RS232, RS422, RS485) 
pour l’accouplement de protocoles de communication (par ex. MODBUS). 

• Une carte d’entrée MFE11 avec 8 entrées numériques et 3 entrées analo-
giques. 

• Une carte de sortie MFA6 avec 4 sorties numériques et 2 sorties analogi-
ques. 
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Il est possible de monter au total, dans la version de boîtier large, jusqu’à 6 car-
tes de processus et dans la version étroite, jusqu’à trois cartes de processus 
dans l’appareil. On trouvera une description des cartes actuellement disponibles 
dans le paragraphe 7.2.2 ou dans les caractéristiques techniques sous le chapi-
tre 10. 

La figure suivante présente comme exemple un appareil dans la version de boî-
tier étroite avec le LMFA7 toujours existant. 

Carte de sortie LMFA7 (numérique/analogique)
LA/LE: branchement fibre optique pour extension E/A externe
(branchement du système de mesure)
Trois sorties numériques pour l'édition de messages/impulsions.
Trois sorties analogiques pour l'édition de valeurs de mesure.

Places de carte 1 et 2 peuvent être occupées
avec n'importe quelles cartes d'entrée gas-net

intern

0,63 AT

gas-net Q1
Gerätetyp:

PE

24V

HS-Bus

G
f
S
D

DD

DH

SD

SH

SH
GD
DT
VN
VP

DCF77

2
M
O
C

RI

RX

CD

TX

LE

LA

D1
D2
D3

I1+

I3+
I-
SH

DC

LMFA7

Board 3

 

Vue arrière du gas-net Q1 (exemple) 

 





Commande 3 

gas-lab Q1 Page 11 

3 La commande des appareils gas-net 
L’objectif de ce chapitre est de vous familiariser avec les structures de base de 
la commande et la structure du menu des appareils gas-net. 
Comme déjà mentionné, tous les appareils de la famille gas-net présentent un 
aspect uniforme et une structure de menu comparable. 
Cela signifie pour l’utilisateur: toute personne ayant commandé une fois un ap-
pareil gas-net n’aura aucun problème à utiliser tous les autres types d’appareil. 
Conformément à la philosophie de paramétrage des appareils gas-net, leur pa-
ramétrage n’a pas lieu via la zone de commande mais à l’aide d’un PC ou d’un 
ordinateur portable. La commande de l’appareil via le clavier sert essentielle-
ment à l’affichage des informations les plus importantes sur le display. La struc-
ture de l’interface graphique sur le display dépend du type d’appareil gas-net 
dont il s’agit concrètement. 

3.1 Panneau de touches 
Le panneau de touches des appareils gas-net se compose d’un pavé numérique 
pour l’entrée de chiffres, des touches pour le signe moins et la séparation déci-
male ainsi que d’un groupe de quatre touches de navigation. Elles permettent 
de se déplacer au sein de la structure du menu et d’ouvrir des menus et afficha-
ges. Dans quelques cas, il est également possible de déclencher des actions ou 
de modifier des valeurs via les touches de navigation. 
La figure suivante montre une vue d’ensemble de la signification des touches. 
La signification contextuelle précise des touches de navigation est expliquée en 
liaison avec la structure de menu dans le paragraphe 3.4. 
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1 2 3

4 5 6 ,
7 8 9 0

Touche de menu:
Ouvre/ferme l'affichage de menu.
Cela signifie à partir d'un affichage:
1 x pression: ouverture de la liste du sous-menu concernant l'affichage actuel
2 x pression: ouverture de la liste de menu pour passer dans d'autres modules
3 x pression: fermeture du menu

Touche fléchée gauche:
Elément précédent
Dans le mode d'entrée: effacer le dernier caractère

Touche d'entrée:
Sélectionner le point de menu.
Commuter dans le mode d'entrée.
Dans le mode entrée:
acceptation d'une entrée

Pavé numérique
y compris le signe moins
et la séparation décimale

Touche fléchée vers la droite:
Prochain élément.
Dans le mode d'entrée:
Quitter le mode d'entrée
sans modification de la valeur

 

3.2 Autres éléments de commande: DEL d’état, commuta-
teur d’étalonnage 

La DEL d’état sur la façade de l’appareil est une diode luminescente trois cou-
leurs. On peut lire sur l’état de cette diode luminescente s’il y a ou s’il y a eu un 
dérangement de la mesure des propriétés du gaz. 
La signification des couleurs est expliquée dans le tableau suivant: 

Etat de la DEL Signification 
rouge, clignotant Il y a une alarme, donc un dérangement entravant la me-

sure des propriétés du gaz. 
jaune, clignotant Il y a un avertissement, c’est-à-dire qu’un événement est 

survenu qui n’influence pas la mesure des propriétés du 
gaz. 

vert, clignotant Lumière clignotante verte apparaît dans la phase de dé-
marrage après une panne réseau. 

lumière rouge 
permanente  

Il y a eu une alarme mais elle n’est plus actuelle. 
L’alarme peut être effacée en la validant de la liste des dé-
rangements. 

lumière jaune 
permanente 

Il y a eu un avertissement mais il n’est plus actuel. 
L’avertissement peut être effacé en le validant de la liste 
des dérangements. 

lumière verte 
permanente 

L’appareil fonctionne sans dérangement. 
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L’ordre des états DEL dans le tableau ci-dessus correspond à l’ordre que la 
gestion des dérangements prend en compte: on signale toujours le dérange-
ment qui a la plus grande priorité. Un dérangement présent a toujours priorité 
par rapport à un dérangement qui n’est plus actuel. 
La signification précise des termes alarme, avertissement, remarque est expli-
quée dans le paragraphe 5.3.1. 

Le commutateur d’étalonnage se situe en bas et à droite sur la façade de 
l’appareil. Le Q1 bénéficie d’un concept de sécurité à deux niveaux: tous les pa-
ramètres qui sont sous la protection du commutateur d’étalonnage ne peuvent 
être changés que si le commutateur d’étalonnage est ouvert. Le changement de 
tels paramètres a lieu toujours à l’aide d’un PC ou d’un ordinateur portable et du 
logiciel de paramétrage correspondant GW-GNET+.  
Le commutateur d’étalonnage est ouvert en le tournant dans le sens des aiguil-
les d’une montre jusqu’à la butée. Il faut pour cela, le cas échéant, enlever le 
plombage officiel.1 Lors de la fermeture du commutateur d’étalonnage, 
l’affichage de base de l’appareil est activée. 
Remarque: La sécurité d’utilisateur comme deuxième niveau du concept de sé-
curité se compose respectivement d’un cadenas à combinaison pour chacun 
des deux partenaires contractuels. Contrairement au commutateur 
d’étalonnage, la sécurité d’utilisateur est réalisée via le logiciel de l’appareil. Ce-
la signifie que les cadenas  sont déterminés avec le paramétrage de l’appareil et 
qu’ils sont ouverts ou fermés via le panneau de commande. Les cadenas ou-
verts permettent à l’utilisateur l’accès à certains paramètres ou actions. Tous les 
paramètres bénéficiant de la sécurité d’utilisateur peuvent être modifiés si les 
deux cadenas ou le commutateur d’étalonnage sont ouverts. 

3.3 Display 
Le display est un affichage à cristaux liquides avec 8 lignes à respectivement 32 
caractères. Si le clavier n’a pas été touché pendant env. 30 minutes, le rétroé-
clairage du display s’éteint automatiquement. 

                                                        
1 Respectez les dispositions locales avant d’enlever le plombage officiel: Dans le domaine 
d’application de la loi allemande sur les poids et mesures, l’ouverture d’un commutateur 
d’étalonnage officiellement scellé n’est permis qu’en présence d’une personne officielle-
ment agréée (par ex. un vérificateur des poids et mesures). 



3 Commande 

 gas-lab Q1 Page 14 

3.4 Affichages / menus / dialogues 
Une remarque en préalable: 
Le paragraphe suivant décrit d’une manière générale le guidage par menu et la 
commande de tous les appareils gas-net. 
Partout où cela est possible, les différents thèmes sont illustrés par des exem-
ples. Ces exemples se réfèrent à des types d’appareil courants; il peut arriver 
dans certains cas qu’un exemple de menu spécial n’existe pas dans le type 
d’appareil gas-net en votre possession. 
Toutefois, les mécanismes de commande généralement décrits fonctionnent de 
la même manière – selon le concept gas-net – dans tous les appareils. 

Chaque module possède un affichage dit principal dans lequel sont affichées 
toutes les valeurs actuelles. 

Un exemple: Le gas-lab Q1 contient entre autres les modules de proprié-
tés du gaz et surveillance. L’affichage principal pour le module propriétés 
du gaz se compose des valeurs de mesure actuelles, l’affichage principal 
du module surveillance de la liste des dérangements. 

L’affichage principal du premier module représente l’affichage de base de 
l’appareil, c’est-à-dire l’affichage qui s’active automatiquement lorsque le clavier 
n’est pas touché pendant env. 30 minutes. 

Exemple: L’affichage de base du gas-lab Q1 est l’affichage principal du 
module propriétés du gaz.  

Un affichage sert à la représentation de valeurs. 
Lorsqu’il y a plus d’éléments qu’il est possible de les représenter, des petits 
triangles haut et bas indiquent si l’on peut feuilleter vers le haut ou vers le bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triangle „haut“ avec la 
pointe vers le haut: on peut 
feuilleter vers le haut avec 
la touche fléchée gauche. 

Triangle „bas“ avec la 
pointe vers le bas: on peut 
feuilleter vers le bas avec la 
touche fléchée droite. 
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Chaque affichage activable fait partie d’un module à l’intérieur du logiciel 
d’appareil, c’est-à-dire d’une fonctionnalité fermée. Si l’on se trouve dans 
l’affichage de n’importe quel module, il existe en principe deux objectifs de navi-
gation différents dans la structure de menu de l’appareil, à savoir un affichage 
secondaire / un dialogue2 du module affiché ou d’autre part l’affichage de base 
d’un module quelconque. 
Afin de rendre aussi simple et aussi rapide que possible la navigation à 
l’intérieur de la structure de menu, la touche de menu  est occupée comme 
suit: 
Une simple pression sur la touche de menu ouvre la liste des sous-menus qui 
offre l’affichage de module actuel. Une nouvelle pression sur la touche de menu 
ouvre la liste de menu pour la ramification dans d’autres modules, une nouvelle 
pression et le menu ferme. 

La liste des sous-menus d’un module dépend du paramétrage actuel: les points 
de menu qui se réfèrent à des fonctionnalités qui ne sont pas paramétrées, ne 
sont pas offerts. 

Les sous-menus d’un module appellent soit d’autres affichages mais aussi des 
dialogues dans lesquels l’utilisateur peut modifier des valeurs via le panneau de 
commande. 
La structure de menu est arborescente: un point de menu secondaire d’un menu 
peut posséder de son côté des points de menu secondaires. 
Dans les niveaux hiérarchiques inférieurs de l’arbre de menu, il existe les points 
de menu contextuels suivants pour retourner dans le prochain niveau supérieur: 
• Point de menu Retour dans un affichage 
• Point de menu OK / Annuler dans un dialogue    

(OK signifie en même temps acceptation des valeurs changées, Annuler si-
gnifie rejet des changements)  

Peu importe dans quel niveau de menu on se trouve: on peut avancer et reculer 
avec les touches fléchées à l’intérieur de chaque liste de menus et sélectionner 
un point de menu. L’objectif sélectionné est représenté à l’envers, c’est-à-dire 
avec une écriture verte sur un fond noir. La pression sur la touche d’entrée per-
met d’activer le point de menu qui appartient à l’élément sélectionné. 

                                                        
2 Un dialogue est un type spécial d’affichage dans lequel l’utilisateur peut changer des va-
leurs via le panneau de commande. 
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Un exemple: Nous partons du principe que vous désirez passer de 
l’affichage de base du Q1 dans l’affichage principal du module surveillance. 
Appuyez pour cela en premier sur la touche de menu  pour ouvrir la fenê-
tre du menu. Dans la liste qui apparaît, le premier élément est sélectionné, 
c’est-à-dire qu’il apparaît sur fond noir:  

 
 

 

 

Comme dans le cas de notre exemple de tâche nous ne voulions pas activer 
le menu propriétés du gaz, mais nous ne désirions être ramifié que dans un 
autre module, veuillez appuyer de nouveau sur la touche de menu.  

 

 

 

Le menu montre maintenant la liste de tous les modules que le logiciel 
d’appareil contient. Actionnez plusieurs fois la touche fléchée droite jusqu’à 
ce que le module que vous désirez ouvrir soit sélectionné. Dans notre 
exemple, il s’agit du module surveillance.  

 

 

Démarrage: 
Affichage de base propriétés du 
gaz 

Ouvrir le menu: 
Liste de menu du module proprié-
tés du gaz. 
Les tirets devant les désignations 
de menu indiquent que la liste se 
réfère à des menus inférieurs.  

Liste de modules: 
sans  tirets devant la 
désignation de menu 
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Puis appuyez sur la touche d’entrée et l’affichage du module sélectionné est 
activé. 

 

 

 

Conseils: 

∗ Si, par inadvertance, vous êtes parvenu trop bas dans la liste de sélection 
de menu avec la touche fléchée droite, vous pouvez déplacer de nouveau 
la sélection vers le haut avec la touche fléchée gauche. 

∗ Si l’on désire quitter une fenêtre de sélection de menu ouverte sans rien sé-
lectionner, on appuie tout simplement sur la touche menu aussi souvent 
jusqu’à ce que la fenêtre de menu ferme de nouveau. 

Certains points de menu permettent d’ouvrir des dialogues. Ce sont des afficha-
ges dans lesquels des valeurs peuvent être modifiées. De telles possibilités de 
modification par l’intermédiaire du panneau de commande sont relativement ra-
res. 
Dans de tels dialogues d’entrée, on peut passer entre les différents paramètres 
à l’aide des touches fléchées. Si un paramètre ne peut pas être modifié (par ex. 
parce qu’il s’agit d’un paramètre sous cadenas d’étalonnage et que celui-ci est 
fermé), l’affichage est représenté rayé. 
Si l’on a sélectionné une entrée que l’on peut changer, on peut commuter dans 
le mode d’édition via la touche d’entrée. 
Pour rendre plus confortable la commande, il existe différentes méthodes pour 
fixer une nouvelle valeur en fonction du type de la valeur à modifier: 

 

Entrée directe d’une nouvelle valeur numérique 

Liste de modules: 
Module de surveil-
lance est sélectionné 
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Si quelques caractères seulement doivent être remplacés, on peut effacer les 
différents caractères, en partant de la droite, avec la touche fléchée gauche. On 
entre les nouveaux caractères via les touches numériques, y compris la sépara-
tion décimale et le signe moins. 
S’il est plus facile de remplacer toute la valeur par la nouvelle, on commence 
immédiatement l’entrée: dès qu’une touche numérique quelconque est action-
née, la valeur préréglée est effacée et écrasée avec l’entrée. 
On quitte le mode d’entrée avec la touche d’entrée. On procède à cette occa-
sion à une vérification de la consistance: si l’on a entré une valeur qui n’est pas 
pertinente ou qui n’est pas permise dans le contexte présente, il n’est pas pos-
sible de quitter le mode d’entrée. L’utilisateur est ainsi contraint de corriger la 
valeur. 
Pour quitter le mode d’entrée sans accepter la modification – par ex. après une 
entrée erronée – on appuie sur la touche fléchée droite. 
Pour quitter l’ensemble du dialogue, on active le menu et on choisit soit OK (les 
nouvelles valeurs sont acceptées) ou Annuler (les valeurs sont rejetées). 

Exemple: 
Modification de la limite indicielle inférieure pour le pouvoir calorifique 
dans le module de surveillance du gas-lab Q1. Après ouverture du point 
de menu correspondant, message individuel provenant du module sur-
veillance, on a l’image suivante: 

 
 

 

 

On affiche la valeur qui est réglée momentanément. 
Passez avec la touche d’entrée dans le mode d’édition. 

 
 

Démarrage: 
Affichage de base message individuel 

Valeur à changer sélectionnée 
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Vous pouvez maintenant entrer une nouvelle valeur: 
Soit directement via le clavier numérique ou en effaçant les différents 
chiffres, en partant de la droite, avec la touche fléchée gauche et en en-
trant la nouvelle valeur. 

 

 

  

Vous quittez le mode d’entrée en appuyant sur la touche d’entrée. La 
nouvelle valeur est ainsi acceptée. Si vous ne le voulez pas, quittez le 
mode d’entrée avec la touche fléchée droite. 

 

 

  

Activez maintenant le menu. 
 

 

 

Si vous confirmez OK avec la touche d’entrée, la nouvelle valeur est ac-
ceptée. Pour rejeter la modification, passez avec la touche fléchée droite 
sur Annuler et appuyez sur la touche d’entrée. 

Mode d’édition: 
La marque d’insertion clignote 
maintenant derrière la valeur. 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8 , 9 , 0 , , ,  

Possibilités lors quitter: 
Accepter ou rejeter les entrées 
modifiées. 
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Dans les deux cas, on quitte le dialogue de réglage. 

Nouvelle valeur via la sélection à partir d’une liste 

Le logiciel de l’appareil offre une liste de valeurs possibles pour des valeurs édi-
tables pour lesquelles seul un nombre fixe de possibilités de sélection est perti-
nent. On choisit dans cette liste une valeur qui convient via les touches flé-
chées. On accepte une valeur sélectée en appuyant sur la touche d’entrée. 

Exemple: Ouverture du commutateur de révision (remarque: que lorsque 
les cadenas sont ouverts!). On peut modifier l’état des commutateurs de 
révision dans le menu commutateurs du module de surveillance. Passez 
donc dans le dialogue correspondant via les points de menu commuta-
teur surveillance . 

 

Dans l’image ci-dessous, le commutateur de révision est marqué fermé 
pour les deux rails (révision 1 = arrêt, révision 2 = arrêt). Supposons que 
vous désirez activer le commutateur de révision pour le premier rail. Lors 
de l’apparition de l’affichage, ce commutateur est déjà sélectionné, vous 
pouvez donc appuyer immédiatement sur la touche d’entrée pour com-
muter dans le mode d’édition. 

 

 

 

Sélectionnez la valeur désirée via les touches fléchées, dans notre 
exemple donc marche. L’affichage apparaît donc comme suit: 

 

 

Démarrage: 
Commutateur surveillance 

Liste de sélection: 
Toutes les valeurs pertinentes 
sont proposées. (icir: arrêt et 
marche) 
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Puis appuyez sur la touche d’entrée pour quitter le mode d’édition. 
 

 

 

Ouvrez maintenant le menu: 
 

 

 

Le nouveau réglage est accepté avec OK, rejeté avec Annuler. 

Modifier plusieurs valeurs à la fois 

Dans la plupart des dialogues, ce ne sont pas des valeurs individuelles mais un 
jeu entier de valeurs que l’on peut modifier à la fois. Dans un tel cas, on traite 
tout d’abord la première valeur sélectionnée. On commute dans le mode 
d’édition en appuyant sur la touche d’entrée. 
Avec la touche d’entrée, on passe respectivement à la prochaine valeur. 

∗ Conseil: Si l’on ne désire pas changer une valeur proposée, on peut la 
sauter avec la touche fléchée droite. 

On modifie soit par l’entrée directe via le clavier numérique ou par sélection 
d’une nouvelle valeur à partir d’une liste. 
Lorsque toutes les valeurs sont traitées, on actionne la touche menu. Les points 
OK et Annuler sont proposés dans le menu qui apparaît. OK a pour effet que les 
valeurs modifiées sont acceptées. On rejette les modifications avec Annuler. 
Dans les deux cas, on retourne dans l’affichage ouvert en dernier. 

Liste de sélection: 
Marche  a été sélectionné. 

Commutateur de révision 1 est 
maintenant ouvert. 

Possibilités lors quitter: 
Accepter ou rejeter les entrées 
modifiées. 
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4 Instruction rapide pour personnes pressées: 
Que fais-je pour... 

Remarques: Les instructions suivantes présupposent que l’on se trouve dans 
l’affichage de base de l’appareil. 

4.1 ...consulter la liste de dérangements de PDG? 
Si la DEL d’état clignote rouge ou jaune ou s’allume en permanence, la liste de 
dérangements comporte des enregistrements d’alarme ou d’avertissement. 
Vous pouvez consulter la liste de dérangements comme ceci: 
1) Ouvrez le menu (points inférieurs) à l’aide de la touche menu. 
2) Ouvrez le prochain menu (autres modules) à l’aide de la touche menu. 
3) Actionnez la touche fléchée droite jusqu’à ce que le point de menu Monito-

ring soit sélectionné. 
4) Appuyez sur la touche d’entrée. 

L’affichage principal du module Monitoring est ouvert. Vous voyez le déran-
gement présentant la plus grande priorité. Vous pouvez feuilleter la liste de 
dérangements avec les touches fléchées. 

5) Feuilletez le paragraphe 5.3.2, page 59, si vous avez besoin d’informations 
plus détaillées. Si vous désirez valider un dérangement, lisez tout de suite 
le prochain paragraphe. 

 

 
 

Il peut y avoir au total jusqu’à deux listes de dérangement; outre la liste de dé-
rangements Gas quality, il existe en plus la liste de dérangements du traitement 
des messages du module de Monitoring. Il est toujours possible de commuter 
sur la vue de la prochaine liste de dérangements respective via le point de me-
nu Next listing. Vous trouverez d’autres informations concernant la liste de dé-
rangements du traitement des messages dans le paragraphe 5.3. 

Liste dérangements Gas quality 

Liste dérangements Monitoring 

Prochaine liste 
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4.2 ...valider les dérangements de la mesure PDG? 
Les dérangements ne peuvent être validés et donc rayés de la liste des déran-
gements PDG que s’ils ne sont plus actuels. 
Pour valider un tel dérangement, procédez comme suit: 
1) Ouvrez avec le menu la liste de dérangements comme décrit ci-dessus 

sous 4.1.  
2) Sélectionnez via la touche fléchée gauche ou droite le dérangement que 

vous désirez valider. 
3) Appuyez sur la touche de menu. Si le dérangement qui est affiché sur le 

display ne peut pas être validé, le premier point de menu apparaît rayé: 
Accept. Appuyez dans ce cas de nouveau sur la touche menu pour quitter 
de nouveau le menu. 
Pour un dérangement qui peut être validé, on confirme simplement le point 
de menu Accept avec la touche d’entrée. Le dérangement disparaît de la 
liste de dérangements et le dérangement présentant la priorité la plus 
basse prochaine est affiché sur le display. 

4) Répétez les opérations ci-dessus expliquées si vous désirez valider 
d’autres dérangements. 

Remarque: La validation décrite ici se réfère exclusivement aux dérangements 
qui se rapportent à des fonctions PDG de l’appareil. Le mécanisme de validation 
pour des messages du traitement général des messages (liste de dérange-
ments Monitoring) est décrit dans le paragraphe 5.3. 

4.3 ...contrôler tous les réglages du paramétrage? 
Le paramétrage d’un appareil gas-net comporte trop de réglages pour pouvoir 
l’afficher confortablement via le panneau de commande. A l’aide du programme 
de paramétrage GW-GNET+ et d’un ordinateur portable, on peut se procurer 
beaucoup plus facilement une vue d’ensemble des réglages de l’appareil. 
On procède comme suit: 
1. Connectez le PC et l’ordinateur d’évaluation du Q1 à l’appareil gas-net via 

l’interface de données DSS et l’interface COM sur le calculateur avec un 
câble de paramétrage. 

2. Démarrez GAS-WORKS sur votre ordinateur. Activez le programme de 
communication en cliquant sur le bouton Import – Data interface dans la 
barre d’outils de GW-BASE. 
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3. Après le démarrage réussi du programme de communication, vous êtes 
connectés, au niveau données, à l’appareil raccordé. Dans la fenêtre qui 
apparaît sur votre écran, vous voyez quelques informations de base impor-
tantes sur l’appareil. 

4. Passez maintenant à l’onglet Tools. 
Cliquez deux fois sur l’élément Change parameters ou Edit parameterisa-
tion. La surface GW-GNET+ apparaît sur l’écran. On peut appeler ici et 
contrôler les listes de paramètres des différents modules. 
Vous pouvez voir les détails concernant la commande de l’interface graphi-
que de GW-GNET+ dans le manuel d’utilisateur GW-GNET+ ou dans l’aide 
en ligne. 

Au demeurant: Le programme de service Change parameters ou Edit para-
meterisation vous offre en plus la possibilité de modifier des réglages 
d’appareil. L’état actuel des mécanismes de protection (commutateur 
d’étalonnage / cadenas d’utilisateur) est bien sûr observé à cette occasion. 
Vous trouverez d’autres informations dans le manuel d’utilisateur GW-GNET+ 
ou dans la vaste aide en ligne. 

4.4 ...contrôler les valeurs d’entrée? 
1) On trouve les valeurs d’entrée dans le module System. Passez donc dans 

ce module (actionner deux fois la touche menu, aller jusqu’à l’élément Sys-
tem avec la touche fléchée droite et appuyer sur la touche d’entrée). 

2) Appuyez sur la touche de menu et avancez à l’aide de la touche fléchée 
droite jusqu’à ce que l’élément Inputs soit sélectionnée. 

3) Actionnez alors la touche d’entrée. L’affichage Inputs est ouvert. 
4) La suite de l’opération est décrite à la page 70. 

4.5 ...consulter et contrôler les sorties? 
1)  On trouve les valeurs initiales dans le module System. Passez donc dans 

ce module (actionner deux fois la touche menu, aller jusqu’à l’élément Sys-
tem avec la touche fléchée droite et appuyer sur la touche d’entrée). 

2)  Appuyez sur la touche de menu et avancez à l’aide de la touche fléchée 
droite jusqu’à ce que l’élément Outputs soit sélectionnée. 

3)  Actionnez alors la touche d’entrée. L’affichage Outputs est ouvert. 
4) La suite de l’opération est décrite à la page 70. 
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4.6 ...consulter les archives? 
1) Passez dans le module Data logging (actionner deux fois la touche menu, 

aller jusqu’à l’élément Data logging avec la touche fléchée droite et appuyer 
sur la touche d’entrée). 

2) Le dialogue qui apparaît offre la possibilité de sélectionner précisément les 
informations d’archive que l’on désire consulter. La manière dont on tra-
vaille avec cette fonction filtre est décrite en détail dans le paragraphe 5.2.2 
(page 47 et suivantes). 
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5 Description fonctionnelle 

5.1 Module Gas quality (PDG) 
 
Le gas-lab Q1 est un appareil destiné à mesurer les propriétés du gaz naturel 
(PDG). Il mesure l’absorption infrarouge des hydrocarbures et du gaz carboni-
que (CO2) et en plus la conductivité thermique. 
A partir de ces valeurs de mesure, les grandeurs suivantes sont déterminées di-
rectement: 
• Pouvoir calorifique (Heating value superior ) Hs 
• Densité standard Rhos 
• Concentration xCO2 comme fraction de mole 
 
En outre, d’autres grandeurs sont déduites de ces grandeurs directes. Ce sont: 
• Indice de Wobbe Ws 
• Indice de méthane MN 
• Composition du gaz naturel en 10 composantes de C1 à C8+ ainsi que N2 

et CO2. 
• Valeur calorifique (Heating value inferior ) Hi 
• Valeur et pouvoir calorifiques saturés (gaz avec saturation H2O) 
 
Lorsque l’appareil est en circuit, l’ordinateur d’évaluation lit les données de cali-
brage à partir de la mémoire non volatile du système de mesure et commence 
le mode mesure. C’est pourquoi il faut veiller à ce que le système de mesure 
soit en circuit avant ou en même temps que l’ordinateur d’évaluation. La condi-
tion pour le commencement du mode service est que le Q1 ait été calibré aupa-
ravant avec succès (voir 5.1.2) et qu’il y ait du gaz de service sur le canal 1 
avec suffisamment de pression. Le système de mesure comporte un commuta-
teur à pression qui constate si du gaz s’écoule. 
Une autre condition pour le commencement du mode mesure est que le sys-
tème de mesure ait atteint la température de service qui se situe à env. 55 jus-
qu’à 60 °C. Le temps de réchauffage d’un appareil froid peut durer jusqu’à deux 
heures. L’ordinateur d’évaluation attend jusqu’à ce que la température de ser-
vice soit atteinte avant d’afficher des valeurs de mesure valables. La tempéra-
ture du système de mesure peut être observée dans l’affichage valeurs de me-
sure (voir 5.1.2.2). 
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Important: L’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 ne doit être utilisé 
à la fin de la mise en service que lorsque le commutateur 
d’étalonnage est fermé! Le commutateur d’étalonnage (commuta-
teur rotatif en façade de l’appareil) peut être plombé pour plus de 
sécurité. Un commutateur d’étalonnage fermé garantit qu’aucune 
action ne puisse être démarrée à partir de l’appareil qui ne peut 
être réalisée que par du personnel spécialisé (comme par ex. la ré-
alisation de calibrages, etc.). 
 

5.1.1 Affichage et commande  

5.1.1.1 Affichage principal Gas quality (PDG) 
Le système de mesure gas-lab mesure continuellement en mode normal et cal-
cule en permanence des valeurs actuelles pour les grandeurs cibles Hs, Rhos et 
la part de CO2 du gaz mesuré. 
L’affichage de base de l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 fournit une vue 
d’ensemble de l’état de la mesure et des valeurs actuellement calculées de 
l’analyse de gaz. 
Dans les deux premières lignes, on affiche à gauche le dérangement avec la 
plus haute priorité de la mesure des propriétés du gaz et à droite l’heure et la 
date. 
Dans les trois dernières lignes de l’affichage de base, on voit en grand caractère 
les valeurs actuelles de l’analyse de gaz, Ho,n, Rhon et CO2.  
Les valeurs représentées dans l’affichage de base ne sont actuelles et valides 
que si le système se trouve en mode non dérangé. Cela signifie que la mesure 
ne se trouve pas en alarme et qu’il n’y a pas de calibrage. 
 
 
 
 
 

 

Dérangement avec la 
priorité la plus haute 

Heure et date 

Valeurs finales pour pouvoir 
calorifique, densité standard, 
part CO2 
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La figure suivant montre un exemple pour l’affichage de base en mode non dé-
rangé: 

 
 
Si l’on défile vers le bas à travers l’affichage principal, d’autres valeurs déduites 
sont affichées. Ce sont: 
 

 

 

 

 
 
Outre l’indice Wobbe (Ws) et l’indice méthane (MN), on indique les analyses de 
gaz calculées avec 10 composantes et la part cumulée des composantes C2+. 
De plus, on affiche la valeur calorifique (Hi) qui correspond à la capacité calorifi-
que déduction faite de la chaleur de condensation de l’eau produite lors de la 
combustion. Les autres grandeurs Hs´, Rhon´ et CO2´sont des valeurs corri-
gées qui, par ex. sont utilisées dans l’alignement automatique avec un CPG. 
Les grandeurs satHon et satHun sont le pouvoir calorifique et la valeur calorifi-
que, pour une concentration d’eau saturée, pour l’état de référence réglée et 

Triangle „bas“ avec pointe 
vers le bas: on peut feuille-
ter vers le bas avec la tou-
che fléchée droite. 
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sont intéressantes principalement sur le marché américain. On édite en dernier 
le rapport de densité. 

5.1.1.2 Affichage des valeurs de processus 
L’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 met à disposition un affichage spécial pour 
pouvoir consulter les valeurs brutes mesurées par la sensorique ainsi que les 
valeurs provisoires qui en sont déduites et toutes les valeurs finales détermi-
nées. Cet affichage s’appelle Process values et est ouvert de la manière sui-
vante: 

1) Ouvrez le menu dans l’affichage de base. 

2) Actionnez la touche fléchée droite jusqu’à ce que l’élément Process values 
soit sélectionné. Appuyez ensuite sur la touche d’entrée. 

L’affichage de Process values contient trop de valeur pour pouvoir les représen-
ter à la fois sur le display. On peut défiler vers le bas ou vers le haut avec les 
touches fléchées. 

 
L’affichage des valeurs de processus sert à des buts de service et de mainte-
nance et n’est pas pris en considération lors de l’utilisation normale de 
l’appareil. Si vous deviez avoir des questions sur l’affichage des valeurs de pro-
cessus, veuillez-vous adresser à Elster-Instromet Systems GmbH. 

5.1.2 Calibrage 
Chaque système de mesure gas-lab Q1 est livré calibré, c’est-à-dire qu’il y a eu 
un calibrage d’usine en usine. 
Au cours de l’utilisation, il y a régulièrement un calibrage 1 point automatique 
avec du méthane, lors du post-étalonnage après un an, il y a un calibrage de 
base manuelle avec de l’azote, du méthane et deux autres gaz de calibrage (ca-
librage 3 points).  

5.1.2.1 Calibrage 1 point / calibrage automatique 
La condition pour une réalisation réussie du calibrage 1 point est que le mé-
thane soit raccordé en bonne et due forme sur le 2ème canal de gaz (voir 
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Changement de bouteille 5.1.4). Pour ce faire, le régulateur de bouteille doit être 
réglé sur env. 2 bars et le pressostat de précision (M2R) du 2ème canal de gaz 
sur env. 80 mbars. Si la bouteille de méthane n’est pas encore ouverte, ouvrez-
la et réalisez tout d’abord une opération de rinçage (voir 5.1.5). Le robinet 
d’arrêt correspondant doit être ouvert aussi. 

Pour ce type de calibrage le commutateur d’étalonnage sur le gas-lab Q1 ne 
doit pas être ouvert.  

Pendant le mode mesure normal, on peut réaliser un calibrage 1 point automa-
tique avec du méthane dans les situations suivantes: 

• Dans un cycle fixe paramétrable tous les 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours à xx heu-
res ou 1, 2, 4, 8 ou 12 semaines le xx jour à xx heure, typiquement tous les 
7 jours.  

• Après une durée paramétrable (en heures) après chaque mise en circuit 
de la tension d’alimentation, typiquement 12 heures plus tard. 

• Après une durée paramétrable (en heures) après chaque rinçage manuel 
d’un canal de gaz, typiquement 12 heures plus tard. 

• Après une durée paramétrable (en heures) après la disparition d’erreurs 
qui peuvent entraver la mesure, par ex. erreur de pression de l’appareil 
d’analyse (A607), typiquement 12 heures plus tard. 

• Par l’activation d’une entrée numérique paramétrée. 

• Par commande DSfG (interface numérique pour appareil de mesure de gaz) 

Mais il est possible également de faire démarrer manuellement le calibrage 1 
point (voir la page suivante). 

Extérieurement, l’état du calibrage 1 point est caractérisé par des réactions sui-
vantes de l’ordinateur d’évaluation: 

• Les dernières valeurs de propriétés du 
gaz valides, si existantes, sont mainte-
nues via les sorties des valeurs de me-
sure et dans l’affichage de base du calculateur. 

• L’affichage de base montre le texte 1P-cal. pendant le calibrage. 

• Aucun état de révision n’est signalé. 
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Si vous désirez interrompre prématurément l’opération, vous pouvez le faire 
comme suit: 

Ouvrez le menu et sélectionnez Calibration. 

 

Confirmez la sélection et ouvrez de nouveau le menu. Sélectionnez Cal. Cancel 
et confirmez la sélection. 

 

Le gas-lab Q1 interrompt maintenant l’opération de calibrage et retourne dans 
l’état de service normal. 

L’opération est annulée automatiquement s’il y a une alarme pendant le cali-
brage. Le gas-lab Q1 continue ensuite à fonctionner avec les anciennes don-
nées de calibrage dans la mesure où celles-ci existent. 

 

Pour le démarrage manuel du calibrage 1 point, procédez comme suit: 

Actionnez à partir de l’affichage principal PDG la touche de menu et activez le 
l’ordre Calibration dans le menu ouvert. 
 

 
 
Un affichage avec des valeurs de mesure des différents capteurs apparaît : 
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Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche menu, le sous-menu suivant 
apparaît. Sélectionnez l’élément 1P-cal. start: 
 

 
 
Le progrès actuel du calibrage 1 point est affiché sur l’affichage suivant. Ici 
l’action nécessaire: switch on gas 
 

 
 
Dans la mesure où le méthane est raccordé sur le 2ème canal de gaz (voir dé-
but du paragraphe), ouvrez le menu et sélectionnez l’élément gas switched on. 
 

 
 
Après la confirmation, le calibrage avec le méthane se déroule automatique-
ment, le temps restant étant affiché sur le display. 
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Cette opération dure env. 10 minutes plus env. 2 minutes de temps de rinçage. 
 
La fin du calibrage est signalée par l’affichage suivant (comme avant le cali-
brage): 
 

 

A la fin du calibrage 1 point, le système de mesure active automatiquement le 
gaz de service et commence la mesure.  

Les nouvelles valeurs de correction calculées lors du calibrage sont inscrites 
dans l’archive de calibrage.  

Il est recommandé, en outre, d’observer les valeurs de correction du calibrage 1 
point automatique. Si celles-ci devenaient trop élevées, il faudrait procéder à un 
nouveau calibrage de base. 
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5.1.2.2 Calibrage de base / calibrage trois points 
On procède généralement à un calibrage de base à l’occasion d’un post-
étalonnage. Il doit être réalisé par du personnel spécialisé formé et qualifié. Il se 
déroule de manière semi-automatique; les différentes opérations ne sont acti-
vées que via le panneau de commande de l’ordinateur d’évaluation.  

Lors du calibrage de base, le commutateur d’étalonnage sur le gas-lab Q1 doit 
être ouvert.  

Extérieurement, l’état du calibrage 3 points est caractérisé par les réactions sui-
vantes de l’ordinateur d’évaluation: 

• Concernant le paramétrage du gas-
lab Q1, on peut convenir si les der-
nières valeurs de propriétés du gaz 
valides sont maintenues ou pas 
pendant cette période via les sorties 
de valeur de mesure et dans l’affichage de base. 

• L’affichage de base montre pendant le calibrage le texte 3P-cal. 

• L’état de révision est signalé. 

Si vous désirez interrompre prématurément le calibrage, vous pouvez le faire 
comme suit: 

Ouvrez l’affichage Calibration et appuyez sur la touche menu. Sélectionnez Cal. 
Cancel et confirmez la sélection. 

 

Le gas-lab Q1 interrompt maintenant l’opération de calibrage et retourne dans 
l’état de service normal. 

L’opération est annulée automatiquement s’il y a une alarme pendant le cali-
brage. Le gas-lab Q1 continue ensuite à fonctionner avec les anciennes don-
nées de calibrage. 
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Le calibrage de base se compose des opérations suivantes: 

1. Préparation 

2. Remise à zéro avec de l’azote 

3. Calibrage avec du méthane (1er gaz de calibrage) 

4. Calibrage avec H2-11K (2ème gaz de calibrage) 

5. Calibrage avec L1-8K (3ème gaz de calibrage), sinon dans le domaine 
d’application de la loi sur les poids et mesures, éventuellement possible 
avec un mélange binaire (5% de CO2 en méthane)  
 

1. Préparation 

La condition pour une réalisation réussie du calibrage 3 points est que le 
méthane (1er gaz de calibrage), qui est utilisé pour le calibrage automati-
que, soit aussi raccordé en bonne et due forme sur le 2ème canal de gaz 
(voir Changement de bouteille 5.1.5). Pour ce faire, le régulateur de bou-
teille doit être réglé sur env. 2 bars et le pressostat de précision (M2R) du 
2ème canal de gaz sur env. 80 mbars. Si la bouteille de méthane n’est pas 
encore ouverte, ouvrez-la et réalisez tout d’abord une opération de rinçage 
(voir 5.1.5).  

En outre, lors de la réalisation, il faut activer consécutivement l’azote et 
deux autres gaz de calibrage (H2-11K, L1-8K) sur le 3ème canal de gaz. 
Comme ceux-ci ne sont pas nécessaires en mode normal, ils doivent être 
tout d’abord raccordés. Comme l’azote est nécessité en premier, son acti-
vation est décrite ici. Elle est considérée comme exemplaire pour les deux 
autres gaz de calibrage. 

Comme, normalement, aucun pressostat de précision (M2R) n’est monté 
sur la plaque de montage pour le 3ème canal de gaz, il faut disposer un 
pressostat de précision supplémentaire derrière le régulateur des bouteilles 
de gaz (azote) qui doivent être raccordées là afin que la pression de service 
d’env. 80 mbars du système de mesure puisse être réglée: 

• Assurez-vous que la bouteille d’azote est fermée et que le régulateur 
de bouteille soit sur zéro côté sortie. 

• Reliez un pressostat de précision avec le régulateur de la bouteille 
d’azote et branchez le flexible haute pression sur le pressostat de pré-
cision.  
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• Ouvrez le pressostat de précision afin qu’un peu de gaz puisse 
s’écouler dans la prochaine opération et rincer ainsi la conduite. 

• Ouvrez la bouteille d’azote et réglez le régulateur de bouteille sur env. 
2 bars. 

• Réglez le régulateur de précision sur env. 80 mbars. 

• Reliez enfin le flexible haute pression avec le 3ème canal de gaz du 
système de mesure. 

Pour le calibrage de base, le gas-lab Q1 doit connaître, en outre, la compo-
sition précise des gaz de calibrage utilisés. Pour cela, on entre l’analyse 
des gaz de calibrage utilisés dans le paramétrage actuel de l’appareil. Vous 
trouverez une aide pour changer le paramétrage existant dans le paragra-
phe 6.2, page 96 et concernant les paramètres concernés, dans le para-
graphe 11.1.1, page 133 sous périphérie. 

 

2. Remise à zéro avec l’azote 

Actionnez à partir de l’affichage principal (propriétés du gaz) la touche me-
nu et activez l’ordre Calibration dans le menu ouvert. 
 

 
 
Un affichage avec des valeurs de mesure des différents capteurs apparaît. 
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Si vous appuyez encore une fois sur la touche menu, le sous-menu suivant 
apparaît. Sélectionner l’élément 3P-cal. start. 
 

 
 
Le progrès du calibrage 3 points est affiché sur l’affichage suivant. Ici: 
Veuillez activer le gaz (N2 canal 3). 
 

 
 
Dès que l’amenée d’azote est ouverte, ouvrez le menu et sélectionnez 
l’élément gas switched on. 
 

 
 
Après confirmation, le calibrage avec l’azote se déroule automatiquement. 
L’opération dure env. 25 minutes. A cette occasion, un affichage est ouvert 
sur lequel est affiché le temps restant. Ceci commence après env. 2 min. 
de temps de rinçage: 
 

 

3. Calibrage avec du méthane (1er gaz de calibrage) 

La prochaine opération consiste à activer le méthane préparé, ce 
qu’indique le display suivant: 
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Pour cela, ouvrez le menu et sélectionnez de nouveau l’élément gas swit-
ched on. 
 

 
 
Après confirmation, le calibrage avec le 1er gaz de calibrage (méthane) se 
déroule automatiquement, le temps restant étant affiché de nouveau sur le 
display. Cette opération dure env. 15 minutes plus env. 2 min. de temps de 
rinçage. 
 

 
 
Pendant ce temps, fermez de nouveau la bouteille d’azote et enlevez le 
flexible des deux côtés. (Attention: la conduite doit être mise tout d’abord 
hors pression!). De plus, vous pouvez déjà préparer le 2ème gaz de cali-
brage (H2-11K) sur le 3ème canal de gaz pour le calibrage (voir 1. Prépara-
tion, page 36). 
Lorsque le calibrage avec le 1er gaz de calibrage (méthane) est achevé, 
l’affichage suivant apparaît sur le display: 
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4. Calibrage avec H2-11K (2ème gaz de calibrage) 

Activez maintenant le 2ème gaz de calibrage préparé (H2-11K). Pour ce 
faire ouvrez le menu et sélectionnez de nouveau l’élément gas switched on. 
 

 
 
Après confirmation, le calibrage avec le 2ème gaz de calibrage se déroule 
automatiquement, le temps restant étant affiché sur le display. 
 

 
 
Cette opération dure à son tour env. 15 minutes plus env. 2 min. de temps 
de rinçage. 
Lorsque le calibrage avec le 2ème gaz de calibrage (H2-11K) est achevé, 
l’affichage suivant apparaît sur le display: 

 
 
Fermez de nouveau la bouteille de gaz de calibrage (H2-11K) et enlevez le 
flexible des deux côtés. (Attention: la conduite doit être mise tout d’abord 
hors pression!). 

 

5. Calibrage avec L1-8K ou mélange binaire (3ème gaz de calibrage) 

Vous pouvez brancher maintenant le 3ème gaz de calibrage (L1-8K ou si-
non dans le domaine d’application de la loi sur les poids et mesures, possi-
ble avec un mélange binaire) (voir opération 1, préparation page 36). 
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Puis vous ouvrez le 3ème gaz de calibrage préparé en ouvrant le menu et 
en sélectionnant de nouveau l’élément gas switched on. 
 

 
 
Après la confirmation, le calibrage avec le 3ème gaz de calibrage (L1-8K) 
se déroule automatiquement, le temps restant étant affiché sur le display. 
Cette opération dure env. 15 minutes plus env. 2 min. de temps de rinçage. 
 

 
 
La fin du calibrage est signalée par l’affichage suivant Puis l’affichage 
passe dans l’état suivant (comme avant le calibrage): 
 

 
 
A la fin du calibrage 3 points, le système de mesure commute automati-
quement de nouveau sur gaz de service et commence la mesure.  
 

Fermez de nouveau la bouteille avec le 3ème gaz de calibrage (L1-8K ou 
mélange binaire) et enlevez le flexible des deux côtés. (Attention: la 
conduite doit être mise tout d’abord hors pression!).  
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5.1.3 Activation de gaz d’essai 
L’activation de gaz d’essai sert au contrôle de l’appareil de mesure PDG avec 
un gaz connu ou à mesurer des gaz inconnus hors série. 

Extérieurement, l’état de l’activation de gaz d’essai est caractérisé par les réac-
tions suivantes de l’ordinateur d’évaluation: 

• Les dernières valeurs de propriétés 
de gaz valides, si existantes, sont 
maintenues via les sorties de valeur 
de mesure. 

• L’état de révision est signalé. 
 
Pour la mesure du gaz d’essai, veuillez procéder comme suit: 

1. Décidez si vous désirez brancher le gaz d’essai via le canal de gaz 1 ou 3.  

2. Assurez-vous que la bouteille de gaz d’essai est fermée et que le régula-
teur de bouteille se trouve sur zéro. Mettez le pressostat de précision cor-
respondant sur zéro. Reliez le pressostat de précision au 1er ou 3ème ca-
nal de gaz du système de mesure au moyen du flexible haute pression. Si 
l’on utilise le canal de gaz 1, il faut s’assurer que le gaz de service, qui est 
également branché sur ce canal, est verrouillé avec certitude et que le ré-
sultat de mesure ne peut pas être entravé par une impureté. 

3. Ouvrez la bouteille de gaz d’essai; le régulateur de bouteille doit être réglé 
sur env. 2 bars. 

4. Réglez le pressostat de précision sur env. 80 mbars. 

5. Réalisez maintenant une opération de rinçage pour le 1er et 3ème canal de 
gaz (voir 5.1.4). 

6. Actionnez à partir de l’affichage principal PDG la touche menu et activez 
dans le menu ouvert l’ordre TG path 1 start ou TG path 3 start. 
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7. Le système de mesure est tout d’abord rincé pendant env. 2 minutes avec 
du gaz d’essai avant de commencer la mesure. Les résultats de mesure 
peuvent être observés dans l’affichage principal.   

8. Pour achever l’activation du gaz d’essai, appuyez sur la touche menu, sé-
lectionnez l’ordre TG path 1 end ou the TG path 3 end et confirmez celui-ci. 

  
9. Fermez de nouveau la bouteille avec le gaz d’essai et enlevez le flexible 

des deux côtés. (Attention: la conduite doit être mise tout d’abord hors 
pression!).  

 
Une activation du gaz d’essai présente est interrompue automatiquement après 
1 heure (paramétrable) et du gaz de service est de nouveau activé. 

 

5.1.4 Changement de bouteille 
Pour les tâches de calibrage et de mesure, différents gaz doivent être à disposi-
tion dans l’installation. De temps en temps, il est donc nécessaire de brancher 
une nouvelle bouteille de gaz sur un branchement de gaz du boîtier de capteur 
gas-lab – lorsque, par ex. la pression de la bouteille de méthane ne suffit plus 
pour le calibrage 1 point. Après le changement d’une bouteille de gaz avec un 
contenu inflammable, il faut en général s’assurer qu’aucun air ne puisse péné-
trer dans la sensorique. C’est pour cette raison que, après chaque changement 
de bouteille, il faut procéder à une opération de rinçage manuelle. 

5.1.5 Rinçage 
Après le changement d’une bouteille de gaz avec un contenu inflammable, il 
faut en général s’assurer qu’aucun air ne puisse pénétrer dans la sensorique. 
C’est pour cette raison que, après chaque changement de bouteille, il faut pro-
céder à une opération de rinçage manuelle. Ceci est valable également si de 
l’air avait pu pénétrer dans une conduite de gaz qui est raccordée au système 
de mesure. 
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Extérieurement, l’opération de rinçage est caractérisée par des réactions sui-
vantes de l’ordinateur d’évaluation: 

• Les dernières valeurs de propriétés du gaz valides, si existantes, sont 
maintenues via les sorties des valeurs de mesure. 

• Aucun état de révision n’est signalé. 
 
On procède comme suit: 
 
1. Branchez la bouteille de gaz sur le canal de gaz sélectionné et réglez la 

pression du régulateur de bouteille sur 2 bars et la pression du pressostat 
de précision monté en aval sur 80 mbars. 

2. A partir de l’affichage principal, ap-
puyez sur la touche menu, sélec-
tionnez l’ordre Purge et confirmez-le 
avec la touche d’entrée. 

 
3. Gas channel 1 apparaît sur l’affichage. 
 
4. Appuyez encore une fois sur la tou-

che d’entrée. La liste de sélection 
suivant apparaît: 
Avec les touches fléchées, vous 
pouvez sélectionner le canal de gaz 
que vous désirez rincer. Une autre pression sur la touche d’entrée permet 
de sélectionner le canal désiré. 

 
5. Appuyez maintenant sur la touche menu et démarrez l’opération de rinçage 

avec OK ou achevez le dialogue avec Cancel. 
 
6. L’opération de rinçage dure env. 7 minutes. Purging apparaît dans 

l’affichage.  
 
Après la fin automatique de l’opération de rinçage, le gas-lab Q1 recommence 
la mesure du gaz de service. 
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5.1.6 Révision 
Le gas-lab Q1 active l’état de révision pour les opérations calibrage 3 points et 
activation du gaz d’essai. Un état de révision activé signifie que la mesure PDG 
ne se trouve pas dans un mode normal correct. 
C’est pourquoi les saisies d’archive reçoivent dans l’archive d’intervalle la men-
tion d’état révision. De plus, la remarque Revision switch open est générée et 
inscrite dans la liste de dérangements et du journal. Un achèvement du mode 
révision conduit au départ de la remarque Revision switch open avec inscription 
dans le journal ainsi qu’une dernière inscription dans l’archive d’intervalle avec 
la mention révision. La mesure PDG fonctionne de nouveau en mode normal. 
 

5.2 Module Data logging (archivage) 

5.2.1 Fonction 
L’appareil de mesure des propriétés du gaz gas-lab Q1 est équipé en standard 
d’une fonction d’enregistrement intégrée. A cette occasion, le module d’archive 
compétent en la matière met à disposition juste le service d’enregistrement; les 
données proprement dites qui peuvent être archivées sont générées conjointe-
ment par d’autres modules. 
Concernant le paramétrage du module d’archive, il faut uniquement déterminer 
les groupes d’archive à disposition qui doivent être réellement enregistrés et 
leur profondeur de mémoire. Toutes les archives ainsi définies sont conçues 
comme des mémoires circulaires. La profondeur d’archivage détermine le nom-
bre d’éléments qu’une archive peut écrire au maximum. Lorsqu’une archive est 
pleine, pour chaque nouvel enregistrement, on écrase l’élément respectivement 
le plus ancien. 

Les prochains paragraphes définissent quel module Q1 met à disposition quels 
types de groupes d’archive: 

Module Gas quality (PDG): 
Le module gas quality met à disposition 3 groupes d’archive: 
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• L’archive PTB (Office fédéral allemand des techniques physiques) enregis-
tre toutes les données pertinentes au niveau de la vérification des poids et 
de mesures. Ce sont le pouvoir calorifique Hs, la concentration CO2 et 
l’état (Z) du gas-lab Q1. L’enregistrement a lieu toutes les 15 minutes. 
L’archive PTB a une taille de 180 jours. 

 
• L’archive d’intervalle enregistre le pouvoir calorifique Hs, la densité stan-

dard Rhon, la concentration CO2 et l’état (Z) du Gas-lab Q1. 
L’enregistrement a lieu à l’heure pleine et en cas d’apparition d’un déran-
gement. L’archive d’intervalle a une taille d’env. 60 jours. 

• L’archive de qualité enregistre pour chaque calibrage 1 point 6 facteurs de 
qualité qui donnent des renseignements sur les corrections qui ont été ré-
alisées pour les différents calibrages avec le méthane. L’archive de qualité 
a une profondeur de 365 éléments. 

 

Module Monitoring (surveillance): 
Le module Monitoring permet la sauvegarde d’archives de valeurs de processus 
(archives avec des valeurs de mesure ou des valeurs de comptage quel-
conques). En outre, le module de surveillance tient le journal de dérangements 
de la mesure PDG; on enregistre ici l’arrivée et le départ de tous les types de 
dérangement (alarme, avertissement, remarque; voir paragraphe 5.3.1) en texte 
en clair et avec un horodateur. Pour le traitement interne des messages (si utili-
sé), il existe en plus une liste de dérangements séparée qui peut être archivée. 

Module System (système): 
Le module System gère une archive de modification des paramètres (changed 
settings archive ) dans laquelle sont protocolées des modifications du paramé-
trage. 
En cas de modification de paramètres individuels, la nouvelle valeur ainsi que la 
valeur ancienne sont archivées à côté de l’horodateur de la modification. De 
plus, on voit à quel module appartient le paramètre modifié. 
Un paramétrage entièrement nouveau via l’interface de données, lorsque le 
commutateur d’étalonnage est ouvert, est enregistré dans le journal des modifi-
cations comme New parameterisation. Une modification de la partie de service 
du paramétrage est caractérisée comme New operational parameterisation. 
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Remarque: La profondeur d’archivage, la composition exacte et l’ordre de 
l’archive dans le module d’archive peuvent être configurées très largement par 
l’utilisateur lui-même via le paramétrage. Toutefois, toute modification de la 
structure d’archive rend nécessaire d’effacer l’archive déjà existante dans 
l’appareil. 
A la livraison, les appareils contiennent déjà une structure d’archive prédéfinie 
qui correspond aux profils d’exigence courants. 
 

5.2.2 Affichage et commande 
Affichage principal (Module Data logging) 
Tous les éléments d’archive existants peuvent être visualisés sur le panneau de 
commande. 
L’affichage principal du module Data logging se compose d’un masque dans le-
quel on peut sélectionner les données que l’on désire précisément consulter. 
La figure suivante montre un exemple: 
 
 
 

 
 
D’une manière standard, on propose le dernier élément du premier canal du 
premier groupe d’archive après l’ouverture de l’affichage principal du module 
Data logging. 
 
On sélectionne ainsi les informations d’archive que l’on désire consulter: 

• Au début, le type de groupe d’archive est sélectionné et apparaît sur fond 
noir. Actionnez la touche d’entrée pour parvenir dans le mode d’édition. Une 
liste s’ouvre dans laquelle vous sélectionnez le type d’archive désiré via les 
touches fléchées. Appuyez ensuite sur la touche d’entrée pour confirmer la 
sélection. 

• La prochaine zone est sélectionnée. On indique le canal d’archive que l’on 
désire précisément consulter. Selon le type de groupe d’archive sélectionné 

} 

Temps de calendrier actuel 

Masque d’entrée pour la sélection 
des informations d’archive qui 
doivent être affichées  dans la 
prochaine étape. 



5 Description fonctionnelle 

 gas-lab Q1 Page 48 

dans la première étape, différentes possibilités sont offertes. Pour le type 
d’archive PTB, par exemple, on peut choisir entre Hs, Rhon, CO2 et Z 
(état3).  

• Si l’on désire, on indique l’heure à filtrer. On peut modifier successivement 
le jour, le mois, l’année et l’heure. On parvient dans le mode d’entrée via la 
touche d’entrée et on peut ainsi, par étapes, fixer la date et l’heure. On ac-
cepte la date sélectionnée avec la touche d’entrée. 

• Dans la prochaine zone de sélection, on peut sélectionner selon le numéro 
d’ordre4. Comme il existe une affectation claire entre la date et le numéro 
d’ordre, le numéro d’ordre correspondant est affiché automatiquement 
après l’indication de la date (cf. ci-dessus). Si l’on entre un numéro d’ordre 
différent, la date dans la deuxième ligne du masque de sélection est auto-
matiquement adaptée. 

L’ouverture de la sélection d’archive choisie a lieu via le menu (voir prochain pa-
ragraphe). 
 
Points de menu inférieurs (Module Data logging) 

Consulter 

En activant le point de menu consulter, on ouvre l’affichage de précisément le 
canal d’archive que l’on a sélectionné dans l’affichage principal. 
Dans la première et la deuxième ligne, on voit le type d’archive ainsi que l’heure 
actuelle. L’horodateur est toujours indiqué pour chaque élément. Les données 
archivées apparaissent avec la désignation, la valeur et l’unité. 
 

                                                        
3 Etat signifie ici une chaîne de bits qui, selon les prescriptions DSfG, fournit une vue 

d’ensemble de l’état du convertisseur de quantité. La signification des différents bits est 
définie dans la publication DVGW Spécification technique pour des réalisations DSfG (voir 

bibliographie). 
4 Chaque grandeur de mesure d’un groupe d’archive archivée par un appareil possède, 

selon les prescriptions DSfG, un numéro d’ordre. L’ordre des numéros d’ordre est conçu 
de telle sorte que l’élément d’archive le plus ancien reçoit le numéro 1 et le numéro 
d’ordre est augmenté d’une unité pour chaque élément suivant. 
Les numéros d’ordre sont nécessaires par exemple pour l’appel des données d’archive via 
DSfG. 
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On retourne dans le masque de sélection pour l’affichage de l’archive via le 
point de menu inférieur Back. Afin d’avoir ainsi la possibilité de passer à des 
éléments d’autres canaux avec le même horodateur, on ouvre précisément le 
masque que l’on a entré auparavant. 
Conseil: Les possibilités de représentation pour l’archive sont limitées au dis-
play pour des raisons de place. Pour analyser des domaines d’archive plus im-
portants, il est beaucoup plus pratique d’extraire auparavant les archives de 
l’appareil et de les entrer dans un PC ou un ordinateur portable – par exemple 
via l’interface de données à l’aide du module GAS-WORKS GW-REMOTE+. 
Puis on peut consulter les données avec le programme GW-XL+ ou GW-DATA+ 
dans un tableau et sous forme de diagramme.  

5.3 Module Monitoring (surveillance) 

5.3.1 Fonction 
Le module Monitoring remplit pour l’essentiel les tâches de signalisation et de 
surveillance de l’appareil: 
• Surveillance des dérangements de la mesure PDG. Conjointement avec la 

fonctionnalité journal (Module archivage, voir paragraphe 3), la liste de dé-
rangements PDG sert à l’utilisateur à analyser et à éliminer les dérangements 
PDG ainsi qu’à suivre l’historique du déroulement des dérangements. 

• Surveillance des valeurs de mesure quelconques saisies.  
• Signalisation d’états de fonctionnement. 
• Signalisation d’archives de valeurs de processus (archives pour des valeurs de 

mesure et valeurs de comptage, p.e. utilisable pour remplacer un enregistreur). 
• Fonctionnalité des commutateurs. 

Elément d’archive avec le numéro d’ordre 110 

Les triangles "Haut" et "Bas" indiquent 
qu’il y a encore plus d’éléments 
d’archive. (Feuilleter le groupe d’archive 
avec la touche fléchée droite/gauche) 



5 Description fonctionnelle 

 gas-lab Q1 Page 50 

5.3.1.1 Surveillance de la mesure PDG, liste de dérangements 
Il existe trois différentes sortes de dérangements PDG qui sont traitées diffé-
remment par la gestion des dérangements: 

• Une alarme est générée lorsqu’un dérangement pertinent pour PDG est 
survenu. L’arrivée et le départ d’une alarme sont inscrits avec le dateur au-
tomatique dans la liste de dérangements correspondante (<Alarm> be-
gins/ends). 
Lorsqu’il n’y a plus d’alarme, c’est-à-dire qu’elle n’est plus actuelle, elle peut 
être validée sur l’appareil et éliminée ainsi de la liste des dérangements. 
Pendant une alarme présente, les compteurs principaux s’arrêtent et l’on 
compte à la place dans les compteurs de dérangement. 

• Un avertissement est généré si une grandeur pertinente pour PDG est 
concernée par un dérangement sans que celle-ci ne fausse le résultat de la 
mesure PDG. Masse, énergie, volume de service et standard continuent à 
être exclusivement comptés dans les compteurs principaux. Lorsqu’un 
avertissement n’est plus présent, c’est-à-dire qu’il n’est plus actuel, il peut 
être validé via le panneau de commande et éliminé ainsi de la liste des dé-
rangements. 

• Une remarque est générée lorsqu’une valeur de mesure viole une limite in-
dicielle fixée par l’utilisateur (valeur indicielle supérieure/inférieure pour des 
valeurs de propriétés du gaz). 
Afin d’empêcher des messages instables en cas de variations de la valeur 
de mesure autour d’une valeur limite, on peut définir en plus une hystérésis. 
Un message <Hint limit begins> n’est généré ou éliminé que lorsque la va-
leur de mesure se retrouve en dehors de la bande d’hystérésis. 
Une remarque est également générée si un événement survient, lequel n’a 
pas d’influence sur la mesure PDG (par ex. Calibration switch open). 
L’arrivée d’une remarque est inscrite dans la liste des dérangements avec 
l’horodateur. Les remarques ne peuvent pas être validées et disparaissent 
automatiquement de la liste des dérangements après leur départ. 
Même lorsque des remarques sont présentes, les volumes entrant ne sont 
comptés que dans les compteurs principaux. 

Une liste complète de tous les dérangements se trouve en annexe à cette do-
cumentation. 
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La DEL d’état de l’appareil signale le message ayant la plus grande priorité 
(alarme présente, avertissement présent, alarme non validée, avertissement 
non validé) selon le tableau dans le paragraphe 3.2, page 12. 

5.3.1.2 Saisie de la valeur de mesure, aiguille entraînée 
Outre la surveillance de valeurs de mesure quant aux limites indicielles et gra-
dients, l’appareil peut gérer des aiguilles dites entraînées pour jusqu’à 32 de ces 
valeurs de mesure. Pour chaque aiguille entraînée définie, la valeur minimum et 
maximum de la valeur de mesure affectée sont conservées depuis la dernière 
remise à zéro. On peut se faire afficher ces valeurs via le display avec 
l’horodateur correspondant. 

5.3.1.3 Surveillance des valeurs de mesure; messages et groupes  
Remarque: Le traitement des messages du module surveillance fonctionne tout 
à fait indépendamment de la surveillance de la mesure PDG de l’appareil. C’est 
pourquoi il existe pour cette fonctionnalité du module de surveillance une liste 
de dérangements séparée et un propre journal. 
Il faut savoir que les règles de ce traitement des messages diffèrent complète-
ment de celles de la surveillance de la mesure PDG (cf. ci-dessus) – par exem-
ple, on applique un tout autre mécanisme de validation. Si vous connaissez la 
norme DIN 19 235 (signalisation d’états de fonctionnement), de nombreuses no-
tions vont vous paraître familières dans la description suivante. Quand cela s’est 
avéré pertinent et possible en rapport avec la fonction de surveillance, le traite-
ment des messages du Q1 s’est référé à cette norme. 
Le traitement des messages dans le Q1 peut gérer jusqu’à 64 messages qui 
sont définis via le paramétrage. Il existe en principe différentes sortes d’états à 
signaler qui peuvent être reproduits sur un tel message. L’utilisateur détermine 
lui-même via le paramétrage de l’appareil les événement qui doivent conduire à 
des messages à l’intérieur du traitement des messages. 
D’une part, l’état d’une entrée de message numérique (activée/pas activée) peut 
être évalué comme un message. Mais le traitement de messages peut égale-
ment accepter des messages que l’appareil génère lui-même pendant son fonc-
tionnement, par ex. une alarme PDG. 
D’autre part, des valeurs de mesure peuvent être surveillées quant à la violation 
des valeurs limites – cela vaut aussi bien pour des valeurs de mesure qui en-
trent via des entrées analogiques que pour des valeurs de mesure qui sont gé-
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nérées de manière interne. Outre la surveillance des limites indicielles supérieu-
res et inférieures, il existe la possibilité d’une surveillance de gradient. La sur-
veillance de gradient observe la modification de la valeur de mesure à l’intérieur 
de plages de temps fixées: lorsque la différence entre la valeur la plus grande et 
la valeur la plus petite d’une grandeur de mesure à l’intérieur d’une fenêtre de 
temps paramétrée dépasse la valeur maximale fixée, le critère pour la produc-
tion d’un message Hint limit gradient est rempli. 

Remarque: Tous les messages individuels qui se réfèrent à des valeurs de me-
sure sont également présents si la valeur d’entrée correspondante est considé-
rée comme dérangée.   

Il existe deux méthodes différentes pour éviter des messages instables: 
1. Observation de l’hystérésis (que lors de la surveillance de valeur de me-

sure) 
Pour empêcher des messages instables en cas de variations d’une valeur 
de mesure autour d’un valeur limite, on peut définir en plus une hystérésis. 
Un message <Hint limit begins> n’est généré ou éliminé que si la valeur de 
mesure se trouve en dehors de la bande d’hystérésis.  
 

 
 

2. Prise en considération d’un temps de présence minimum 
Lors de l’évaluation d’un temps de présence minimum, un message n’est 
considéré comme présent que lorsque l’état à signaler (entrée numérique 
activée, dépassement d’une limite indicielle,..) dure plus longtemps que le 
temps de présence minimum. 

Le concept du traitement des messages vise à réunir des messages en grou-
pes. Grâce à la surveillance et à l’évaluation des groupes, la surveillance reste 
claire même pour un grand nombre de signaux. 
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L’ampleur de la liste de dérangements correspondante peut être déterminée par 
l’utilisateur lui-même: il est déterminé pour chaque message via le paramétrage 
de l’appareil si un message individuel doit être inscrit dans la liste de dérange-
ments et le journal de la surveillance. Ce n’est que si cela est le cas que le 
message est enregistré dans la liste de dérangements lors de son arrivée. Les 
messages individuels ne peuvent pas être validés, ils sont donc automatique-
ment éliminés de la liste de dérangements lors de leur départ. Lorsqu’un mes-
sage a été accepté dans la liste de dérangements, l’arrivée et le départ de ce 
message est enregistré en plus dans le journal. Le journal de la surveillance 
peut être enregistré par le module archive.  
Il est possible de bloquer des messages individuellement pendant le service – 
ce qui peut aider par exemple pendant une vérification de l’installation. Un mes-
sage bloqué n’est pas pris en considération par le traitement des messages, il 
est toujours considéré comme n’étant pas présent. La note de blocage d’un 
message peut être modifiée par l’intermédiaire du panneau de commande de 
l’appareil, via le paramétrage et via le télégramme de réglage DSfG. 
Les données des différents messages (valeurs caractéristiques, valeurs actuel-
les) peuvent être demandées via DSfG. Certaines propriétés sont également 
inscriptibles via DSfG (par ex. limites indicielles, gradient).5 

Afin de faciliter la surveillance des jusqu’à 64 messages, on relie des messages 
individuels au choix, via le paramétrage, en jusqu’à 32 groupes. Chaque groupe 
génère de son côté 3 différents messages qui sont produits par le lien des mes-
sages individuels contenus. Il est ainsi possible de surveiller l’état des messa-
ges liés par leur contenu sans se perdre dans l’observation des messages indi-
viduels. 
Les différents types de message d’un groupe s’appellent message de groupe, 
message de groupe conservé et message collectif. 
 

                                                        
5 Les éléments de données DSfG pour le traitement des messages sont attachés dans 
l’arbre d’éléments de données DSfG de l’instance commande. Une liste d’éléments de 

données DSfG soutenus resp. utilisés peut être demandée à FLOW COMP en cas de be-
soin. 
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Message de groupe 
Le message de groupe d’un groupe résulte du regroupement de messages 
individuels qui appartiennent au groupe. Il y a donc un message de groupe 
lorsqu’au moins un des messages contenus est présent. 
Un message de groupe n’est pas lié à une validation. 

 
Message de groupe conservé 

Le message de groupe conservé ne se distingue du message de groupe 
normal que par le fait qu’un temps de conservation est toujours observé, par 
exemple pour prendre en considération des temps de réaction de la télémé-
canique. Le message de groupe conservé est présent pour au moins la du-
rée du temps de conservation, même si le message de groupe normal est 
déjà de nouveau valable à l’intérieur du temps de conservation. 

 

 
 

Message collectif 
La particularité du message collectif est qu’il peut relier les états des messa-
ges individuels en plus à un signal de validation. La propriété assujetti à la 
validation ou non assujetti à la validation est fixée dans le paramétrage 
comme propriété du groupe. 
Tous les messages collectifs sont enregistrés dans le journal et la liste des 
dérangements.Pour un groupe non assujetti à la validation, le résultat du 
message collectif est toujours le résultat du message de groupe. Cependant, 
le message collectif non assujetti à la validation (à la différence du message 
de groupe) est accepté aussi dans la liste de dérangements et le journal. 
Le message collectif d’un groupe assujetti à la validation relie les états des 
messages individuels contenus dans le groupe avec un signal de validation.  
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La validation peut avoir lieu via une entrée numérique affectée mais aussi 
via le point de menu correspondant, c’est-à-dire via le panneau de com-
mande. Une validation – peu importe la source – valide tous les groupes à la 
fois! 
Le message collectif d’un groupe assujetti à la validation est présent si au 
moins un message individuel est présent dans le groupe. Il ne part toutefois 
que lors du départ du dernier message individuel si tous les messages qui 
étaient présents ont fait l’objet d’une prise de connaissance par la validation. 
Un message individuel actuellement présent est considéré alors aussi 
comme validé si la validation a lieu avant le départ. 
Si le message individuel est toujours présent après le départ du dernier 
message individuel, cela signifie qu’au moins un des messages individuels 
est arrivé depuis le moment de la dernière validation. Dans un tel cas, la va-
lidation n’est pas encore arrivée! 

La figure suivante illustre dans quelle mesure le message collectif d’un 
groupe non assujetti à la validation se distingue d’un groupe assujetti à la 
validation.  

 

  
Les groupes avec leurs messages collectifs et messages de groupe sont 
conçus pour donner une vue d’ensemble sur l’état de l’installation. C’est pour-
quoi, concernant ces types de message, la transmission à l’extérieur est soute-
nu de différentes manières: 
• Les messages collectifs et les messages de groupe peuvent être édités 

(contrairement aux messages individuels) via des sorties numériques. 
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• Les événements message de groupe arrive / message de groupe part / un 
message quelconque du groupe arrive / un message quelconque du groupe 
part peuvent être transmis par télégramme d’attention sur le bus DSfG. 
Pour chaque groupe, on détermine individuellement les événements pour 
lesquels de tels télégrammes doivent être générés et leur type (alarme, re-
marque ou avertissement). 

• L’état des messages collectifs, messages de groupe et messages de 
groupe conservés peut être demandé via DSfG. 

• Pour tenir la liste de dérangements et le journal du traitement des messa-
ges de manière claire sur les messages des groupes liés, seul le message 
collectif est enregistré. 

Le commutateur I est fait pour supprimer les messages de groupe et/ou collec-
tifs lors de travaux de remise en état. 
L’activation de ce commutateur I a des effets différents pour chaque groupe: 

- Aucune influence 
Un commutateur I activé n’a aucune influence sur les réactions de si-
gnalisation de ce groupe. 

- Suppression « en direction technique télémécanique » 
Cela signifie que le groupe ne déclenche plus de télégramme 
d’attention DSfG lorsque le commutateur I est activé et que le mes-
sage de groupe conservé est toujours considéré comme non présent.  

- Suppression de toutes les réactions de signalisation sans exception 
Dans ce cas, tous les messages qui sont produits par un groupe sont 
supprimés lorsque le commutateur I est activé. 
Cela signifie que le groupe ne produit plus de message de groupe 
conservé, de message de groupe ni de message collectif. Le message 
collectif continue cependant à être enregistré dans le journal et la liste 
de dérangements. 
Lorsque le commutateur I est activé, le groupe n’entre plus dans le 
dispositif de signalisation central. 
 

Le commutateur I est activité via une entrée numérique affectée. Pour des rai-
sons de sécurité, le commutateur I ne peut pas être activé via le panneau de 
commande. 
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L’état et les réactions de signalisation des messages individuels ne sont pas 
concernés par le commutateur I. Si des messages individuels doivent être sup-
primés, cela a lieu via le mécanisme de blocage déjà expliqué.  

 
En plus de messages nommés ci-dessus, on dispose d’un dit message central 
qui – appliqué sur une sortie – pilote typiquement une signal sonore. Une entrée 
de validation supplémentaire est affectée au message central. 
Le message central peut accueillir un nombre quelconque de groupes. 
Le dispositif de signalisation central démarre lorsqu’un message quelconque ar-
rive qui fait partie d’un des groupes participants. Le message central part à la 
validation, peu importe si des messages sont encore présents ou pas. La valida-
tion peut avoir lieu via l’entrée numérique qui est affectée au message central. 
En outre, le dispositif de signalisation central est également validé, via le pan-
neau de commande, par la validation de tous les groupes. Le dispositif de si-
gnalisation centrale démarre de nouveau dès que le prochain message partici-
pant arrive.  
La figure suivante montre le comportement du dispositif de signalisation central 
en liaison avec la validation (un groupe participant): 
 

Groupe

Message individuel M1

Message individuel M2

Validation Validation

Dispositif de signalisation central  
 

5.3.1.4 Signalisation d’archives de valeurs de mesure ou de va-
leurs de comptage 

Le Q1 peut tenir des archives pour des valeurs de processus, c’est-à-dire des 
archives pour des valeurs de mesure et des valeurs de comptage. On dispose 
de jusqu’à quatre groupes d’archive avec respectivement 8 canaux. Pour cha-
que groupe d’archive, on peut déterminer individuellement les conditions dans 
lesquelles les canaux d’archive contenus doivent être enregistrés. 
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La procédure standard est l’archivage cyclique (dans des cycles d’archivage pa-
ramétrables de 1 seconde jusqu’à une heure). 
L’archivage peut être rendu dépendant, en plus ou alternativement, de certains 
événements qui sont constatés lors de la surveillance des valeurs de processus: 
• Il est possible de lier l’archivage à un ou plusieurs groupe/s de messages 

individuels. On archive alors lors de l’arrivée et du départ de chaque mes-
sage qui est contenu dans un des groupes participants. 

• Si l’évolution d’une certaine valeur de processus doit être précisément 
consignée, il est possible de fixer un taux de modification maximal pour un 
canal d’archive. L’ensemble du groupe d’archive est toujours archivé si la 
différence entre la valeur de mesure actuelle et la valeur de mesure au 
moment du dernier archivage dépasse le montant de modification maximal. 
On obtient de cette manière un enregistrement plus fréquent pour des va-
leurs qui changent rapidement. 
Cette option est également à disposition pour l’archive des valeurs de 
comptage – il est donc possible de déterminer que l’on archive toujours 
lorsqu’une valeur de comptage s’est accrue d’une certaine différence.  

Les valeurs de mesure et les valeurs de comptage sont en plus toujours archi-
vées lorsque la valeur d’entrée est reconnue comme dérangée. 

Il existe la possibilité de « geler » des archives de valeur de processus. Lors de 
l’arrivée d’un message affecté, l’archive affecté n’écrira encore qu’un certain 
nombre d’éléments et arrêtera. Le moment du dernier élément est caractérisé 
dans la liste de dérangements et dans le journal avec la remarque PVA <no.> 
freeze begins (PVA pour ProcessValueArchive = Archive de Valeurs de Proces-
sus). L’archivage n’est poursuivi (on « dégèle ») que lorsque le message affecté 
part de nouveau. En même temps, la remarque PVA <no.> frozen part égale-
ment  
Le gel des archives de valeurs de mesure est utile si l’on s’intéresse à 
l’évolution d’une valeur de mesure lors de la survenance d’un certain événe-
ment. On peut s’imaginer, par exemple, de relier le gel à un message collectif. 
Puis le gel est activé lors de la première arrivée d’un message de groupe quel-
conque. L’archivage normale n’est poursuivit après le départ du dernier mes-
sage que si le groupe a été validé explicitement (parce que ce n’est qu’alors que 
le message collectif part). 
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5.3.2 Affichage et commande 
Affichage principal (Module Monitoring) 

Lors de l’ouverture du module Monitoring, la liste de dérangements de la me-
sure PDG est affichée. On voit le message de dérangement avec la plus haute 
priorité6 - à condition que la liste de dérangements ne soit pas vide.  
Si d’autres dérangements sont contenus dans la liste de dérangements, on peut 
feuilleter la liste de dérangements via les touches fléchées. On peut voir s’il y a 
plus d’un élément si les petits triangles noirs haut et bas sont affichés ou pas 
sur le bord droit du display. 
 
Les informations suivantes sont affichées pour chaque dérangement: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points de menu inférieurs (module Monitoring) 

Accept (Validation) 

Le point de menu Accept n’existe que pour la liste de dérangements PDG. 
Si ce point de menu est rayé, le message affiché ne peut pas être validé parce 
qu’il est encore présent. Si Accept n’est pas rayé, le message de défaut actuel-
lement affiché peut être validé, c’est-à-dire éliminé de la liste des défauts. Après 
l’opération de validation, le menu est fermé et le prochain dérangement est affi-

                                                        
6 Une alarme a la plus haute priorité, est donc de la plus grande importance. Un arvertis-
sement a une priorité plus grande qu’une remarque. 
Pour l’explication des termes alarme, avertissement, remarque, cf. paragraphe 5.3.1. 

N° défaut DSfG Type de dérangement (Alarm, 
Warning ou Hint) 

Moment arrivée, moment départ 
(dernier que si le dérangement n’est plus présent) 
 

Heure actuelle  

Type de dérangement (texte en clair) 

Triangles „Haut“ et „Bas“: 
Il y a encore au moins deux autres 
dérangements dans la  liste. 
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ché. Si l’on désire valider aussi ce dérangement, on répète la procédure: ouvrir 
le menu, confirmer la Accept. 
 
Accept all (Tout valider) (que pour la liste de dérangements surveillance) 

Le point de menu Accept all n’existe que lorsque l’on se trouve dans 
l’affichage de la liste de dérangements de la surveillance; on valide avec lui 
tous les groupes assujettis à la validation avec le dispositif de signalisation 
central (signal sonore). 
Accept all est rayé s’il n’y a pas actuellement de nécessité de validation. 

Next listing (Prochaine liste) 
On commute sur la liste de dérangements suivante respective via Next listing. Il 
existe deux listes de perturbation: liste de dérangements Gas quality measure-
ment et liste de dérangements Monitoring.  

Les messages suivants sont enregistrés dans la liste de dérangements de la 
surveillance: 
• La plus haute priorité ont les System messages 7. Ces messages ne sont 

généralement pas consultables dans la liste des dérangements dans la 
mesure où ils ne restent que quelques secondes. 

• A la place apparaît le message M-switch si le commutateur de remise en 
état est activé. 

• Puis tous les messages collectifs des groupes 1 à 32 présents sont listés. 
• Suivent les messages individuels en cours dans l’ordre de leur priorité. 

Pour conserver toute la clarté dans la liste de dérangements, seuls les 
messages individuels qui sont paramétrés explicitement pour cela sont ac-
ceptés dans la liste de dérangements. 

En principe, tous les messages individuels du traitement des messages, comme 
également le message M-switch, ne sont pas assujettis à la validation. Seuls les 
messages collectifs de groupes assujettis à la validation doivent être validés. 
Cela signifie que tous les messages individuels, messages de groupe ainsi que 
les messages collectifs de groupes non assujettis à la validation disparaissent 
automatiquement de la liste de dérangements dès qu’ils ne sont plus présents. 

                                                        
7 Des messages de système sont générés pour les événéments nouveau démarrage ré-
alisé, panne de tension, nouveau paramétrage, paramètre modifié. 
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Les messages collectifs de groupes assujettis à la validation ne partent que lors-
qu’ils sont validés et qu’aucun message individuel de groupe n’est plus présent. 
La validation peut avoir lieu déjà avant le départ du dernier message individuel. 
 
Measurements (Aiguille entraînée) 

Un appareil de type gas-lab Q1 peut gérer jusqu’à 32 aiguilles entraînées 
paramétrées pour des valeurs de mesure. Si l’on ouvre l’affichage des aiguil-
les entraînées, la première aiguille entraînée est affichée. On peut changer 
sur l’affichage d’une autre aiguille entraînée via le nom. 
L’affichage contient en détail les informations suivantes: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Au cas où la valeur de mesure correspondante passe en dérangement, la 
dernière valeur valable est maintenue dans l’affichage, mais représentée 
clignotante. 
 
L’affichage des aiguilles entraînées présente les points de menu inférieurs 
suivants: 
Resetting (Remise à zéro) 

La remise à zéro permet de mettre aussi bien la valeur minimale que la 
valeur maximale de l’aiguilles entraînée affichée sur la valeur de me-
sure actuelle. 

Reset all (Toutes remises à zéro) 
Le point de menu Reset all remet à zéro toutes les aiguilles entraînées 
mémorisées. 

Nom de l’aiguille entraînée affichée. Si l’on appuie sur la touche d’entrée, on ouvre la 
liste de sélection de toutes les aiguilles entraînées. Via cette liste, on peut passer à 
l’affichage d’une autre aiguille entraînée. 

Avant dernière ligne: valeur minimale depuis la dernière remise à zéro, avec horodateur. 

Dernière ligne: valeur maximale 
 

Valeur de mesure actuelle de la gran-
deur de mesure affectée, avec unité.  
Clignote lorsque la valeur est dérangée. 
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Groups (Groupes) 

Le menu Groups se réfère au traitement des messages du module de sur-
veillance. On ne peut ouvrir l’affichage correspondant que si les groupes de 
signalisation sont mémorisés. L’affichage permet une vue d’ensemble sur 
l’état de signalisation des messages qui sont reliés à un groupe. Lorsque 
l’on ouvre l’affichage correspondant, on voit l’information du premier groupe. 
Pour passer à l’affichage d’un autre groupe, on va dans le mode d’entrée 
(actionner la touche d’entrée) et on sélectionne dans la liste qui apparaît le 
nom du groupe que l’on désire consulter. Il n’ y a plus qu’à confirmer la sé-
lection avec la touche d’entrée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si le message collectif du groupe ouvert est actuellement présent, on peut 
voir sous Initial message quel message individuel du groupe est arrivé en 
premier. Comme c’est toujours le message qui a provoqué initialement 
l’arrivée du message collectif, cette information aide à analyser l’état de dé-
rangement. Le texte du message est affiché clignotant s’il n’y a pas eu de 
validation après l’arrivée du message collectif. 
Sous New message , on peut lire quel message individuel du groupe est ar-
rivé en dernier. Tant que le message collectif lui-même est présent, 
l’indication du New message est actualisée à chaque arrivée d’un nouveau 
message du groupe. Un New message est également représenté clignotant 
dans le display tant qu’il n’y a pas eu validation après son arrivée. 
Le message collectif au moment actuel n’est pas présent lorsque ni premier 
ni nouveau message sont indiqués.  

Nom du groupe affiché 
Premier message, c’est-à-dire le 
message du groupe qui est arrivé 
en premier.  
Le texte est représenté clignotant si 
le message n’a pas encore été vali-
dé via le groupe. 

Nouveau message, c’est-à-dire le message 
du groupe qui est arrivé en dernier. Le texte 
est représenté clignotant si le message n’a 
pas encore été validé via le groupe. 
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Pour contrôler l’état de tous les messages individuels qui sont contenus 
dans le groupe, on active le sous-menu View: 

View (Affichage) 
Ce menu permet de s’informer sur les messages individuels qui sont 
contenus dans le groupe ouvert auparavant. De plus, on peut 
s’informer de l’état de chaque message individuel contenu. En raison 
de la multitude d’informations, seul un message individuel trouve place 
dans le display. 
La liste de sélection Name contient tous les messages individuels du 
groupe correspondant de telle sorte que l’on peut passer à l’affichage 
de n’importe quel autre message individuel du groupe actuellement sé-
lectionné. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations suivantes sont affichées pour chaque message indivi-
duel: 

Name (Nom) 

Chaque message est identifié via son nom paramétré. La liste de sé-
lection Name permet de passer à l’affichage de chaque autre mes-
sage individuel du groupe. 

Nom du groupe sélectionné 

Message individuel du groupe actuellement affiché. Si l’on appuie sur la 

touche d’entrée, la liste de tous les messages qui se trouvent dans ce 
groupe s’ouvre. Cette liste de sélection permet de passer à l’affichage d’un 
autre message individuel du groupe. 
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Type 

Un message individuel peut être déduit d’un message, de la surveil-
lance d’une Upper ou Lower limit value ou d’une Gradient monitoring. 

Status (Etat) 

L’état d’un message individuel est caractérisé par plusieurs indica-
tions: 
On ou Off montre si le message en soi est présent. On prend en 
considération à cette occasion le temps de présence minimum para-
métré. Même si l’état à signaler est déjà présent, le message indivi-
duel correspondant n’est activé que si l’état existe depuis plus long-
temps que le temps de présence minimum! 
Pour reconnaître qu’un message individuel était présent, s’il n’était 
pas affecté d’un temps de présence minimum, il existe dans 
l’affichage un compteur de secondes: 
 

 

 
Si le compteur de secondes compte à rebours, l’état à signaler est 
déjà présent. Le message individuel est affecté d’un temps de pré-
sence minimum, c’est pourquoi le message n’est généré que lorsque 
l’état est encore présent après expiration de ce temps. Le compteur 
montre donc en continu combien de temps de présence minimum il 
reste encore. Ce n’est que lorsque 0 est atteint que l’état du message 
passe de Off à On. 
Au cas où l’état à signaler part de nouveau avant expiration du temps 
de présence minimum, le compteur est mis à 0 mais le message 
n’arrive pas. 
Le compteur est toujours à 0 si un message individuel n’est pas oc-
cupé avec un temps de présence minimum. Dans ce cas, le message 
arrive immédiatement lorsque l’état à signaler est détecté. 
Si un message individuel est réellement transmis, cela dépend de la 
note de blocage: si un message individuel est bloqué, il est considéré 

Compteur de secondes 
pour le temps de pré-
sence minimum. 
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comme non présent pour l’ensemble du traitement des messages 
suivant. 

Conseil: L’utilité du menu ici décrit Groups – View réside avant tout 
dans l’analyse de l’état d’un groupe et des messages individuels qu’il 
contient. Il s’agit d’un pur affichage. Une modification des propriétés 
d’un message individuel, par ex. l’activation d’une note de blocage, 
n’est pas possible via le menu groupes – affichages. Il existe pour ce-
la le menu Single messages dont l’affichage est tout à fait semblable 
à celui qui vient d’être décrit. 

 
Single messages (Messages individuels) 

Le menu Single messages se rapporte au traitement des messages du mo-
dule de surveillance. Il ne sert pas uniquement à afficher des informations 
de base concernant des messages individuels. Il offre, en outre, la possibili-
té de bloquer de tels messages via le panneau de commande de l’appareil 
et de modifier des valeurs limites pour des messages individuels de la sur-
veillance des valeurs de mesure. 
Pour passer à l’affichage d’un autre message individuel, on va dans le mode 
d’entrée (actionner la touche d’entrée) et on sélectionne dans la liste qui ap-
paraît le nom du message que l’on désire consulter. La sélection doit encore 
uniquement être confirmée avec la touche d’entrée. 
L’affichage Single messages est pour l’essentiel identique à l’affichage sus-
décrit du menu Groups – View. 
Comme information supplémentaire, on indique pour un message, qui est 
déduit de la surveillance d’une valeur de mesure, la valeur limite paramé-
trée: 

Limit (Limite)  

Sous Limit, on voit la valeur actuellement réglée d’une surveillance de 
valeur limite ou la modification maximum permise de la valeur de me-
sure à l’intérieur de la période d’observation paramétrée pour la surveil-
lance de gradient. 
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Dans ce dialogue, on peut bloquer des messages individuels via le panneau 
de commande; pour des messages de la surveillance de valeur de mesure, 
il est aussi possible de modifier directement sur l’appareil la valeur de me-
sure à surveiller. Afin que de telles actions soient possibles, les cadenas à 
combinaison doivent être ouverts. 
 

Disabled messages (Info de blocage)  
Le menu Disabled messages se rapporte au traitement de messages du 
module de surveillance. L’affichage correspondant présente la liste de tous 
les messages individuels actuellement bloqués. On affiche comme informa-
tions supplémentaires le type de message, l’état réel du message avant le 
blocage ainsi que, le cas échéant, le compteur pour un temps de présence 
minimum considéré. 
 

 
 
Le menu ici décrit Disabled messages est un pur affichage; veuillez passer 
dans le menu Single messages (cf. ci-dessus) si vous désirez modifier l’état 
de blocage d’un message individuel.  

Passons maintenant au dernier menu inférieur du module de surveillance: 

Switches (Commutateurs) (modification des sorties de commutation) 

La mission du menu Switch est l’affichage des états des dits commutateurs. 

Limite, à l’exemple d’une valeur limite supérieure. 
Remarque: via paramétrage, on peut convenir d’une hystérésis supplémentaire, via 
PC et programme de paramétrage, pour éviter des messages instables. 

Une pression sur la touche d’entrée 
ouvre la liste de sélection qui contient 
tous les messages actuellement blo-
qués. 
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Un commutateur est un message avec un état prédéfini (on ou off). L’état du 
commutateur peut être modifié manuellement via le panneau de commande de 
l’appareil. Les messages du type Switch peuvent être appliqués sur des sorties 
numériques (cf. paragraphe 5.4.1) pour déclencher des opérations de commuta-
teur de tout type à partir de l’appareil gas-net. 
3 commutateurs sont disponibles (Switch 1 à Switch 3). La modification de l’état 
d’un commutateur fonctionne de la manière suivante: après l’ouverture du menu 
Switches, on voit l’état de commutation actuel de chaque commutateur. Pour 
changer, on sélectionne le commutateur dont on désire changer l’état et on 
passe dans le mode d’entrée. Puis on peut sélectionner l’autre état de commu-
tation et accepter avec OK. La modification des états de commutateur est sous 
cadenas d’utilisateur. 

Remarque: Les sorties de message peuvent être paramétrées de telle sorte 
qu’ils inversent le signal de sortie en service. Sachez que l’édition des commu-
tateurs prend en considération aussi ce réglage. 

Remarque: Le menu Switches comprend avec la révision 1 et révision 2, deux 
autres options de commutation. Cependant, le gaz-net Q1 n'utilise pas ces op-
tions. 

5.4 Module System (système) 

5.4.1 Fonctions 
Le module System comprend toutes les fonctionnalités de base de l’appareil 
gas-net. 

Inputs (Entrées) 

Une fonctionnalité de ce module System est le traitement des informations 
d’entrée et la transmission de ces informations à d’autres modules. Les canaux 
d’entrée à disposition dépendent en détail de l’équipement des cartes de pro-
cessus de l’appareil. De manière standard, un Q1 contient au moins une carte 
de type LMFA7 pour pouvoir brancher le système de mesure. En outre, il existe 
également d’autres cartes de processus qui mettent à disposition des canaux 
d’entrées (voir paragraphe 7.2.2). 

L’affichage du module de System offre un menu spécial qui permet de faire affi-
cher l’origine, la valeur brute et la valeur finale d’un signal d’entrée sur le display 
de l’appareil (voir paragraphe 5.4.2). 
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Outputs (Sorties) 

L’ordinateur d’évaluation contient de manière standard une carte LMFA7. 
Une carte de sortie LMFA7 offre 3 sorties de transistor pour l’édition de messa-
ges. En outre, la carte LMFA7 présente 4 sorties de courant pour l’édition des 
valeurs de mesure. 

Il existe encore d’autres cartes de processus gas-net qui mettent à disposition 
des canaux de sortie (voir paragraphe 7.2.2). 
L’ordinateur d’évaluation gas-lab met à disposition un menu spécial qui permet 
de classer et contrôler des sorties (voir paragraphe 5.4.2). Le contrôle de sorties 
n’est possible que pour des cadenas ouverts. 

DSfG 

DSfG est une interface numérique développée spécialement pour la communi-
cation de données entre des appareils de mesure de gaz et qui s’est imposée 
de manière générale en Allemagne. Le gas-lab Q1 est équipé de manière stan-
dard d’une interface DSfG. Le branchement du bus DSfG a lieu via la prise 
marquée DSfGà l’arrière de l’appareil. 
Pour toutes autres informations, on renverra ici aux publications DVGW Fiche 
de travail G485 (Interface numérique pour appareils de mesure de gaz (DSfG)) 
et Spécification technique pour des réalisations DSfG.8 

Locks (Cadenas) 

La liste de paramètres du Q1 contient diverses paramètres qui ne sont pas sous 
cadenas d’étalonnage mais qui sont pourtant protégés contre toutes modifica-
tions volontaires par un mécanisme de sécurité interne. Ce mécanisme de pro-
tection s’appelle cadenas d’utilisateur ou à combinaison. Pour chacune des par-
ties contractuelles, on peut définir un cadenas allant jusqu’à 6 chiffres. 
L’ouverture et la fermeture de ces cadenas a lieu via le clavier (voir paragraphe 
5.4.2). Le paramétrage de l’appareil détermine les cadenas qui sont valables. 

Setting the clock (Réglage de l’heure) 

Le libre réglage de l’horloge interne à l’appareil n’est possible que lorsque le 
commutateur d’étalonnage est ouvert. 
Lors que le commutateur d’étalonnage est fermé, le réglage de l’heure ne peut 
avoir lieu qu’à l’intérieur d’une fenêtre de ±3% de l’intervalle de décompte9 (et ce 

                                                        
8 Source de référence, voir bibliographie (annexe). 
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qu’une seule fois à l’intérieur de l’intervalle de décompte). Cette restriction est 
valable pour toutes les sources d’heure, en particulier pour le réglage de l’heure 
via le panneau de commande de l’appareil. 
En cas de réglage réussi de l’heure par delà la fenêtre permise, deux avertis-
sements10 sont générés. Un réglage raté conduit à une alarme Clock-synch fai-
led 10.  
DCF-77 
Le gas-net Q1 dispose d’une interface DCF77 pour le branchement d’une hor-
loge radio qui reçoit l’heure PTB via le signal radio DCF-77. Si une telle horloge 
radio est branchée, il est possible de procéder à une synchronisation automati-
que de l’heure interne à l’appareil. Les prescriptions en vigueur à cette occasion 
sont respectées (cf.ci-dessus).  
 

5.4.2 Affichage et commande 
Affichage principal (module System) 
On voit dans l’affichage principal du module System des informations fonda-
mentales concernant l’appareil. 
Les informations suivantes sont affichées: 
• Nom de l’appareil avec la variante de logiciel 
• Version de produit du logiciel d’appareil 
• Numéro de fabrique du présent appareil 
• Somme de contrôle pour authentifier le logiciel (est calculée après 

l’ouverture de l’affichage) 
• Nombre des heures de service de l’appareil. 

Points de menu inférieurs (module System) 

                                                                                                                           
9 L’intervalle de décompte ici considéré est un paramètre du module système. L’intervalle 

de décompte détermine en outre le rythme d’archivage de l’archive de décompte étalon-

nable en Allemagne.  
10 Selon la spécification DSfG: 
W811: Heure reréglée 
W810: Heure réglée anciennement 
A812: Synch heure ratée 
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Inputs (Entrées) 

L’affichage Inputs permet de se faire afficher des informations détaillées des dif-
férentes canaux d’entrée (nom, carte/canal, valeur d’entrée, etc.). 

Après activation du point de menu Inputs, c’est toujours le premier canal de la 
carte d’entrée qui est affichée sur l’emplacement de carte 1. L’affichage pour 
une carte EXMFE4 a par ex. cet aspect: 

 
 
Pour passer à l’affichage d’un autre canal, on va dans le mode entrée (actionner 
la touche d’entrée) et on sélectionne dans la liste qui apparaît le nom de la va-
leur d’entrée désirée. Après confirmation avec la touche d’entrée, l’affichage est 
ouvert pour la carte sélectionnée. 

Outputs (Sorties) 

Le menu de système Outputs offre la possibilité, comme l’affichage des canaux 
d’entrée, de consulter l’occupation et l’état des canaux de sortie. 
Après activation du point de menu, les informations pour le premier canal de 
sortie défini sont représentées: 

Nom Nom du canal de sortie. Sert à l’identification et est 
déterminé avec le paramétrage de l’appareil. 

Carte Emplacement de carte, type de carte, numéro de version 
du logiciel de carte 

Canal Numéro de canal avec mode de service. 

Valeur phys.  La valeur finale de la grandeur phys. respective avec 
l’unité phys. 

Valeur d’édition Pour des valeurs analogiques: valeur calculée à partir de 
la valeur finale pour la sortie de courant (en mA). 
Pour des messages: contact de sortie fermé/ouvert. 
Pour des sorties à impulsions: fréquence en Hz, nombre 
des impulsions retenues dans le tampon d’impulsions. 

Valeur de contrôle Que pour le contrôle des sorties (cf.ci-dessous). 
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Pour passer à l’affichage d’un autre canal, on va dans le mode entrée (actionner 
la touche d’entrée). Une liste apparaît avec les noms de tous les canaux de sor-
tie paramétrés. Lorsque l’on a sélectionné le canal de sortie désiré et appuyé 
sur la touche d’entrée, l’affichage pour le canal sélectionné est ouvert. 

Contrôle de sorties 

Outre le pur affichage des valeurs de processus actuels, on a la possibili-
té de contrôler les canaux de sortie. Cela veut dire que l’on peut éditer 
une valeur de courant quelconque entre 0 et 20 mA, via une sortie ana-
logique, pour des buts de test. Une sortie message peut être activée, 
dans un but de test, sur Contact closed resp. open. On peut faire éditer 
des impulsions via une sortie d’impulsion pour des buts de contrôle. On 
ne peut commuter qu’une sortie en même temps dans le mode de 
contrôle. 
On procède comme suit: 

1) Sélectionnez le canal de sortie désiré et actionnez ensuite la touche 
menu. 

2) Sélectionnez le menu inférieur Test on. 
La ligne Test value est sélectionnée automatiquement. On commute 
dans le mode entrée en appuyant sur la touche d’entrée. Si vous en-
trez maintenant une nouvelle valeur et que vous la confirmez avec la 
touche d’entrée, cette valeur est éditée via la sortie concernée.  
Dans le mode de contrôle activé, la Test value affichée dans la der-
nière ligne n’est plus rayée. La valeur de contrôle édité est affichée 
en plus sous Output value. 

3) Pour quitter le mode de contrôle, actionnez de nouveau la touche 
menu et confirmez le point Test off.  

Remarque: On quitte également le mode de contrôle lorsque l’on quitte 
l’affichage actuel – par ex. via le point de menu retour ou lorsque l’on sélec-
tionne un autre canal. 

DSfG 

Une activation du sous-menu DSfG ouvre l’affichage dans lequel sont listés des 
réglages DSfG importants ainsi que des informations sur l’état de l’interface 
DSfG et sur l’activité bus. 
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Mode de service: 
Le mode de service11 détermine la vitesse de communication sur le 
bus DSfG. Prudence: s’il y a plusieurs appareils sur le bus, il faut 
s’orienter sur le participant le plus lent lors du choix du mode de ser-
vice! Si la communication bus ne fonctionne pas, il est alors possible 
que l’appareil gas-net soit paramétré sur un mode de service trop 
haut. 

Propres participants: 
Sous propres participants sont listés les adresses bus (EADRs12) des 
instances internes au Q113. 

Participants connus: 
Sous participants connus, on indique les EADRs de tous les partici-
pants bus qui sont actuellement connus du Q1.  S’il n’y a pas encore 

                                                        
11 Tous les appareils gas-net soutiennent les modes de service suivants: 

0 9600 bauds 
1 19200 bauds 
2 38400 bauds 
3 57600 bauds 
7 115200 bauds 

 
12 L’EADR est l’adresse avec laquelle un participant s’identifie dans le trafic de bus DSfG. 

Les lettres capitales A à Z ainsi que quelques caractères spéciaux servent d’adresses 
bus. Aucune communication sans erreur n’est possible sans attribution claire d’adresses. 
13 Une instance est selon la terminologie DSfG une fonctionnalité achevée à l’intérieur 

d’un appareil. Une instance individuelle n’est pas forcément identique à un appareil ache-
vé dans la mesure où un appareil peut contenir différentes instances avec respectivement 
une propre adresse DSfG. Dans le gas-lab Q1, il existe par ex. une instance propriétés du 
gaz (PDG), une instance enregistrement, pour des utilisateurs de DFÜ intégrée, il existe 
en plus une instance centrale via DFÜ. 
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eu de polling général14 ou s’il n’y a pas de bus DSfG local, seuls les 
participants au bus internes à Q1 peuvent être connus. 

Activité bus: 
On peut lire dans cette ligne les dernières activités sur le bus. On peut 
représenter les 32 dernières activités, la dernière activité étant tou-
jours tout à droite.  Les abréviations ont la signification suivante: 

Lettres majuscules et caractères spéciaux: 
A,...,Z,Ä,Ö,Ü,∧,_ 
Le Q1 a reçu de cette adresse DSfG un télégramme. 

Lettres minuscules et caractères spéciaux: 
a,...,z,ö,ö,ü,ß, 
Le Q1 a envoyé à cette adresse DSfG un télégramme. 

Lettres majuscules sur fond noir: 
B , F , H , I , L , M , P , W , Y , Z  
Le Q1 a reçu un télégramme d’attention de ce type15. 

                                                        
14 Il doit y avoir dans chaque système de bus DSfG un participant qui régule la communi-
cation des données. Ce participant s’appelle busmaster et porte l’ EADR "_". Un polling 
général est une réponse de toutes les adresses bus permises pour actualiser la liste des 

participants. 
15 Chaque télégramme DSfG contient un caractère pour le type de nouvelle (NTY). Les 
désignateurs de type de nouvelle des types de télégramme d’attention actuellement vala-
bles sont les suivants: 

Type de télégramme NTY 
Alarme bus B 
Demande de gel F 
Remarque H 
Fin de la période de décompte I 
Alarme L 
Valeur de mesure reformée M 
Changement d’un paramètre P 
Avertissement W 
Signification spécifique au fabricant Y 
Télégramme de synchronisation d’heure Z 
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Lettres minuscules sur fond noir: 
b , f , h , i , l , m , p , w , x , z  
Le Q1 a envoyé un télégramme d’attention de ce type15. 
 

Le menu DSfG offre en service master le sous-menu suivant: 

Polling général 

Si une des instances internes Q1 fournit le bus master (participant 
avec l’EADR "_"), on peut déclencher via ce point de menu un polling 
général. S’il n’y a pas de service master, le menu ne peut pas être 
activé. 

DCF77 

Le point de menu DCF77 ne peut être ouvert que si la réception du signal 
DCF77 est prévue dans le paramétrage de l’appareil. 
Après l’ouverture, on voit un affichage qui fournit des données statistiques 
concernant la réception DCF77 dans des buts de diagnostique. Il ne contient 
aucune information sur la synchronisation de l’heure proprement dite. 
Le tableau suivant explique la signification des données affichées: 

Etat DCF77: Etat de réception général (réception arrêt / erreur de réception / récep-
tion OK). 

Actuel: Heure actuellement valable avec la date. 
Synchrone: Heure du dernier télégramme DCF77 valable. 
Facteurs de 
correction: 
jour: 
 

- Numéro d’ordre du jour actuel (dans l’année actuelle). 
- Information si l’année actuelle est bissextile (AB) ou pas (--). 
- Indication du fuseau horaire (GMT +1 ou GMT +2). 
- ANN si bit d’annonce pour passage heure d’hiver/été est activé, sinon ---. 

Statistique: 
  Heure: 
  3 jours: 

Pourcentage des télégrammes DCF77 valables dans la dernière heure (en 
%). 
Pourcentage des télégrammes DCF77 valables dans les 3 derniers jours 
(en %). 

Compteur: 
F: 

Compte les télégrammes valables transmis. 
Compte les télégrammes entrés reconnus comme erronés. 

Etat: 
 
 
 
 
 
 

Indique l’état de détection: 
Prestart: phase de démarrage après la mise en route. 
Recherche: en attendant la minute vide (après erreur). 
Min-recherche: en attendant la minute vide. Aucun télégramme valable n’a 
été encore reçu, mais la réception est correcte. 
Pré-synchr.: un télégramme valable est déjà entré. On attend maintenant 
la prochaine minute vide (et ainsi le prochain télégramme valable). 
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Impulsion: 

Mesure: état normal. La réception est correcte. Des télégrammes valables 
sont déjà entrés. 
Compteur: compte les secondes depuis la dernière minute vide et ainsi les 
bits entrés dans un télégramme. 
Affichage des bits entrant actuellement (1,0 ou # pour erreur). 
Information sur la distance temporelle par rapport à la dernière impulsion 
entrée: _ pour la seconde normale, # pour 2 secondes (minute vide), ? pour 
dérangé 

Impulsion / 
Gap: 
I: 

Longueur d’impulsion / longueur de pause d’impulsion en ms (valeurs ac-
tuelles, distance temporelle par rapport à l’impulsion précédente) 
Compteur pour les impulsions entrées 

Largeur 
impulsion: 

Statistique largeur d’impulsion: 
P0: valeur minimale/maximale moyenne en ms pour la largeur d’impulsion (Bit 0) 
P1: valeur minimale/maximale moyenne en ms pour la largeur d’impulsion (Bit 1) 

Les dernières lignes de l’affichage DCF77 montrent le dernier télégramme DCF77 reçu sous 
forme brute binaire (1ère et 3ème ligne: ligne d’inscription, 2ème et 4ème ligne: information Bit). 

 
On trouve la fonctionnalité suivante dans le menu inférieur: 

Effacer la statistique des impulsions 

Met les valeurs pour la statistique des largeurs d’impulsion (cf. ci-dessus) 
sur 0. La recherche de la statistique est ainsi de nouveau ouverte. 

Locks  (Cadenas) 

Après l’activation du point de menu Locks, on ouvre un affichage qui permet de 
consulter l’état actuel des cadenas. L’affichage est vide lorsque aucun cadenas 
n’est défini. De nouvelles valeurs pour les cadenas ne peuvent en principe être 
prédéfinies que via le paramétrage. 
 
Une ouverture du sous-menu offre les points suivants: 

Open (Ouverture) 

Ce point de menu est rayé lorsque tous les cadenas sont ouverts. Si 
au moins un cadenas est fermé, on peut activer le point de menu 
Open avec la touche d’entrée. On ouvre un dialogue dans lequel on 
peut entrer le (ou les) cadenas à combinaison: 
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Si un cadenas seulement a été défini, seule une ligne apparaît à cet 
endroit. 
La première étape consiste à sélectionner le cadenas que l’on désire 
ouvrir. On passe dans le mode d’entrée comme d’habitude via la tou-
che d’entrée et la suite de chiffres du cadenas peut être entrée.  
On confirme le mot de passe avec la touche d’entrée. Si la suite de 
chiffres entrée n’était pas correcte, on ne peut pas quitter le mode 
d’édition via la touche d’entrée. Il faut tout d’abord corriger la valeur 
(ou bien quitter le menu via la touche fléchée droite). 
Il est également possible de modifier l’état seulement d’un des deux 
cadenas. Après l’entrée correcte du ou des cadenas à combinaison, 
on actionne la touche menu. OK permet d’ouvrir les cadenas, avec 
Cancel les cadenas restent dans leur ancien état. 

Close (Fermeture) 

Tous les cadenas définis sont fermés. 
Ce point de menu apparaît rayé et n’est donc pas sélectionnable si 
tous les cadenas sont déjà fermés. Si le commutateur d’étalonnage 
est ouvert, tous les cadenas sont automatiquement ouverts et ne 
peuvent donc plus être fermés. 
 

Set clock (Réglage de l’heure) 

On active ce point de menu pour régler l’heure interne de l’appareil.  
 

 
 
L’heure et la date peuvent, en mode d’édition, c’est-à-dire après avoir appuyé 
sur la touche d’entrée, être entrées de nouveau, unité par unité, via le pavé nu-
mérique. 
Concernant le fuseau horaire, une liste de sélection (summer time ou winter 
time) est proposée après la commutation dans le mode d’édition. 
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Il existe toutefois la possibilité d’utiliser l’appareil toute l’année sans changement 
de fuseau horaire. Le réglage du fuseau horaire peut être empêché via le para-
métrage. Dans un tel cas, l’affichage présente sous Time zone, le texte not used 
et il n’est pas possible de commuter à cet endroit dans le mode d’édition. 

Lorsque l’on a correctement réglé l’heure, on ouvre le menu. Avec Cancel, on 
retourne à l’affichage principal sans acceptation de la nouvelle heure. OK ne 
peut être actionné que si l’acceptation de la nouvelle heure est permise.16 

Display test (Test display) 

Le test display permet de contrôler si le display et les DEL d’état fonctionnent 
parfaitement. Lorsque le point de menu Display test est activé, tous les pixels du 
display sont alternativement mis en et hors circuit. En même temps, les DEL 
d’état affichent successivement les trois couleurs. 
On achève le test display via le point de menu Back. 

5.5 Module Integrated RDT (DFÜ intégrée) 
(pas contenu dans toutes les variantes de logiciel) 

5.5.1 Fonction 
Le module fonctionnel Integrated RDT a la tâche d’établir une connexion des 
données entre l’appareil gas-net et une centrale éloignée. La centrale se bran-
che sur le trafic de données, via la DFÜ intégrée, pendant une connexion des 
données existante, comme participant possédant logiquement le même droit. La 
transmission de données a lieu selon la spécification DSfG dans le sens d’une 
interface DSfG de la classe B. 
Le gas-net Q1 dispose d’une interface DSfG par l’intermédiaire de laquelle 
d’autres appareils peuvent être branchés via DSfG. Si un bus DSfG local existe, 
le branchement de la centrale ne se réfère pas uniquement à la communication 
aux instances de Q1. Dans un tel cas, c’est plutôt l’ensemble du trafic bus DSfG 
local qui est intégré. La DFÜ intégrée dans Q1 remplace ainsi entièrement une 
DFÜ DSfG propre concernant la communication de données dans la mesure où 
elle peut être co-utilisée par d’autres appareils branchés via DSfG. 

                                                        
16 Lorsque le commutateur d’étalonnage est fermé, l’heure ne peut être réglée qu’à 
l’intérieur d’une fenêtre de ±3% de la longueur de l’intervalle de décompte (et ce qu’une 
fois par intervalle de décompte). 
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Une adresse bus propre (EADR) est attribuée à l’instance interne17 centrale via 
DFÜ dans le paramétrage de l’appareil gas-net. 
Le raccordement de données se sert généralement soit du réseau téléphonique 
public soit du réseau téléphonique interne à la société. Si une installation ne 
possède pas de raccordement à un réseau téléphonique par câble, on peut ré-
aliser une liaison avec un réseau radio GSM. 
Pour le branchement sur le réseau téléphonique respectif, on branche un mo-
dem externe sur le gas-net Q1. 
Pour vérifier le droit d’accès de la centrale, la DFÜ intégrée gère l’adresse bus, 
le code bus et le mot de passe (code centrale) de la centrale. Une procédure lo-
gin est réalisée lors de l’établissement de la communication. Si des erreurs sur-
viennent pendant cette procédure, chaque partie est en droit d’interrompre la 
liaison en ‘raccrochant’ parce que, dans ce cas, on peut supposer une liaison 
défectueuse ou une tentative d’accès non autorisé. 
La connexion des données établie par la DFÜ intégrée permet, par exemple, 
d’appeler à distance des données d’archive. La DFÜ peut également être para-
métrée de telle façon qu’un événement particulier dans l’installation (par ex. une 
alarme PDG) déclenche un appel à la centrale. Cela fonctionne comme suit: se-
lon la spécification de DSfG, les instances génèrent pour certains événements 
des télégrammes dit d’attention qui sont transmis sous forme de circulaire à 
tous les autres participants. La centrale éloignée n’est cependant branchée via 
la DFÜ intégrée que pendant une liaison téléphonique existante. On peut ce-
pendant déterminer individuellement pour chaque participant que pour certains 
types de télégramme18 générés, la centrale est spontanément appelée et infor-
mée. Pour cela, la DFÜ intégrée doit connaître le numéro de téléphone de la 
centrale. 
La configuration de la transmission du télégramme est déterminée avec le pa-
ramétrage de l’appareil (module DFÜ intégrée). 

De plus, il est possible de procéder à une synchronisation de l’heure interne à 
l’appareil via la DFÜ intégrée. Le PTB met à disposition l’heure officielle PTB 
pas uniquement via le signal radio DCF-77; il est en outre possible de consulter 
l’information sur l’heure via le réseau téléphonique public. Si la DFÜ intégrée est 
paramétrée en conséquence, le numéro de téléphone pour la consultation de 

                                                        
17 Voir note 13, page 5-72. 
18 La note 15 (page 5-51) fournit des informations sur les types de télégramme d’attention. 
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l’heure officielle PTB est appelé automatiquement aux moments calculés. Un 
appel est en outre déclenché s’il est constaté, après le retour de la tension, 
qu’un rendez-vous de requête prévu n’a pas pu être respecté en raison de la 
panne de réseau ou qu’une synchronisation n’a pas eu lieu. 
On constate pendant une synchronisation dans quelle mesure l’heure interne de 
l’appareil a différé de l’heure officielle depuis la dernière synchronisation. On dé-
termine le moment de la prochaine consultation de l’heure PTB en fonction de 
cette différence calculée: plus la différence relative est grande, plus la prochaine 
consultation doit être démarrée tôt (5 à 15 jours après la dernière requête).    
Si l’appel téléphonique échoue, l’essai est répété jusqu’à dix fois à intervalle 
d’environ deux heures. Si la dixième tentative d’appel n’a pas encore réussi, la 
tentative d’appel est alors rejetée. Le prochain essai d’appel est fixé à une date 
ultérieure de 5 jours. 
Les prescriptions en vigueur en Allemagne sont prises en considération lors de 
la synchronisation de l’heure – lorsque le commutateur d’étalonnage est fermé, 
le réglage de l’heure ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur d’une fenêtre de ±3% de 
l’intervalle de décompte, et ce qu’une fois par intervalle de décompte19. 
L’appel téléphonique PTB ne peut bien être effectué que si la ligne téléphonique 
n’est pas occupée. D’autres commandes de DFÜ, par exemple la transmission 
de télégrammes d’attention à la centrale, ont toujours une plus grande priorité 
que la consultation de l’heure. S’il y a donc une commande pour la synchronisa-
tion de l’heure, la DFÜ ne la traitera que lorsque toutes les autres commandes 
ont été satisfaites. 
 
Remarque: le gas-net Q1 peut évaluer les deux sources pour l’heure officielle 
PTB dans la mesure où il dispose d’une interface DCF77 pour le branchement 
d’une horloge radio. Il est pertinent de se décider pour une des sources d’heure 
possibles. 

                                                        
19 L’intervalle de décompte ici considéré est un paramètre du module de système. 

L’intervalle de décompte détermine, en outre, le rythme d’archivage de l’archive de dé-
compte étalonnable en Allemagne. 
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5.5.2 Affichage et commande 
Affichage principal (module Integrated RDT) 
L’affichage principal du module DFÜ intégrée affiche dans quel état se trouve la 
DFÜ. 
 

 
 
Les états suivants sont possibles: 

Etat Signification 

DFÜ pas en service L’état DFÜ pas en service peut avoir les causes suivantes: 
1. La fonctionnalité de la DFÜ intégrée est explicitement dé-

sactivée via le paramétrage de l’appareil. On atteint un tel 
état n’affectant aucune adresse bus à la DFÜ intégrée 
(EADR = <non occupé>). 

2. La DFÜ est arrêtée. 

Pas de modem L’état pas de modem peut avoir deux causes: 
1. Aucun modem n’est branché. 
2. L’initialisation du modem a échoué. Après un temps 

d’attente, on essaie de nouveau d’initialiser le modem, 
c’est-à-dire qu’on passe de nouveau dans l’état initialisa-
tion modem (cf.ci-dessous). 

Initialisation du modem Directement après le démarrage de l’appareil, la DFÜ essaie 
d’initialiser le modem. Une fois l’initialisation réussie, l’état DFÜ 
passe dans l’état de base. 

Etat de base La DFÜ intégrée est opérationnelle mais n’est pas reliée à la 
centrale au moment actuel. 

Appel La DFÜ intégrée appelle la centrale. 
Comme information supplémentaire, on affiche le nombre 
d’essai d’appel déjà entrepris et le numéro de téléphone appe-
lé. 

Etablissement de com-
munication 

Un appel vient de l’extérieur. La liaison téléphonique est éta-
blie; les modems sont en train d’établir le protocole de commu-
nication. 

Phase d’identification Pendant la phase d’identification, le code de la centrale et le 
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code du bus sont échangés et vérifiés. La connexion des don-
nées via les modems est déjà établie. 
Comme information supplémentaire, on affiche le moment au-
quel la liaison téléphonique a été établie. De plus, on repré-
sente – si connu – le numéro de téléphone du participant avec 
lequel il y a la communication. 

Mode transparent Etablissement de la communication et procédure de login sont 
achevés avec succès. Echange de données est possible. 
Comme information supplémentaire, on affiche le moment au-
quel la liaison téléphonique a été établie. De plus, on repré-
sente – si connu – le numéro de téléphone du participant avec 
lequel il y a la communication. 

Pause dans la compo-
sition du numéro 

La DFÜ a essayé d’appeler la centrale mais la communication 
a échoué. On respecte maintenant une pause dans la compo-
sition du numéro paramétrée avant qu’un nouvel essai d’appel 
soit démarré. On affiche, en plus, le nombre de pause dans la 
composition du numéro actuel et la longueur de cette pause. 

Blocage longue durée Il existe un nombre maximum paramétrable d’essais d’appel. Si 
après expiration de ces essais, l’établissement de la communi-
cation n’a toujours pas eu lieu, la DFÜ passe dans le blocage 
dit de longueur durée. Tous les télégrammes d’attention sont 
rejetés jusqu’à la fin du blocage longue durée. 

Consultation de l’heure La DFÜ intégrée appelle le numéro de téléphone PTB pour la 
consultation téléphonique de l’heure officielle PTB. Comme in-
formation supplémentaire, on affiche le nombre d’essais 
d’appel réalisés et, en plus, le numéro de téléphone PTB. 
Cet état ne peut survenir que si une synchronisation d’heure 
par appel PTB est prévue dans le paramétrage de la DFÜ. 

Consultation d’heure 
synchrone. 

La liaison avec le numéro de téléphone PTB paramétré existe. 
L’heure est maintenant demandée. Cet état ne peut survenir 
que si une synchronisation d’heure par appel PTB est prévue 
dans le paramétrage de la DFÜ. 

 
 



5 Description fonctionnelle 

 gas-lab Q1 Page 82 

Points de menu inférieurs (Module DFÜ intégrée) 

History (Historique) 

On liste dans l’affichage History les trois dernières communications achevées 
avec la centrale avec le début et la durée. 

RDT statistics (Statistique DFÜ) 

Le point de menu inférieur RDT statitics est un moyen de recherche des erreurs 
en cas d’erreurs de communication qui surviennent de manière répétée. 
L’affichage donne un aperçu de la raison et du nombre des communications qui 
ont échoué, triées par appel arrivant et partant. 
On peut feuilleter la liste avec les touches fléchées. 

 

La signification des textes d’affichage et des compteurs est la suivante: 

Texte Signification 
Appels arrivant / partant 
sans début de Login 

On compte les appels pour lesquels l’erreur suivante est sur-
venue: les deux modems ont établi le protocole de communica-
tion. La procédure Login, c’est-à-dire le contrôle de 
l’autorisation d’accès via le code de la centrale et le code bus, 
n’a pas encore commencé. 

Appels arrivant / partant 
avec erreur de Login 

Indique le nombre d’appels pour lequel: 
la communication via les modems a été établie, la procédure 
Login, c’est-à-dire le contrôle de l’autorisation d’accès via le 
code de la centrale et le code bus, a par contre échoué. 

Sans succès après la 
répétition de l’appel 

Compteur pour les blocages longue durée survenus. 

Appels arrivant / partant 
sans mode de transpa-
rence 

On compte les appels pour lesquels l’événement suivant est 
survenu: les modems ont établi le protocole de communication, 
la procédure Login a été conclue avec succès. Il n’y a pas eu 
cependant d’échange de données car la centrale n’a pas 
commuté dans le mode transparence. 

GSM (qu’en cas de branchement d’un modem radio) 

On peut déduire de l’affichage GSM s’il existe actuellement une communication 
avec le réseau radio et si oui, la qualité de réception mesurée. La qualité de ré-
ception est indiquée, selon la convention des fabricants de modem, sous forme 

Nombre des appels échoués 
(ici: appels arrivant avec erreur 
de Login) 
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de nombre entier sur une échelle de 0 à 31. De plus, la valeur correspondante 
est affichée en dBm (voir tableau). 
 

0 -113 dBm ou moins 
1 -111 dBm 
2-30 -109...-53 dBm 
31 -51 dBm ou plus 
99 inconnu 

La qualité de la réception minimum dépend du type de modem radio branché. 
Vous trouverez d’autres informations dans le manuel du modem correspondant. 

Synchronisation (que si une synchronisation de l’heure a été réalisée via 
l’appel d’heure téléphonique PTB) 

Une consultation téléphonique de l’heure officielle n’est possible que si le numé-
ro de téléphone PTB est contenu dans le paramétrage de l’appareil. Si ce n’est 
pas le cas, le point de menu synchronisation apparaît rayé et ne peut pas être 
ouvert. L’affichage synchronisation contient des informations plus détaillées sur 
l’état de la consultation de l’heure. Les états suivants peuvent survenir: 

Etat Signification 
Démarrage L’état démarrage (phase d’initialisation) apparaît brièvement di-

rectement après le démarrage de l’appareil. 

En attendant la fin de 
l’intervalle 

L’appel téléphonique au PTB est exécuté automatiquement à 
des moments calculés. Entre ces requêtes, le système se 
trouve en état de base, il attend donc le prochain rendez-vous 
requête prévu (fin d’intervalle). 

Synchron. demandée Une requête d’appel au PTB est arrivée mais la DFÜ est oc-
cupée en ce moment par une autre tâche. L’appel téléphonique 
est démarré à la prochaine occasion. 

Appel du serveur L’appel téléphonique au PTB a été démarré. 
Requête: date et heure La communication téléphonique avec le numéro de téléphone 

PTB paramétré existe. La DFÜ essaie maintenant de consulter 
l’information concernant l’heure, de l’interpréter et de réaliser la 
synchronisation. 

Pause dans la composi-
tion du numéro d’appel 

L’appel téléphonique au PTB est réalisé automatiquement au 
prochain rendez-vous de requête prévu. Si la tentative d’appel 
échoue, l’essai est répété jusqu’à 10 fois à intervalle respectif 
de 2 heures. L’état pause dans la composition du numéro 
d’appel apparaît entre les essais d’appel. 

Achever La consultation de l’information concernant l’heure est ache-
vée, la communication téléphonique est interrompue en 'rac-
crochant'. 
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Si une synchronisation a déjà été réalisée, on peut lire dans l’affichage, sous 
Last synchronisation, le moment exact de cette synchronisation (date, heure, 
fuseau horaire). 
 
Remarque: Si, à cet endroit, une dernière synchronisation est affichée, cela si-
gnifie uniquement que l’information concernant l’heure est correctement arrivée 
chez la DFÜ. Ce qui ne veut pas dire obligatoirement que l’heure fournie a été 
acceptée par l’appareil gas-net – il est possible, par exemple, qu’une accepta-
tion de l’heure n’était pas permise en raison des prescriptions légales (alleman-
des). 
 
Le PTB fournit en plus, via la consultation téléphonique de l’heure, la date à la-
quelle aura lieu le prochain changement d’heure d’été/heure d’hiver. Cette in-
formation n’est pertinente que si un tel changement est réellement prévu dans le 
paramétrage de l’appareil gas-net. Dans l’affirmative, on voit dans l’affichage, 
sous prochain changement prévu, la date du prochain réglage des fuseaux ho-
raires. On indique ici l’heure dans le fuseau horaire actuellement valable. L’ajout 
-> GMT+1 ou -> GMT+2 indique le fuseau horaire qui sera valable après le 
changement (GMT +1 = Greenwich Mean Time, heure d’hiver, GMT + 2 = 
Greenwich Mean Time, heure d’été). 

La différence actuelle de synchronisation indique de combien de secondes 
l’heure interne à l’appareil diffère du temps officiel lors de la dernière synchroni-
sation. On détermine le rendez-vous prévu de la prochaine consultation de 
l’heure PTB en fonction de cette différence: plus la différence est grande et plus 
la prochaine requête est démarrée tôt (5 à 15 jours après la dernière requête). 

Toutes les autres lignes de l’affichage contiennent des informations de contrôle 
dans des buts de service. 

On trouve les points suivants dans le point de menu inférieur: 

Synchronize now (Synchroniser maintenant)  

Le point de menu Synchronize now permet de déclencher spontané-
ment un appel au PTB pour synchroniser l’heure. Ceci n’est possible 
que si la synchronisation se trouve dans l’état en attendant la fin de 
l’intervalle ou pause dans la composition du numéro. Lorsque le 
commutateur d’étalonnage est fermé, synchroniser maintenant est 
pareillement verrouillé. 
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5.6 Module DSfG, module Data exchange (échange de 
données) 
(Fonctionnalité gateway, pas contenue dans toutes les va-
riantes de logiciel) 

Le protocole DSfG est un protocole de données numérique qui a été mis au 
point spécialement pour la communication entre les appareils de mesure de gaz 
dans des installations GDM. Le gas-net Q1 est équipé de manière standard 
d’une interface DSfG. Toutes les valeurs de mesure et données caractéristiques 
importantes sont mises à disposition via le protocole DSfG, selon la spécifica-
tion, sous forme d’éléments de données DSfG qui sont activés via des adresses 
spéciales. 
Les installations disposent souvent, en plus, d’un API (automate programmable 
industriel) dont la tâche est la commande et la régulation de la station ainsi que 
la liaison télécommandée à une centrale directrice éloignée. Un API n’est le plus 
souvent pas compatible DSfG mais utilise d’autres protocoles de communication 
numériques20; il ne peut donc pas être tout simplement intégré dans le cercle 
des participants DSfG. Dans de tels cas, un accouplement de protocole entre 
DSfG et le protocole Host est nécessaire (fonctionnalité gateway). 
Cette fonctionnalité est disponible dans les variantes de logiciel Q1 qui com-
prennent les modules DSfG et Data exchange. 

5.6.1 Module DSfG 

5.6.1.1 Fonction 
Le module DSfG régule le côté DSfG de l’échange de données. Il agit à cette 
occasion comme instance DSfG de type gateway et demande, à un moment 
donné du fonctionnement, les éléments de données DSfG nécessaires via des 
télégrammes d’interrogation DSfG provenant du bus DSfG. Tous les éléments 
de données d’un télégramme d’interrogation sont procurés via des requêtes 
DSfG et mis, conjointement et en même temps, dans une sorte de mémoire de 
transmission. Ces éléments de données sont ensuite à disposition, pour 
l’appareil, sous forme de points de données et peuvent être transmis à l’aide du 
module Data exchange à l’host (voir paragraphe 5.6.1.2). 

                                                        
20 Protocoles typiques sont par ex. 3964R/RK512 (par ex. pour Siemens S5/S7) ou Mod-
bus-RTU (par ex. pour Cegelec Modicon). 
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Les télégrammes d’interrogation prennent en considération, en outre, quelques 
particularités du recueil de normes et codes DSfG sur le trafic de télégrammes. 
C’est ainsi qu’il est possible d’exécuter des télégrammes d’interrogation cycli-
quement ou lors de l’arrivée d’un télégramme dit d’attention21. En outre, on peut 
se procurer le dernier élément d’une requête dite standard22 en utilisant des in-

                                                        
21 Selon la spécification DSfG, les instances génèrent pour certains événements des télé-
grammes dits d’attention qui sont transmis en retour à tous les autres participants. 
22 Une requête DSfG sert à retirer, en une seule fois, plusieurs données cohérentes au ni-
veau du contenu d’un participant DSfG avec la requête d’un élément de données indivi-
duel. Par exemple, on adresse via l’élément de donnée "bia" la requête standard 1 d’une 

instance conversion de quantité. La réponse à cette requête est fournie par tous les rele-
vés de compteurs actuels et les valeurs de mesure importantes. D’autres requêtes stan-
dards sont actualisées pour certains événements. La requête standard 2 ("bib") pour un 
convertisseur de quantité est par exemple toujours actualisée à la fin de l’intervalle et lors 
de l’arrivée et du départ d’alarmes. Lors de chaque enregistrement d’un tel jeu de don-
nées, un numéro d’ordre est  incrémenté. De telles requêtes standards redonnent toujours 

précisément, en cas de requête sur le numéro d’ordre, le jeu de données qui appartient au 
numéro d’ordre indiqué. L’information sur le numéro d’ordre le plus haut (l’indicateur dit de 
„niveau de remplissage") est également à disposition via un élément de données DSfG. 
On est en mesure, de cette manière, de retirer le dernier élément respectif d’une requête 
standard via DSfG. 
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dicateurs de niveau de remplissage. Enfin, il est possible de bloquer l’exécution 
de chaque télégramme d’interrogation, ce qui est utile si le participant DSfG cor-
respondant n’est provisoirement pas en service. 
Il est possible également, dans le sens inverse du flux de données, d’envoyer 
des valeurs de host en direction du bus DSfG. Ceci n’est pertinent que pour le 
contenu d’éléments de données DSfG qui sont réglables via DSfG selon la spé-
cification. Le module DSfG convertit, à un moment donné du fonctionnement, 
les données reçues par host en des télégrammes de réglage DSfG conformes 
DSfG. L’importation proprement dite de ces valeurs de host doit avoir été définie 
dans le module échange de données (cf. ci-dessous).  

5.6.1.2 Affichage 
L’affichage principal du module DSfG peut être ouvert via l’élément requérant 
DSfG dans la liste de modules. Il présente un large aperçu des télégrammes 
d’interrogation et de réglage DSfG actuellement paramétrés. A côté de la dési-
gnation d’un télégramme, on voit dans l’affichage le code DSfG du télégramme 
(E=télégramme de réglage, O=interrogation selon le numéro d’ordre, 
S=interrogation standard, M=interrogation d’élément individuel). Le deuxième 
caractère caractérise l’état actuel (!=désactivé, ?=pas valide, F=dérangé, 
O=OK). Le compteur à la fin de chaque ligne incrémente toujours lorsque le té-
légramme a été traité. 

5.6.2 Module échange de données 

5.6.2.1  Fonction 
Le module Data exchange règle le côté host de la fonctionnalité gateway.  
Tous les points de données qui sont mis à disposition, à un moment donné du 
fonctionnement, et doivent être transmis à un host, doivent être positionnés pour 
le host sur le registre ou les blocs de données / mots de données. En fonction 
du type de données, il est possible également de cadrer de manière adéquate la 
valeur avant la transmission. Les données à transmettre sont généralement le 
contenu d’éléments de données DSfG qui ont été demandés par le module 
DSfG (voir paragraphe 5.6) via un télégramme d’interrogation DSfG. Les déter-
minations pour la transmission des données DSfG reçues dans le sens host 
sont prises dans le module Data exchange.  
Le transport de données dans le sens host est effectué cycliquement. Lorsqu’un 
nouveau télégramme arrive côté DSfG, les valeurs d’exportation correspondan-
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tes sont actualisées. Outre la convention de la destination dans l’host, la des-
cription de la valeur d’exportation définit également la manière dont le point de 
données est mis dans l’host (par ex. taille, cadrage, limitations, position de bit). 
Une certaine valeur d’importation décrit pour le sens inverse de flux de données 
à partir de quelle position dans l’host un point de données est retiré et dans quel 
type il est converti. Il est possible de paramétrer si la transmission dans le sens 
côté DSfG a lieu cycliquement ou est commandée par des événements. 
Il est possible, en outre, de regrouper un nombre quelconque de valeurs 
d’importation de host en un groupe de commande. Tous les points de données 
d’un groupe de commande sont toujours mis, conjointement et en même temps, 
dans la mémoire de transmission, et seulement après que tous aient été procurés 
de nouveau. En outre, on peut lier un groupe de commande à un déclencheur. Un 
déclencheur est une position convenue dans l’host qui signale par l’événement de 
la modification de son contenu que la commande doit être retraitée. 

5.6.2.2 Spécifique au protocole: RK512 / 3964R 
La fonctionnalité gateway du gas-net Q1 soutient le protocole 3964R (couche de 
protection) et RK512 (présentation des données). 
Les réglages des paramètres de protocole doivent être consultés, dans cette 
forme exactement, dans les manuels de l’automate programmable industriel et 
réglés dans le processus des processeurs de communication. 
L’implémentation du protocole RK512 dans l’appareil gas-net se limite à la 
transmission des données entre des blocs de données. Ici la plus petite unité 
d’information est le data word (mot dit de données). Un tel mot de données a 
une longueur de 16 bits et peut contenir par ex. plusieurs messages ou une vue 
d’ensemble d’état sous forme d’une chaîne de bits ou bien cependant une va-
leur de mesure de forme binaire. 
La structure de la gestion de ces mots de données est relativement simple; il 
existe jusqu’à 256 unités plus grandes, les data blocks (blocs de données), qui 
peuvent contenir respectivement jusqu’à 256 mots de données. Les blocs de 
données ainsi que les mots de données sont numérotés de 0 à 255 (ces chiffres 
servent respectivement d’adresse). 
Un seul mot de données est clairement déterminé par exactement trois indications: 

• Adresse du bloc de données (0..255) 
• Adresse du mot de données (0..255) 
• Contenu du mot de données 
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L’adressage des données host a lieu donc également dans l’environnement de para-
métrage du gas-net par un couple bloc de données / mot de données (BD / MD). Le 
bloc de données 0 est généralement utilisé pour des variables de l’host internes au 
système. C’est la raison pour laquelle le bloc de données 0 ne doit être utilisé ni pour 
l’exportation de valeurs en direction de host ni pour l’importation de valeurs host. 

Dans certains cas spéciaux, il peut arriver que l’host ne maîtrise que la couche 
de protocole inférieure 3964R. 
Il existe encore la restriction suivante: comme aucune information BD/MD n’est 
transmise sur le niveau de protocole 3964R, toutes les données à exporter ou à 
importer doivent être placées les unes derrière les autres. Le nombre de don-
nées est limité ainsi à respectivement 64 mots de données. C’est pourquoi, 
dans la surface GW-GNET+ (module Data exchange), les positions pour les va-
leurs aussi bien d’importation que d’exportation ne sont plus indiquées en 
BD/MD mais uniquement sous forme de numéros de registre courants. 

La programmation nécessaire de l’host peut être minimisé par le choix du mode 
de service Master pour le gas-net-Q1. Dans ce cas, il n’y a pas besoin de géné-
rer de liste de commande pour l’host et l’ensemble de la réalisation de 
l’affectation des blocs de données a lieu via le paramétrage de l’appareil gas-
net. Bien sûr, les blocs de données et la fonctionnalité de base du protocole 
convenus doivent être au moins créés dans l’host. 
La communication entre le calculateur host et le gas-net Q1 est soumise à quel-
ques conditions générales. Elles figurent dans la liste suivante: 

Protocole de communication RK512/3964R – point à point 

Interface V24 (RS232) avec affectation des broches PC/AT sur 
l’appareil gas-net (interface COM2) 

RS232 ou RS422 via l’interface sérielle d’une carte 
MSER2 dans l’appareil gas-net 

Vitesse de transmission 2400, 9600, 19200 ou 38400 bauds, réglable. 

Paramètre de transmission 8 bits de données, parité paire, 1 bit d’arrêt. 

3964R télégrammes Max. 128 octets (64 MD) par télégramme. 

RK512 Télégrammes de réac-
tion 

Max. 64 mots de données par télégramme, pas de télé-
grammes consécutifs 3964R. Dans le mode de service 
RK512 slave (donc host = master), l’appareil gas-net génère 
les télégrammes réaction listés dans le tableau suivant: 
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Numéro 
d’erreur 

S5/S7 Désigna-
tion d’erreur 

Cause d’erreur 

00H ------------ Télégramme OK après ENVOYER 

0CH Accès à la mé-
moire 

- Un BD a été activé qui ne correspond pas à un 
BD d’une commande RK512.  

- Le premier mot de données activé ne se situe 
pas dans la plage de données du BD activé. 

- La longueur des données activées est plus 
grande que la longueur du BD activé. 

10H Ordre 2 Deuxième lettre d’ordre fausse. Ici seul un 'D' est per-
mis pour BD. 

11H Accès pas permis On a envoyé un télégramme avec des données pour 
lesquelles le domaine BD/MD n’a pas de droits 
d’accès. 

16H Ordre 1 La première lettre de l’ordre est fausse. Seules les let-
tres 'A' pour ENVOI et 'E' pour FETCH sont permises. 

34H Longueur de té-
légramme 

- Le télégramme est arrivé incomplet (trop peu de 
données). 

- L’indication de la longueur dans le télégramme 
ENVOI et la longueur du télégramme lui-même 
ne sont pas en corrélation. 

5.6.2.3 Spécifique au protocole: MODBUS RTU / MODBUS ASCII 
Le protocole Modbus est soutenu par exemple par la série API d’AEG Modicon. 
La présentation de données selon le protocole Modbus est structurée de ma-
nière unidimensionnelle. La plus petite unité de données dans la mémoire de 
données se compose de 16 bits. Il existe un nombre de registres, qui sont nu-
mérotés à compter de 0 et qui peuvent contenir respectivement précisément un 
tel mot de 16 bits. Combien de registres il existe au cas par cas, cela dépend de 
la place de mémoire disponible côté host. 
Les positionnements des valeurs d’importation et d’exportation sont indiqués 
également dans le paramétrage de l’appareil gas-net sous forme de numéros de 
registre courants. Ces indications de registre se réfèrent toujours à la représen-
tation de télégramme MODBUS. Selon le type d’host, cela peut conduire éven-
tuellement à des numéros de registre différents dans l’API. 
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Protocole de 
communication 

Basé sur Modbus RTU / Modbus ASCII selon la spécification de pro-
tocole Modicon Modbus (jan. 1991 - MODICON Inc.), point à point. 

Interface V24 (RS232) avec occupation des broches PC/AT sur l’appareil gas-
net (interface COM2). 
RS232, RS422 ou RS485 via l’interface sérielle d’une carte MSER2 
dans l’appareil gas-net. 

Vitesse de trans-
mission 

2400, 9600, 19200 ou 38400 bauds réglable. 

Paramètres de 
transmission 

Modbus RTU 8 bits de données, Modbus ASCII 7 bits de données 
parité paire, 1 bit d’arrêt pré-affecté. 

Télégrammes 
Modbus 

Maximum 250 octets (125 mots de registre) par télégramme. 
Seuls les types de télégramme Modbus 03 et 16 sont soutenus. 

Télégrammes de 
réaction Modbus 

Dans le mode de service gateway = slave, le gateway génère dans 
des situations d’erreur des télégrammes de réaction qui figurent dans 
le tableau suivant: 

 
N° 

d’erreur 
Désignation 

d’erreur Modbus  
Cause d’erreur 

01 illegal function Le type d’adresse reçu n’est pas permis, c’est-à-dire pas 
du type 03 ou 16. On n’utilise des types de télégramme 
Modbus, dans le gateway, que ceux avec le numéro de 
fonction 03 (= read holding registers) ou le numéro de 
fonction 16 (= preset multiple registers); c’est pourquoi 
seuls ceci sont soutenus. 

02 illegal data address  L’adresse de données n’est pas permise. 

04 failure in associated 
device 

Divers 

 

5.6.2.4 Commande et affichage 
Le point de menu communication (host) pour le module Data exchange est 
conçu par des experts pour le diagnostique d’erreurs et ne peut donc pas être 
expliqué en détail à cet endroit. Veuillez contacter Elster si vous avez besoin 
d’une assistance ou d’informations détaillées.   
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Le sous-menu Protocol channel met à disposition des informations d’état pour 
les différents canaux de protocole via lesquels un host est connecté. La liste 
Protocol selection permet de sélectionner le canal de protocole qui doit être affi-
ché. Le point de menu inférieur Host registers informe en détail sur l’échange de 
données via ce canal de protocole, réparti selon les registres host. On peut 
feuilleter entre les différentes positions de registre avec les touches fléchées ou 
bien également sélectionner un certain registre initial pour l’affichage via le 
sous-menu Register selection.  
Dans le menu inférieur Error statistics, on affiche le nombre et la nature des er-
reurs de communication qui ont été constatées pour le canal de protocole sélec-
tionné. La statistique d’erreurs peut être remise à zéro manuellement via le 
panneau de commande (Clear statistics).  
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6 GW-GNET+ 
Le paramétrage des appareils gas-net est réalisé avec un PC ou un ordinateur 
portable et le système de logiciel GAS-WORKS. 
Tous les appareils gas-net sont paramétrés avec le même module GAS-
WORKS. Ce module s’appelle GW-GNET+.23 
Dans les deux prochains paragraphes, nous expliquerons de manière générale 
la manière d’établir ou de traiter un paramétrage complet gas-net avec GW-
GNET+ et de le charger dans l’appareil. Le travail avec le programme de pro-
grammation peut être appris rapidement. Une fois que l’on maîtrise la technique, 
il suffit de connaître la signification et l’action de tous les paramètres réglables – 
peu importe de quel type d’appareil gas-net il s’agit. C’est pourquoi on trouvera 
en annexe à ce document une liste complète des paramètres avec des informa-
tions supplémentaires. 
Pour une description détaillée du programme de paramétrage, veuillez lire le 
manuel d’utilisateur GW-GNET+. On décrit ici aussi les autres méthodes de trai-
tement que le programme de paramétrage offre en plus.24 
Si vous avez des questions concrètes, il est recommandé d’activer l’aide en li-
gne contextuelle de GW-GNET+. 

                                                        
23 Pour d’autres informations sur le système de programme GAS-WORKS avec toutes ses 
possibilités, nous renvoyons au CD-ROM GAS-WORKS qui est compris dans la fourniture 

de chaque appareil FLOW COMP. Il est possible, à partir de ce CD, d’installer toutes les 
composantes GAS-WORKS. De plus, les instructions de service pour tous les modules 
GAS-WORKS, en particulier donc GW-GNET+, sont comprises. 
24 Il existe la possibilité de modifier le paramétrage des appareils ou des paramètres indi-
viduels, lorsque la connexion de données existe, entre le calculateur et l’appareil. Ces mé-
thodes de travail constituent un avantage dans différentes situations: par exemple, il est 

possible d’échanger des parties de service du paramétrage, même lorsque le commuta-
teur d’étalonnage est fermé, en mode GW-GNET+ édition paramétrage. Dans le mode 
modification de paramètre, on peut traiter des paramètres avec la propriété modifiables 
en ligne sans devoir réaliser un redémarrage de l’appareil. 
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Remarque importante: les paramètres officiels ne peuvent être modifiés, éga-
lement lorsque le commutateur d’étalonnage est ouvert, que via un ordinateur et 
non pas sur le panneau de commande.25 
La brève description suivante se rapporte expressément à un paramétrage qui 
modifie des paramètres sous cadenas d’étalonnage. 

6.1 Etablissement et mise à disposition d’un jeu de 
données de paramètres gas-net: brève description 

Pour établir un paramétrage gas-net entièrement nouveau, on procède comme 
suit: 

1. Démarrez GW-BASE à partir de l’environnement Windows par un double 
clic sur le symbole lanterne. 

2. Appelez le module GW-GNET+ en cliquant dans la barre d’outils sur le bou-
ton New – Create gas-net parameterisation. Ou bien, on peut sélection-
ner à partir du menu principal le point Tools – New – Create gas-net pa-
rameterisation. 

3. Sélectionnez dans le dialogue qui apparaît le type d’appareil que vous dési-
rez paramétrer et dans une prochaine étape le numéro de version du logi-
ciel d’appareil. Dans le prochain dialogue, sélectionnez un paramétrage 
standard existant sur lequel le nouveau jeu de données de paramètres doit 
se baser. 

Après confirmation avec OK, la surface de GW-GNET+ est activée. 

4. Dans la fenêtre Modules and linkages, il existe pour chaque module 
contenu dans le logiciel d’appareil un carré blanc portant inscription et sym-
bole. En cliquant deux fois sur ce carré, un dialogue est activé. Dans ce 
dialogue, tous les paramètres qui appartiennent au module concerné sont 
affichés sous forme de liste. 

Modifiez les réglages désirés. 

                                                        
25 . L’ouverture d’un commutateur d’étalonnage officiellement scellé présuppose, dans le 
domaine de validité de la loi allemande sur les poids et mesures, la présence d’une per-
sonne officiellement autorisée (par ex. un  vérificateur des poids et mesures) . 
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Remarque importante: 
Lors de l’achèvement du paramétrage, il est important de veiller à la consis-
tance du jeu de données. Il existe dans les appareils gas-net des groupes de 
fonction largement indépendants les uns des autres, des dits modules qui, en 
partie, se voient mettre à disposition des valeurs à traiter par d’autres modu-
les. C’est pourquoi il faut s’assurer que, dans chaque paramétrage traité, les 
renvois correspondants soient corrects. 
Un exemple pour de tels liens sont les renvois dans les modules de surveil-
lance aux canaux d’entrée pour pression et température de bouteille. Ces ca-
naux d’entrée son définis dans le module de système. 

Si vous effacez ou modifiez fondamentalement une valeur d’entrée dans un 
paramétrage, valeur qui est utilisée dans un autre contexte, tous les liens 
concernant cette valeur ne sont plus valables et sont effacés automatique-
ment par le programme de paramétrage. Vous recevez un message concer-
nant cette opération d’effacement de telle sorte que vous savez clairement les 
liens qui doivent être de nouveau établis afin que le paramétrage soit de nou-
veau consistant. 

Vous trouverez des indications détaillées dans le manuel d’utilisateur concer-
nant GW-GNET+ ou dans l’aide en ligne. 

5. Parcourez de cette manière tous les modules jusqu’à ce que tous les régla-
ges répondent aux exigences. 

6. Sélectionnez File – Save as et indiquez la désignation sous laquelle le jeu 
de données de paramètres doit être sauvegardé dans GAS-WORKS. Fer-
mez GW-GNET+ – par ex. via le menu File – Exit. 

7. Le jeu de données de paramètres se trouve maintenant dans la feuille de 
travail de GW-BASE. Avant de pouvoir le charger dans l’appareil, vous de-
vez le glisser dans une hiérarchie adéquate de la gestion de données GAS-
WORKS26. 

                                                        
26 Pour tirer un jeu de données de la fiche technique dans une hiérarchie, on procède comme suit: 
1. Sélectionnez la hiérarchie cible (celle-ci doit être éventuellement créée auparavant). 
2. Glissez le jeu de données avec la souris de la fiche technique dans la partie droite de la configu-

ration. 
Ou bien, on peut glisser directement le jeu de données sur un dossier dans la hiérarchie (à gauche 
dans la fenêtre de configuration). 
Vous trouverez des indications plus détaillées dans la documentation concernant GW-BASE ou 
dans l’aide en ligne. 
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8. Reliez l’interface de données DSS sur l’appareil avec une interface COM de 
l’ordinateur via un câble de paramétrage. 

9. Ouvrez le commutateur d’étalonnage sur l’appareil. 

10. Marquez le jeu de données de paramètres et sélectionnez à partir du menu 
principal ou contextuel GAS-WORKS le point de menu Data – Export. 

11. Le programme de communication est démarré. 
Dans la fenêtre qui apparaît sur votre écran s’affiche l’information Data 
transmission to gas-net device.  
Lorsque la transmission est achevée, l’appareil est redémarré. Dans la fe-
nêtre de communication, le texte Data transmission to gas-net device 
disparaît. A la place s’affiche la plaque signalétique de l’appareil gas-net 
branché dans lequel peuvent être lues les données d’appareil les plus im-
portantes. 
Vous pouvez fermer maintenant le programme de communication. 

6.2 Importation et traitement d’un paramétrage: brève 
description 

On peut lire le paramétrage actuel d’un appareil gas-net à partir de l’appareil via 
l’interface de données et le traiter ensuite. 

L’opération de lecture a lieu comme suit: 

1. Reliez le PC et l’ordinateur d’évaluation sur l’appareil gas-net via l’interface 
de données DSS et l’interface COM sur l’ordinateur avec un câble de pa-
ramétrage. 

2. Démarrez GAS-WORKS sur votre ordinateur si ce n’est pas déjà fait. Activez 
le programme de communication en cliquant sur le bouton Import – Data 
interface dans la barre d’outils de GW-BASE. 

Une fois le programme de communication démarré, vous êtes relié au niveau 
données à l’appareil branché. Dans la fenêtre qui apparaît sur votre écran, vous 
voyez quelques informations de base importantes concernant l’appareil. 

3. Passez maintenant sur l’onglet Content. 

4. Sélectionnez le jeu de données Parameterisation et cliquez sur le bouton 
avec la lanterne. 
Il apparaît un dialogue Save as pour demander la désignation sous laquelle 
le jeu de données doit être mémorisé dans GAS-WORKS. 
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Une fois l’entrée réalisée et la touche de confirmation OK actionnée, on 
commence la lecture des données. 

5. Lorsque la lecture est achevée, vous pouvez fermer le programme de 
communication sous le point de menu principal File – Exit. 

Le jeu de données de paramétrage est mémorisé sous la désignation indiquée 
dans la feuille de travail de GAS-WORKS. Avant de pouvoir démarrer GW-
GNET+, ce jeu de données doit être classé à demeure dans la hiérarchie. Les 
jeux de données de la feuille de travail ne peuvent pas en principe être traités.27 

Voilà comme on traite un jeu de données de paramètres existant: 

1. Sélectionnez le jeu de données de paramètres dans la fenêtre de configu-
ration de GW-BASE. 

2. Sélectionnez Data – Edit à partir du menu principal ou contextuel. 
GW-GNET+ démarre. 

3. Traitez le paramétrage selon vos exigences. Veuillez observer à cette oc-
casion les indications sous le paragraphe 6.1, page 95. 

4. Sauvegardez les modifications: 
Avec Save, le jeu de données est sauvegardé sous l’ancien nom. 
Si, en revanche, vous sélectionnez Save as, vous pouvez choisir une nou-
velle désignation. Le jeu de données produit atterrit dans ce cas dans la 
feuille de travail de GW-BASE et doit être classé dans une hiérarchie adé-
quate. 

5. Fermez GW-GNET+ et importez le paramétrage modifié comme décrit dans 
le paragraphe 6.1, étapes 8-11. 

6.3 Extras: programmes de service GW-GNET+ 
Le programme GW-GNET+ intègre quelques programmes de service supplé-
mentaires qui remplissent différentes tâches en liaison avec des appareils gas-
net. Les programmes de service qui sont disponibles dépendent du type 
d’appareil gas-net. 

 
Pour le gas-net Q1, il existe par exemple les assistances suivantes: 

 

                                                        
27 Brève instruction voir note 26. 
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Edit parameterisation 

 

Modification du paramétrage lorsque la connexion 
de données à l’appareil existe. 
Les parties strictement de service du paramétrage 
peuvent être ainsi échangées même lorsque le 
commutateur d’étalonnage est fermé. 
Remarque: on trouvera une instruction dans le 
manuel d’utilisateur concernant GW-GNET+. 

Change parameters Modification de paramètres individuels via 
l’interface de données lorsque la connexion de 
données à l’appareil existe. 
Remarque: on trouvera une instruction dans le 
manuel d’utilisateur concernant GW-GNET+. 

Delete archives  Permet d’effacer des archives de l’appareil gas-net 
lorsque le commutateur d’étalonnage est ouvert. 

 
Tous ces programmes ne peuvent être activés via l’interface de données DSS 
que lorsque la connexion de données existe. 
La procédure est toujours la même: 

1. Démarrez GW-BASE sur votre ordinateur portable. 

2. Reliez l’interface DSS de l’appareil gas-net et une interface COM de 
l’ordinateur portable via un câble de paramétrage. 

3. Démarrez le programme de communication en cliquant dans la barre d’outils 
de GW-BASE le bouton Import – Data interface. Après avoir établi la 
connexion de données avec l’appareil, la plaque signalétique de l’appareil 
branché apparaît sur votre écran. 

4. Passez à l’onglet Tools. Ici, tous les programmes de service sont listés. 

5. Démarrez le programme désiré par un double clic. 

L’ampleur des fonctions des programmes de service est claire et fonctionnelle. 
La commande est donc très simple. Il existe, de plus, pour chaque programme, 
une vaste aide en ligne que vous activez via le point de menu Help – Content 
ou en actionnant la touche F1. 
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6.4 En option: GW-Remote+ pour la récupération 
d’archives 
(Fonction payante optionnelle) 

Ce programme devrait être utilisé seulement quand une connexion de câble à l'in-
terface de données DSS de l'appareil est établie. La procédure est comme suit: 

1. Démarrez GW-BASE sur votre ordinateur portable. 

2. Reliez l’interface DSS de l’appareil gas-net et une interface COM de 
l’ordinateur portable via un câble de paramétrage. 

3. Démarrez le programme de communication en cliquant dans la barre d’outils 
de GW-BASE le bouton Import – Data interface. Après avoir établi la 
connexion de données avec l’appareil, la plaque signalétique de l’appareil 
branché apparaît sur votre écran. 

4. Passez à l’onglet Contents. Ici, tous les programmes de service sont listés. 

5. Sélectionnez l'entrée Archives, Logbooks et cliquez sur la lanterne. 

Vous verrez une fenêtre de programme dans lequel la récupération d’archives 
peut être configurée. Sélectionnez tous les groupes d'archives que vous souhai-
tez lire, dans la liste affichée (utilisez pour sélectionner plusieurs la touche Maj 
ou la touche Ctrl). Sur la droite vous pouvez sélectionner le domaine, vous vou-
lez lire. La possibilité Add to GAS-WORKS data records signifie que les don-
nées qui sont lues ci-dessous sont ajoutés aux données qui sont lues précé-
demment. En outre, les données peuvent être regroupées, par exemple, en pé-
riodes mensuelles. Si vouz récupérez des données d'archives à une date ulté-
rieure, des données d'un mois précédent sont ajoutées à l'ensemble mensuelles 
correspondantes et des données plus récentes sont enregistrées dans un nou-
veau. 

6. Lorsque la lecture est achevée, vous pouvez fermer le programme de com-
munication sous le point de menu principal fichier – achever. 

Le jeu de données d’archives est mémorisé sous la désignation indiquée dans 
la feuille de travail de GAS-WORKS. Avant de pouvoir démarrer GW-GNET+, 
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ce jeu de données doit être classé à demeure dans la hiérarchie. Les jeux de 
données de la feuille de travail ne peuvent pas en principe être traités. 28 

                                                        
28 Brève instruction voir note 26. 
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7 Installation 

7.1 Montage du gas-net Q1 
L’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 est prévu pour le montage dans une ar-
moire de 19" et est disponible dans la forme de construction 1/3 de largeur ou 
1/2 de largeur. Il faut respecter une profondeur de montage de 170 mm (avec 
les fiches env. 220 mm) afin que les bornes de connexion situées à l’arrière res-
tent accessibles. Il est recommandé de monter l’appareil dans un cadre pivo-
tant. 
L’appareil gas-net Q1 doit être installé dans un local antidéflagrant (local 
électrique) conformément à la classe de protection IP 20. 

7.2 Branchement des câbles 
Avant le branchement des câbles de capteur, d’alimentation, de signalisation et 
de données, il faut s’assurer que l’appareil est hors tension. 
Toute modification du câblage n’est permise que lorsque l’alimentation est 
hors circuit! 
Le branchement des câbles de capteur et de signalisation sur le Q1 est effectué 
via des bornes à vis enfichables qui se trouvent respectivement dans un boîtier 
de câble. L’amenée de l’alimentation en courant a lieu via des bornes à vis 
fixes. Les câbles de données doivent être branchés sur les boîtiers à fiche cor-
respondants SUB-DB9. 
Les circuits électriques à sécurité intrinsèque méritent une attention particulière. 
Avant la mise en circuit de l’alimentation, il faut s’assurer que les connexions 
par fiche pour des signaux à sécurité intrinsèque sont enfichées dans la mesure 
où c’est seulement ainsi qu’il est possible de respecter la dimension de fil de 50 
mm exigée par les directives correspondantes. Si nécessaire, les fiches pour le 
branchement des câbles de capteur peuvent être sécurisées par des vignettes 
officielles ou bien par un fil plombé et un plomb. 
La fiche pour le branchement de ces câbles de capteur peut être sécurisée, 
pour l’utilisation homologuée, par des vignettes officielles ou bien par un fil 
plombé et un plomb. 
Concernant la pose des câbles, il faut observer les directives d’installation cor-
respondantes. Les câbles doivent être hors tension de traction et pourvus d’une 
protection anti-pliage lors du montage de l’appareil gas-net dans un cadre pivo-
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tant. La longueur des câbles doit être calculée de telle sorte qu’il n’y ait pas de 
tensions de traction dans les câbles lors du pivotement du cadre pivotant. 
Il est recommandé de poser les câbles venant des capteurs sur des bornes de 
transfert dans une armoire électrique et de les câbler, de là, avec le Q1. Ces 
bornes doivent cependant répondre en partie aux prescriptions Ex et, le cas 
échéant, doivent être en plus officiellement plombables. 

7.2.1 Alimentation en courant et mise à la terre 
Le gas-lab Q1 doit être utilisé avec une tension nominale de 24 V DC. 
Le branchement de 24 V a lieu via les bornes + et – à l’arrière de l’appareil et 
doit être protégé de manière externe avec 1 A. 
Pour la compensation de potentiel, la mise à la terre est branchée sur PE de la 
douille de branchement de l’alimentation de courant. 
Il existe un fusible avec 0,63 A/TT pour un appareil dans une largeur de cons-
truction de 1/3 ou 0,8 A/TT pour un appareil dans une largeur de construction de 
1/2. Ce fusible n’est pas accessible de l’extérieur pour des raisons de protection 
de l’appareil après le plombage de ce dernier, c’est pourquoi chaque appareil, 
individuellement, doit être branché dans une armoire d’appareil via un coupe-
circuit automatique (1 A) dimensionné en conséquence. 

7.2.2 Cartes de processus 
L’équipement en cartes de processus d’un Q1 dépend des tâches que l’appareil 
doit remplir au cas par cas. Le nombre maximum de cartes dépend de la forme 
des boîtiers: pour un appareil dans une largeur de 1/3, on peut monter maxi-
mum trois cartes de processus, dans une largeur de 1/2, maximum six cartes de 
processus. 
Dans leur somme, on ne peut utiliser plus de quatre cartes du type EXMFE4 et 
MSER2 dans un appareil. 

Important: pour un appareil qui est soumis à une utilisation homologuée, il faut 
respecter les prescriptions pour l’équipement des cartes et l’occupation des 
branchements qui sont fixées pour l’homologation du type de construction. Les 
documents officiels pour l’homologation du type de construction interne à 
l’Allemagne sont contenus dans le volume 2 de la documentation technique. 
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7.2.2.1 Communication entre le système de mesure et 
l’ordinateur d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Installation 

 gas-lab Q1 Page 104 

7.2.2.2 Carte d’entrée EXMFE4 
Remarque importante: La carte d’entrée EXMFE4 est autorisée comme moyen 
d’exploitation électrique correspondant de la catégorie ib selon DIN EN 50020 
avec des circuits électriques à sécurité intrinsèque. Il est ainsi possible de bran-
cher sur cette carte des capteurs et transmetteurs de signaux qui se trouvent 
dans la zone explosive (par ex. zone 1). L’utilisation mixte de circuits électriques 
à sécurité intrinsèque et non-intrinsèque n’est pas permise pour une telle carte 
d’entrée! 

Sur les deux premiers canaux d’un carte d’entrée Ex EXMFE4, on peut bran-
cher un ou deux impulseurs à sécurité intrinsèque dans la technique NAMUR. 
Les deux premiers canaux de EXMFE4 peuvent aussi être utilisés comme ca-
naux d’entrée de signalisation. 
Les signaux pour les canaux 1 et 2 doivent être branchés sur les bornes de 
connexion Z1+, Z1- et Z2+, Z2-. 
Les entrées sont à sécurité intrinsèque. Il faut utiliser des câbles blindés pour 
améliorer l’antiparasitage. Pour une section de 1,5 mm2 , la longueur de câble 
maximale s’élève à 100 m. Pour des longueurs de câble plus importantes, il faut 
s’assurer que les câbles sont installés séparément d’autres conduites électri-
ques pour éviter des influences parasitaires. 

Sur chaque EXMFE4 se trouve, en outre, une entrée de capteur de température 
à sécurité intrinsèque, selon la spécification Pt100, dans la technique 4 conduc-
teurs (branchement aux bornes I+, U+, U- et I-). 

En outre, il existe une entrée à sécurité intrinsèque pour capteur de valeur de 
mesure (par ex. un capteur de pression) dans la technique deux conducteurs 4.. 
20mA (bornes P+ et P-). 
Ce quatrième canal de la carte d’entrée EXMFE4 peut également être utilisée 
pour le branchement parallèle de jusqu’à 4 capteurs de valeur de mesure avec 
l’interface HART (procédé multi-drop). Les adresses d’appel HART 1 à 4 sont 
prévues définitivement pour les capteurs. Veillez à ce que l’attribution des 
adresses soit claire et coïncide avec l’affectation dans le paramétrage de 
l’appareil gas-net. 

Remarque importante: il faut régler les adresses d’appel HART individuelle-
ment dans les capteurs avant de les brancher ensemble sur le canal d’entrée 
correspondant de l’appareil gas-net lorsque la tension d’alimentation est hors 
circuit. 
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En cas de modification ultérieure des adresses d’appel, les différents capteurs 
ne peuvent pas être correctement identifiés par l’appareil. Si un tel cas ne peut 
pas être évité, il suffit de provoquer ensuite une brève panne de réseau. Lors du 
redémarrage de l’appareil, tous les capteurs HART branchés sont appelés une 
fois pour détecter les adresses d’appel actuelles.  
L’alimentation des capteurs de valeur de mesure a lieu côté appareil. Il faut utili-
ser des câbles blindés, le blindage est appliqué sur l’appareil seulement mais 
pas sur le capteur. Pour une section de câble de 1,5 mm2 , une longueur de câ-
ble maximum permise de jusqu’à 100 m est garantie. Pour des longueurs de 
câble plus longue, il faut s’assurer que les câbles sont installés séparément 
d’autres conduites électriques afin d’éviter des influences parasitaires. 
Le blindage de tous les câbles de transmetteur est appliqué sur la borne SH sur 
la carte d’entrée EXMFE4. 

7.2.2.3 Carte de processus sériel MSER2 
La carte de processus sérielle MSER2 met à disposition 2 interfaces qui sou-
tiennent aussi bien V24 (RS232) que RS422 et RS485 aussi. On trouvera 
l’occupation des différentes broches dans le tableau suivant: 
 

Signal Occupation 
TXD RS232: Envoyer données  
RXD RS232: Recevoir données  
RXB RS422/RS485: Recevoir données (B) 
RXA RS422/RS485: Recevoir données (A) 
TXB RS422/RS485: Envoyer données (B) 
TXA RS422/RS485: Envoyer données (A) 
SGD Prise de terre du système 
SCH Blindage 

 
La MSER2 sert dans le gas-lab Q1 pour la fonctionnalité de protocole gateway 
destiné au branchement d’un calculateur host. 

Remarques: 
• En cas d’utilisation de RS422 / RS485, une résistance terminale de 120 

ohms entre RXB et RXA peut être nécessaire en fonction de la longueur de 
câble dans le récepteur. 

• Pour RS485, RXB doit être relié à TXB de manière externe, la même chose 
pour RXA et TXA. 
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• Respectez la spécification des différents protocoles! Il existe par ex. des 
protocoles pour lesquels il n’y a pas de liaison possible via RS485 (par ex. 
pour RK512). 

7.2.2.4 Carte d’entrée MFE11 
Une carte d’entrée multifonctionnelle MFE11 contient 8 entrées de signalisation 
numériques 0/24 V DC. Mais ces canaux peuvent également être utilisés 
comme entrées d’impulsion avec une fréquence d’entrée maximale de 25 Hz. 
Le branchement a lieu sur les bornes D1+ à D8+ avec la masse commune D-. 
Parallèlement, la carte d’entrée MFE11 met à disposition 3 entrées analogiques 
pour le branchement de capteurs de valeur de mesure avec un signal de sortie 
de 0/4..20mA. Ici, le branchement a lieu via les bornes A1+ / A2+ / A3+ avec la 
masse commune A-. 
Les entrées analogiques de MFE11 sont séparées galvaniquement des entrées 
numériques, en outre tous les canaux sont séparés galvaniquement du système 
restant. Le blindage de câble pour les entrées est branché sur la borne SH. 

7.2.2.5 Carte d’entrée AE12 
La carte d’entrée AE12 offre 12 entrées analogiques pour le branchement de 
capteurs de valeur de mesure avec un signal de sortie de 0/4..20mA. Le bran-
chement a lieu via les bornes I1+ à I12+ avec la masse commune I-. Le blin-
dage de câble pour les entrées est branché sur la borne SH. 

7.2.2.6 Carte de sortie MFA6 
Une carte de sortie multifonctionnelle MFA6 contient 1 contact de relais destiné 
à l’édition d’un message sous forme de contact de repos (D1a/D1b). Il existe en 
outre 3 sorties transistor pour l’édition de messages supplémentaires ou impul-
sions de volume (D2+/D2-, D3+/D3-, D4+/D4-). L’occupation des sorties peut 
être librement paramétrée à l’intérieur de certaines limites. 
Parallèlement, la carte de sortie MFA6 met à disposition 2 sorties analogiques 
pour l’édition de valeurs de mesure. Les limites de courant sont librement para-
métrables entre 0 et 20 mA. Les bornes correspondantes sont désignées avec 
I1+/ I1- et I2+/ I2-. 
Les sorties sont séparées galvaniquement du système restant et entre elles. 
L’affectation des sorties analogiques peut être librement paramétrable. 
Le blindage de câble pour les sorties est branché sur la borne SH de la carte. 
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7.2.2.7 Carte de sortie DA12 
La carte de sortie numérique DA12 possède 12 sorties transistor pour l’édition 
de messages ou impulsions de volume (branchement sur les bornes D1,.., D12 
avec le point de référence commun COM). Le blindage de câble pour les sorties 
est branché sur la borne SH. 

7.2.2.8 Carte de sortie LMFA7 
La carte de sortie LMFA7 offre 3 sorties numériques, à savoir une sortie de re-
lais (contact repos actif) pour l’édition d’un message et deux sorties de transistor 
pour l’édition de messages ou impulsions. Le branchement a lieu via les bornes 
D1, D2, D3 avec la masse commune DC. 
En outre, il existe sur la carte LMFA7 4 sorties analogiques 0/4...20mA (bornes 
I1, I2, I3, I4 avec la masse commune I-). 
Les bornes désignées avec LA et LE tout en haut sur la carte sont des bran-
chements fibre optique pour l’extension externe E/A (LA=sortie fibre optique, 
LE=entrée fibre optique). 
Le blindage de câble est branché sur la borne SH de la carte. 

7.2.3 Autres possibilités de branchement 

7.2.3.1 Interface sérielle 
L’interface sérielle DSS sous forme d’une douille SUB-DB 9 en façade sert à 
brancher le gas-net Q1 sur d’autres appareils (par ex. ordinateur portable, PC). 
Les caractéristiques techniques sont mentionnées en annexe. Un câble de liai-
son au calculateur est disponible comme accessoire. Une liaison COM standard 
(liaison 1 pour 1) n’est pas admissible. 

7.2.3.2 Interface DSfG 
L’interface DSfG sur le Q1 existe à l’arrière de l’appareil sous forme d’une fiche 
SUB-DB 9. La liaison doit être sécurisée par des vis. 
 
 
 
 
Si seuls des appareils gas-net doivent être branchés sur le bus DSfG, aucune 
terminaison bus / aucune production de potentiel de repos ne sont nécessaires. 
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Si toutefois d’autres participants au bus doivent être branchés, l’alimentation et 
la terminaison bus doivent être assurées par d’autres appareils. On trouvera les 
informations auprès du fabricant respectif. Respectez également les prescrip-
tions de la feuille de travail DVGW G 48529. 

7.2.3.3 Interface HSB  
L’interface HSB n’a actuellement aucune fonction. 

7.2.3.4 Interface DCF77 
L’interface DCF77 sert à brancher l’horloge radio au cas où la synchronisation 
de l’heure est prévue via le signal radio DCF-77. 
On devrait installer l’horloge radio déjà avant la date de la mise en service pro-
prement dite étant donné que l’orientation du récepteur peut demander beau-
coup de temps. 
Procédez à cette occasion selon les étapes suivantes: 

• Le récepteur de l’horloge radio est livré sous forme de module avec un câble 
blindé de 5 m de long. Un connecteur à fiches est joint comme accessoire. 

• N’installez pas le récepteur de l’horloge radio à proximité d’armoires électri-
ques ou de tubes fluorescents horizontalement à un endroit exposé. On peut 
utiliser par ex. une grande pince à câble pour la fixation. Puis posez le câble. 
La fiche à 5 pôles doit être enfichée dans la douille marquée DCF77 à 
l’arrière du gas-net Q1. 

• L’orientation du récepteur de l’horloge radio est déterminante pour la qualité 
de la réception. Si la réception est suffisante, l’affichage DEL intégré dans le 
récepteur clignote rouge/vert toutes les secondes. 

Conseil: Vous trouverez des informations plus précises sur la qualité de la ré-
ception via le menu Q1 DCF77 (module système). La signification des détails de 
cet affichage est expliquée page Fehler! Textmarke nicht definiert.. Le para-
graphe suivant fournit une instruction étape par étape de la manière dont 
l’affichage DCF77 peut vous aider lors de l’orientation de l’horloge radio: 

                                                        
29 Indication en annexe (bibiographie). 
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1. Ouvrez le menu système DCF77 sur l’appareil gas-net. Si ce n’est pas possible, la 

synchronisation de l’heure via radio est explicitement désactivée dans le paramé-
trage de l’appareil. Traitez donc le paramétrage; mettez le paramètre réaliser la 
reconnaissance DCF dans le module système sur oui. 

2. Contrôlez la reconnaissance d’impulsion: 
Vous voyez dans la 8ème ligne de l’affichage DCF77, sous Puls/Gap, des valeurs 
actuelles pour des longueurs d’impulsion et de pauses d’impulsion. La valeur pour 
la longueur d’impulsion doit se situer entre 80 et 130 pour un 0 entrée et entre 145 

et 210 pour un 1 entrée. Pour n’importe quelles valeurs en dehors de cette plage, 
il n’y a pas du tout de réception ou une réception parasitée. Réorientez en tout 
cas le récepteur d’horloge radio. C’est ainsi que le compteur incrémente pour 
l’impulsion qui entre sous I lorsque la réception est bonne. 

3. Contrôlez la reconnaissance de télégramme: 
Il faut que 2 télégrammes soient reconnus consécutivement comme valables 

avant que la transmission de l’information d’heure et ainsi de la synchronisation ait 
lieu. Chaque fois qu’une erreur survient dans la reconnaissance, l’état (affiché 
dans la 7ème ligne du menu DCF77) retombe dans recherche. Dans ce cas, le 

récepteur de l’horloge radio n’est pas correctement orienté. 
En cas de reconnaissance correcte, on passe régulièrement entre les états mesu-
rer, recherche min, mesurer et pré-synchr.  

4. Transmission à la synchronisation 
Le compteur pour les télégrammes transmis valablement (6ème ligne de 
l’affichage) est incrémenté chaque fois de 1 lorsque la transmission de 
l’information d’heure a eu lieu. 
Lorsque le commutateur d’étalonnage est fermé, l’information d’heure n’est accep-
tée dans l’appareil que si la nouvelle heure ne diffère pas plus de ±3% de la lon-

gueur de l’intervalle de décompte de l’heure de l’appareil. Pour un réglage en de-
hors de cette fenêtre, le commutateur d’étalonnage doit être ouvert. Sachez à 
cette occasion que l’ouverture d’un commutateur d’étalonnage sécurisé officielle-
ment n’est permise qu’en présence d’une personne autorisée en conséquence. 

7.2.3.5 Interface COM2 
L’interface COM2 est une interface selon RS232. Si l’appareil contient la fonc-
tionnalité gateway, l’interface COM2 peut être utilisée comme interface de pro-
tocole pour brancher un calculateur host. L’occupation des fichiers est comme 
suit dans ce cas: 
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N° 
broche 

Signal Nom de signal Occupation de la fiche trapézoï-
dale à 9 pôles 

1 DCD Niveau de signal de réception -- 
2 RXD Données de réception pour RK512/3964R et MODBUS 
3 TXD Donnée d’envoi pour RK512/3964R et MODBUS 
4 DTR Mise en circuit câble de trans-

mission 
-- 

5 GND Mise à la terre du système pour RK512/3964R et MODBUS 
6 DSR Disponibilité d’exploitation -- 
7 RTS Mise en circuit partie émettrice -- 
8 CTS Disponibilité d’envoi -- 
9 RI Appel arrivant -- 

Blindage -- Masse d’appareil est de même potentiel avec la terre 
de protection 

Dans la variante de logiciel avec DFÜ intégrée, le modem est branché via 
l’interface COM2.  
Le branchement d’un modem radio exige une attention particulière. Les prépa-
ratifs suivants doivent être déjà effectués avant la mise en service proprement 
dite de l’appareil: 

Sélection du fournisseur d’accès / préparatifs pour le choix de 
l’antenne 
La première étape est le choix d’un fournisseur d’accès adéquat pour 
l’utilisation du réseau radio, au mieux en prenant en considération le plan de 
couverture du territoire et le tarif pour le service de données. Le service de 
données d’un fournisseur d’accès doit utiliser le protocole RLP pour sécuri-
ser les données. Le convertisseur (le gateway) du fournisseur d’accès doit 
offrir la conversion du protocole d’erreur selon MNP4 ou V42. 
Concernant le choix de la bonne antenne, la qualité de la réception doit être 
examinée sur place; l’intensité du champ de réception peut être constatée 
par exemple à l’aide d’un simple téléphone portable. 
De plus, on devrait examiner les possibilités de mise en place pour 
l’antenne, les propriétés du bâtiment devant être ici particulièrement obser-
vées. On préfèrera toujours une installation extérieure. On prendra en 
considération aussi l’environnement de l’installation. Pour des stations si-
tuées à l’intérieur de zones construites, il est éventuellement pertinent de 
monter une antenne qui peut être protégée contre le vandalisme. 
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Il est important aussi de mesurer la distance entre l’antenne et le modem 
afin que le câble d’antenne soit commandé dans la longueur nécessaire. 
Composition des composantes 
Le service de données doit faire l’objet d’une demande lors de la conclusion 
du contrat avec le fournisseur d’accès. En outre, il faudrait s’assurer que le 
service de données est activé à la date prévue de mise en service et que la 
carte à puce est disponible. 
L’antenne doit être choisie en fonction de la qualité de réception déterminée 
et au mieux après entretien préalable avec FLOW COMP. 

Les indications suivantes sont considérées comme une aide: 

Champ d’intensité de réception Antenne adéquate 

haut Antenne omnidirectionnelle dipôle avec pied de 
montage 

moyen à bas Antenne omnidirectionnelle plate, également 
pour le montage extérieur, montage aussi sur 
des surfaces métalliques 

bas Antenne directive ou antenne à faisceau pour le 
montage sur mât 

 
La longueur du câble d’antenne à commander dépend de la distance mo-
dem - antenne. 

Mise en service du modem radio 
Tenez à disposition l’information sur le numéro de PIN, si nécessaire. 
Après l’installation de l’antenne, branchez celle-ci au modem avec le câble 
d’antenne. L’antenne doit être dirigée sur le niveau de réception maximal, 
sauf s’il s’agit d’une antenne omnidirectionnelle. 

Remarque: La suite de la mise en service de la DFÜ intégrée avec modem 
radio est décrite dans le paragraphe 8.4 à partir de la page 120. 
Il est particulièrement important pour la suite de la procédure que le numéro 
PIN correct de la carte SIM soit inscrit dans le paramétrage de l’appareil 
gas-net. 
Observez en outre les consignes suivantes pour le branchement de la ten-
sion correct d’un modem radio Siemens M20 ou TC35: 
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Branchement d’un modem radio Siemens M20 / TC35 sur 24V 

Pour le branchement du modem radio 
M20 ou TC35 sur 24 V DC, il n’est 
malheureusement pas possible 
d’indiquer un codage couleur généra-
lement valable. Il n’est pas possible 
de garantir que l’affectation du co-
dage couleur soit uniforme pour les 
différents câbles fournis. 
Veuillez donc procéder comme suit: 
prenez la fiche western de telle façon 
que le nez de fermeture soit devant et 
soit tourné vers le haut. Considérez le 
câble coincé; il y a 6 fils. L’occupation 
des fils de gauche à droite figure sur 
la reproduction ci-contre. 30 
De cette manière, il est possible 
d’affecter correctement le codage de 
couleur à l’extrémité ouverte du câble 
et de brancher correctement 
l’alimentation en tension. 

Remarque: les fils 3 et 6 doivent tous 
les deux réellement être posés sur 
+24 V! Ces signaux sont d’une part 
un signal de surveillance et d’autre 
part un signal d’alimentation. 

                                                        
30 La figure montre un Siemens M20 mais est valable également pour le Siemens TC35. 

de gauche 
à droite: 
1: Masse 
2: pas occupé 
3: +24 V 
4: pas occupé 
5: pas occupé 
6: +24 V 
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7.3 Montage du système de mesure 
 

7.3.1 Plaque de montage 
Le système de mesure est monté de manière standard sur une plaque de mon-
tage qui, en outre, porte la prise de courant, le pressostat basse pression avec 
des dispositifs de sécurité (SES, SAS) et les conduites de purge (voir figure). 
 

gas-lab Q1

Branchement
gaz d'échappe-
ment by-pass

(en option)

Branchement
gaz d'échappe-

ment SES

Branchement
alimentation

élec.

Branchement
gaz d'échappe-
ment  Q1gas-lab

Pressostat
avec SES

intégré et SAS

Branchement
câble de
données

Affichage de la pression
d'entrée  Q1gas-lab

Branchement
gaz de calibrage 1

Branchement
gaz de processus

Branchement
gaz de calibrage 2

(en option)

Bouton de
déverrouillage

SAS

Prise de
branche-
ment Ex
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En option, on peut installer un by-pass pour le flux de gaz de service afin 
d’accélérer le prélèvement. Le flotteur et la soupape à pointeau permettent de 
régler le flux de gaz dans la conduite de purge. Le flux de gaz peut être mesuré 
et réglé séparément. La plaque de montage doit être mise à la terre sur le lieu 
d’installation. 

7.3.2 Lieu d’installation 
Le lieu d’installation du système de mesure doit offrir une protection contre le 
rayonnement direct du soleil et la pluie et correspondre à la classe de protection 
IP 54 du système de mesure. La plage permise pour la température ambiante 
est 0°C – 45°C; des dépassements de cette plage jusqu’à -5°C et 50°C entraî-
nent des différences de mesure croissantes sans pourtant endommager 
l’appareil. 
La classe de protection Ex du système de mesure est II 2G EEx d IIB T4, le cal-
culateur Q1 doit par contre être installé dans un local antidéflagrant. 
Selon l’homologation du type de construction PTB, le local d’installation doit répon-
dre aux « exigences générales » du PTB-A 7.62 en cas d’applications officielles. La 
température ambiante doit être surveillée concernant les limites 5°C – 40°C. 

7.3.3 Conduite d’amenée de gaz 
Les conduites pour le gaz de service et le gaz de calibrage (méthane) sont 
branchées sur les pressostats basse pression respectifs (société ELSTER 
M2R), il s’agit typiquement d’un tuyau en acier inoxydable (diamètre 6 mm). La 
pression d’entrée doit se situer dans la plage de 1 bar – 5 bars de surpression. 
La pression de sortie est réglée en usine et s’élève à env. 80 mbars et peut être 
lue sur le manomètre. Chaque pressostat possède une soupape d’arrêt de sé-
curité (SAS) qui est protégée par une soupape d’évacuation de sécurité (SES). 
Les pressostats possèdent une conduite d’évacuation commune qui est 
conduite à l’air libre séparément des autres conduites de purge et avec un tuyau 
en acier inoxydable (diamètre 10 mm).  
Les flux de gaz de service et de calibrage peuvent être bloqués sur la plaque de 
montage avec des soupapes. Lors de l’ouverture du gaz, ces soupapes doivent 
tout d’abord être fermées et puis très lentement ouvertes afin d’éviter un dé-
clenchement de la SAS et une surcharge du manomètre. Si la SAS devait être 
cependant déclenchée, elle peut être rétropositionnée par une forte traction sur 
le bouton de déverrouillage. 
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7.3.4 Conduite de purge 
En mode de mesure régulier, le gaz de service ou de calibrage s’écoule à travers 
le système de mesure et est évacué via la purge. Le diamètre de la conduite de 
purge doit être au moins de 6 mm. Le flux de gaz est affiché par un rotamètre et 
peut être réglé par une soupape à pointeau; il doit s’élever à environ 30l/h.  
Pour accélérer le prélèvement de gaz, on peut installer en option un by-pass et 
le régler séparément avec le rotamètre et la soupape à pointeau. Le flux de gaz 
est réglé en prenant en considération la consommation de gaz et le temps de 
réponse de la mesure. 
Les conduites de purge du système de mesure et du by-pass peuvent être me-
nées à l’air libre séparément avec un diamètre d’au moins 6 mm. Ou bien, les 
conduites de purge peuvent être réunies en dehors de la plaque de montage 
mais le diamètre minimum de la conduite commune doit s’élever à 12 mm. 

7.3.5 Branchement électrique 
Entre le système de mesure/plaque de montage et le calculateur Q1, il faut éta-
blir une compensation de potentiel. L’alimentation en courant et la communica-
tion des données avec le calculateur Q1 sont réalisées dans la boîte de contact 
antidéflagrante.  
L’alimentation en courant doit pouvoir fournir un courant de 4 A pour une tension 
de 24 VDC +/- 5 %. La sécurisation a lieu de préférence au moyen d’un coupe-
circuit automatique C6. Le tableau suivant présente des exemples pour la concep-
tion des câbles de connexion de l’alimentation en courant. La mise à la terre est 
réalisée aussi bien dans la boîte antidéflagrante qu’à la source du courant. 
 
Câble alimentation en courant  Longueur: 0 – 30 m Longueur: > 30 m 
indoor Ölflex 3G x 2,5 mm2 Ölflex 3G x 4 mm2 
outdoor NYY-J 3 x 2,5 mm2 NYY-J 3 x 4 mm2 
 
Le tableau suivant présente des exemples pour la conception du câble de 
communication au calculateur Q1. Le blindage est réalisé dans la boîte de 
contact antidéflagrante et dans l’armoire électrique resp. sur le calculateur Q1. 
 
Câble communication de données Longueur max. 300 m 
indoor LiYCY 3 x 2 x 0,5 (TP) 
outdoor LiYCYv 3 x 2 x 0,5 (TP) 
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8 Mise en service 
Ce chapitre décrit sous forme abrégée les points essentiels pour la mise en service 
d’un Q1. On trouvera en annexe une liste de tous les paramètres Q1 (voir 11.1). 

8.1 Protection des paramètres contre toutes interven-
tions non autorisées 

La fonctionnalité du Q1 est entièrement configurable via un jeu de données de pa-
ramètres. Le changement de ces paramètres doit être refusé aux personnes non 
autorisées. Pour assurer cette protection, le gas-lab Q1 possède un système de 
sécurité à deux niveaux. On distingue entre le cadenas d’étalonnage (sécurité of-
ficielle) et les cadenas (sécurité d’utilisateur, protection par mot de passe). 

8.1.1 Cadenas d’étalonnage 
Le cadenas d’étalonnage est physiquement un commutateur rotatif plombable si-
tué à l’avant de l’appareil. Le commutateur d’étalonnage est ouvert en le tournant 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée. Comme contrôle 
supplémentaire, l’appareil génère la remarque H800; cadenas d’étalonnage ouvert 
lorsque le commutateur est ouvert. Toute ouverture du commutateur d’étalonnage 
permet à l’utilisateur un accès à tous les paramètres de l’appareil. 

8.1.2 Sécurité d’utilisateur 
La sécurité d’utilisateur se compose respectivement d’un cadenas (à combinaison) 
pour chacun des deux partenaires contractuels et est réalisée via le logiciel. Cela si-
gnifie que les cadenas sont déterminés avec le paramétrage de l’appareil et ouverts 
ou fermés via l’entrée sur l’appareil. Les cadenas ouverts permettent à l’utilisateur 
l’accès à certains paramètres ou actions qui peuvent être directement traités sur 
l’appareil. Tous les paramètres situés sous la sécurité d’utilisateur peuvent être mo-
difiés lorsque les deux cadenas ou le commutateur d’étalonnage sont ouverts. 

8.2 Paramétrage 
Un paramétrage complet ainsi que la modification de tous les paramètres (sauf 
quelques rares exceptions) a lieu avec un PC / ordinateur portable. Le jeu de 
données de paramètres est établi avec le logiciel de paramétrage GW-GNET+. 
Le commutateur d’étalonnage doit être ouvert lors du chargement d’un paramé-
trage complet via l’interface de données DSS. 
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Remarque: On trouvera une brève instruction concernant le paramétrage avec 
la programme GW-GNET+ dans le chapitre 6. Pour une description détaillée du 
programme de paramétrage, il existe d’une part le manuel d’utilisateur GW-
GNET+ et d’autre part une vaste aide en ligne. 

Les paramètres de service peuvent être modifiés, même lorsque le commuta-
teur d’étalonnage est fermé, avec GW-GNET+ via l’interface de données. La 
condition est que les cadenas d’utilisateur soient ouverts. 
 
Vérification des réglages 
Les réglages complets du paramétrage des appareils gas-net peuvent être 
contrôlés à l’aide du programme de paramétrage GW-GNET+ (brève instruction 
voir paragraphe 4.3). Les valeurs de mesure des capteurs branchés qui entrent 
actuellement peuvent être observées dans un menu spécial sur l’appareil (on 
trouvera une brève instruction dans le paragraphe 4.4). 
Les signaux de sortie livrés via la/les carte/s de sortie MFA6 peuvent pareille-
ment être affichés, pour chaque canal, via un menu spécial (voir paragraphe 
4.5). Il est ainsi facile de réaliser une vérification de la fonctionnalité des sorties 
par comparaison avec les données physiques. 

8.3 Plombage de l’appareil 
Concernant les appareils dont l’utilisation est homologuée en Allemagne, aussi 
bien le système de mesure que l’ordinateur d’évaluation doivent être protégés par 
des plombs et des timbres du service des poids et mesures contre toutes inter-
ventions non permises. Les plans de plombage se trouvent dans l’annexe de la 
documentation. 

8.4 Mise en service de la DFÜ intégrée 
Les réglages pour la DFÜ intégrée (conjointement avec tous les autres paramè-
tres de l’appareil gas-net) sont paramétrés avec le module GAS-WORKS GW-
GNET+. Veillez à cette occasion à la consistance du jeu de données de para-
mètres; il est surtout important de choisir le bon modem. En fonction du mode 
de service (ligne de numérotation ou modem radio GSM), différentes matières 
de procéder sont nécessaires pour la mise en service de la DFÜ intégrée. 

 

Ligne de numérotation 
GSM  

Modem radio GSM 
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Ligne de numérotation: 

 

1) Débranchez la fiche DSfG à l’arrière de l’appareil gas-net au cas où un bus 
DSfG local existe. Si une horloge radio est installée, débranchez en plus la 
fiche avec la désignation DCF77. 

2) Connectez le modem et l’interface COM2 sur l’appareil gas-net via le câble 
V24 fourni. Débranchez la fiche téléphone de la prise TAE. 

3) Mettez la tension d’alimentation de l’appareil gas-net hors et puis de nou-
veau en circuit. Passez à l’affichage de base du module DFÜ intégrée. 
Vous pouvez lire ici l’état actuel de la DFÜ. Directement après le démar-
rage, l’appareil essaiera d’initialiser le modem. 
Si l’initialisation échoue, on recevra régulièrement l’état Pas de modem en-
tre les différents essais d’initialisation. Dans un tel cas, vérifiez les régla-
ges de modem de votre paramétrage. 
On reconnaît une initialisation réussie par le fait que l’affichage d’état 
passe de initialisation du modem à état de base. 

4) Si un récepteur d’horloge radio est branché, enfichez le câble de l’horloge 
radio dans la douille désignée avec DCF77 à l’arrière de l’appareil. 
L’installation de l’horloge radio devrait avoir été déjà effectuée (cf. para-
graphe 7.2.3.4). 

5) S’il y a un bus DSfG local, enfichez à l’arrière de l’appareil gas-net la fiche 
désignée avec DSfG. Réalisez un polling général sur l’appareil qui met à 
disposition le bus master, c’est-à-dire avec l’instance avec l’EADR „_“.31 
Ouvrez sur l’appareil gas-net le menu DSfG (module système) si ce n’est 
pas déjà fait. Vous pouvez voir ici la liste des participants et la comparer 
pour contrôle avec la configuration bus prévue. 

6) Appelez la centrale et annoncez oralement le test de communication. Met-
tez l’appareil encore une fois hors puis de nouveau en circuit (de cette 
manière vous évitez les pauses dans la composition du numéro éventuel-
lement déjà activés et le temps d’attente). Etablissez la communication sur 
la prise TAE. 
 

                                                        
31 Si le busmaster est une instance de l’appareil gas-net, vous déclenchez le polling géné-

ral via le panneau de commande sur l’appareil: 
• Passez à l’affichage principale du module système. 
• Ouvrez le menu et sélectionnez le point de menu inférieur DSfG. 
• Appuyez de nouveau sur la touche menu et confirmez le point de menu inférieur pol-

ling général. 
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S’il y a déjà une commande de transmission, la DFÜ établira la communi-
cation avec la centrale. Si ce n’est pas le cas, vous devez tout d’abord dé-
clencher un événement qui oblige la DFÜ à appeler; par ex. une alarme 
sur le gas-lab Q1. 
Le changement d’état de la DFÜ est affiché dans le menu principal du mo-
dule DFÜ intégrée. Lorsque la connexion de données est établie, les DEL 
RX et TX à l’arrière de l’appareil clignotent irrégulièrement. 

7) Une fois la communication avec la centrale établie, il faut tester la commu-
nication téléphonique dans l’autre sens. Cela signifie que l’appel doit partir 
de la centrale. La communication se déroule comme décrit ci-dessus. Le 
collaborateur de la centrale doit ensuite autoriser de manière formelle la 
communication téléphonique. 

 

Modem radio GSM: 

Remarque importante: Avant de commencer avec la mise en service de la 
DFÜ intégrée, vous devriez vous assurer que le numéro de PIN correct de la 
carte SIM est réglé dans le paramétrage de l’appareil gas-net (Module DFÜ in-
tégrée). La raison: l’entrée d’un mauvais PIN n’est possible que 2 fois, ensuite la 
carte SIM se désactive! 

GSM  
1) Débranchez la fiche DSfG à l’arrière de l’appareil gas-net au cas où un bus 

DSfG local existe. Si une horloge radio est installée, débranchez en plus la 
fiche avec la désignation DCF77. 

2) Mettez le modem radio hors tension et débranchez le câble V24 du Q1. 
Vérifiez que le câble V24 soit branché sur le modem. Testez l’installation 
de l’antenne (antenne branchée?). 
Enfichez la carte à puce dans le modem, si ce n’est pas déjà fait. 

3) Mettez l’appareil gas-net hors circuit et branchez le câble V24 sur 
l’interface COM2. Mettez de nouveau en circuit le modem radio GSM et 
l’appareil gas-net. 

4) Passez dans l’affichage de base du module DFÜ intégrée. Vous pouvez 
lire ici l’état actuel de la DFÜ. Directement après le démarrage, l’appareil 
essaiera d’initialiser le modem. 
Si l’initialisation échoue, on recevra régulièrement l’état pas de modem en-
tre les différents essais d’initialisation. Dans un tel cas, vérifiez les régla-
ges de modem de votre paramétrage. 
On reconnaît une initialisation réussie par le fait que l’affichage d’état 
passe de initialisation du modem à état de base. 
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Si l’affichage d’état affiche le texte DFÜ pas en service, il est possible que 
la carte SIM n’a pas été reconnue (par ex. parce que la carte est défec-
tueuse ou parce que le PIN n’est pas correctement paramétré). La DFÜ in-
tégrée est désactivée dans un tel cas jusqu’au prochain démarrage de 
l’appareil. 

5) Contrôlez la qualité de réception du modem via le menu DFÜ intégrée – 
GSM (cf. paragraphe 5.5.2, p. 82). 

6) S’il y a un bus DSfG local, enfichez à l’arrière de l’appareil gas-net la fiche 
désignée avec DSfG. 
Réalisez un polling général sur l’appareil qui met à disposition le bus mas-
ter, c’est-à-dire l’instance avec EADR „_“.32 
Ouvrez sur l’appareil gas-net le menu DSfG33 (module système). Vous 
pouvez voir ici la liste des participants et la comparer pour contrôle avec la 
configuration bus prévue. 

7) Etablissez tout d’abord le contact oral avec votre centrale et annoncez ora-
lement le test de communication. 

8) S’il y a déjà une commande de transmission, la DFÜ établira la communi-
cation avec la centrale. Si ce n’est pas le cas, vous devez tout d’abord dé-
clencher un événement qui oblige la DFÜ à appeler; par ex. une alarme 
sur un convertisseur ou le gas-lab Q1. 
Le changement d’état de la DFÜ est affiché dans le menu principal du mo-
dule DFÜ intégrée. Lorsque la connexion de données est établie et que 
des données sont échangées, les DEL RX et TX à l’arrière de l’appareil 
clignotent irrégulièrement. 

9) Une fois la communication avec la centrale établie, il faut tester la commu-
nication téléphonique dans l’autre sens. Cela signifie que l’appel doit partir 
de la centrale. La communication se déroule comme décrit ci-dessus. Le 
collaborateur de la centrale doit ensuite autoriser de manière formelle la 
communication téléphonique. 

 

                                                        
32 Si le master est une instance de l’appareil gas-net, vous pouvez lire dans la note 31, 

page 8-119, la manière dont on réalise un polling général. 
33 cf. paragraphe 5.4.2 
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8.5 Mise en service du système de mesure 
Conditions pour la mise en service: 
Le calculateur Q1 et le système de mesure Q1 sont installés selon l’instruction 
de montage dans la chapitre 7 et sont sans courant. Les soupapes d’entrée 
pour le gaz de service et le gaz de calibrage sur la plaque de montage sont fer-
mées et il y a des gaz avec une pression adéquate. La soupape à pointeau sur 
le rotamètre de la conduite de purge du système de mesure est en partie ou-
verte de telle sorte que la purge n’est pas bloquée. 
 
Etapes pour la mise en circuit 
1 Système de mesure Q1: mettre le courant  
2 Calculateur Q1: mettre le courant:  

• Calculateur Q1 communique avec le système de mesure Q1 (upload 
des données de calibrage, etc.)  

• Système de mesure est chauffé (env. 2h pour un système de mesure froid) 
• Gaz de service est ouvert, display: « GS en attente » 

 
Ensuite, les canaux de gaz, en particulier les pressostats, sont rincés 
3 Calculateur Q1: Menu: « rincer » -> Display: « canal de gaz 1 », avec « en-

ter » apparaît une boîte de sélection pour choisir le canal de gaz (1 = gaz 
de service, 2 = gaz de calibrage, 3 = entrée optionnelle), sélectionner le 
canal avec des touches fléchées, menu: « OK » ou « annuler » 

4 par ex. sélectionner canal de gaz 1 (canal de gaz de service) 
5 Soupape d’entrée gaz de service: ouvrir très lentement 
6 Régulateur de flux de la purge système de mesure: réglage sur 30l/h (mi-

lieu de boule) 
7 Rinçage du pressostat par une fermeture et ouverture répétées de la soupape 

d’entrée: à cette occasion la soupape d’entrée est fermée lorsque le gaz coule 
jusqu’à ce que la pression de réglage tombe à 0. Puis la soupape est ouverte 
de nouveau très lentement. Cela est répété rapidement et sans pause 5 fois . 

8 L’appareil reste env. 5 min en mode « rinçage », le gaz s’écoulant, et re-
tourne ensuite dans le mode « mesure du gaz de service » , display « GS 
en attente » 

9 Après le retour au mode « mesure de gaz de service », les autres canaux 
de gaz peuvent analogiquement être rincés 
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Le système de mesure a besoin, après démarrage à froid à température am-
biante, d’env. 2h pour s’échauffer, ensuite l’appareil est opérationnel. La ther-
malisation définitive du système de mesure et ainsi la stabilisation des valeurs 
de mesure ont cependant besoin de 3 heures. L’appareil réalise donc automati-
quement, 12 heures34 après la mise en circuit, un calibrage 1 point avec du mé-
thane. Si des mesures valides doivent être réalisées déjà dans ces 12 heures, il 
est recommandé de réaliser manuellement un calibrage 1 point. Le calibrage est 
en tout cas déclenché automatiquement après 12 heures. 
 

                                                        
34 Ce temps d'attente peut être paramétré. Ceci est particulièrement nécessaire pour la 
disposition redondante (double) des instruments, sinon deux sont calibrés - par exemple 
après une panne de courant - en même temps et on ne peut pas recourir à aucun des 
deux mesures à cette époque. S'il vous plaît consulter Elster à ce sujet. 
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9 Maintenance 
L’appareil gas-net Q1 fonctionne largement sans maintenance. D’un point de 
vue officiel, la durée de validité de l’étalonnage est 5 ans. 

9.1 Maintenance de l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 

9.1.1 Changement de batterie 
Il faut vérifier pendant une maintenance / réétalonnage si la batterie interne 
RAM doit être changée. Pour cela, il existe un compteur d’heures de service in-
terne à l’appareil35. Il résulte de la durée complète en heures, déduction faite 
des heures de service sous alimentation réseau, la durée qui devrait être pontée 
via la batterie backup. 
La durée de vie garantie de la batterie est de 45 000 heures. La batterie devrait 
être changée si une réserve inférieure à 20 000 heures est disponible au début 
de la période d’étalonnage. Il faut savoir, en outre, que la batterie doit être 
changée au plus tard après 10 ans. 
S’il faut réaliser un échange de batterie RAM, ceci ne doit être réalisé, pour des 
raisons de sécurité, que par le service ou du personnel spécialisé formé en 
conséquence de l’exploitant. 
Pour le remplacement, il est nécessaire d’ouvrir le boîtier de l’appareil gas-net, 
c’est pourquoi, d’un point de vue administratif, la présence d’une personne 
agréée (par ex. un fonctionnaire des poids et mesures) est nécessaire. 

On procède comme suit: 

• On a besoin d’une batterie de type: Lithium 3V CR ½ AA. 

• A titre de précaution, sauvegardez le paramétrage de l’appareil en le lisant 
avec GAS-WORKS. Lisez également les archives. 

• Coupez la tension d’alimentation. 

• Dévissez les 4 vis de fixation du panneau arrière. Deux de ces vis sont ca-
chées par des timbres officiels. 

• Dégagez un peu le cadre de carte. 

Attention: les platines sont fragiles! Evitez tout contact avec d’autres piè-
ces! 

                                                        
35 Le compteur d’heures de service se trouve dans l’affichage principal du module système. 
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• Le compartiment à batterie (vue de derrière) se situe sur la platine tout à 
droite, tout en bas à gauche. Soulevez le collier de protection du comparti-
ment de batterie avec un tournevis. Retirez l’ancienne batterie. On a main-
tenant 15 minutes pour changer la batterie, temps pendant lequel les don-
nées sont conservées grâce à un condensateur. Mettez la nouvelle batterie 
en place.  
Remarque: Veillez lors de la mise en place de la batterie à la bonne polari-
té (pôle + en bas)! Une polarité inversée ne se remarque tout d’abord pas 
mais les données de l’appareil sont perdues lors de la prochaine panne de 
tension de plus de 15 minutes! 

• Remontez de nouveau l’appareil et mettez l’alimentation en tension en cir-
cuit. 

9.1.2 Changement de fusible 
S’il faut réaliser un changement de fusible, ceci ne doit être effectué, pour des 
raisons de sécurité, que par le service ou du personnel spécialisé formé en 
conséquence de l’exploitant. 
Pour le remplacement, il est nécessaire d’ouvrir le boîtier de l’appareil gas-net, 
c’est pourquoi, d’un point de vue administratif, la présence d’une personne 
agréée (par ex. un fonctionnaire des poids et mesures) est nécessaire. 
On procède comme suit: 

• On a besoin d’un fusible de type: 
G-fusible 5x20mm, 0,63 A (appareil avec largeur de construction 1/3) ou 
0,8 A (appareil avec largeur de construction 1/2), coupure TT selon DIN. 

• Coupez la tension d’alimentation. 

• Dévissez les 4 vis de fixation du panneau arrière. Deux de ces vis sont ca-
chées par des timbres officiels. 

• Dégagez un peu le cadre de carte. 
Attention: les platines sont fragiles! Evitez tout contact avec d’autres piè-
ces! 

• Le fusible se trouve sur la partie inférieure du cadre de la carte, sur la carte 
du branchement électrique. Ouvrez le couvercle de la douille avec un tour-
nevis et changez le fusible. 

• Remontez de nouveau l’appareil et mettez l’alimentation en tension en cir-
cuit. 
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9.2 Maintenance du système de mesure gas-lab Q1 
 
Le système de mesure est quasiment sans maintenance et ne possède pas de 
pièces d’usure. On utilise comme moyen d’exploitation pour le calibrage que du 
méthane. Les travaux suivants doivent être exécutés lors du réétalonnage an-
nuel: 
 
1 Le gaz de calibrage méthane doit être remplacé lorsque le volume de gaz 

restant est tombé sous 200 nm3. Pour une bouteille de 10 litres, cela cor-
respond à une pression restant d’env. 20 bars. On assure ainsi que, pour 
un cycle de calibrage hebdomadaire régulier, on atteint une autonomie 
restante d’environ 6 mois. 

2 Avant le réétalonnage annuel, on réalise un calibrage de base avec de 
l’azote, du méthane et deux gaz de calibrage (H2-11K, L1-8K). 

3 Contrôle visuel de l’organe de respiration (système de mesure en haut et à 
droite): Le vissage de protection de l’organe de respiration est dévissé et 
son encrassement examiné conjointement avec l’ouverture de l’organe de 
respiration.  

4 Les dispositifs de sécurité (SAS, SES) des pressostats basse pression 
sont contrôlés selon G495. On effectue tous les ans un contrôle visuel et 
tous les six ans un contrôle de fonctionnement. 

 
La sensorique du système de mesure Q1 est surveillée automatiquement par le 
calculateur Q1, une alarme étant déclenché en cas de panne d’un signal de 
capteur. Lors du calibrage 1 point cyclique automatique, les modifications de la 
sensorique sont protocolées quantitativement et leurs valeurs limites surveillées. 
On peut décider ensuite en cas d’alarme si le calibrage de base, ou le cas 
échéant une réparation est nécessaire. 
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10 Caractéristiques techniques: Q1 

10.1 Type d’appareil 
L’appareil gas-lab Q1 est un appareil de mesure sans flamme destiné à déter-
miner les propriétés de gaz naturels avec un procédé de mesure sur la base de 
l’absorption infrarouge. Il se compose d’un boîtier en version Ex-d qui abrite le 
capteur proprement dit, et d’un ordinateur d’évaluation qui doit être utilisé dans 
un environnement antidéflagrant. Le système fonctionne continuellement et ra-
pidement et peut être utilisé pour le décompte ou la régulation. 

10.2 Détails sensorique (gas-lab Q1) 

Grandeurs de mesure 

Grandeurs de mesure primaires: pouvoir calorifique supérieur (Pcs) Ho,n 

densité standard ρn 
concentration CO2, 

Grandeurs de mesure déduites: pouvoir calorifique inférieur (Pci) Hu,n 
indice Wobbe 
indice méthane 
analyse virtuelle  

Gaz naturels appropriés 

Critère pour les gaz naturels typiques pour le service des poids et mesure, me-
sure de densité G260, 2ème famille de gaz (gaz naturel) avec les limites suivantes: 

CH4: 75 – 100 % C2+: 0 – 15 % N2: 0 – 20 % 
CO2: 0 – 5 %  O2: 0 – 0.5 % autres:  < 0.1 % 

En option CO2: 0 – 20 % 

Gaz de calibrage 

Méthane 4.5 avec ouverture automatique pour le calibrage 1 point. Azote, mé-
thane, gaz de calibrage H2-11K avec ouverture manuelle pour le calibrage de 
base (remise à zéro et calibrage 2 points). Dans l'utilisation non-officielle au lieu 
de L1-8K un mélange binaire avec 5% de CO2 en méthane est autorisé. 

Pression de service/consommation 

Pression d’entrée env. 80mbars surpression, consommation env. 30 l/h 
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Temps T90 

env. 20s - 60s, en fonction de position du by-pass, en optiion: <10s 

Exactitude dans la plage 9,5 – 12,5 kWh/m3 

Ho: < 0,4%, ρn: < 0,8%, CO2: < 0,2% (absolu). 

Fidélité 

Ho: < 0,1%, ρn: < 0,1%, CO2: < 0,1% (absolu). 

Boîtier 

Dimensions/poids: L=38 cm, l=28 cm, H=22 cm, 21 kg 
Classe de protection IP 54, Classe de protection Ex II 2G EEx d IIB T4 

Conditions ambiantes 

0°C à 45 °C, protection contre le rayonnement direct du soleil et la pluie 
En option : Chauffage supplémentaire, armoire climatique 

Alimentation en courant 

24 VDC +-5 %, min 2 A, puissance absorbée max. 50 W, type 35 W 

Ouverture du gaz 

Appareil de distribution et de régulation groupé à 3 canaux Double Block & 
Bleed intégré dans le boîtier de capteur pour le gaz de service et deux gaz de 
calibrage, branchement pour la conduite de purge. 

10.3 Détails ordinateur d’évaluation (gas-net Q1) 
Rack de 19'' 3 HE, au choix largeur de construction 1/3 ou 1/2 pour le montage dans 
cadre pivotant. Profondeur de construction sans fiche env. 170 mm, avec des fiches 
env. 220 mm. Couplage de processus à l’arrière, panneau de commande à l’avant. 

Alimentation en courant 

24VDC +/- 20%, puissance absorbée jusqu’à 12 W. En option 230 VAC via un 
bloc d’alimentation externe. 

Commande 

16 touches d’entrée (dont 12 pour l’entrée de chiffres et 4 touches de naviga-
tion) ainsi qu’un commutateur d’étalonnage. Commande facile à apprendre par 
des menus qui s’ouvrent. Fonction de télécommande avec le système de pro-
gramme GAS-WORKS via modem et COM2 ou via l’interface de données DSS. 



Caractéristiques techniques 10 

gas-lab Q1 Page 131 

Affichage 

LCD éclairé, 8 lignes à respectivement 32 caractères, DEL d’état pour 
l’affichage du réseau/alarme/avertissement. 

Equipement des cartes 

Un ordinateur d’évaluation Q1 doit mettre à disposition au moins une carte 
LMFA7 pour le branchement de la sensorique via câble fibre optique. 
Le reste de l’équipement de carte est variable; le nombre maximum de cartes 
dépend de la forme du boîtier: pour un appareil dans la largeur de construction 
1/3, on peut en monter au maximum trois, dans une largeur de construction 1/2, 
au maximum six cartes de processus. Les types de carte suivants sont actuel-
lement à disposition: 

Carte d’entrée EXMFE4: 

- Deux cartes d’impulsion ou de signalisation [EEx ib] IIC. Convient comme 
entrée d’impulsion pour le branchement de générateurs d’impulsions BF et 
HF similaires DIN 19234, maximum 10 kHz, adaptation de niveau automa-
tique par canal. Premier canal convient également pour le branchement 
d’un compteur encodeur. 

- Entrée de capteur de température pour PT100 dans technique à 4 conduc-
teurs, [EEx ib] IIC, erreur de mesure max. dans la plage -10 à +60 °C et 0 à 
40 °C température ambiante ± 0,05% de la valeur de mesure. 

- Entrée pour capteur de valeur de mesure 4...20 mA, [EEx ib] IIC, erreur de 
mesure max. dans la plage 4 à 20 mA et 0 à 40 °C température ambiante ± 
0,05% de la valeur de mesure. 
Ce canal peut être alternativement utilisé pour le branchement de jusqu’à 4 
capteurs de valeur de mesure avec interface HART (multi-drop). 

Carte de sortie MFA6: 

- Une sortie relais (contact repos max. 28,8 V 120 mA). 

- Trois sorties transistor (max. 28,8 VDC 90 mA) pour des messages ou des 
impulsions max. 25 Hz. 

- Deux sorties analogiques 0/4...20 mA pour des valeurs de mesure, max. 
résistance ohmique apparente 300 ohms. Erreur dans la plage 4 à 20 mA 
et 0 à 40 °C température ambiante ± 0,1% de la valeur d’édition. 
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Carte de sortie LMFA7: 
- Branchement câble fibre optique pour extension externe E/A. Le gas-lab 

Q1 a besoin de ce branchement de câble optique pour la connexion de la 
sensorique. 

- Une sortie relais (contact de repos max. 28,8 V 120 mA). 
- Deux sorties transistor (max. 28,8 VDC 90 mA) pour des messages ou des 

impulsions max. 25 Hz. 
- Quatre sorties analogiques 0/4...20 mA. 

Interfaces 

Interface DSfG, vitesse de communication maximale 115200 bauds. Valeurs 
des propriétés de gaz et archives d’enregistrement interrogeables via DSfG. 

Interface de données DSS pour le branchement sur l’interface COM d’un PC ou 
d’un ordinateur portable (pour le paramétrage lors de la mise en service et 
l’interrogation des archives). 

Interface COM2 (interface sérielle selon RS232C) pour le branchement d’un 
modem avec une vitesse de transmission maximale selon V.34 jusqu’à (33600 
bauds) et compression de données selon V.42 ou NMP5. 

Interface DCF77 pour le branchement d’un récepteur d’horloge radio. 

Enregistrement 

Fonction de sauvegarde de données intégrée pour l’enregistrement de données 
de décompte et de données de service. 

Paramétrage 

Mise en service et paramétrage via le logiciel PC GAS-WORKS. Les jeux de 
données de paramètres peuvent être sauvegardés dans l’ordinateur, documen-
tés et gérés sous GAS-WORKS. 
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11 Annexe 

11.1 Liste de paramètres pour le gas-lab Q1 

11.1.1 Module système 

Occupation des cartes 

+ Place de carte 0..15 

Type de carte 
Au moment de l’impression, il existe les types de carte gas-net suivants qui peuvent 
être montés dans l’appareil Q1: 
• EXMFE4, carte d’entrée Ex multifonctionnelle, par ex. pour le branchement de 

processus des capteurs de pression et de température.  
• MFA6, carte de sortie multifonctionnelle pour l’édition de messages et de va-

leurs de mesure. 
• MFE11, carte d’entrée multifonctionnelle avec 8 entrées de signalisa-

tion/impulsion et 3 entrées analogiques. 
• AE12, carte d’entrée avec 12 entrées analogiques. 
• DA12, carte de sortie numérique avec 12 canaux de sortie pour l’édition de 

messages et d’impulsions. 
• LMFA7, carte de sortie numérique avec 3 sorties de signalisation/impulsion, 4 

sorties analogiques ainsi que branchement de processus fibre optique pour ex-
tension E/A externe. 

• MSER2, carte de processus sérielle 2 canaux. 
 

Important: Le jeu de données de paramètres, qui est chargé dans l’appareil, doit 
coïncider avec les cartes physiquement existantes concernant l’occupation des cartes. 

 

La description de paramètre des différents canaux d’entrée et sortie ne dépend pas du 
type de carte qui met à disposition le canal. C’est bien plus le type d’entrée qui détermine 
les paramètres qui sont nécessaires pour la description du canal. C’est pourquoi la liste de 
paramètres suivante n’est pas classée par types de carte mais par types de canal. 

Remarque: quelques canaux d’entrée et de sortie peuvent être utilisés dans différents 
modes de fonctionnement. 

++ Canal 1..x 
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Type de canal 
Au moment de l'impression, il ya les types de canal suivantes, qui peuvent être sélec-
tionnés dans un appareil Q1: 
• Entrée de signalisation 
• Entrée analogique (courant) 
• Entrée HART 
• Entrée de résistance (PT100 via EXMFE4, canal 3) 
• Sortie de signalisation 
• Sortie d’impulsion 
• Sortie analogique 
• Canal de protocole 

 
Réglage pour tous les types de canaux: 
Nom du canal 

Le nom des canaux d’entrée et de sortie sert à l’identification et est affiché par exem-
ple sur le display de l’appareil. 

++ Entrée de signalisation 

inverti non/oui 
Le réglage standard pour les entrées de signalisation n’est pas inverti. Le message 
correspondant est alors considéré comme présent si le contact d’entrée est fermé. 
Avec le réglage inverti=oui on obtient une appréciation inverse; le message est consi-
déré comme présent si le contact d’entrée est ouvert. 

++ Entrée analogique (courant) 

Mode de service du canal  
Le mode de service du canal désigne la plage de courant sur laquelle le capteur re-
produit la plage de mesure (0..20 mA ou 4..20 mA). L’entrée analogique d’un EXMFE4 
est toujours une entrée 4..20 mA. 
 

Unité du canal 
L’unité du canal est l’unité physique de la valeur de mesure qui arrive via le canal.  
 

Valeur de base 1 / valeur de base 2 
La valeur de base 1 et la valeur de base 2 désignent les limites de la plage de mesure 
du capteur analogiquement branché. Le capteur reproduit cette plage de mesure li-
néairement sur la plage de signal de sortie (0..20 mA ou 4..20 mA). 
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Exemple: pour un capteur de pression branché via une interface de courant, on para-
mètre sous valeur de base 1 la limite de valeur de mesure inférieure pmin. C’est la va-
leur de mesure qui correspond au signal de sortie inférieur du capteur de pression. La 
limite supérieure de la plage de mesure pmax est paramétrée sur valeur de mesure 2  
(correspond à un signal de sortie du capteur de pression de 20 mA). 
 

Limite de courant 1 / limite de courant 2 
Les limites de courant du signal d’entrée pour une entrée analogique de la carte 
EXMFE4 sont réglées définitivement sur 4..20 mA. 
Concernant des entrées analogiques d’autres cartes (par ex. MFE11, canaux 9 à 11), 
les limites de courant sont librement paramétrables entre 0 et 20 mA. Veuillez veiller à 
l’ordre ascendant, limite de courant 1 doit être plus petite que la limite de courant 2. 
Dans un tel cas. 
 

Valeurs limites (0..20 mA ou 4..20 mA) 
Avec le réglage valeurs limites, on peut déterminer quand un signal d’entrée de cou-
rant, interne au système, est caractérisé comme dérangé. Pour une entrée avec les 
valeurs limites 4..20mA, la valeur de mesure est considérée comme dérangée lorsque 
le courant d’entrée tombe sous 3,8 mA ou monte au-dessus de 20,2 mA. 
C’est le réglage définitif pour une entrée analogique de la carte EXMFE4. 
La valeur limite supérieure est également surveillée pour une entrée de 0..20 mA; 
dans ce cas aucune reconnaissance de rupture de câble n’est bien sûr possible. 

++ Entrée HART (EXMFE4, canal 4, max. 4 capteurs HART) 

Paramètres pour chacun des jusqu’à 4 capteurs HART branchés:  

Unité de la valeur  
L’unité de la valeur désigne l’unité physique de la grandeur de mesure qui arrive via le 
canal HART.  
 

utilisé oui/non 
La structure de paramètre offre pour un canal d’entrée HART quatre adresses HART 
1..4 dans la mesure où seuls les capteurs avec ces adresses d’appel peuvent être 
branchés. L’attribution d’adresse doit naturellement être claire et coïncider avec les 
adresses réglées dans les capteurs. 
Avec le réglage utilisé=non, on met hors circuit une certaine adresse dans le paramé-
trage de l’appareil gas-net. 

 
Valeur limite supérieure / valeur limite inférieure 

La valeur finale physique de la grandeur de mesure est fournie immédiatement via le 
protocole HART. L’indication des valeurs limites est nécessaire si l’appareil doit sur-
veiller la violation de ces valeurs limites de la valeur de mesure fournie. 
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Contrôler les valeurs limites oui/non 
Si les valeurs limites d’une valeur de mesure HART doivent être contrôlées, elle est 
considérée comme dérangée si elle n’atteint pas la valeur limite inférieure ou si elle 
dépasse la valeur limite supérieure. 

++ Entrée de résistance (EXMFE4, canal 3) 

L’entrée de résistance sur la carte EXMFE4 (canal 3) est utilisée pour le branchement 
d’un capteur de température Pt100. L’appréciation du signal d’entrée est définitivement 
déterminée par la courbe caractéristique Pt100, d’autres réglages ne sont donc pas né-
cessaires. 

++ Sortie de signalisation 

Les sorties de signalisation sur des cartes de sortie gas-net sont soit des sorties de relais 
ou des sorties de transistor. Le paramétrage ne se distingue pas. Mais veuillez observer 
que des sorties de relais sur des cartes de sortie gas-net sont toujours des contacts de 
repos actifs. (Le premier canal d’une MFA6 ainsi que la première sortie numérique sur une 
LMFA7 sont des sorties de relais). 

Remarque complémentaire: les sorties de transistor peuvent être exploitées alternative-
ment dans le mode de service sortie d’impulsion (cf. ci-dessous). 

 
Mode de travail: 

- Contact ouvre en cas de message 
- Contact ferme en cas de message 

 
Occupation: 

Pour l’occupation d’une sortie de message, on offre tous les messages qui sont à dis-
position selon l’état du paramétrage. 
Il existe dans Q1, par ex., les valeurs d’édition suivantes: 
- Alarme quelconque (présente) 
- Alarme quelconque (non validée) 
- Avertissement quelconque (présente) 
- Avertissement quelconque (non validée) 
- Remarque quelconque 
- Synchronisation de l’heure (toutes les 5, 6, 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes) 
- Révision propriétés du gaz  
- Alarme propriétés du gaz 
- Commutateur de révision  
- Commutateur 1 à commutateur 3 

En outre, le traitement des messages du module de surveillance met d’autres messa-
ges à disposition. 
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++ Sortie d’impulsion 

Valeur d’impulsion 
La valeur d’impulsion détermine combien d’impulsions de sortie, selon l’occupation, 
sont générées par unité de volume, unité d’énergie ou unité de masse. 

 
Largeur d’impulsion 

La largeur d’impulsion permet de paramétrer la longueur des impulsions à éditer. 
Comme le rapport entre l’impulsion et la pause d’impulsion est toujours 1:1, la fré-
quence d’édition maximale est fixée en même temps que la largeur d’impulsion. 

 
Générer H700 (oui/non) 

Lors du paramétrage des sorties d’impulsions, on détermine une valeur d’impulsion 
ainsi que la largeur d’impulsion (et ainsi la fréquence d’édition maximale) (cf.ci-
dessus). S’il y a plus d’impulsions de volume à éditer qu’il est possible d’éditer avec la 
fréquence de sortie maximale, l’appareil gas-net fournit jusqu’à 1000 impulsions. Ces 
impulsions sont éditées ultérieurement, à la prochaine occasion, via la sortie.:Trop 
plein 
Ce n’est que lorsque ce tampon d’impulsions est également plein que d’autres impul-
sions à éditer sont rejetées. Cette situation est caractérisée par la remarque H700 trop 
plein tampon d’impulsions. La remarque n’est générée que si le paramètre générer 
H700 est sur oui. Avec générer H700 = non, on coupe la génération de la remarque 
H700 pour cette sortie. 

 
Occupation 

Une sortie d’impulsions peut être occupée avec toutes les valeurs de comptage qui 
sont à disposition dans le système.  

++ Sortie analogique  

limite de courant inférieure / valeur de base inférieure 
limite de courant supérieure / valeur de base supérieure 

L’intervalle valeur de base inférieure..valeur de base supérieure indique la fourchette 
de plage de mesure qui est éditée via la sortie analogique. La valeur de base infé-
rieure est reproduite à cette occasion sur la limite de courant inférieure paramétrée, la 
valeur de base supérieure sur la limite de courant supérieure. Entre les deux, on in-
terpole linéairement.  
Les paramètres limite de courant inférieure et limite de courant supérieure sont libre-
ment paramétrables entre 0 et 20 mA. 

 
Générer H706/710 (oui/non) 

Les remarques H706 et H710 sont générées normalement si la valeur de sortie de 
courant calculée sur la base de la valeur de mesure actuelle ne peut pas être éditée 
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parce qu’elle se situe en dehors de l’intervalle entre la limite de courant inférieure et 
supérieure (cf. description d’erreur sous le paragraphe 11.2, page 170). 
Les remarques ne sont toutefois générées que si le paramètre générer H706/710 est 
sur oui. Avec générer H706/710 = non, on coupe la génération des remarques. 

 
Occupation: 

Une sortie analogique peut être occupée avec toutes les valeurs de mesure qui sont à 
disposition dans le système.  

++ Canal de protocole 

Mode de fonctionnement 
Il faut choisir le mode de fonctionnement lors de l’application d’un canal de protocole: 
1. En cas d’utilisation comme canal sériel pour le branchement d’un calculateur 

host (fonctionnalité gateway), il faut choisir le mode de fonctionnement canal sé-
riel. Dans ce cas, seul le nom du canal peut être ici paramétré. Toutes autres dé-
terminations (type de protocole, etc.) ont lieu dans le module échange de don-
nées.  

Paramètres 

+ Paramètres généraux 

Opérateur du paramétrage 
 
Cadenas 1 
Cadenas 2 

Le cadenas d’utilisateur se compose respectivement d’un cadenas à combinaison 
pour les deux partenaires contractuels. L’utilisation des cadenas est en option. Les 
cadenas ouverts permettent à l’utilisateur l’accès à certains paramètres ou actions qui 
peuvent être directement traités sur l’appareil. 
 

Identification du lieu de mesure 
L’identification du lieu de mesure est la chaîne de caractères qui distingue clairement 
le point de mesure d’un autre. L’identification du lieu de mesure permet, par exemple, 
d’affecter clairement les données d’archive à un appareil. 

 
Intervalle de décompte 

L’intervalle de décompte détermine le rythme d’archivage de l’archive qui est étalon-
nable selon l’homologation nationale en Allemagne. 

+ DSfG 

Mode de service 
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Le mode de service détermine la vitesse de communication sur le bus DSfG. 
Le Q1 soutient les modes de service suivants: 

0 9600 bauds 
1 19200 bauds 
2 38400 bauds 
3 57600 bauds 
7 115200 bauds 

 
Temps de polling général (qu’en mode master) 
Premier polling général après .. (qu’en mode master) 

Si l’ EADR '_' est affectée à une des instances de l’appareil, cette instance fournit le 
master à l’intérieur de la communication bus. Le temps de polling général détermine à 
quels intervalles de temps (en minutes) un polling général cyclique est réalisé. Un pol-
ling général est un appel général du master à toutes les instances branchées pour ac-
tualiser la liste des participants. 
A côté, on indique explicitement un temps après lequel un premier polling général doit 
avoir lieu après la mise en circuit de la tension de service. 

 
Valeur de démarrage CRC 

La valeur de démarrage CRC est la valeur initiale pour le calcul de la somme de 
contrôle selon le polynôme CRC. Ce procédé sert au contrôle de la transmission des 
données. 
Valeur de démarrage CRC = 0 coupe le calcul de la somme de contrôle. 
 

Autoriser les télégrammes de synchronisation de l’heure oui/non 
Autoriser les télégrammes de synchronisation de l’heure oui/non doit être sur oui si 
l’appareil doit accepter les télégrammes de synchronisation de temps DSfG qui arri-
vent. 
 

Envoyer les télégrammes de synchronisation de l’heure oui/non  
Avec envoyer les télégrammes de synchronisation de l’heure oui/non, il est possible 
de déterminer explicitement si des télégrammes de synchronisation de l’heure doi-
vent être transmis également à d’autres participants bus DSfG. 
 

Télégrammes de synchronisation toutes les ... minutes 
Ce paramètre permet de déterminer à quels intervalles de temps des télégrammes 
de synchronisation sont envoyés sur le bus DSfG. On recommande un réglage d’au 
moins 20 minutes. 
 

Empêcher la synchronisation via DSfG à l’heure pleine oui/non 
Afin de diminuer la sollicitation du bus DSfG à l’heure pleine, on devrait mettre le pa-
ramètre empêcher la synchronisation via DSfG à l’heure pleine sur oui. Les télé-
grammes arrivant au changement d’heure sont alors retardés. 
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++ Instance DSfG  

EADR PDG  
EADR enregistrement 
EADR surveillance 
EADR DFÜ intégrée 
EADR gateway 

L’ EADR est l’adresse avec laquelle un participant peut s’identifier dans le trafic bus DSfG. 
Les lettres majuscules A à Z ainsi que les caractères spéciaux font office d’adresses 
bus. Aucune communication de données sans erreur n’est possible sans l’attribution 
claire des adresses. 
Chaque participant bus doit recevoir une adresse bus claire (EADR). 
 

Transmission télégrammes I oui/non 
Transmission télégrammes L oui/non 
Transmission télégrammes W oui/non 
Transmission télégrammes H oui/non 
Transmission télégrammes P oui/non 

On indique explicitement dans le paramétrage du gas-lab Q1 les types de télégramme 
d’attention qui doivent être transmis sur le bus DSfG. Concernant la signification des 
différents types de télégramme, voir la note de bas de page 15, page 73. 

+ Synchronisation de l’heure 

Début jour gaz 
Le réglage début jour gaz détermine à quel changement d’heure les éléments quoti-
diens doivent avoir lieu dans les archives jour gaz. 
 

Réglage du fuseau horaire oui/non 
Si le paramètre réglage du fuseau horaire est sur oui, le passage heure 
d’hiver/heure d’été est autorisé. 
 

Réaliser reconnaissance DCF oui/non 
Réaliser reconnaissance DCF doit être sur oui au cas où une synchronisation via un 
signal radio est prévue via DCF-77. 
Conseil: Alternativement, une synchronisation de l’heure est possible via la consul-
tation téléphonique de l’heure PTB lorsque la DFÜ intégrée est activée. On a besoin 
comme indication supplémentaire du numéro de téléphone PTB (voir groupe de pa-
ramètres DFÜ intégrée). 
 

Intervalle de synchronisation de l’heure 
Il existe la possibilité d’occuper une sortie de message avec un signal de synchroni-
sation qui est activé à intervalles de temps régulier. Cet intervalle de temps est dé-
terminé avec le paramètre intervalle de synchronisation de l’heure. 
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Synchronisation externe 
Indication de fuseau horaire 

Seules les sources de synchronisation de l’heure officielle comme le signal radio 
DCF77 ou la consultation téléphonique de l’heure PTB sont permises pour 
l’utilisation homologuée en Allemagne. 
La synchronisation externe de l’heure via le protocole extérieur (fonctionnalité gate-
way) n’est donc pas décrite à cet endroit; en cas de questions complémentaires, 
veuillez entrer en contact avec Elster.  

11.1.2 Module gas-lab Q1 

gas-lab 

+ Système de mesure 

No. du système de mesure 
Année de construction 

Le numéro de série, le même que l'année de construction du système de mesure gas-
lab Q1 (capteur) est entré dans le paramétrage de l’ordinateur d’évaluation pour réali-
ser une attribution unique. Si le numéro de série configuré n’est pas équivalent au 
numéro de série du système de mesure connecté, l’ordinatuer d’évaluation se change 
en état d'alarme (A670 GBH dérangé).  

+ Management du gaz 

Durée maximale d’usage de gaz d’essai 
Lorsque le gaz d’essai interne ou externe a été activé, l'appareil revient automatique-
ment au gaz de processus, après la durée maximale d’usage de gaz d’essai est pas-
sé. 

+ Calibrage 

++ Calibrage 1 point 

Démarrage de calibrage par 
La calibration en 1 point avec le méthane peut être démarrée en addition du rythme 
de calibrage cyclique lorsqu'un événement spécifique se produit. Cet événement est 
choisis par le paramètre démarrage de calibrage par.  
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Calibrage le 
Calibrage à 

Le paramètre Calibrage le / à définit le moment à lequel la calibration cyclique en 1 
point doit être démarré. Le rythme réel de la calibration est déterminé par le paramètre 
particulier rythme de calibrage et est réglé par défaut sur chaque semaine.  

Mesure 

+ Valeurs finales 

Garder valeurs lors de révision (qui / non) 
Lors  de mesure de gaz d’essai et des calibrages (à l'exception d’un calibrage 1 point) 
l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 signale l'état Révision. 
Le réglage du paramètre Garder valeurs lors de révision = oui signifie que les derniè-
res valeurs mesurées, qui sont mesuré avant la révision, sont maintenues au cours de 
la révision sur l'écran, sur DSfG et aux sorties. 
Sinon (= non), les valeurs mesurées réelles, c'est à dire les valeurs mesurées du gaz 
d'essai ou du gaz de calibrage sont utilisées. 

+ Archivage 

Le module gas-lab Q1 propose différents types d'archives qui peuvent être stockées du 
module Archivage dans la profondeur de stockage configurable. Les noms de ces groupes 
d'archives sont définit dans le module gas-lab Q1. Les archives s'identifient par ces noms, 
par exemple, sur l'affichage de l'appareil ou lors de la récupération des archives. 

 
Valeur mésurée finale (valeurs momentanées) 

Cette archive enregistre les valeurs mésurées momentanées du pouvoir calorifique 
Hon, densité standard Rhon et concentration CO2. 
 

Enregistrement des valuers mésurées (en secondes) 
Ce paramètre définit dans quel ordre les entrées sont écrites dans l’archive des va-
leurs mésurées finales. 
 

Valeurs d’intervalle (valeurs moyennes, archivage piloté par intervalle et par événement) 
Cette archive enregistre les moyennes temporelles des valeurs mesurées momenta-
nées du pouvoir calorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de 
carbone xCO2. L'archivage est effectué dans un cycle programmable et piloté par les 
événements. 
 

Durée d’intervalle 
La durée d’intervalle definit dans quelles intervalles l’enregistrement cyclique de 
l’archive des valeurs de l’intervalle doit être effectué. 
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Journal (Journal de la mesure de la qualité de gaz) 

Le journal liste des remarques, des avertissements et des alarmes avec un horoda-
teur correspondant à la specification DSfG. 
 

L’appareil est calbré de base par le biais de plusieurs pas. D’abord azote est utilisé pour la 
mise à zero, ensuite méthane et deux gaz de calibrage (H2-11K, L1-8K)  se succéde pour 
le calibrage 3 points. En revanche, lors d’un calibrage 1 point, méthane est utilisé seule-
ment. Lors de telles mesures les valuers caractéristiques suivantes sont enregistrées 
dans les archives énumérées dans la foulée: 
• Moment du mesure 
• Pression p dans le bloc des capteurs en mbar 
• Température T dans le bloc des capteurs en °C 
• Signale mesuré du capteur optique pour les hydrocarbures ICHmess en volt 
• Signale de référence du capteur optique pour les hydrocarbures ICHref en volt 
• Difference  entre signale mesuré et de référence du capteur optique dlCHoff en volt 
• Absorption du capteur optique pour les hydrocarbures ACH, non dimensionnée 
• Signale mesuré du capteur optique pour le dioxyde de carbone ICO2mess en volt 
• Signale de référence du capteur optique pour le dioxyde de carbone ICO2ref en volt 
• Difference  entre signale mesuré et de référence du capteur optique dICO2off en volt 
• Contenu du dioxyde de carbone xCO2 en mol% 
• Signale du capteur de la conductibilité de la chaleur UWLD en volt 
 
Calibrage 1 point CH4 

Cette archive enregistre les valeurs caractéristiques lors d’un calibrage 1 point avec 
méthane. 
 

Calibrage 3 points N2 
Cette archive enregistre les valeurs caractéristiques lors de la mise à zero dans le ca-
dre d’un calibrage 3 point avec azote. 
 

Calibrage 3 points CH4 
Cette archive enregistre les valeurs caractéristiques lors d’un calibrage 3 point avec 
méthane. 
 

Calibrage 3 points H2-11K 
Cette archive enregistre les valeurs caractéristiques lors d’un calibrage 3 point avec le 
gaz de calibrage H2-11K. 
 

Calibrage 3 points L1-8K 
Cette archive enregistre les valeurs caractéristiques lors d’un calibrage 3 point avec le 
gaz de calibrage L1-8K. 
 



11 Annexe 

 gas-lab Q1 Page 144 

Valeurs d’intervalle corrigées  
Cette archive enregistre les moyennes temporelles des valeurs mesurées momenta-
nées du pouvoir calorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de 
carbone xCO2. Le calcul de telles valeurs repose sur les valeurs mesurées momenta-
nées, qui sont corrigé par une valuer d’offset externe (compensation d’offset). 
 

Archive PTB 
Cette archive enregistre les moyennes temporelles des valeurs mesurées momenta-
nées du pouvoir calorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de 
carbone xCO2. La profondeur du calcul de la moyenne et le temps cyclique est 15 mi-
nutes conformément aux règles de PTB. 
 

Archive de la qualité 
Cette archive correspond à l’archive du calibrage 1 point. Elle sert à apprécier la dé-
viation / dérive de l’appareil. L’archive affiche la déviation des valuers caractéristiques  
lors du calibrage 1 point en comparaison de la mesure du méthane lors du dernier ca-
librage 3 points. La déviation des valeurs individuelles est surveillée concernant les 
limites correspondantes. Les valeurs surveillées et leurs valeurs de référence sont: 
• Pouvoir calorifique supérieur Hon en % en proportion de la valeur de référence de 

11,064 kWh/m³ 
• Signale de référence du capteur optique pour le dioxyde de carbone ICO2ref, en % en 

proportion de 3 V 
• Contenu du dioxyde de carbone xCO2, en % en proportion de 5 mol% 
• Signale de référence du capteur optique pour les hydrocarbures ICHref, en % en propor-

tion de 3 V 
• Absorption du capteur optique pour les hydrocarbures ACH, en % en proportion de 1 
• Signale du capteur de la conductibilité de la chaleur UWLD, en % en proportion de 1 V 
 

Archive du jour 
Cette archive enregistre les moyennes du jour des valeurs mesurées momentanées du pou-
voir calorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de carbone xCO2. 
 

Archive du mois 
Cette archive enregistre les moyennes du mois des valeurs mesurées momentanées du pou-
voir calorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de carbone xCO2. 
 

Archive du gaz d’essai 
Cette archive enregistre les dernières valeurs mesurées momentanées du pouvoir ca-
lorifique Hon, densité standard Rhon et du contenu de dioxyde de carbone xCO2 en 
cours de mesure du gaz d’esai. 



Annexe 11 

gas-lab Q1 Page 145 

Périphérie 

+ Gaz de calibrage H2-11K 

+ Gaz de calibrage L1-8K (Alternativement, un mélange binaire avec 5% de 
CO2 en méthane) 

+ Gaz d’essai interne 

N° de bouteille 
On doit inscrire ici en premier le n° de bouteille du gaz utilisé. 

 
Certificat 

On doit inscrire ici le certificat du gaz utilisé. 
 
Entrer ici l’analyse! 

Entrez ici la concentration de quantité de matière des différentes composantes en 
mol-% (fraction de mole).  
A cette occasion, les désignations chimiques correspondent aux gaz suivants: 

N2 Azote 
CO2 Dioxyde de carbone 
C2H6 Ethane 
C3H8 Propane 
nC4H10 n-Butane 
iC4H10 i-Butane 
nC5H12 n-Pentane 
iC5H12 i-Pentane 
neoC5H12 Néopentane (2,2-propane de diméthyle) 
nC6H14 n-Hexane 
CH4 Méthane 

En appuyant sur le bouton Rest à côté des champs d’entrée, vous pouvez laisser 
calculer confortablement la concentration restante de la somme des composantes 
déjà entrées par rapport à une quantité totale de 100 %. Celle-ci est alors inscrite 
dans le champ voisin. Ce n’est que lorsque toutes les valeurs ont été correctement 
entrées et qu’il en résulte une concentration cumulée de 100 % que vous pouvez 
cliquer sur OK. Vous acceptez ainsi les entrées faites. Mais vous pouvez quitter à 
tout moment cet assistant en appuyant sur le bouton annuler, les modifications fai-
tes étant rejetées. 
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+ Surveillance de la valeur de processus  

La surveillance de la valeur de processus est optionnelle et requiert de l'équipement ap-
proprié avec capteur de surpression/dépressurisation, transducteurs de pression, capteurs 
de température, carte d'entrée d'acquisition de données dans l’appareil gas-net, etc. 
 
Message SAS haute pression 
Message SAS pression moyenne 
Message SAS pression basse 
Valeur mesurée de la reduction de haute pression / limite supérieure  

Remarque H671 Pmax réduction de la pression est un message collectif qui affiche 
une réponse des SAS de haute pression, pression moyenne ou pression basse ou 
une violation d’une valeur limite par la pression d’entrée de la réduction de haute 
pression. 
Pour permettre ce contrôle, le paramétrage d’appareil doit inclure les informations, par 
quelles entrées numériques les messages SAS arrivant. Pour surveiller la pression 
avant son passage à la réduction de haute pression, vous devez sélectionner le canal 
d'entrée analogique correspondante et aussi préciser la limite supérieure de cette 
pression. 
Les canaux d'entrée sont affectés par leurs noms, lesquels sont définis dans le mo-
dule de système quand les canaux sont créés. 
 

Température ambiante 
Limite supérieure / inférieure 
Message limite supérieure / inférieure  

Si la température ambiante existe comme une valeur d'entrée analogique, cette valeur 
mésurée peut être surveillée sur une violation de la limite supérieure et inférieure. Au 
choix, deux entrées de message peuvent être définis. Si ces messages sont en cours 
les limites (supérieures / inférieures) sont considéré comme dépassé. 
Lorsque la température tombe en dessous de la limite inférieure ou un message arrive 
à l'entrée correspondante, la remarque H675 Tmin température ambiante se voit. La 
remarque correspondante pour la surveillance de la limite supérieure est la suivante: 
H676 Tmax température ambiante. 
 

Pression de la bouteille à gaz méthane  
Limite indicielle 
Message de limite indicielle inférieure  

Il existe deux méthodes de surveillance de la pression minimum de la bouteille à gaz 
méthane. D'une part la pression dans la bouteille à gaz pourrait être disponible en tant 
que valeur d'entrée analogique. Dans ce cas, une limite indicielle supplémentaire est 
paramétrée. Lorsque la pression dans la bouteille tombe au cours de l'opération en 
dessous de cette limite indicielle, la remarque H672 Pmin bouteille à gaz méthane est 
générée. D’autre part, un message indiquant que la pression de la bouteille à gaz mé-
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thane est tombée en dessous de Pmin, pourrait arriver via une entrée numérique. 
Lorsque cette entrée est fixée, remarque H672 est genérée. 
 

Pression de bouteille à gaz d'essai 
Limite indicielle 
Message de limite indicielle inférieure  

Il existe deux méthodes de surveillance de la pression minimum de la bouteille à gaz 
d‘essai. D'une part la pression dans la bouteille à gaz pourrait être disponible en tant 
que valeur d'entrée analogique. Dans ce cas, une limite indicielle supplémentaire est 
paramétrée. Lorsque la pression dans la bouteille tombe au cours de l'opération en 
dessous de cette limite indicielle, la remarque H674 Pmin bouteille à gaz d’essai est 
générée. D’autre part, un message indiquant que la pression de la bouteille à gaz 
d’essai est tombée en dessous de Pmin, pourrait arriver via une entrée numérique. 
Lorsque cette entrée est fixée, remarque H674 est genéré. 
 

Température de la bouteille à gaz d'essai 
Valeur limite inférieure 
Message de la valeur limite inférierue  

La température de la bouteille à gaz d'essai pourrait être disponible en tant que valeur 
d'entrée analogique. Dans ce cas, une valuer limite inférieure est paramétré. Lorsque 
la température tombe en dessous de cette valeur, la remarque H678 Tmin bouteille à 
gaz d’essai est générée. 
D’autre part, un message indiquant que la température de la bouteille à gaz d’essai 
est tombée en dessous de la valeur minimale, pourrait être attribué à une entrée nu-
mérique. Lorsque cette entrée réagit, remarque H678 est généré. 

11.1.3 Module archives + journal 
Le module archivage met à disposition la fonction d’enregistrement intégrée. Les données 
qui peuvent être archivées ci sont générées par d’autres modules dans l’association de 
modules. 
Concernant le paramétrage du module d’archive, il ne faut déterminer uniquement que les 
groupes d’archive à disposition qui doivent être réellement enregistrés et leur profondeur 
de mémoire. Une architecture d’archive pertinente est préréglée dans les paramétrages 
d’usine et les paramétrages standards.36 

                                                        
36 On accordera une attention particulière à une archive spéciale qui enregistre cyclique-

ment toutes les valeurs pertinentes de la conversion pour le décompte à la fin d’un inter-
valle de décompte. Cet archive de décompte peut être étalonné pour des appareils pos-
sédant une homologation nationale allemande en tant qu’appareil d’affichage de charge 
maximale et enregistre dans ce cas précisément les positions de compteur du convertis-

seur qui sont étalonnées. 
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Attention: 
Tout changement de paramétrage de la structure d’archive rend nécessaire un effacement 
de toutes les anciennes archives existant dans l’appareil! 

Paramètres 

+ Groupe archive <numéro> 

Affectation 
On offre sous affectation toutes les possibilités d’occupation pour le groupe archive. 
Les possibilités dont il s’agit au cas par cas dépendent de la composition des modu-
les de l’appareil gas-net. 

 
Profondeur d’archivage 

Toutes les archives sont conçues comme des mémoires en anneau. La profondeur 
d’archivage détermine combien d’éléments l’archive peut écrire au maximum. Lors-
que l’archive est pleine, l’élément respectivement le plus ancien est écrasé pour 
chaque nouvel enregistrement. 

 
Lieu de sauvegarde (dans RAM / dans Flash) 

La mémoire RAM et la mémoire Flash se distinguent techniquement par des diffé-
rentes méthodes physiques de mémorisation. 
Du point de vue de l’utilisateur, la caractéristique de distinction la plus importante 
est que la mémoire Flash dans les appareils gas-net possède une capacité de sau-
vegarde env. 9 fois plus élevée par rapport au RAM. C’est pour cette raison que l’on 
choisit le Flash comme lieu de sauvegarde pour la plupart des archives.  
Pour certains types d’archive, le RAM s’impose malgré tout comme lieu de sauve-
garde. La règle générale est que les archives avec une profondeur faible, qui sont 
enregistrées souvent et en fonction des événements et qui sont donc écrasées rela-
tivement souvent, sont mémorisées dans le RAM (exemple typique: journaux). Les 
groupes d’archive avec une profondeur d’archivage plus élevée qui archivent cycli-
quement des valeurs (comme par ex. des archives d’intervalle de la mesure PDG) 
devraient être écrites dans la mémoire Flash.  

11.1.4 Module surveillance 

Paramètres 

Traitement des messages 

+ Généralités 
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Temps de conservation 
Parmi les messages qui sont produits par les groupes, il existe le message de groupe 
dit conservé. Ce message de groupe conservé ne se distingue du message de groupe 
normal que par le fait qu’un temps de conservation paramétré est toujours observé. Le 
message de groupe conservé est présent pour au moins la durée du temps de 
conservation, même si le message de groupe normal part déjà à l’intérieur du temps 
de conservation. 
Le paramétrage d’un temps de conservation permet de prendre en considération les 
temps de réaction de la télémécanique. 
 

Entrée commutateur I 
Le commutateur de mise en état est activé via une entrée numérique. Cette entrée 
numérique est affectée via le paramétrage. Pour chaque groupe de messages indivi-
duels, on paramètre individuellement en fonction de la manière dont il réagit à 
l’activation du commutateur I. 

 
Entrée de validation 

Les messages collectifs de groupes assujettis à la validation ainsi que le message 
central (signal sonore) doivent être explicitement validés avant de pouvoir partir. Une 
telle validation peut entre autres être déclenchée via le panneau de commande, mais 
il est possible également d’affecter une entrée numérique à la validation via le para-
mètre entrée validation. 

 
Entrée validation dispositif de signalisation 

Pour la validation d’un message central (signal sonore), on peut convenir d’une entrée 
validation séparée. 

+ Messages individuels 
 
Type de surveillance (message, valeur limite ou gradient) 

Il existe différentes possibilités de déduire un message individuel: 
• Observation des entrées de message ou des messages internes 
• Surveillance des valeurs limites des valeurs de mesure (valeur limite inférieure ou 

supérieure) 
• Surveillance de gradient de valeurs de mesure 
Le type de surveillance est déjà demandé lors de l’application d’un nouveau message 
individuel étant donné que la composition dépend des paramètres nécessités.  

 
Nom 

Le nom des messages individuels sert à identifier le message, par exemple sur le dis-
play de l’appareil. Pour éviter toutes confusions, il est recommandé de donner des 
noms si possible parlants. 32 caractères au maximum sont à disposition.  
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Source du message individuel 
Selon le type de surveillance (cf. ci-dessus), des messages ou des valeurs de mesure 
sont à disposition à cet endroit. 
 

Numéro de journal 
Le numéro de journal sert à identifier un message dans le journal et la liste de déran-
gements. Comme certains numéros de journal sont attribués définitivement, selon les 
prescriptions DSfG, une zone non occupée (entre 10000 et 50000) est réservée pour 
les numéros de journal librement paramétrables. Veuillez veiller à ce que les numéros 
de journal soient univoques. Veuillez penser également que des numéros de journal 
doivent être distribués pour des messages collectifs (cf.ci-dessous).  
 

Note de blocage 
La note de blocage d’un message est préréglée via le paramétrage. L’état de blocage 
peut être modifié pendant l’exploitation via le panneau de commande ou avec un télé-
gramme de réglage DSfG. 
Un message individuel bloqué est considéré comme non présent pour l’ensemble du 
traitement des messages. 
 

Temps de présence minimum 
Le temps de présence minimum détermine combien de temps un état à signaler doit 
être présent avant que le message individuel affecté arrive. On peut empêcher ainsi 
des messages instables. 
Lors du réglage temps de présence minimum = 0 on obtient que le message individuel 
répond immédiatement. 
 

Enregistrement dans le journal et liste de dérangements oui/non 
Pour plus de clarté dans la liste de dérangements et le journal, on peut décider au cas 
par cas pour chaque message individuel s’il doit être enregistré dans la liste de dé-
rangements et le journal. 
 

Appartenance au groupe 
On peut affecter un message individuel à un ou plusieurs groupes via l’appartenance 
au groupe. Pendant l’exploitation, les états de tous les messages individuels affectés 
sont liés pour chaque groupe pour générer des messages collectifs ou des messages 
de groupe (cf. paragraphe 5.3.1.3, page 51).  
 

pour la surveillance de valeur de mesure: 
Valeur limite 
comme valeur limite supérieure oui/non (que pour la surveillance des limites indicielles): 
Période de considération (que pour la surveillance de gradient): 

La signification de la valeur limite dépend du type de surveillance: 
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Concernant la surveillance de gradient, on détermine ici le montant de changement 
permis au maximum à l’intérieur d’une période de considération définie en plus. 
Si une surveillance des limites indicielles doit être réalisée, on inscrit ici la valeur limite 
à surveiller. Qu’il s’agisse ici d’une valeur inférieure ou supérieure, cela est défini avec 
un paramètre séparé. 
 

Hystérésis 
Afin d’empêcher des messages instables en cas de variation de la valeur de mesure, 
on peut paramétrer en plus une hystérésis (cf. page 52).  

+ Liaison de messages 

++ Groupe n° 1..Groupe n° 8 

Type 
Concernant le type de groupe, on dispose des possibilités d’occupation groupe assu-
jetti à la validation et groupe non assujetti à la validation.  
La propriété assujetti à la validation / pas assujetti à la validation d’un groupe agit ex-
clusivement sur le comportement du message collectif du groupe: pour un groupe as-
sujetti à la validation, un signal de validation supplémentaire arrive dans la liaison au 
message collectif. Vous trouverez des indications plus détaillées dans le paragraphe 
5.3.1.3, page 51. 
Tout un groupe est désactivé avec le réglage hors circuit. 

 
Nom 

Il est important de donner à tous les groupes des noms si possible parlants. Cela faci-
lite par exemple l’identification d’un groupe dans l’affichage de l’appareil. 
 

Numéro de journal 
Le message collectif de chaque groupe est inscrit dans la liste de dérangements et le 
journal. Le numéro de journal sert à identifier un message collectif. Comme certains 
numéros de journal sont attribués définitivement selon les prescriptions DSfG, une 
zone non occupée (entre 10000 et 50000) est réservée pour les numéros de journal 
librement paramétrables. Veuillez veiller à ce que les numéros de journal soient uni-
voques. Veuillez pensez aussi que des numéros de journal doivent être distribués 
pour des messages individuels aussi (cf. ci-dessus). 

 
Piloter avertisseur (oui/non) 

L’avertisseur dit central relie tous les messages des groupes affectés en un message 
qui peut être appliqué sur une sortie numérique. 
Typiquement, le message central peut piloter un signal sonore ou similaire. L’action 
du message central est décrite dans le paragraphe 5.3.1.3, page 57. 
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Type (Alarme / avertissement / remarque) 

Le type d’un groupe détermine le type des télégrammes d’attention que ce groupe 
peut générer en direction du bus DSfG (cf. ci-dessous).  
 

Générer télégramme d’attention pour... 
Chaque groupe peut générer des télégrammes d’attention DSfG pour certains événements 
– les événements message de groupe arrive / message de groupe part / un message quel-
conque du groupe arrive / un message quelconque du groupe part sont à disposition 
comme déclencheurs. Le type paramétré du groupe (cf. ci-dessus) détermine à cette occa-
sion le type de télégramme d’attention (L = Alarme, W = Avertissement, H = Remarque). 
 

Fonction du commutateur I 
La fonction du commutateur I se réfère aux réactions du groupe lorsque le commuta-
teur I est activé. 
Remarque: Les messages individuels ne sont jamais influencés par un commutateur I 
activé! 

 
Fonction du 
commutateur I Réaction du groupe en cas de commutateur I activé 

aucune Les réactions de message de ce groupe ne sont pas influencées 
par le commutateur I. 

supprimer les 
messages éloi-
gnés 

Lorsque le commutateur I est activé, le message de groupe 
conservé est supprimé. En outre, le groupe ne génère plus de té-
légrammes d’attention DSfG. 

supprimer tous 
les messages 

Lorsque le commutateur I est activé, toutes les réactions de mes-
sage du groupe sont supprimées: message de groupe conservé, 
message de groupe, message collectif, message central, télé-
grammes d’attention DSfG. Les éléments dans le journal et la liste 
de dérangements continuent toutefois à être écrits afin qu’un opé-
rateur sur place puisse consulter l’état réel de l’installation. 

+ Archivage 

Le module de surveillance peut annoncer jusqu’à 4 groupes d’archive de processus avec 
jusqu’à respectivement 8 canaux. L’archivage proprement dit des valeurs a lieu toutefois 
par le module d’archivage. Cela signifie qu’il faut mettre en place un groupe d’archive 
dans le module d’archive pour chaque archive de valeurs de processus qui est définie 
dans le module de surveillance.  

++ Archive de valeurs de processus 1..4 

Nom 
Le nom de l’archive de valeurs de processus sert d’identification. Si vous choisissez 
des noms parlants, l’affectation dans le module d’archive est plus simple. 
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Enregistrement cyclique 

On détermine sous enregistrement cyclique le rythme d’archivage au cas où un archi-
vage cyclique des valeurs de processus est désiré. Sont à disposition, les rythmes 
chaque seconde, toutes les 2 (5, 10, 15, 30) secondes, chaque minute, toutes les 2 
(5, 6, 10, 15, 20, 30, 60) minutes, toutes les 2 (3, 4, 6, 8, 12) heures.   
Le réglage <aucun> arrête l’enregistrement cyclique.   

 
Déclencheur par 

Alternativement ou parallèlement à l’enregistrement cyclique, l’archivage peut être lié 
à des résultats d’un ou de plusieurs groupes de message. 
Chaque groupe génère un déclencheur pour message individuel quelconque du 
groupe arrive ou ...part. Ces déclencheurs peuvent déclencher des éléments dans des 
archives de valeurs de processus. On peut affecter à une archive individuelle plu-
sieurs groupes (et ainsi des déclencheurs).  
Si, par exemple, on sélectionne déclencheur par: groupe 1, l’archive de valeurs de 
processus est archivée lorsqu’un message individuel quelconque de ce groupe arrive 
ou part. 

 
geler pour... 
Profondeur de gel 

Des archives de valeurs de processus peuvent être gelées. Cela signifie que l’archive, 
lors de l’arrivée d’un message affecté, n’écrira encore que le nombre paramétré 
d’éléments et arrêtera ensuite l’enregistrement. L’archivage n’est poursuivi que lors-
que le message affecté part. 
Le début et la fin de l’état de gel sont caractérisés dans le journal et la liste de déran-
gements avec les remarques <N°>PWA gelé arrive / part.  

Canal d’archive 1..8 

Nom  
Le nom du canal d’archive est important pour l’identification. 
 

Type d’archive (archive de valeurs de mesure ou archive de valeur de comptage) 
Chaque canal peut archiver au choix une valeur de mesure ou une valeur de comptage. 

 
Occupation 

Pour l’occupation d’une archive de valeurs de mesure, on dispose de toutes les va-
leurs de mesure qui existent selon l’état actuel du jeu de données de paramètrage. Ce 
sont des valeurs de mesure qui arrivent via des entrées analogiques ainsi que toutes 
les valeurs de mesure à disposition au niveau interne comme par ex. le pouvoir calori-
fique de la mesure PDG. 
Une archive de valeurs de comptage peut être occupée avec toutes les valeurs de 
comptage qui existent dans le système. 
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Former valeur moyenne oui/non (que pour le type d’archive valeur de mesure) 

Un canal d’archive peut enregistrer soit la valeur moyenne arithmétique de la valeur 
de mesure depuis le moment du dernier archivage ou bien la valeur de mesure ac-
tuelle.  
  

Elément en cas de changement de... 
On peut faire dépendre l’archivage du changement de la valeur de processus. On ob-
tient par l’affectation d’un montant de changement que des éléments d’archive sont 
écrits lorsque la différence entre la valeur de processus actuelle et la valeur au mo-
ment du dernier archivage dépasse ce montant maximum. Ce procédé peut être acti-
vé aussi bien pour des valeurs de mesure que pour des valeurs de comptage. 
Elément en cas de changement de est un paramètre qui se réfère à un canal 
d’archive défini. Si l’on archive en raison de ce réglage, ce n’est pas seulement le ca-
nal correspondant qui est enregistré mais tous les canaux, en même temps, de 
l’archive de valeurs de processus correspondante. 

Aiguille entraînée  

+ Aiguille entraînée 1..32 

Nom 
Le nom d’une aiguille entraînée est important parce que l’affichage de l’appareil est 
référencé sur ce nom. Une possibilité éprouvée est de nommer l’aiguille entraînée tout 
comme la valeur de mesure affectée. 
 

Source 
Concernant l’occupation d’une aiguille entraînée, on dispose de toutes les valeurs de 
mesure qui existent selon l’état actuel du jeu de données de paramètres. Ce sont des 
valeurs de mesure qui arrivent via des entrées analogiques ainsi que toutes les va-
leurs de mesure à disposition au niveau interne (comme par ex. le pouvoir calorifique 
de la mesure PDG).  

11.1.5 Module DFÜ intégrée 

Paramètres 

+ Paramètres généraux 

Identification du bus 
L’identification de bus est la désignation claire (unité de données) qui permet au bus 
DSfG de s’identifier vis-à-vis de la centrale. 
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+ Paramètres DFÜ 

Degré d’extension 
La spécification DSfG s’est constamment développée. Avec le degré d’extension, on 
détermine la version du standard qui est soutenue (degré d’extension 0: version 
plus ancienne / degré d’extension 1: version plus récente). D’autres degrés 
d’extension sont pensables à l’avenir. Le degré d’extension à paramétrer doit être 
coordonné avec la centrale dans la mesure où, par exemple, la procédure de login 
se distingue de manière minime. 
 

Réponse à l’appel après ... secondes 
La réponse à l’appel en sec. détermine le temps qui doit s’écouler entre l’appel arri-
vant chez la DFÜ intégrée et la réponse à cet appel. 
Si, à cet endroit, le réglage standard n’est pas repris, on devra veiller au temps de 
Timeout côté centrale. 

 
Nombre max. d’essais de composition 
Pauses dans la composition du numéro entre deux essais de composition 

Le nombre maximum d’essais de composition détermine le nombre des essais d’appel 
de la DFÜ intégrée au cas où la communication ne s’établit pas immédiatement. Les 
pauses entre ces différents essais d’appel peuvent également être paramétrées. La 
pause dans la composition du numéro à partir du cinquième essai de composition 
(donc jusqu’au nombre maximum d’essais de composition) reste constant. 

 
Pause dans la composition du numéro après expiration de tous les essais de composition 
(blocage longue durée) 

Le blocage longue durée est la pause dans la composition du numéro après expira-
tion du nombre maximum d’essais de composition. Le blocage longue durée est ra-
rement actif dans la mesure où un nombre relativement important d’essais d’appel a 
dû échouer auparavant. 
D’un point de vue standard, il est prédéfini avec une durée de 7200 secondes, c’est-
à-dire 2 heures et donc beaucoup plus longuement que les autres pauses de com-
position (c’est pourquoi le nom blocage longue durée). 
La raison de l’appel (le télégramme déclenchant l’appel) est rejetée pendant un blo-
cage longue durée en cours. Tous les télégrammes d’attention arrivant entre-temps, 
qui devraient être transmis normalement selon le paramétrage de la DFÜ, sont éga-
lement rejetés pendant le blocage longue durée. 

 
Numéro de téléphone consultation de l’heure PTB 

Si le numéro d’appel PTB est paramétré pour la consultation téléphonique de 
l’heure, la DFÜ intégrée appelera ce numéro aux moments calculés pour consulter 
l’heure officielle PTB. Cette information sur l’heure permet de synchroniser l’heure 
interne à l’appareil. 
Cette option est désactivée au cas où aucun numéro de téléphone est indiqué. 
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Prédéfinir PIN? 
PIN 

Les paramètres prédéfinir PIN et PIN ne sont pertinents que si un modem radio 
GSM est branché. Prédéfinir PIN doit être sur oui si la carte à puce appartenant au 
modem est pourvue d’un numéro PIN. Dans ce cas, le numéro PIN lui-même doit 
être paramétré afin que l’établissement de la communication puisse réussir. 
 

+ Participants 

Identification centrale 
L’identification centrale est l’unité de données par laquelle la centrale s’identifie lors 
de l’établissement de l’entretien téléphonique. 
L’identification centrale permet, conjointement avec l’identification bus (cf. ci-
dessus), un contrôle d’autorisation d’accès lors de l’établissement de la communica-
tion. 
 

Numéro de téléphone 
Numéro de téléphone de la centrale. Ce numéro de téléphone est nécessité s’il faut 
appeler à la centrale en cas d’arrivée de certains télégrammes d’attention dans la 
communication DSfG. 

 
Participants DSfG au bus 
Masques de télégramme d’attention 

Les masques de télégramme d’attention représentent sous forme de tableaux pour 
quels télégrammes d’attention de quel participant DSfG la centrale doit être appe-
lée. 
Pour toutes les adresses bus sélectionnées sous participants DSfG au bus, on peut 
définir des masques de transmission. Pour le mode de fonctionnement de la DFÜ, 
seules des adresses bus qui existent réellement dans l’exploitation jouent naturel-
lement un rôle. 

+ Modem 

Nom de modem 
Le nom de modem détermine le mode branché. Tous les autres réglages de modem 
(ordres de composition, etc.) sont définitivement réglés par le modem choisi. 
 

Temps maximum jusqu’à en ligne 
Le paramètre temps maximum jusqu’à en ligne détermine un temps de surveillance 
par la connexion du modem. Lorsque ce temps maximum est dépassé, la communi-
cation ou l’appel en cours est interrompu. Le paramètre temps maximum jusqu’à en 
ligne est prédéfini en fonction du type de modem avec une valeur standard. 
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11.1.6 Module DSfG  
Le module DSfG est là pour régler le côté DSfG de la communication entre un 
host et gas-net Q1. 
On détermine par le paramétrage les données qui sont interrogées de la part du 
bus DSfG. Les données qui sont consultées par des interrogations DSfG sont 
converties par le module DSfG en points de données individuels. Ces points de 
données sont alors mis à disposition – le cas échéant après conversion du for-
mat – du module échange de données comme valeurs d’exportation. Il est pos-
sible, en outre, de définir des télégrammes de réglage en direction de DSfG. 

Interrogations DSfG 

+ Télégrammes d’interrogation 

Les télégrammes d’interrogation DSfG consultent des données d’un certain participant 
DSfG et respectivement au même moment. La définition de tels télégrammes 
d’interrogation permet de déterminer seulement les conditions générales pour des requê-
tes. On détermine sous éléments de données les éléments de données qui sont réelle-
ment demandés et transmis en direction de host (cf. ci-dessous).  
La structure de paramètre est identique pour chaque télégramme d'interrogation: 

Désignation 
Il est recommandé de donner à chaque télégramme d’interrogation un nom parlant 
dans la mesure où l’affectation des télégrammes pour chaque valeur individuelle à 
transmettre est déterminée sur la base de ce nom. 
On peut éviter des affectations erronées grâce à des noms parlants pour tous les té-
légrammes d’interrogation. 

 
bloqué oui/non 

Si un télégramme d’interrogation est bloqué, la requête DSfG correspondante n’est 
pas exécutée à un moment donné du fonctionnement. 
Le blocage des télégrammes d’interrogation est pertinente si, par exemple, un partici-
pant est temporairement absent du trafic bus (par ex. à l’occasion d’une réparation). 

 
EADR 

L’EADR ou l’adresse bus DSfG est le caractère (lettre majuscules et quelques carac-
tères spéciaux) qui permet à un participant de s’identifier clairement dans le trafic bus. 
On pose à l’adresse bus indiquée ici toutes les requêtes DSfG qui sont affectées au 
télégramme d’interrogation concerné.  

 
déclencher pour... 
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On détermine ici à l’occasion à partir de quels événements une interrogation doit être dé-
marrée. On peut choisir d’un côté une interrogation cyclique (toutes les ...secondes). 
L’autre possibilité est de toujours démarrée une requête lorsque l’appareil gas-net re-
çoit un télégramme d’attention du participant interrogé. 
On trouvera dans le tableau suivant les types de télégramme d’attention qui peuvent 
servir de déclencheurs: 

Type de télégramme NTY 
Alarme bus B 
Demande de gel F 
Remarque H 
Fin d’une période de décompte I 
Alarme L 
Valeur de mesure reformée M 
Changement d’un paramètre P 
Avertissement W 
Signification spécifique au fabricant Y 

 
ELD requête 

L’indication d’un ELD requête détermine un élément de données fixe pour la requête. 
Ceci est pertinent si les valeurs doivent être consultées via une interrogation standard 
DSfG. 
Si, par contre, plusieurs éléments de données individuels entièrement différents doi-
vent être consultés par un participant, il est recommandé d’inscrire aucun ELD re-
quête à cet endroit. Il faut alors, à cet endroit, définir un seul télégramme 
d’interrogation pour le participant pour déterminer les conditions générales pour la re-
quête. Les valeurs individuelles qui font partie de ce télégramme sont définies ensuite 
sous éléments de données et affectées au télégramme d’interrogation.  

 
ELD niveau de remplissage (NO jusqu’à) 

Un ELD niveau de remplissage  désigne un élément de données qui interroge un ni-
veau de remplissage (donc par ex. le numéro d’ordre NO le plus haut existant d’une 
interrogation standard). Ce n’est que lorsque le résultat de cette requête de niveau de 
remplissage change, à un moment donné du fonctionnement de l’appareil, qu’il y a de 
nouvelles valeurs qui sont alors interrogées et puis pris en compte. 
L’indication d’un ELD niveau de remplissage n’est pertinente que si sous ELD re-
quête (cf. ci-dessus) l’élément de données d’une interrogation standard DSfG est in-
diqué pour des valeurs du groupe. 

 
Valeur de démarrage CRC 

Le calcul de la somme de contrôle CRC sert généralement au contrôle de la transmis-
sion de données (que pour des interrogations standard via numéro d’ordre). 
Si vous inscrivez à cet endroit comme valeur de démarrage CRC un 0, aucune vérifi-
cation CRC n’est réalisée lorsque les données arrivent. 



Annexe 11 

gas-lab Q1 Page 159 

Si une vérification CRC doit avoir lieu, il faut inscrire ici la même valeur CRC qui est 
paramétrée dans la source de données (= participant DSfG demandé). 

++ Eléments de données 

Sous le terme générique éléments de données, on convertit des éléments de données 
DSfG en points de données individuels pour pouvoir, ultérieurement, mettre ceux-ci à dis-
position de l’échange de données comme valeurs d’exportation. 
Pour chaque date qui doit être transmise, il faut appliquer une dite valeur dans la gestion. 
La définition complète d’un valeur comprend les paramètres suivants: 

Désignation 
La désignation de toutes les valeurs devrait être choisie si possible parlante. 
On référence sur cette désignation dans le module échange de données si 
l’exportation proprement dite de point de données est déterminée en direction host.  

 
Télégramme 

Détermine le télégramme d’interrogation auquel doit appartenir l’élément de données 
DSfG du point de données ultérieur. 
Pour mémoire: Les différents télégrammes d’interrogation définissent les conditions 
générales des requêtes. 
Sans affectation à un télégramme d’interrogation, un élément de données DSfG ne 
peut pas être demandé dans la mesure où, par exemple, le participant DSfG à de-
mander est contenu dans la détermination du télégramme. Le paramètre télégramme 
doit être impérativement occupé!  

 
ELD 

Indiquez ici l’adresse d’élément de données de l’élément de données DSfG à deman-
der. 
Vous trouverez une liste entière de ces adresses (ELDs) dans Gas-Information Nr.7: 
Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen, (Information gaz n°7: Spécification 
pour des réalisations DSfG), publié par DVGW.  

 
Format 

Sélectionnez à partir de la liste le format de données de l’élément de données DSfG à 
demander selon la spécification DSfG. 

 
Unité 

Sélectionnez à partir de la liste l’unité physique de la valeur. 
 
Type de données 

Déterminez sur la base de la liste de sélection le type de données du point de don-
nées (types de données gas-net). 
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Télégrammes de réglage 

+ Télégrammes de réglage 

Désignation 
La désignation des télégrammes de réglage devrait être choisie si possible parlante. 
Les télégrammes de réglage eux-mêmes ne définissent que les conditions générales 
de la génération de télégrammes comme l’adresse (participant DSfG qui doit recevoir 
les télégrammes de réglage) et le déclencheur. Les éléments de données proprement 
dits à régler sont appliqués individuellement dans la surface de paramétrage (cf. ci-
dessous) et affectés à un télégramme de réglage. On facilite leur affectation par des 
désignations de télégramme parlantes. 
 

bloqué oui/non 
Les télégrammes de réglage peuvent être bloqués de telle sorte qu’ils ne peuvent pas 
être exécutés à un moment donné du fonctionnement. Le blocage de télégrammes est 
pertinente si, par exemple, le participant DSfG recevant est temporairement absent du 
trafic bus (par ex. à l’occasion d’une réparation). 
  

EADR 
EADR (adresse bus DSfG) permet de déterminer le participant DSfG qui doit recevoir 
le télégramme de réglage. 
 

Cycle 
Les télégrammes de réglage peuvent être envoyés à intervalles de temps réguliers. 
Le rythme d’envoi est réglé sous cycle. 
Avec le réglage 0, l’envoi cyclique est coupé. Si un envoi est désiré lors de la consta-
tation d’une modification d’une certaine valeur (cf. ci-dessous, déclenchement  en cas 
de modification de), l’envoi cyclique est désactivé. La surface de paramétrage inscrit 
automatiquement la valeur 0 dans ce cas sous cycle.  

 
Code d’accès 1/2 

Des valeurs réglables via DSfG peuvent être protégées dans le participant DSfG 
contre toute modification non autorisée via des codes d’accès. Dans un tel cas, les 
codes d’accès doivent être communiqués au télégramme afin qu’une modification soit 
acceptée par l’appareil. 
Les codes d’accès paramétrés ici doivent coïncider avec ceux réglés dans l’appareil. 
 

Déclenchement en cas de modification de 
Les télégrammes de réglage peuvent être envoyés cycliquement ou alternativement 
en cas de constatation d’une modification d’un certaine valeur. Sous déclenchement 
en cas de modification de, on vous offre au choix tous les déclencheurs possibles 
pour l’envoi du télégramme. 
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On choisit généralement à cet endroit un niveau de remplissage host qui a été défini 
dans le module échange de données. A un moment donné du fonctionnement, le télé-
gramme est toujours envoyé si le niveau de remplissage des données de base a 
changé. 
Si un certain déclencheur est déterminé pour l’envoi de télégrammes de réglage, 
l’envoi cyclique (cf. ci-dessus) est coupé automatiquement. 

 

+ Eléments de données 

Désignation 
On donne ici un nom à l’élément de données (donc la valeur à régler). 
 

Télégramme 
Il faut affecter à chaque élément de données individuel, qui doit être réglé sur le côté 
DSfG, un télégramme de réglage. Le télégramme de réglage détermine les conditions 
générales de l’envoi de données, comme par ex. les adresses DSfG des valeurs à 
changer. 
 

ELD 
Sous ELD, on indique l’adresse d’élément de données de l’élément de données DSfG 
à régler. 
Vous trouverez une liste complète de ces adresses (ELDs) dans Gas-Information 
Nr.7: Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen, publié par DVGW. 
 

Format 
Le format de la valeur de réglage doit être contenu dans la définition de l’élément de 
données à régler (nombre entier, nombre rationnel, nombre dans la représentation 
exponentielle, nombre hex ou date et heure). 
 

Type de la valeur de réglage 
Le type de la valeur de réglage doit être contenu dans la définition de l'élément de 
données à régler (valeur de mesure, valeur de comptage, message/valeur de vérité 
ou chaîne de bits). 
 

Valeur à transmettre 
La valeur à transmettre est la valeur de réglage proprement dite sur laquelle l’élément 
de données concerné doit être mis par télégramme de réglage. Le host met à disposi-
tion les valeurs possibles, n’entrent en ligne de compte à cet endroit, c’est-à-dire à 
l’intérieur du paramétrage, que des valeurs d’importation du module échange de don-
nées (cf. ci-dessous). Ces valeurs d’importation host sont identifiées au moyen de 
leurs désignations.  
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11.1.7 Module échange de données 
Le module échange de données régule le côté host de la fonctionnalité gate-
way.  
Tous les points de données qui sont à disposition à un moment donné du fonc-
tionnement et qui doivent être transmis à un host, doivent être positionnés pour 
l’host sur des registres ou des blocs de données / mots de données. En fonction 
du type de données, il est également possible de cadrer de manière adéquate la 
valeur avant la transmission. 

Paramètres 

+ Canaux 

++ Canale 1..x 

+++Protocole 

Protocole  
Actuellement les protocoles host suivants sont implémentés: 

• RK512 
• 3964R 
• MODBUS ASCII 
• MODBUS RTU 

Les particularités des différents protocoles sont décrits dans les paragraphes 5.6.2.2 
et 5.6.2.3. 

 
Master 

Ce réglage doit être compris du point de vue de l’appareil gas-net: Master = oui signi-
fie que le Q1 active le master dans la communication avec l’API. Si l’appareil gas-net 
est le slave et l’API le master, il faut régler ici non.   

 
ID com. 

L’ID de communication n’est pertinente que pour le protocole MODBUS et s’appelle le 
numéro de slave. En mode master (appareil gas-net =master, host=slave), l’ID de 
communication est l’adresse bus (numéro slave) de l’host; en mode slave (appareil 
gas-net =slave, host=master), on règle avec l’ID de communication le numéro (slave) 
avec lequel l’appareil gas-net s’identifie vis-à-vis du host. 
Un numéro slave MODBUS se situe entre 1 et 247 et doit coïncider avec le numéro 
slave indiqué dans le paramétrage host. 
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Canal sériel utilisé 
On sélectionne ici le canal sériel pour lequel toutes les déterminations suivantes sont 
valables. On offre tous les canaux qui sont disponibles selon le niveau actuel du pa-
ramétrage.  

 
Vitesse de communication 

La vitesse de communication qui doit être ici indiquée se réfère à la communication 
entre l’API et l’appareil gas-net. 

 
Parité / bits d’arrêt 

Le réglage standard aussi bien pour le protocole RK512/3964R que pour le protocole 
MODBUS est Parité = paire et nombre de bits d’arrêt = 1. 

 
Position de l’octet 

Position de l’octet MSB (Most Significant Byte) signifie que l’octet de valeur plus éle-
vée d’un mot de données se situe sur l’adresse la plus basse. Cela correspond à la 
convention générale, MSB est donc le réglage standard aussi bien pour le protocole 
RK512 que MODBUS. 
Position d’octet LSB signifie par conséquent que l’octet de valeur plus élevée se situe 
sur l’adresse plus élevée. 

 
Retard de télégramme en ms 

Les télégrammes en direction host peuvent être occupés avec un retard de temps. 
Cela peut être utile en fonctionnement pour Q1 = Master si le host présente une faible 
puissance de processeur. 
Dans le mode de service Q1 = slave, on peut adapter la vitesse de réaction à des té-
légrammes du master par le paramétrage d’un retard. 
 

Information de longueur (que pour le protocole 3964R) 
Pour des protocoles plus complexes, chaque télégramme possède une tête avec des 
informations qui permettent un contrôle de consistance des données de télégramme 
transmises. Les télégrammes 3964R ne contiennent généralement pas de telles in-
formations supplémentaires. Certaines implémentations host attendent malgré tout 
une information de longueur; il s’agit une extension non spécifique. 
A cet endroit, on règle la longueur d’octet de l’information de longueur (1 octet ou 2 
octets); par le choix aucun, on obtient que l’appareil gas-net n’envoie aucune informa-
tion de longueur pour les protocoles 3964R. 
 

Timeout de transaction 
Le timeout de transaction est le temps maximum pendant lequel on attend la réponse 
de host. Paramétrable que pour MODBUS (la valeur standard est 2 secondes); dans 
le protocole RK512, le timeout est prédéfini définitivement par le standard. 
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+++Groupes d’importation 

Les groupes d’importation déterminent les conditions générales pour la transmission des 
valeurs d’importation affectées. 
 
Désignation 

Donnez ici au groupe d’importation un nom si possible parlant dans la mesure où 
l’affectation de valeurs d’importation à un groupe d’importation a lieu via les noms. 

 
Type de registre 

Si la transmission des valeurs d’importation qui sont affectés à ce groupe est rendue 
dépendante du changement d’un déclencheur (cf. ci-dessous), on indique ici le type 
de registre pour le déclencheur. 

 
Déclencheur actif oui/non 

Avec l’option déclencheur actif = oui, la transmission des valeurs d’importation qui 
sont affectées à ce groupe est rendue dépendante du changement d’un déclencheur 
(cf. ci-dessous). 

 
Position 
(En fonction du protocole host, la position est indiquée sous forme de numéro de registre 
courant ou en BD déclencheur / MD déclencheur.) 

A un moment donné du fonctionnement, les valeurs d’importation affectées ne sont 
transmises que dans la direction DSfG, et en une fois, si la valeur du déclencheur qui 
se trouve sur la position host indiquée se modifie. 

+++Valeurs d’importation 

Sous valeurs d’importation, on spécifie les données qui rentrent venant de host et doi-
vent être transmis en direction du bus DSfG. 

 
Désignation 

Nom de la valeur d’importation. 
 

Position 

(En fonction du protocole host, la position est indiquée sous forme de numéro de registre 
courant ou dans le registre BD / registre MD.) 

On indique ici la position de début de la valeur. Si la position choisie conduit à des 
contradictions dans le paramétrage (parce que par exemple une position a déjà été 
occupée), la valeur est caractérisée comme non valable dans la liste. 

 
Type de registre 

Le type de registre détermine le type de la valeur à lire. Il dépend du type de données 
de la valeur d’importation. 
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Affection de groupe 

On peut choisir ici à quel groupe d’importation (cf. ci-dessus) déjà créé la valeur doit 
appartenir (en option). La propriété caractéristique d'un groupe est que toutes les va-
leurs d’importation affectées sont transmises en même temps en direction DSfG. 
Une affectation de groupe n’est pas obligatoirement nécessaire à cet endroit. 
 

Que pour les valeurs de mesure: 
Unité 

Veuillez sélectionner ici l’unité correcte de la valeur d’importation. 
 
Facteur de cadrage / offset de cadrage/ limitation inférieure /limitation supérieure 

On peut indiquer pour des valeurs de mesure un cadrage ainsi qu’un offset. 
La prescription de conversion dans le sens du flux des données est: 
Valeur d’exportation en direction DSfG = offset + valeur d’entrée de host * facteur de 
cadrage.  
La limitation inférieure et supérieure limitent la plage de valeur par rapport à la valeur 
d’exportation (Clipping). Si la valeur dépasse la limitation supérieure avant le cadrage, 
la valeur est mise sur la limitation supérieure. Le comportement concernant la limita-
tion inférieure est en conséquence. 
Limitation inférieure = limitation supérieure = 0 signifie « pas de clipping ». 
Remarque: un clipping est automatiquement réalisé en cas de dépassement des limi-
tes de représentation. 

 

Que pour des messages: 
Masque 

Une valeur d’importation du type message est livrée par host sous forme de chaîne de 
bits. Une telle chaîne de bits devient (non masquée) un message avec la valeur 1, si 
au moins un bit est activé. 
L’indication d’un masque (décimal à paramétrer) a pour effet que la chaîne de bits qui 
arrive est filtrée par un masque (opération et, une position de bit sur laquelle il y a un 
O dans le masque n’est donc pas pris en considération). 

+++Valeurs d’exportation 

La définition des valeurs d’exportation détermine la manière dont les points de données 
qui sont mis à disposition généralement par le module DSfG, sont transmis en direction 
host. 
Lors de la création d’une nouvelle valeur dans la surface de paramétrage, son type de 
données est déterminé (message, chaîne de données, ou valeur de mesure). 
  
Désignation 

Donnez ici à la valeur d’exportation un nom. 
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Position 

(En fonction du protocole host, la position est indiquée sous forme de numéro de registre 
courant  ou dans registre BD / registre MD.) 

Vous déterminez ici la position de début pour la valeur à exporter dans la gestion des 
données de host. Si la position choisie conduit à des contradictions dans la paramé-
trage (parce que par exemple une position a déjà été occupée), la valeur est caracté-
risée comme non valable dans la liste. 

 
Type de registre 

Le type de registre détermine le format de la valeur à éditer. Il peut être choisi en fonc-
tion du type de valeur à exporter (message, chaîne de bits ou valeur de mesure). 

 
Valeur 

Sélectionnez de la liste la valeur avec laquelle la valeur d’exportation doit être oc-
cupée. On vous offre toutes les valeurs qui sont connues dans le système pour le type 
de valeur. Le type de valeur (message, chaîne de bits ou valeur de mesure) a été dé-
terminé lors de la création de la valeur. 

 

Que pour les valeurs de mesure: 
Facteur de cadrage / offset de cadrage/ limitation inférieure /limitation supérieure 

On peut indiquer pour des valeurs de mesure un cadrage ainsi qu’un offset. 
La prescription de conversion dans le sens du flux des données est: 
Valeur d’exportation en direction host = Offset + valeur d’entrée de DSfG * facteur de 
cadrage.  
La limitation inférieure et supérieure limitent la plage de valeur par rapport à la valeur 
d’exportation (Clipping). Si la valeur, avant cadrage, dépasse la limitation supérieure, 
la valeur transmise est maintenue sur la valeur qui correspond à la limitation supé-
rieure. Le comportement concernant la limitation inférieure est en conséquence. 
Limitation inférieure = limitation supérieure = 0 signifie « pas de clipping » . 
Remarque: un clipping est réalisé automatiquement en cas de dépassement des limi-
tes de représentation du format host. 
 

Que pour les chaînes de bits 
Position de bit 
La position de bit détermine la position à l’intérieur d’une chaîne de bits pour un message 
à exporter. 

 



Annexe 11 

gas-lab Q1 Page 167 

11.2 Liste d’erreurs du module PDG 
La liste suivante décrit tous les messages de dérangement qui peuvent arriver 
dans la liste de dérangements de la mesure PDG. En outre, on décrit le compor-
tement de l’appareil en cas de survenance d’un dérangement pertinent PDG. 
La classification des dérangements suit la feuille de travail DVGW G485 et ré-
pond ainsi à la spécification DSfG. La lettre devant le numéro d’erreur classifie 
le niveau de priorité du dérangement : A signifie alarme, H remarque et W aver-
tissement. 
La liste suivante décrit tous les messages de dérangement qui peuvent arriver 
dans la liste de dérangements de la mesure des propriétés du gaz.  
 
A040 erreur Rhon  

A060 erreur Hon 

A070 erreur CO2  

Si une des alarmes A040, A060 ou A070 est générée, la valeur finale physique respective 
ne peut pas être calculée en raison de l’inconsistance des valeurs brutes livrées. 

 
A041 limite d’alarme inférieure Rhon 

A042 limite d’alarme supérieure Rhon 

A061 limite d’alarme inférieure  Hon 

A062 limite d’alarme supérieure Hon 

A071 limite d’alarme inférieure CO2 

A072 limite d’alarme supérieure CO2 

Les limites d’alarme inférieures et supérieures sont déterminées pour les valeurs cibles 
Rhon, Ho,n et CO2 via le paramétrage du gas-net Q1. Si une des valeurs finales calculées 
viole une limite d’alarme, l’alarme correspondante est générée. 
 
A407 Nouveau démarrage réalisé 
L’alarme nouveau démarrage réalisé est généralement générée lors du premier démar-
rage de l’ordinateur d’évaluation gas-net Q1 après une mise à jour de logiciel. 
Si A407 devait survenir au cours du fonctionnement en cours, un problème de logiciel in-
terne à l’appareil est survenu. Dans ce cas, le fonctionnement sans dérangement du gas-
net Q1 n’est plus garanti. 
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A409 Panne de tension d’alimentation 

Le gas-net Q1 génère l’alarme panne de tension d’alimentation en cas de panne de ré-
seau. Cette alarme reste présente jusqu’à ce que l’appareil soit démarré après retour du 

réseau. Un calibrage 1 point avec du méthane est lancé automatiquement à la mise en 
circuit de la tension d’alimentation. 
 
H423 Surveillance d’interface 

Si la remarque surveillance d’interface apparaît, le logiciel de l’appareil ne peut pas re-
connaître une interface ou une carte. Cela arrive par exemple si une carte est défec-
tueuse. Le fonctionnement sans dérangement de l’appareil n’est plus assuré. 

 

A604 libération sur temporisation 

L’alarme A604 est généré si la communication des données entre l’ordinateur d’évaluation 
gas-net Q1 et la sensorique est dérangée pendant plus de 5 secondes. Dans une telle si-

tuation, le mode de mesure automatique est stoppé. 
 

A605 Erreur de données de communication 

Des données nulles sont transportées entre l’oridinateur d’évaluation gas-net Q1 et le sys-
tème de mesure. Cela concerne particulièrement des données nulles de la mesure de CH, 
CO2, WLF, T et p. La mesure est stoppée jusqu'à ce que les données soient de nouveau 
plausibles. 
  
A606 Température dérangée 

A607 Pression dérangée 

Les alarmes A606 e A607 sont prévues pour la surveillance de la pression et de la tempé-
rature de la sensorique. Si la pression ou la température violent les valeurs limites para-
métrées (valeur d’alarme supérieure/inférieure ), une alarme température ou pression dé-
rangée est générée. 

 
A647 PDG dérangées 
L’alarme propriétés du gaz dérangées signale un problème général dans la mesure des 
propriétés du gaz. Elle est générée dans les situations suivantes: 

- une valeur brute quelconque livrée par la sensorique (par ex. CHmess, CHref,...) 
viole les limites d’alarme paramétrées. 

- un calibrage 1 point lancé avec du méthane est interrompu sans succès (dépasse-
ment d’un timeout de stabilité). 
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H671 Pmax réduction de la pression 
Cette remarque est générée si la SAS de haute pression, pression moyenne ou pression 
basse réagit ou si la pression de sortie de la réduction de haute pression surpasse la li-
mite supérieure configurée. Pourvu qu’il y a du manomètre de contact. 

 
H672 Pmin bouteille à gaz méthane 
Un signale d’entrée indique la violation de la limite pmin de la bouteille à gaz méthane.  
Ce signal n’empêche pas le démarrage d’un calibrage suivant, mais indique une bouteille 
à gaz de calibrage tirant à sa fin. 

 
H674 Pmin boutteile à gaz d’essai 
Un signale d’entrée indique la violation de la limite pmin de la bouteille à gaz d’essai.  Ce 
signal n’empêche pas le démarrage d’une mesure du gaz d’essai suivante, mais indique 
une bouteille à gaz d’essai tirant à sa fin. 

 
H675 Tmin température ambiante 
H676 Tmax température ambiante 
Un signale d’entrée indique la violation de la limite Tmin (Tmax) de la température am-
biante. Ce signal n’empêche pas des mesures suivantes, mais indique une dégradation 
possible de la précision de la mesure. 

 
H678 Tmin bouteille à gaz d’essai 
Un signale d’entrée indique la violation de la limite Tmin de la bouteille à gaz d’essai.  Ce 
signal n’empêche pas le démarrage d’une mesure du gaz d’essai suivante, mais indique 
une dégradation possible de la précision de la mesure par condensation (séparation) des 
hydrocarbures superieures sous la température du point de rosée. 
 
H700 Trop plein du tampon d’impulsions 

Une valeur d’impulsion ainsi qu’une fréquence d’édition maximale sont fixées lors du pa-
ramétrage des sorties d’impulsion. S’il y a plus d’impulsions de volume à éditer qu’il est 
possible d’éditer avec la fréquence de sortie maximale, l’appareil gas-net Q1 fournit jus-
qu’à 1000 impulsions. Ces impulsions sont éditées ultérieurement, à la prochaine occa-
sion, via la sortie. 
Ce que lorsque ce tampon d’impulsions est également plein que d’autres impulsions à édi-
ter sont rejetées. Cette situation est caractérisée par la remarque H700 trop plein tampon 
d’impulsions. 

Remarque: Afin qu’aucune impulsion ne soit perdue, on doit veiller lors du paramétrage 
de l’appareil à ce que la valeur d’impulsion et la fréquence de sortie maximale se trouvent 
dans un rapport correct avec le débit maximum. 



11 Annexe 

 gas-lab Q1 Page 170 

H706 Limite inférieure sortie 

H710 Limite supérieure sortie 

La présence des remarques H706 et H710 indique une erreur dans le paramétrage d’une 
sortie analogique. La plage de sortie est vraisemblablement choisie plus grande par les 
valeurs de base que la plage de mesure réelle de la grandeur de mesure à éditer.  

 

W753 libération sur temporisation de calibrage 
Un calibrage 1 point n’a pas fourni aucun résultat (stabile) après le temp prévu. Le cali-
brage est stoppé sans résultat utile et l’appareil change automatiquement en mesure du 
gaz de processus. L’avertissement se termine après le prochain calibrage avec succès.  

 
W755 Déviation de calibrage 
Un calibrage 1 point a fourni un résultat hors de l’intervalle de confiance prévue. Le cali-
brage est stoppé sans résultat utile et l’appareil change automatiquement en mesure du 
gaz de processus. L’avertissement se termine après le prochain calibrage avec succès.  

 
H760 Calibrage de la qualité de gaz 
La remarque calibrage de la qualité de gaz apparait et disparait au moment, quand un ca-

librage démarre ou se termine. Aussi après un (re)démarrage cet état reste, jusqu’à ce 
que la phase de démarrage soit fini et la mesure régulière ait commencée. 
 

H800 Cadenas d’étalonnage ouvert 

Une ouverture du commutateur d’étalonnage est caractérisée par la remarque H800. 
Ce n’est que lorsque le commutateur d’étalonnage est ouvert qu’il est possible 

- de charger un nouveau paramétrage dans le calculateur gas-net  
- de couper la mesure automatique 
- de commuter les voies de gaz 
- de réaliser des calibrages de base (remise à zéro avec de l’azote et/ou calibrage 2 

points avec du méthane et du gaz de calibrage H2-11K). 
En mode normal, le commutateur d’étalonnage doit toujours être fermé pour des raisons 

de sécurité. L’ouverture d’un commutateur d’étalonnage fermé officiellement n’est éven-
tuellement permis (par exemple dans la domaine de validité de la loi allemande sur les 
poids et mesures) qu’en présence d’une personne officiellement autorisée. 
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H801 Cadenas d’utilisateur ouvert 

Le cadenas d’utilisateur se compose d’un cadenas à combinaison pour chaque partenaire 
contractuel. Si des cadenas doivent être utilisés, ceux-ci sont déterminés avec le paramé-
trage de l’appareil. L’ouverture et la fermeture des cadenas a lieu via un menu de spécial 
du panneau de commande. La remarque cadenas d’utilisateur ouvert est générée lorsque 
tous les cadenas définis sont ouverts. 
Les cadenas ouverts permettent à l’utilisateur l’accès à certains paramètres ou actions – 
soit via le panneau de commande de l’appareil ou bien avec GAS-WORKS via l’interface 
de données. 

 
H802 Commutateur de révision ouvert 

Si un commutateur de révision est activé sur l’appareil, celui-ci réagit comme suit: 
La remarque commutateur de révision ouvert est générée à partir du moment où des élé-
ments d’archive reçoivent dans l’archive d’intervalle la note d’état révision. 
Le commutateur de révision est activé automatiquement en cas de remise à zéro, d’un ca-
librage 2 points et de l’activation du gaz d’essai. 
 
 
W811 Heure reréglée 

W810 Heure réglée anciennement 

Lors de chaque réglage de l’horloge interne à l’appareil de plus de 20 secondes, deux 
avertissements sont générés. Conjointement avec les horodateurs correspondants, on 
peut suivre le réglage de l’heure dans le journal. 

 
W812 Synchr. de l’heure échouée 
Le réglage de l’horloge interne à l’appareil n’est possible qu’à l’intérieur d’une fenêtre de 
±20 secondes lorsque le commutateur d’étalonnage est fermé – et ce une fois seulement 
dans les 24 heures. En cas d’essai non permis, l’avertissement synchr. de l’heure 
échouée est généré. 

 

H1931 Journal service request 

H1932 Archive service request 

Les remarques H1931 et H1932 sont émises si un journal ou une archive a dépassé une 
certaine taille. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la Spécification tech-
nique pour des réalisations DSfG. 
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11.3 Structure du menu de l’appareil 
 
Dans l’affichage principal  d'un module on ouvre la liste des sous-menus en appuyant sur la 
touche Menu ..... Appuyez à nouveau sur .... lors de la liste du menu est déjà ouverte pour ouvrir 
le menu avec la liste de tous les modules.

TG channel 1 start/end
TG channel 3 start/end
Process values
Calibration
Purging

Gas quality

Modules:
Gas switched on

1P-cal. start
3P-cal.start
Cal. cancel

(seulement après démarrage du calibrage)

Integrated RDT

History
RDT statistics
GSM
Synchronisation

 (seulement avec modem radio)

(seulement avec consultation de l'heure PTB)

L’appareil ne montre pas les éléments de menu pour les fonctions non-paramétrées / disponibles.

Dans l'aperçu des menus les modules suivants ne sont pas répertoriés:
- (Demandeur de) et l’  (Communication de l'hôte) pour la
  fonctionnalité de la passerelle
  (Affiché uniquement pour le diagnostic par des experts)

DSfG échange de données

Monitoring
(Liste de dérangements, Aiguille entraînée)

Accept (all)
Next listing
Measurements
Groups
Single messages
Disabled messages
Switches

Resetting
Reset all

ViewData logging
(Archives et journaux)

Clear pulse statistics

ViewDevice configuration
Inputs
Outputs
DSfG
DCF77
Locks
Set clock
Synchronise clock
Display test

System 
(Dates type générales)

Test on/off

Open
Close

General polling
Error statistics Clear statistics 

View

Synchronise now
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11.4 Documents 
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13 Index 
A 

Accept  59 

Accept all  60 

Activation de gaz d'essai  42 

Adresse bus  72 

AE12  106 

Affichage de base 
généralités  14 

Affichage des valeurs de processus  30 

Affichage principal 
Archivage  47 
DFÜ intégrée  80 

Généralités  14 
Système  69 

Aiguille entraînée  51, 61 

Paramétrage  154 
remise à zéro  61 

Alarme  50 

Alimentation en courant  102 

Antenne pour modem radio  111 

Archivage  45, 147 

Archive de modification de paramètres 

Fonction  46 

Archives 
consulter  48 
effacer  98 

voir  47 

Archives de valeurs de comptage  57 

Archives de valeurs de mesure  57 

Archives de valeurs de processus  57 

geler  58 
Paramétrage  152 

Avertissement  50 

B 
Bibliographie  187 

Blocage longue durée  155 

Blocs de données  88 

Branchement 
Capteur p  104 
Capteur T  104 

de câble  101 
DSfG  107 
Horloge radio  108 

C 
Cadenas  13, 117, 138, 171 

Consulter état  75 
Fermeture  76 
Fonction  68 
Ouverture  75 

Calibrage  30 
1 point  31 
3 points  35 
automatique  31 
de base  35 

Capteur HART  104 

Caractéristiques techniques  129 

Carte de processus sérielle 

MSER2  105 

Cartes de sortie 
DA12  107 
LMFA7  107 
MFA6  106 

Cartes d'entrée 
AE12  106 
EXMFE4  104 
MFE11  106 
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Chaîne de bits d'état  48 

Changement 

de batterie  125 
de bouteilles  43 
de fusible  126 

Commande  11 

Commutateur de révision 

Fonction  171 

Commutateur d'étalonnage  13 
Ouvrir  117 

Commutateur I  56 

D 
DA12  107 

Début jour gaz  140 

Degré d'extension  155 

DEL d'état  12 

Dérangements 
valider  24 

DFÜ intégrée 
Essais de composition de numéro  

155 
Etat  80 
Historique  82 
Mise en service  118 
Pause de composition de numéro  

155 

Statistique  82 

Display  13 

DSfG  68 
Activité bus  73 

Consulter réglages  71 
Interface  68 
Mode de service  72, 139 
Participant  72 
Télégrammes d'interrogation  159 

DSS  107 

E 
EADR  72, 140 

Echange de données  87, 162 

ELD 

niveau de remplissage  158 
requête  158 

Entrée 
commutateur I  149 

de validation  149 
de validation avertisseur  149 

Entrée capteur de pression 
Branchement  104 

Entrée capteur de température 

Branchement  104 

Entrée de signalisation 
Paramètres  134 

Entrée HART 

Paramètres  135 

Entrées  67 

EXMFE4  104 

G 
gas-net 

Commande  11 
Introduction  1 

Groupe 
assujetti à la validation  55 
pas assujetti à la validation  54 

Groupe de messages individuels 
Paramètres  151 

Groupe d'importation host 
Déclencheur actif?  164 

Type de registre  164 

Groupes  52 
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Groupes d'archive 
Types de  45 

GW-GNET+  93 

Programmes de service  97 

H 
H700  137 

H706 / H710  138 

Horloge radio 
Branchement  108 

Installation  108 

Hystérésis  50, 52, 151 

I 
Identification 

bus  154 
centrale  156 
de lieu de mesure  138 

Importation 
d'un paramétrage  96 

Info de blocage  66 

Installation  101 

Instance  72 

Interface 
de données  107 

DSfG  68, 107 
HSB  108 

Intervalle de décompte  138 

L 
Liste de dérangements  49, 59 

Liste de dérangements surveillance  60 

Liste d'erreurs  167 

LMFA7  107 

M 
Master/Slave  162 

Menu DSfG  71 

Message 

central  57 
collectif  54 
de groupe  54 
de groupe conservé  54, 149 

Message de groupe 

conservé  54, 149 

Messages individuels  51 
bloquer  53 

MFA6  106 

MFE11  106 

Mise à la terre  102 

Mise en service  117 

DFÜ intégrée  118 

Mode de travail 
Canaux de sortie  136 

Modem radio GSM 

Afficher qualité de réception  82, 83 
Choix de l'antenne  111 

Modem radio M20 / TC35 
Branchement de tension  112 

Module  1 

Module archivage 
Commande & affichage  47 à 49 
Fonction  45 à 47 

Paramètres  146 à 48 

Module DFÜ intégrée 
Commande & affichage  84 
Paramètres  154 à 66 

Module échange de données 

Fonction  87 à 88 
Paramètres  162 à 66 
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Module requérant DSfG 
Fonction  85 
Paramètres  157 à 61 

Module surveillance 
Commande & affichage  59 à 67 
Fonction  49 à 58 
Paramètres  148 à 54 

Module système 

Commande & affichage  69 à 77 
Fonction  67 à 69 
Paramètres  146 à 54 

Mot de données  88 

MSER2  105 

N 
Next listing  60 

Nom d'archive 
Archives de valeurs de processus  

152 

Nouveau message  62 

Numéro de téléphone 
Centrale  156 
Consultation heure PTB  155 

Numéro d'ordre  48 

O 
Occupation des broches pour COM2  
109 

Ordinateur d’évaluation  1 

P 
Paramétrage  93, 117 

Brève description  94 
Contrôler réglages  24 
établir  94 
importer  96 

Paramètres 
Module archivage  146 à 48 
Module DFÜ intégrée  154 à 66 

Module échange de données  162 à 

66 
Module requérant DSfG  157 à 61 
Module surveillance  148 à 54 
Module système  146 à 54 

Paramètres modem  156 

PIN  156 

Plombage  118 

Polling général 

déclencher  74 

Position d'octet  163 

Protection du mot de passe  68 

Protocole 
host  88 
Modbus  90 
RK512/3964R  88 

Q 
Q1 

Caractéristiques techniques  129 
Installation  101 

Vue et structure  7 

R 
Reconnaissance DCF  140 

Réglage de l'heure  68, 76 

Réglage du fuseau horaire  140 

Remarque  50 

Requérants DSfG  85 

Retard de télégramme  163 

Révision  45 

Rinçage  43 
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S 
Sécurité utilisateur  117 

Service de modification 
Fonction  46 

Single messages  65 

Sortie analogique 
Limites de courant  137 
Paramètres  137 

Valeurs de base  137 

Sortie de signalisation 
Paramètres  136 

Sortie d'impulsion 

Largeur d'impulsion  137 
Paramètres  137 

Sorties  68 
contrôler  25 
contrôler  71 

inspecter  25 
inspecter  70 

Statistique 
DCF77  74 
DFÜ  82 

Structure du menu  172 

Surveillance  49 
de gradient  52 

Switch  66 

Synchronisation de l'heure 
via consultation téléphonique PTB  78 
via l'horloge radio  69 

Système de mesure  1, 5 

T 
Tampon d'impulsions 

Trop plein  137, 169 

Télégrammes d'attention 

Masques pour la transmission  156 
Transmission  140 
Type  73 

Télégrammes de réglage 
Paramétrage  160 

Télégrammes d'interrogation DSfG  159 
bloquer  157 

Temps de polling général  139 

Temps de présence minimum  52 

Compteur de secondes dans 
l'affichage  64 

Temps de réponse d'appel  155 

Test de display 

activer  77 

Traitement des messages  51 

Type de nouvelle  73 

V 
Valeur de démarrage CRC  139 

Valeur d'exportation 
Indication de registre  165 

Valeurs d'entrée 
contrôler  25 

Validation  59 

Z 
Zone de touches  11 

 


