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Modut filtra VMF, czujnik réznicy cisnien VMO, zawor
regulacji doktadnej VMV
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1 BEZPIECZENSTWO

1.1 Przed wykorzystaniem urzadzenia przeczy-
tac¢ instrukcje obstugi

Przed montazem i eksploatacjg nalezy
uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje. Po montazu
przekazac instrukcje uzytkownikowi. Urzadzenie
nalezy zainstalowac i uruchomic¢ zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami i normami. Ninigjsza instrukcja
jest takze dostepna pod adresem www.docuthek.
com.

1.2 Objasnienie oznaczen

1,23 a b, c=czynnoss

- = wskazdowka

SPIS TRESCI 1.3 Odpowiedzialnoéé

Nie przejmujemy zadnej odpowiedzialnosci za szko-

! Bezpleczenst}/vo. oot e ! dy powstate wskutek nieprzestrzegania instrukcii
2 Skontrolowac celowos¢ zastosowania.. . . . . . . 2 i wykorzystania urzadzenia niezgodnie z przezna-
SMontaz. . ........ ... 2 czeniem.
4 Kontrola szczelnosci. .. ... 3 1.4 Wskazéwki bezpieczenstwa
5Uruchomienie. ......................... 4 Informacje zawarte w instrukcji wazne ze wzgledéw
BKonserwacja . ... 4 bezpieczenstwa sg wyrdznione w nastepujacy
7OSPrzet ... 5 SpPOosob:
8 Dane techn!(,:zlne R R 8 A NIEBEZPIECZEN'STWO
9 Jednostki cisnienia. . .. .. ... L 9 Sytuacje zagrazajace zyciu.
10 TrwatosS uzytkowa. . .......... oo 9 i
1 LOGISYKA «  + v e 9 /A OSTRZEZENIE
12 COMyfKAGIA. «  + o v oo 9 Nieb_ezpieczer’lstwo utraty zycia lub grozba
Zranienia.
A OSTROZNIE

Grozba wystgpienia szkéd materialnych.
Wszelkie prace moga by¢ wykonywane wytacz-

nie przez wykwalifikowanego montera instalacii
gazowych. Wszystkie podtgczenia elektryczne moze
wykonywac wytgcznie wykwalifikowany elektryk.
1.5 Przerébki, czesci zamienne
Wszelkie zmiany techniczne wzbronione. Stosowaé
wytacznie oryginalne czesci zamienne.
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2 SKONTROLOWAC CELOWOSC h"n
ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie uzytkowe

Modut filtra VMF, czujnik réznicy cigniert VMO i za-
wor regulacji doktadnej VMV do montazu w ciggach
regulacyjnych i zabezpieczajacych gazu, w przemy-
stowych lub zaktadowych instalacjach ogrzewania
gazowego.

VMF

z wymiennym wktadem maty filtracyjnej do ochrony
przed zabrudzeniami urzadzen potozonych za
modutem.

VMO

z wymienng szybka réznicy cisnient. Do zastosowa-
nia jako czujnik réznicy cignien.

VMV

zawor regulacji doktadnej do wstepnego nastawie-
nia strumienia objetosci gazu lub powietrza dopro-
wadzanego do palnikéw lub urzadzen gazowych.
Dziatanie urzgdzenia jest zapewnione wytacznie

w obrebie wskazanych granic, patrz
. Wszelkie wykorzystanie w innych
celach jest traktowane jako wykorzystanie niezgod-
ne z przeznaczeniem.

2.1 Klucz typu
VMF Modut filtra
1-3 Wielkos¢ konstrukcyjna
- Bez kofnierza
10-65 Srednica nominalna kotnierza wiotowego
i wylotowego
R Gwint wewnetrzny Rp
N Gwint wewnetrzny NPT
F Kotnierz ISO 7005
05 maks. p, 500 mbar
P Korki gwintowane
M Krééce pomiarowe
2.2 Klucz typu
VMO Czujnik réznicy cisnien
1-3 Wielkos¢ konstrukcyjna
10-65 Srednica nominalna kotnierza wiotowego
i wylotowego
R Gwint wewnetrzny Rp
N Gwint wewnetrzny NPT
F Kotnierz ISO 7005
05 maks. p, 500 mbar
M Krééce pomiarowe
04-54 @ otworu w mm
2.3 Klucz typu
VMV Zawor regulacji doktadnej
1-3 Wielkos¢ konstrukcyjna
10-65 Srednica nominalna kotnierza wiotowego
i wylotowego
R Gwint wewnetrzny Rp
N Gwint wewnetrzny NPT
F Kotnierz ISO 7005
05 maks. p, 500 mbar

Korki gwintowane
Krééce pomiarowe

2.4 Nazwy czesci

Korpus

Tabliczka znamionowa

Plytka podstawy

Pierscien typu o-ring
Uszczelka bloku podwaéjnego
Elementy tgczace (2 x)
Krociec pomiarowy

Korek zamykajacy

2.5 Tabliczka znamionowa
Cisnienie wlotowe py, i temperatura otoczenia: patrz
tabliczka znamionowa.
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3 MONTAZ

A OSTROZNIE

Nieprawidtowy montaz

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia urzadzenia pod-

czas montazu i w przebiegu eksploatacji, nalezy

przestrzega¢ ponizszych wskazowek:

— Upadek urzadzenia z wysokosci moze
spowodowacé nieodwracalne uszkodzenie
urzgdzenia. W takim przypadku wymagana jest
wymiana kompletnego urzadzenia i przynalez-
nych modutéw.

= Potozenie zabudowy: VMF zamontowac z ptytka
podstawy potozong u dotu lub skierowang w
bok; w innych bowiem potozeniach zabudowy
przy wymianie maty filtracyjnej brud przedostaje
sie do korpusu. VMV mozna zamontowac w
dowolnym potozeniu — przy montazu regulatora
cisnienia VAD, VAG lub VAV wymagane jest, aby
ptytka podstawy byta zwrécona w tym samym
kierunku co korpus regulatora. VMO mozna
zamontowa¢ w dowolnym potozeniu.

- Potozenie montazowe w przypadku stosowa-
nia armatur valVario: VMF zamontowac przed
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armatura, VMV zamontowaé za armaturg. Przy

wykorzystaniu w charakterze kryzy dtawig-

cej nalezy zamontowa¢ VMO za armatura.
VMF VMV, VMO

=> Pofozenie montazowe z kotnierzem wiotowym
i wylotowym: VMF, VMV i VMO mozna osadzi¢
w dowolnym migjscu rurociggu. W przypad-
ku wykorzystania w charakterze czujnika
réznicy cisnien VMO wymaga zastosowania
odcinka dolotowego i wylotowego = 5 DN.

VMF, VMV VMO

- Korpus nie moze stykac¢ sie z murem, minimalna
odlegtos¢ 20 mm (0,79").

- Zadbag, aby materiat uszczelniajgcy lub opitki nie

przedostaly sie do korpusu.

Na wlocie kazdej instalacji nalezy zabudowac filtr.

Zapewnic dostateczng wolng przestrzen na

potrzeby montazu i regulacji.

- Urzadzenia nie magazynowac i nie montowac na
wolnym powietrzu.

A OSTROZNIE

Nieprawidtowy montaz

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia urzadzenia pod-

czas montazu i w przebiegu eksploataciji, nalezy

przestrzega¢ ponizszych wskazowek:

— Urzadzenie przytrzymywac wytacznie pasuja-
cym Kkluczem ptaskim osadzonym na o$mioka-
cie kotnierza. Grozba nieszczelnosci.

“ R .

-> Musza by¢ osadzone oba pierscienie typu
o-ring lub pierscien typu o-ring i uszczelka bloku
podwadjnego.

/\ OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo w przypadku nieszczelnosci!
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazowek:
— Jesli urzadzenie VMF, VMO lub VMV zostato
dostarczone w wersji z dwoma kotnierzami
i wymagane jest zamontowanie urzadzenia na

Il
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4 KONTROLA SZCZELNOSCI

1 Aby umozliwi¢ sprawdzenie szczelnosci, nalezy

armaturze valVario, nalezy w migjsce pierscienia
typu o-ring zastosowac uszczelke bloku
podwadjnego. Uszczelke bloku podwdjnego
nalezy zamawia¢ oddzielnie, patrz Osprzet,
zestaw uszczelek dla wielkosci konstrukecyjnej 1

=3

S
'\J\i . ~ U

VMV
- Jesli zawor regulacji doktadnej VMV zostanie

zabudowany za regulatorem cisnienia VAD, VAG
lub VAV konieczne jest zainstalowanie w wylocie
regulatora cisnienia wktadu przesytajgcego
sygnat zwrotny z uszczelkami gumowymi G.

zamkna¢ przeptyw w przewodzie rurowym
w niewielkiej odlegtosci za VMF, VMO, VMV.

6 N2=1,5 X P, max
8 Prawidtowa szczelnosé: otworzyé przeptyw

W przewodzie rurowym.

= Przewdd rurowy nieszczelny: sprawdzic¢ pier-

Scienie typu o-ring. W przypadku montazu na
zaworze/regulatorze cisnienia valVario skontro-
lowac pierscien typu o-ring i uszczelke bloku
podwdjnego, jesli zostata osadzona.



- Urzadzenie nieszczelne: zdemontowaé VMF,
VMO lub VMV i przesta¢ na adres producenta.

5 URUCHOMIENIE

5.1 VMV

Nastawienie strumienia objetosci

- Zawdr regulacji doktadnej VMV jest
nastawiony fabrycznie na maksy-
malny strumienr objetosci (100 %).

Q[%] 449

0 i VMV
Closed Open

A OSTROZNIE

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia urzadzenia

w przebiegu eksploataciji, nalezy przestrzegac
ponizszych wskazdwek:

— Zachowag ostrozno$c, aby nie obrdci¢ Srube
nastawczg poza potozenie koncowe, nie bedzie
wowczas mozliwa ponowna zmiana nastawienie
zaworu regulacji doktadnej.

VMV mozna nastawia¢ z dwdéch stron.

Klucz imbusowy 2,5 mm.

Nastawi¢ wymagane natezenie przeptywu.

S

2 Skontrolowaé szczelno$é VMV — patrz trona
B_(4 Kontrola szczelnosci].

5.2VMO

Wymiana szybki réznicy cisnien

= Szybki réznicy cisnien — patrz Osprzet.
= Klucz imbusowy 2,5 mm.

il

6 7 8

9 Wraz z szybka réznicy cisnien osadzi¢ takze
nowy pierscien uszczelniajgcy (objety zakresem
dostawy). Pierscien uszczelniajacy mozna
przesmarowac niewielkg iloscig smaru, np.
Kliber Nontrop ZB91.

8
e 1
13 Zamocowad¢ pokrywke $rubami.
14 Skontrolowaé szczelnogé VMO - patrz
B (4 Kontrola szczelnoscil.

6 KONSERWACJA

A OSTROZNIE
Aby zapewnic niezaktdcong eksploatacie:
— Co roku skontrolowac szczelnosé VM,
w przypadku eksploatacji z biogazem, co pot
roku.
VMF: wymiana maty filtracyjnej
= Jedli natezenie przeptywu jest prawidtowe,
skontrolowac szczelnosé — patrz
Kontrola szczelnodci
= Jedli natezenie przeptywu zmalato, nalezy wymie-
ni¢ mata filtracyjna.
1 Odtaczy¢ doprowadzenie napigcia do instalacji.
2 Odcigé doptyw gazu.
= Klucz imbusowy 2,5 mm.
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8
11 %

12 Zamocowad pokrywke $rubami.

13 Skontrolowac¢ szczelno$é VMF — patrz

B_(4 Kontrola szczelno$ci).
7 OSPRZET

7.1 Szybka réznicy cisnien

Do montazu w uchwycie czujnika réznicy cisnien
VMO. @ otworu jest wygrawerowana na szybce.

Dostawa wraz z nowg uszczelkg dla ptytki podsta-

Przepona J otworu Nr zamow.
[mm]

VMO2 D32 /B 32 74923818
VMO2 D34 /B 34 74923819
VMO2 D38 /B 38 74923820
VMO2 Dx /B XX* 74923821

VMO 3 D38 /B 38 74926017
VMO 3 D42 /B 42 74926018
VMO 3 D46 /B 46 74926019
VMO 3 D50 /B 50 74926020
VMO 3 D54 /B 54 74926021

VMO 3 Dx /B XX* 74926022

wy.
Przepona 3 otworu Nr zamow.
[mm]

VMO1 D4 /B 4 74923803
VMO1 D5 /B 5 74923804
VMO1 D6 /B 6 74923805
VMO1 D8 /B 8 74923806
VMO1 D10 /B 10 74923807
VMO1 D12 /B 12 74923808
VMO1 D14 /B 14 74923809
VMO1 D16 /B 16 74923810
VMO1 D18 /B 18 74923811

VMO1 D20 /B 20 74923812
VMO1 Dx /B* xx* 74923813
VMO2 D16 /B 16 74923814
VMO2 D20 /B 20 74923815
VMO2 D24 /B 24 74923816
VMO2 D28 /B 28 74923817

PL-5
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7.1.1 Réznica ci$nien
Rzeczywiste réznice cisniet moga odbiegac od
charakterystyki.
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7.2 Zestaw uszczelek dla wielkosci konstruk-
cyjnej 1-3

W przypadku pdzniejszego montazu osprzetu lub
montazu drugiej armatury valVario, a takze przy
podejmowaniu czynnosci konserwaciji zalecana jest
wymiana uszczelek.

oL 7

VAx 1-3

VA 1, nr zamow. 74921988,

VA 2, nr zamow. 74921989,

VA 3, nr zamoéw. 74921990.

Zakres dostawy:

A 1 x uszczelka bloku podwdjnego,

B 1 x ramka podtrzymujaca,

C 2 x pierscienie typu o-ring, kotnierz

D 2 x pierscienie typu o-ring, czujnik cisnienia gazu,

do kré¢ca pomiarowego/korka gwintowanego:
E 2 x pierscienie uszczelniajace (uszczelnienie
pfaskie),

2 x pierscienie uszczelniajgce profilowe.

VCx 1-3

VA 1, nr zamow. 74924978,

VA 2, nr zamow. 74924979,

VA 3, nr zamow. 74924980.

Zakres dostawy:

A 1 x uszczelka bloku podwdjnego,

B 1 x ramka podtrzymujaca.

7.3 Zestaw uszczelniajagcy VMO/VMV

A B D

Zestaw uszczelniajgcy VMO/NMV 1 /B: 74924936
Zestaw uszczelniajgcy VMO/NMV 2 /B: 74924937
Zestaw uszczelniajgcy VMO/NMV 3 /B: 74926024
Zakres dostawy:

A 1 x pierscien typu o-ring, ptytka podstawy

B 1 x pierscien typu o-ring, wktadka dfawigca

C 2 x uszczelki profilowe

D 2 x lub 4 x $ruby z tbem walcowym

PL-7



7.4 Zestaw mat filtracyjnych

(o}
0 ©
B D E

Zestaw mat filtracyjnych dla wielkosci konstrukcyj-
nej 1: nr zamow. 74923800

Zestaw mat filtracyjnych dla wielkosci konstrukcyj-
nej 2: nr zamow. 74923801

Zestaw mat filtracyjnych dla wielkosci konstrukcyj-
nej 3: nr zamow. 74926023

Zakres dostawy:

VMF 1-2:

A 1 x ramka podtrzymujgca z sitkiem

B 10 x mate filtracyjne

C 10 x uszczelki dia ptytki podstawy

D 2 x pierscienie uszczelniajace profilowe dla krécca
pomiarowego 1/8"

E 2 x Sruby do zamocowania ptytki podstawy
VMF 3:

A 1 x ramka podtrzymujgca z sitkiem

B 10 x mate filtracyjne

C 10 x pierscienie typu o-ring 61x2

D 2 x pierscienie uszczelniajace profilowe dla krécca
pomiarowego 1/8"

E 4 x Sruby do zamocowania ptytki podstawy

8 DANE TECHNICZNE

Rodzaje gazéw:

gaz ziemny, LPG (w postaci gazowej), biogaz (maks.
0,1 % obj. H,S), woddr lub powietrze; inne gazy na
zyczenie.

Gaz musi by¢ suchy we wszystkich warunkach i nie
moze nastepowac jego skraplanie.

Maks. cisnienie wlotowe py:

500 mbar (7,25 psig).

Temperatura mediéw i otoczenia:

-20 do +60 °C (-4 do +140 °F), nie jest dopuszczal-
ne skraplanie wilgoci.

Uzytkowanie w sposdb ciagly w gérnym zakre-

sie temperatur otoczenia przyspiesza procesy
starzenia sie materiatdw elastomerowych i skraca
czas uzytkowania (konieczne jest porozumienie sie
z producentem).

Temperatura magazynowania: -20 do +40 °C (-4 do
+104 °F).

Korpus: aluminium.

Kotnierze przytaczowe:

Z gwintem wewnetrznym: Rp wg ISO 7-1, NPT wg

ANSI/ASME,

z kotnierzem ISO: DN 40 i 50 wg ISO 7005.

VMV: strumien objetosci powietrza Q przy spadku
ci$nienia Ap= 1 mbar:

Ap = 1 mbar

Qmin, [M3/h] ﬁ.‘"!?/ﬁ

VMV 110 0,2 9,1

VMV 115 0,2 12,5
VMV 120, VMV 125 0,2 19,4
VMV 225 0,6 36,1
VMV 232-VMV 250 0,6 51,4
VMV 340 0,3 68

VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8

VMV: strumien objetosci powietrza Q przy spadku
cisnienia Ap= 10 mbar:

Ap = 10 mbar
-

VMV 110 0,4 22,9
VMV 115 0,4 31,4
VMV 120, VMV 125 0,4 48,8
VMV 225 1,5 91
VMV 232-VMV 250 1,5 129,6
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8

VMF: strumien objetosci powietrza Q przy spadku
ci$nienia Ap:

Strumien objetosci
powietrza Q [m3/h]

przy
Ap = Ap =
1 mbar 10 mbar

VMF 110 4,9 15,5
VMF 115 7 22,1
VMF 120 13 41,2
VMF 125 16 50,7
VMF 225 23,2 73,5
VMF 232 31,9 101
VMF 240 38,3 121
VMF 250 41,1 130
VMF 340 61 194
VMF 350 64 203
VMF 365 68 218
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9 JEDNOSTKI CISNIENIA

mbar Pa kPa "WC
1 100 0,1 0,4

10 TRWALOSC UZYTKOWA

Informacje dotyczace trwatosci uzytkowej bazuja na
uzytkowaniu produktu zgodnie z niniejszg instrukcja
obstugi. Istnigje konieczno$¢ wymiany produktow
istotnych dla bezpieczeristwa instalacji po uptywie
okresu trwatosci uzytkowsj.

Trwato$¢ uzytkowa (liczona od daty produkgji) wg
EN 13611, EN 161 dla VM 1 do VM 2: 10 Iat.
Dalsze objasnienia zamieszczono w obowigzujgcych
normatywach oraz w portalu internetowym afecor
(www.afecor.org).

Takie postgpowanie odnosi sie do instalacji grzew-
czych. W przypadku termicznych instalacji proce-
sowych wymagane jest przestrzeganie przepisow
krajowych.

11 LOGISTYKA

Transport

Urzadzenie chroni¢ przed zewnetrznymi czynnikami
mechanicznymi (uderzenia, udary, drgania).
Temperatura transportu: patrz
fechniczne]

Dla transportu obowigzujg wskazane warunki
otoczenia.

Nalezy bezzwiocznie zgtaszac uszkodzenia trans-
portowe na urzadzeniu lub opakowaniu.
Skontrolowac¢ zakres dostawy.

Magazynowanie

Temperatura magazynowania: patrz
Dane techniczne]

Dla magazynowania obowigzujg wskazane warunki
otoczenia.

Czas magazynowania: 6 miesiecy przed wykorzy-
staniem po raz pierwszy, w oryginalnym opako-
waniu. W przypadku dtuzszego magazynowania,
taczna trwatos$¢ uzytkowa ulega skréceniu o okres
przedtuzonego magazynowania.

Opakowanie

Materiat opakowania nalezy usuna¢ jako odpad
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwanie w charakterze odpadu

Elementy sktadowe przekaza¢ do systemu se-
lektywnej utylizacji odpaddw zgodnie z lokalnymi
przepisami.

12 CERTYFIKACJA

12.1 Pobieranie certyfikatow
Certyfikaty, patrz www.docuthek.com

12.2 Deklaracja zgodnosci

C€

Jako producent oswiadczamy, ze produkty VMF/
VMV/A/MO z numerem identyfikacyjnym produktu
CE-0063B0O1580 spetniaja wymagania wskazanych
ponizej dyrektyw i norm.

Dyrektywy:

— 2011/65/EU — RoHS I

- 2015/863/EU — RoHS Il

Rozporzadzenie:

- (EU) 2016/426 - GAR

Normy:

— EN13611: 2019 szczelnos¢ zewnetrzng
Odpowiedni produkt odpowiada wzorowi konstruk-
cyjnemu poddanemu proébie.

Produkcja podlega kontroli zgodnie z procedura
nadzoru wg rozporzadzenia (EU) 2016/426 Annex Il
paragraph 3.

Elster GmbH

12.3 Certyfikacja UKCA

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
EN 13611: 2019, szczelnos¢ zewnetrzng

12.4 Rozporzadzenie REACH

Urzadzenie zawiera substancje wpisane do listy
kandydackiej rozporzadzenia REACH nr 1907/2006
— substancje o wtasciwosciach wzbudzajgcych
szczegolne obawy (SVHC). Patrz Reach list HTS na
stronie internetowej www.docuthek.com.

12.5 Chiniska dyrektywa RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania
niebezpiecznych substancji (RoHS) w Chinach.
Skan tabeli szczegdtowej (Disclosure Table China
RoHS2) — patrz certyfikaty na stronie internetowej-
www.docuthek.com.

PL-9


http://www.afecor.org
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=401084
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2

DALSZE INFORMACJE

Spektrum produktéw pionu Honeywell Thermal Solutions obejmuje
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck,
Kromschréder i Maxon. Aby uzyskac dalsze informacije o naszych
produktach mozna odwiedzi¢ portal ThermalSolutions.honeywell.com
lub skontaktowac sie z naszym inzynierem ds. dystrybucji produktéw
Honeywell.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@nhoneywell.com H II
www.kromschroeder.com 0 n eywe

Centrala administracyjna serwisu w skali $wiatowej: Th - R k m
T 149 541 1214-365 lub -555 umaczenie z jezyka niemieckiego I‘g
hts.service.germany@honeywell.com © 2025 Elster GmbH schroder
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