Ttumaczenie z jezyka niemieckiego © 2026 Elster GmbH - Edition 03.26

skggmder

®) EWwWOE®®O ®®
@ ©@ & @ - www.docuthek.com

Instrukcja obstugi
Naped nastawczy IC 40

Cert. version 03.26

Naped nastawczy IC40.................. 1
Spistresci..........ccoiiiiiiiiiai 1
Bezpieczenstwo..............iiiiiiann 1
Skontrolowac celowos¢ zastosowania. . . .. 2
Przeznaczenie uzytkowe . ................. 2
KIuCZtypu ..o 2
Nazwy CzgSCi. ... ..o 2
Tabliczka znamionowa . .. ................. 2
Kombinacja napedu nastawczego
ZPrzepustniCa . . ..o v 2
Kombinacja napgdu nastawczego z zaworem
liniowym. . ... . 2
Montaz...........coiiiiiiiiiiiannnnns 2
Podtaczenie elektryczne................. 3
Schematpotaczen. . ............ ... ... 3
Komunikat zwrotny . ....... ... ... . L 4
Utworzenie potaczenia z komputerem PC . . 4
Uruchomienie.............cccviiinannns 5
Wyswietlacz diodowy LED . .. .............. 5
Kalibracja potozenia zerowego za pomocg
BCSoft. . ..o 5
Osprzet ......oiviiiiii it e 5
Przetwornik optoelektroniczny PCO 200 . . . . . . 5
Przetwornik optoelektroniczny PCO 300 . ... .. 5
BCSoft. . ..o 5
Zestaw taczacy dla przepustnicy DKL, DKG. .. . 6
Zestaw montazowy — pojedyncze
zastosowanie uzytkowe . .. ... ... 6
Konserwacja. ........c.coiiivinnannnnnnn 6
Pomoc przy ostrzezeniach i zaktéceniach . . 6
Dane techniczne..............cccvivnnnn 9
Logistyka. . ......cciviiiiiiiii i 10
Certyfikacja. .. ......ccoviiiiiiennnnenn 10
Usuwanie w charakterze odpadu. ......... 11
Kontakt...........coiiiiiininnnnnnns 11

PL-1

Bezpieczenstwo
Przeczﬁaé i przechowacé
O
Av—g Przed montazem i eksploatacjg nalezy

uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje. Po monta-
zu przekaza¢ instrukcje uzytkownikowi. Urzgdzenie
nalezy zainstalowac i uruchomic¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i normami. Niniejsza instrukcja jest
takze dostepna pod adresem www.docuthek.com.
Objasnienie oznaczen
e,1,2,3..=czynnosc
> = wskazdwka
Odpowiedzialnos¢
Nie przejmujemy zadnej odpowiedzialnosci za szkody
powstate wskutek nieprzestrzegania instrukciji i wyko-
rzystania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

Wskazoéwki bezpieczenstwa

Informacije zawarte w instrukcji wazne ze wzgledéw
bezpieczeristwa sg wyrdznione w nastepujacy spo-
sob:

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Sytuacje zagrazajace zyciu.

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia lub grozba zra-
nienia.

! OSTROZNIE

Grozba wystgpienia szkéd materialnych.

Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez wykwalifikowanego montera instalacji gazo-
wych. Wszystkie podtgczenia elektryczne moze wy-
konywac wytgcznie wykwalifikowany elektryk.
Przerébki, czesci zamienne

Wszelkie zmiany techniczne wzbronione. Stosowac
wytacznie oryginalne czesci zamienne.



Skontrolowacé celowos¢é
zastosowania

Przeznaczenie uzytkowe

Naped nastawczy IC 40

Naped nastawczy jest przydatny dla wszystkich
zastosowan, w ktorych wymagane jest uzyskanie
doktadnego i regulowanego obrotu w zakresie od
0° do 90°. Kombinacja napedu nastawczego IC 40
i cztonu nastawczego stuzy do nastawienia ilosci
medidw w urzgdzeniach uzytkowych gazu i powietrza
oraz w przewodach spalin. IC 40 zostaje nastawiony
i uruchomiony za pomocg oprogramowania parame-
tryzujacego BCSoft V4 .x.

Dziatanie urzadzenia jest zapewnione wytgcznie
w obrebie wskazanych granic, patrz strona E
[Dane techniczne]. Wszelkie wykorzystanie w innych
celach jest traktowane jako wykorzystanie niezgodne
Z przeznaczeniem.

Klucz typu
Ozna- .
czenie Dol
IC 40 Naped nastawczy
S Funkcja zamykania awaryjnego
A Napiecie sieciowe:100-230 V~, 50/60 Hz
Moment obrotowy:
2 2,5Nm
3 3 Nm
A Wejscie analogowe 4-20 mA
D Wejscie cyfrowe
R10"  Potencjometr komunikatu zwrotnego 1 kQ

1) Opcjonalnie
Nazwy czesci

il Pokrywka korpusu

B Wskaznik polozenia

& Czerwona i nigbieska dioda LED
B Interfejs optyczny

Tabliczka znamionowa

Napiecie sieciowe, moc elektryczna, rodzaj ochrony,
temperatura otoczenia, moment obrotowy i potozenie
zabudowy — patrz tabliczka znamionowa.
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Kombinacja napedu nastawczego
z przepustnica

Typ IC 40 + przepustnica BV..
IBG IC 40 + BVG (do gazu)
IBGF IC 40 + BVGF (do gazu, klapa bezluzowa)
IBA IC 40 + BVA (do powietrza)
IBAF IC 40 + BVAF (do powietrza, klapa
bezluzowa)

IBH IC 40 + BVH (do cieptego powietrza
i spalin)

IBHS IC 40S + BVHS (do cieptego powietrza

i spalin, z funkcjg zamykania awaryjnego)

! OSTROZNIE

Funkcje zamykania awaryjnego stosowac¢ wytacz-
nie w przewidzianym celu. Wykorzystanie funkcji
zamykania awaryjnego w celu wytgczenia palnika
przez ukiad regulacji lub na potrzeby taktowania
palnika powoduje skrécenie trwatosci uzytko-
wej przepustnicy i napedu. Takie zastosowania
Sg sprzeczne z zasadg uzytkowania urzgdzenia
zgodnie z przeznaczeniem.

Kombinacja napedu nastawczego z zaworem

liniowym

Typ IC 40 + zawor liniowy

IFC 1 IC 40 + zawor liniowy VFC, wielkos$é
konstrukcyjna 1

IC 40 + zawor liniowy VFC, wielkos$é
konstrukcyjna 3

! OSTROZNIE

Aby nie dopuscic¢ do uszkodzenia napedu nastaw-

czego, nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek:

— Urzadzenia nie magazynowac i nie montowac
na wolnym powietrzu.

— Nie instalowac urzadzenia w miejscu ogdlne
dostepnym — dostep zapewni¢ wytacznie dla
autoryzowanego personelu. Personel nieautory-
zowany moze wprowadzi¢ zmiany powodujgce
niebezpieczng prace instalacji.

— Upadek urzadzenia z wysokosci moze
spowodowac nieodwracalne uszkodzenie
urzadzenia. W takim przypadku wymaga-
na jest wymiana kompletnego urzadzenia
i przynaleznych modutow.

IFC 3

Potozenie zabudowy: pionowe lub poziome, nie
gora do dotu.




Montaz napedu nastawczego i przepustnicy,
a takze montaz w przewodzie rurowym, patrz
ww.docuthek.com — Thermal Solutions —
roducts — 03 Valves and butterfly valves —
erating instructions Butterfly Valves BV.] lub
erating instructions Linear flow controls IFC
Fd.
Nie izolowaé napedu nastawczego materiatem
izolacji cieplnej!

Podtaczenie elektryczne

/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenie utraty zycia wskutek porazenia pradem!

Przed przystgpieniem do pracy w obrebie
czesci przewodzacych prad nalezy wytaczy¢
doprowadzenie napiecial

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wytaczenia napiecia
doprowadzonego do napedu nastawczego. Za-
pewni¢ dwubiegunowe urzadzenie odtaczajace.

Przewody zasilajgce i sygnatowe prowadzic¢
oddzielnie.

Przewody niepodtaczone (zyty rezerwowe) wy-

magaja zaizolowania na koncach.

Przewody sygnatowe uktada¢ w znacznym
oddaleniu od przewoddw wysokiego napiecia
innych urzadzen.

Zapewni¢ utozenie przewoddw sygnatowych
zgodnie z przepisami dot. kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Schemat potaczen

\Y%
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Przy czestym wystepowaniu szczytéw napiecia
W sieci zalecamy wykorzystanie filtra elektrycz-
nego.

Zastosowac przewody zasilajgce odporne na
dziatanie wysokich temperatur (= 90 °C i min.

1-1,5mm2lub AWG 14 — 18).

Wyposazy¢ przewody w tulejki zaciskowe.
Przekréj poprzeczny przewodu: maks. 2,5 mm?,
Obtozenie wejs¢ i wyjs¢, patrz [vww.docuthek
om — Thermal Solutions — Products — 0

Valves and butterfly valves — Actuators IC ... —

[fechnical Information IC 4d.

Odtaczy¢ doprowadzenie napiecia do instalacji.
Odcig¢ doptyw gazu.

Przed otwarciem urzadzenia monter powinien

zapewnié roztadowanie fadunkéw elektrosta-

tycznych nagromadzonych na odziezy.
[|
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Podtgczenie elektryczne wykonad zgodnie ze
schematem potgczen.

Napiecia zasilania i wejs¢ cyfrowych nie podta-
czaé do réznych faz sieci pradu tréjfazowego.
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N L1 L1 N L1 N COMNCNO COMNCNO + -
+ - + -
Power DI 1 DI 2 RO 1 RO 2 IN Analog Potentiometer
100-230 V AC 100-230 V AC max. 230 V AC 4-20mA  max. 0,25 W
50/60 Hz 24V DC max. 2 A

7 Obtozy¢ wejscia zgodnie z potrzebami zastoso-

>

waniu uzytkowego.

Obcigzenie wtérne wejscia 4 — 20 mA mozna
zmienia¢ za pomoca przetacznika na ptytce
gtéwne;.
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Wejscie cyfrowe DI 1/DI 2: w przypadku 24 V
przestrzegac biegunowosci.

Wejscie analogowe Analog IN: 4 — 20 mA, prze-
strzegac¢ biegunowosci.

Dalsze informacije dotyczace wejsc¢, patrz stro-
na B {Dane techniczne].

Obtozy¢ wyjscia zgodnie z potrzebami zastoso-
waniu uzytkowego.

Wyjscia cyfrowe RO 11RO 2: styki sygnalizacyjne
jako styki przetaczne przekaznikowe.

Dalsze informacje dotyczace wyjs¢, pradu
stykdw i stykodw przekaznikowych, patrz stro-

na P_(Dane techniczne].

Komunikat zwrotny

>

>

Potencjometr komunikatu zwrotnego oferuje
mozliwos¢ kontroli aktualnego potozenia napedu.
Potencjometr stanowi wyposazenie opcjonalne.
Zostaje on zainstalowany fabrycznie — pdzniejsze
doposazenie nie jest mozliwe.

Potencjometr nalezy podigczyc¢ jako dzielnik na-
piecia. Migdzy U- i Uy, zmiany potozenia suwaka
potencjometru (odpowiadajace potozeniu nape-
du) mozna mierzy¢ jako zmieniajgce sie napigcie.

U
22@ +(np.1V:)
21
I Suwak *UM
20@ :J' (Masa)
Potencjometr

Inne podtgczenia prowadzg do niedoktadnych,
dtugoterminowo niestabilnych lub niepowtarzal-
nych wynikéw pomiardw i wptywajg ujemnie na
trwato$¢ uzytkowa potencjometru komunikatu
zwrotnego.

Dostegpny zakres (rozdzielczosc) zalezy od pa-
rametryzacji zakresu nastawiania.
Potencjometr jest przystosowany wytacznie dla
napie¢ SELV i PELV.

Moc maksymalna = 0,25 W, napiecie maksy-
malne = 15 V.

Montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
Przewody swiattowodowe na ptytce obwoddw
drukowanych ustawi¢ ostroznie zgodnie z ozna-
kowaniem na pokrywce korpusu (okrag).

>

>

Ponownie dokrecic sruby pokrywki, aby zapew-
ni¢ uziemienie pokrywki korpusu.

Do czynnosci uruchomienia potrzebny jest kom-
puter PC/notebook, oprogramowanie parame-
tryzacyjne BCSoft V4.x i przetwornik optoelek-
troniczny PCO 200 lub PCO 300.

Przetwornik optoelektroniczny zapewnia po-
taczenie migdzy komputerem PC i napgdem
nastawczym.

BCSoft

>

Aktualne oprogramowanie i instrukcje obstugi
mozna pobrac pod adresem www.docuthek.com.
W tym celu konieczne jest zalogowanie sie
w DOCUTHEK.
Oprogramowanie BCSoft V4.x umozliwia wy-
branie rodzaju wysterowania, trybu pracy, cza-
sOw pracy, katow otwarcia, a takze potozen
posrednich.
W napedzie nastawczym zapisane sg rozne tryby
pracy, ktére mozna poddac¢ modyfikacjom.
Za posrednictwem BCSoft mozliwe jest ,reczne”
przemieszczanie napedu nastawczego.
Technicy serwisowi mogag za pomocg BCSoft
wywotywac dane statystyczne.
Szczegotowe informacje dotyczace wyste-
rowania, trybu obstugi recznej i statystyki
patrz jyww.docuthek.com — Thermal Solutiong
— Products — 03 Valves and butterfly valves —|
ctuators IC ... — Technical Information IC 4d.

Utworzenie potaczenia
z komputerem PC

>

Na komputerze PC uzywanym do parametry-
zacji musi by¢ zainstalowany aktualny skaner
antywirusowy.

Istnieja dwa sposoby utworzenia potaczenia z kom-
puterem PC:

>

>
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Przetwornik optoelektroniczny PCO 200:
potaczenie przewodowe z interfejsem USB.
Przetwornik optoelektroniczny PCO 300:
potgczenie radiowe za posrednictwem tacza
Bluetooth.

Wymagane jest przestrzeganie wskazowek za-
wartych w dotgczonej instrukciji obstugi odpo-
wiedniego przetwornika optoelektronicznego
podczas instalowania sterownikow i nawigzy-
waniu 13cznosci.

nstrukeja obstugi PCO 200 i PCO 300 (D, GB))
batrz www.docuthek.com — Thermal Solutiona
= Products — 03 Valves and butterfly valves
ctuators IC 20, IC 40, IC 50 — PCO ..
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e Umiesci¢ czujnik sSrodkowo w przewidzianym do
tego celu oznakowaniu (okrag).

> Folia oznakowania musi by¢ czysta i nieuszko-
dzonal

> Z chwilg potaczenia z BCSoft utworzone zosta-
je potaczenie miedzy komputerem PC/notebo-
okiem i IC 40.

> Jesli utworzenie potaczenia nie powiodto sie,
mozna ponowi¢ czynnosé klawiszem funkeyj-
nym F3.

> Po pomysinym zakornczeniu parametryzaciji
nalezy usuna¢ przetwornik optoelektroniczny.

Uruchomienie

Wyswietlacz diodowy LED

Niebieska dioda| Czerwona Stan robocz
LED dioda LED y
Migocze $rednio :
szybko? Wyt Zerowanie
: . Migocze . :
3)
Migocze powoli powolid Kahbraclja
Swieci sie Wi, IO
stanie gotowosci
Migocze Srednio VWit Urzgdzenie w
szybko?) - ruchu .
Migocze szybko1) Wit. 172 ObS“.*g'
recznej
, Ruch w trybie
1) . .
Migocze szybko Wiyt. obstugi reczne]
Migocze
] odpowied-
Swieci sie nio do Zaktdcenie
komunikatu
zaktdcenia
Naprzemienne migotanie Parametry
w takcie 2 s1) zostaty przejete

1) migocze szybko: 5 x na s, 2 migocze Srednio
szybko: 3 x na s, 3 migocze powoli: 1 x na s.

Kalibracja potozenia zerowego za pomoca

BCSoft

1 Po automatycznej identyfikacji przez BCSoft wy-
brac¢ w oknie ,Urzadzenia” IC 40 przez dwukrot-
ne klikniecie. Wywotane zostajg poszczegdline
punkty programu.

2 Wybra¢ punkt programu ,,Uruchomienie..”.

3 W punkcie menu ,Naped zamontowany na”
wybrac przepustnice zamontowang w systemie.

BVH, BVHS

4 \Wybrac opcje ,,Uruchomienie kalibraciji”.

> Powolne migotanie niebieskiej i czerwonej diody
LED wskazuje, ze naped porusza sie.

> Nastawienie przepustnicy na potozenie zerowe/
potozenie zamkniecia nastepuje automatycznie.

> Z chwilg gdy niebieska dioda LED swieci sie
Swiattem statym, kalibracja zostata zakoriczona.

BVG, BVGF, BVA, VFC ...

4 \Wybrac¢ opcje ,,Uruchomienie kalibracji”.

> Czton nastawczy wykonuje ruch w potozenie
zerowe/potozenie zamkniecia.

®  Przemieszczac naped recznie za pomoca przyci-
skow ekranowych ,ruch do potozenia otwarcia”
i ,ruch do potozenia zamknigcia”.

> Za pomoca przycisku ekranowego ,Przejecie
potozenia zerowego” osiggniete potozenie zo-
staje przejete jako potozenie zerowe/potozenie
zamkniecia.

> Z chwilg gdy niebieska dioda LED swieci sie
Swiattem statym, kalibracja zostata zakoriczona.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAF, VFC ...

5 Po zakonczeniu kalibracji sprawdzi¢ dobrany
tryb pracy lub ponownie wybra¢ tryb pracy od-
powiednio do zastosowania uzytkowego.

> Parametryzacja i obtozenie wejs¢ oraz wyjsé
wymagajg wzajemnego dopasowania.

! OSTROZNIE

Wybrany tryb pracy ma wptyw na zachowanie sie
urzadzenia w przebiegu czynnosci nastawiania!

Przetwornik optoelektroniczny PCO 200
Potgczenie przewodowe z interfejsem USB.

Wraz z dyskiem CD-ROM BCSoft

Nr zamoéw.: 74960625

Przetwornik optoelektroniczny PCO 300
Potgczenie radiowe za posrednictwem tacza
Bluetooth.

Wraz z dyskiem CD-ROM BCSoft

Nr zamoéw.: 74960617

BCSoft

Oprogramowanie i instrukcja obstugi BCSoft, patrz
ww.docuthek.com — Thermal Solutions — Prod{

ducts — 03 Valves and butterfly valves — Actuator:

C 20, IC 40, IC 50 — BCSoft V4.><|

> W celu pobrania oprogramowania konieczne

jest zalogowanie sie w DOCUTHEK.
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> Napedy nastawcze IC 40 do stanu konstrukcyj-
nego C mozna poddaé parametryzacji wytgcznie
za pomocg BCSoft w wersji 3.x.x, a poczawszy
od stanu konstrukcyjnego D wytgcznie za po-
mocg BCSoft w aktualnej wersiji 4.x.x.

> Aby przenies¢ zestaw parametréw z napedu
nastawczego do stanu konstrukcyjnego C, do
napedu nastawczego poczgwszy od stanu kon-
strukcyjnego D konieczne jest wywotanie zesta-
wu parametréw starego urzadzenia za pomoca
BCSoft w aktualnej wersji 3.x.x i zapisanie go jako
pliku parametréw xxx.EPC. Wywotanie pliku para-
metréw xxx.EPC za pomoca BCSoft w aktualnej
wersji 4.X.x i przeniesienie go do napedu nastaw-
Czego poczawszy od stanu konstrukcyjnego D.

> Zestawy parametréw ztozone z réznych plikéw
parametrow (xxx.EPK, xxx.EPA i xxx.EPB) wy-
magajg przekonwertowania za pomoca BCSoft
w aktualnej wersji 3.x.x do pliku o najnowszym
formacie xxx.EPC, aby umoZzliwi¢ ich wczytanie
za pomocg BCSoft w aktualnej wersji 4.x.x do
IC 40 poczawszy od stanu konstrukcyjnego D.

Zestaw taczacy dla przepustnicy DKL, DKG

@ Nr zamoéw.: 74921672

Zestaw montazowy - pojedyncze
zastosowanie uzytkowe

Zestaw montazowy jest wymagany w przypadku za-
miaru zamontowania hapedu nastawczego na innym
cztonie nastawczym niz DKL, DKG, BV.. lub VFC.

Nr zamoéw.: 74921671

Konserwacja

Napedy nastawcze IC 40 sg odporne na zuzycie
i majg niewielkie wymagania odnosnie konserwacii.
Zalecane jest wykonanie proby dziatania raz w roku.
Jesli w BCSoft uaktywnione zostaly ,Wskazdwki dot.
konserwacji” zostaje wygenerowany standardowo
komunikat ostrzegawczy po osiggnieciu lub przekro-
czeniu jednej lub kilku sparametryzowanych wartosci
granicznych. Wartosci ostrzegawcze sg nastawione
w nastepujacy sposob i w razie potrzeby mozna je
odpowiednio dopasowac:

3 miliony cykléw (0 — 90 — 0°/0 — 100 — 0 %),

3 miliony zadziatar przekaznika,

5 milionéw zmian kierunku.

Wygenerowany komunikat ostrzegawczy mozna
potwierdzi¢ za pomocg BCSoft. Dokonany zostaje
wowczas zapis aktualnej daty jako daty potwierdze-
nia w dzienniku urzadzenia.

Pomoc przy ostrzezeniach

i zaktdceniach

e Odczyta¢ komunikaty ostrzegawcze, btedow
i zaktocen w diagnostyce BCSoft.

/\ OSTRZEZENIE

Aby zapobiec zranieniu 0sob i uszkodzeniu urzg-

dzenia nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek:

- Zagrozenie utraty zycia wskutek porazenia pradem!
Przed przystapieniem do pracy w obrebie czesci
przewodzacych prad nalezy wytaczy¢ doprowa-
dzenie napiecial

— Nigdy nie demontowac ptytki obwoddw druko-
wanych!

— Niefachowo przeprowadzone naprawy i nie-
prawidtowo wykonane podtgczenia elektrycz-
ne moga spowodowac otwarcie i zniszczenie
czlonu nastawczego!

? Ostrzezenie i zakiécenie
! F,’rzyczyna
¢ Srodki zaradcze

Ostrzezenia i zaklécenia mozna zresetowac/

potwierdzi¢ na trzy sposoby:

— reset przez BCSoft

— reset przez odciecie i przywrdcenie napiecia sie-
ciowego

— reset za pomoca przycisku reset na urzadzeniu
(uwaga: w przypadku czesci pod napieciem moz-
liwy do wykonania wytacznie przez autoryzowany
personel)
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RESET

Czerwona dioda LED swieci sig, niebieska
dioda LED migocze. (Zakiécenie/btad urza-
dzenia)

Migocze 1x: zakidcenie wewnetrzne.

Wykonac reset ~ naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 2x: zerowanie, przetgcznik referencyjny
nie zamyka.

Wykonac reset ~ naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 3x: zerowanie, przetgcznik referencyjny
nie otwiera.

Wykonac reset ~ naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 6x: btad pamigci dla parametrow na-
stawnych.

Wykonac reset.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 7x: btgd pamigci: parametr fabryczny.
Wykonac reset.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 8x: btad pamieci: kalibracja przez uzyt-
kownika.

Wykonac reset.

Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Migocze 9x: niedostateczne napiecie.
Sprawdzi¢ zasilanie sieciowe napedu nastaw-
czego.
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Jesli usuniecie nieprawidtowosci nie powiodto
sie nalezy przesta¢ naped nastawczy do pro-
ducenta.

Niebieska dioda LED swieci si¢ odpowied-
nio do stanu roboczego, czerwona dioda
LED migocze. (Ostrzezenie)

Migocze 1x: temperatura wewnetrzna > 90 °C.
Nadmierna temperatura otoczenia.

Obnizy¢ temperature otoczenia/mediéw.
Migocze 2x: dryf > 5 %. Czton nastawczy ulegt
mechanicznemu przestawieniu lub opart sie o
ogranicznik.

Sprawdzi¢ swobode otwierania i zamykania dla
cztonu nastawczego.

Wykona¢ reset — naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Migocze 3x: dryf > 10 %. Czton nastawczy ulegt
mechanicznemu przestawieniu lub opart sie o
ogranicznik.

Sprawdzi¢ swobode otwierania i zamykania dla
cztonu nastawczego.

Wykona¢ reset — naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Nastawi¢ potozenie zamknigcia.

Wykona¢ reset — naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Migocze 4x /migocze 5x: czion nastawczy zablo-
kowany, znaczne przestawienie mechaniczne,
btad wewnetrzny, naped skrecony.

Sprawdzi¢ swobode otwierania i zamykania dla
cztonu nastawczego.

Wykona¢ reset — naped nastawczy zostaje ska-
librowany ponownie.

Migocze 6x: wejscie analogowe Al < 4 mA.
Sprawdzi¢ analogowy sygnat wejsciowy.
Migocze 7x: wskazdwka dot. konserwacji: prze-
kroczona graniczna liczba cyklow OTWIERANIE/
ZAMYKANIE.

Wykonac reset przez BCSoft.

Migocze 8x: wskazdwka dot. konserwacji: prze-
kroczona graniczna liczba zmian kierunku ruchu
obrotowego.

Wykonac reset przez BCSoft.

Migocze 9x: wskazdwka dot. konserwacii: zbyt
czeste przetaczanie wyjscia przekaznika RO 1
lub RO 2.

Wykonac reset przez BCSoft.
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Watek napedowy nie porusza sie.

Nie jest doprowadzone napiecie state do urzg-
dzenia.

Skontrolowac napiecie zasilania.

Brak sygnatu na urzadzeniu.

Skontrolowac sygnat.

Sygnat na nieprawidtowym wejsciu.
Przestrzegac prawidtowego obtozenia: DI 1/DI 2.
Nieprawidtowe napiecie sygnatu.



o o = )

Sprawdzi¢ napiecie sygnatu, patrz strona E
[Dane techniczne].

Dobrany tryb pracy niedopasowany do rodzaju
sygnatu.
Dopasowac urzgdzenie lub sygnaly.

Niebieska dioda LED nie Swieci sig, ale czton
nastawczy wykonuje ruch otwierania.
Uszkodzona dioda LED.

Zdemontowac urzadzenie i przesta¢ na adres
producenta w celu sprawdzenia.

Nie sSwieci si¢ zadna dioda LED - urzadzenie
nie dziata.

Brak napiecia na urzagdzeniu.

Skontrolowac napigcie zasilania.

Urzadzenie uszkodzone.

Zdemontowac urzadzenie i przesta¢ na adres
producenta.

Czerwona i niebieska dioda LED migocze.
Aktywna kalibracja potozenia zamkniecia.
Odczekac do zakoniczenia kalibracii.

Jesli kalibracja nie powiodta sie, nalezy przerwac
kalibracje i sprawdzi¢ swobode otwierania i za-
mykania dla cztonu nastawczego.

Brak reakcji mimo obecnosci sygnatu wej-
sciowego.

Dobrany tryb pracy nie obejmuje tego wejscia —
btad parametryzaciji.

Poddac¢ parametryzacji w BCSoft tryb pracy/
wejscie zgodnie z wymaganiami.

Brak sygnatu wyjsciowego.

Nie zachowane wymagania dotyczace minimal-
nej i maksymalnej wysokosci pradu.
Sprawdzi¢/dopasowac wysokosé pradu.
Funkcja nie jest uaktywniona w oprogramowaniu.
Poddac oprogramowanie parametryzacji zgodnie
Z wymaganiami.

Nieprawidtowe obtozenie zaciskow przekaznika
Srodkowo przetacznego.

Skontrolowa¢ podtaczenie elektryczne.

Ruch watka napedowego nie jest zgodny
z wymaganiami.

Dobrany tryb pracy obstuguje wejscia niezgodnie
z oczekiwaniami.

Poddac tryb pracy parametryzaciji w BCSoft
zgodnie z wymaganiami.

Watek napedowy w statym ruchu.
Fluktuacje sygnatu pradowego.

Skontrolowac¢ obwéd regulacyjny i jesli mozliwe
zapewni¢ odpowiednie ttumienie.

Podwyzszy¢ filtracje i histereze w BCSoft.
Sygnat regulatora tréjstawnego krokowego po-
woduije zbyt wiele zmian kierunku.
Skontrolowaé/nastawi¢ regulator tréjstawny
krokowy.
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Brak tacznosci miedzy komputerem PC
i IC 40.

Dobrany nieprawidtowy interfejs na komputerze.
Skonfigurowa¢ poprawnie interfejs za pomoca
BCSoft — patrz strona .
Nieprawidtowo usytuowany przetwornik opto-
elektroniczny.

Umiescic gtowice elektromagnetyczng przetwor-
nika optoelektronicznego w przewidzianym do
tego celu okregu.

Zatamany przewod $wiattowodowy.

Przewody $wiattowodowe na ptytce obwoddw
drukowanych ustawic¢ ostroznie zgodnie z ozna-
kowaniem na pokrywce korpusu (okrag).
Pokrywka korpusu niedokrecona prawidtowo.
Zamkna¢ korpus i dokreci¢ wszystkie wkrety.
Folia oznakowania w pokrywce (okrag) zabru-
dzona lub uszkodzona.

Oczysci¢ folie, w przypadku uszkodzenia wy-
mieni¢ pokrywke.

Przetwornik optoelektroniczny uszkodzony.
Skontrolowaé przetwornik za pomoca funkciji
testu w BCSoft.

Wykorzystac¢ inny przetwornik optoelektroniczny.

Parametryzacja urzadzenia nie powiodta
sie.

Brak uprawnien do zapisu danych.
Wprowadzi¢ kod dostepu dla uprawnien zapisu
danych (patrz instrukcja obstugi BCSoft).

Urzadzenie nie reaguje na zmiane sygnatu
- niebieska dioda LED szybko migocze.
Urzgdzenie znajduije sie w trybie obstugi reczne.
Whytaczy¢ tryb obstugi recznej w BCSoft lub
odtgczy¢ urzadzenie od sieci.

Silnik i watek napedowy w napedzie na-
stawczym nie pracuja prawidiowo.
Uszkodzona przekfadnia.

Zdemontowac urzadzenie i przestac¢ na adres
producenta.

Dobrana zbyt duza $rednica przepustnicy spo-
wodowata skrocenie trwatosci uzytkowej me-
chanicznych czesci konstrukcyjnych pod statym
obcigzeniem.

Skontrolowa¢ zatozenia konstrukcyjne instalacji.
Dopasowac wielkos¢ przepustnicy i/lub naped
nastawczy.

Nadmierne obcigzenie przektadni.
Przestrzega¢ momentu obrotowego, patrz stro-

na P_(Dane techniczne].

Potencjometr komunikatu zwrotnego prze-
kazuje btedne wartosci.

Podtaczenia na listwie zaciskowej zamienione
miejscami.

Skontrolowa¢ obtozenie stykdw listwy zacisko-
wej.

Nieprawidtowe przeliczenie sygnatu potencjo-
metru.



e Potencjometr wykorzystac jako dzielnik napiecia.

I Uszkodzony materiat przewodzgcy potencjome-
tru.

e Zdemontowac urzadzenie i przesta¢ na adres
producenta w celu sprawdzenia.

? Problem dotyczacy oprogramowania i/lub
nastawienia.

I Nieaktualna wersja oprogramowania.

e Aktualne oprogramowanie i instrukcje obstugi
mozna pobra¢ pod adresem www.docuthek.com,

patrz strona .

? Usunigcie nieprawidiowosci opisanymi tutaj
metodami nie powiodto sie.

e Zdemontowac urzadzenie i przesta¢ na adres
producenta w celu sprawdzenia.

Dane techniczne

Przeznaczenie uzytkowe: urzadzenie robocze,
regulacyjne i sterujgce, elektryczny naped nastaw-
czy.

Warunki otoczenia

Niedopuszczalne jest wystgpienie oblodzenia

i skraplanie sie wilgoci w urzgdzeniu.

Unika¢ dziatania bezposredniego promieniowania
sfonecznego a takze promieniowania od zarza-
cych sie powierzchni na urzadzenie.

Przestrzega¢ maksymalnej temperatury otoczenia.
Unika¢ oddziatywari korozyjnych, np. powietrza
zewnetrznego o zawartosci soli lub SO,.
Urzadzenie wolno magazynowac i montowac
wytgcznie w zamknietych pomieszczeniach wzgl.
budynkach.

Praca w sposob ciggly w gérnym zakresie tem-
peratur otoczenia przyspiesza procesy starzenia
sie materiatéw elastomerowych i skraca czas
uzytkowania.

Elementéw skladowych nie wolno czysci¢ pod
wysokim cisnieniem ani przy uzyciu agresywnych
Srodkdw do czyszczenia.

Maksymalna wysokos$¢ montazu urzadzenia
wynosi 2000 m n.p.m.

Rodzaj ochrony: IP 64 (6 = catkowita ochrona
przed dotykiem, pytoszczelnosc¢; 4 = ochrona
przed bryzgami wody z dowolnego kata, 0,07 I/
min); z BVH: IP 65 (5 = ochrona przed strumie-
niem wody z dowolnego kata, 12,5 I/min)

NEMA: 2; z BVG/BVA/BVH: NEMA 3, wodoszczel-
nos¢ i pytoszczelnosé

Stopien zabrudzenia: 3 (poza korpusem) / 2 (we-
wnatrz korpusu)

Klasa ochrony: |

Temperatura otoczenia: od -20°C do +60°C (od-
powiada -4°F do +140°F)

Temperatura magazynowania: od -20°C do +40°C
(odpowiada -4°F do +104°F)

Temperatura transportu = temperatura magazy-
nowania.

Dane mechaniczne

Kat obrotu: 0—90° nastawny z dokfadnoscia < 0,05°.
Moment trzymania = moment obrotowy, dopdki
doprowadzone jest napiecie sieciowe.

Cras pracy [/909] Moment obrotowy

Typ (Nm]
50Hz/60Hz | 50Hz | 60 Hz

IC 40 45-765 2,5 25

IC 408 45-765 3 3

W przypadku IC 40 czas pracy i moment obrotowy
s3 niezalezne od czestotliwosci sieci. Czas pracy
mozna parametryzowac dowolnie w granicach
45-76,5s.
Dane elektryczne
Napiecie sieci: 100-230 V~, £10 %, 50/60 Hz,
naped nastawczy dopasowuije sie samoczynnie
do odpowiedniego napiecia sieciowego.
Moc elektryczna: 10,5 W/21 VA przy 230 V~,

9 W/16,5 VA przy 120 V~.
Prad szczytowy zatgczania: maks. 10 A przez
maks. 5 ms.
Zaciski srubowe windowe dla przewoddw do
4 mm?2 (jednodrutowych) i dla przewoddéw do
2,5 mm?Z z tulejkami zaciskowymi.
Projektowe napiecie udarowe: 4000 V.
Silnik z ochrong impedancyjna.
2 wejscia cyfrowe:
kazde 24 V=lub 100 — 230 V~.
Wymagany prad wejs¢ cyfrowych:
24 V=: ok. 5 mA eff,
230 V~: ok. 3 mA eff.
1 wejscie analogowe (opcjonalnie):
4 — 20 mA (obcigzenie wtdrne przetaczalne 50 Q
lub 250 Q).
Potencjometr (opcjonalny): 1 kQ + 20 %,
tolerancja liniowosci: + 2 %, maks. obcigzalnos¢
0,25 W, tworzywo przewodzace.
Suwak: odejscie wysokoomowe, patrz strona
i (Komunikat zwrotny].
2 wyjscia cyfrowe:
styki sygnalizacyjne jako styki przetaczne przekaz-
nikowe. Prad stykdw wyjsc cyfrowych: min. 5 mA
(omowy) i maks. 2 A (omowy).
Czas zalgczania: 100 %.
Rodzaj dziatania wg EN 60730: typ 1C.
Klasa oprogramowania A.
Kategoria przepigciowa |Il.
Podtgczenie elektryczne:
Przepusty kablowe: przepusty gwintowane z two-
rzywa sztucznego 3 x M20.

Trwatosé uzytkowa

Ponizsze dane dotyczace trwatosci uzytkowej nape-
du nastawczego odnosza sie do typowych zastoso-
wan z BVA, BVAF, BVG, BVGF, BVH, BVHS i VFC.
Cykle przefaczania mechanicznego

(0°=90° - 0°/0 % — 100 % — 0 %):

IC 40 z VFC: 5 miliondw cyklow

IC 40 z BVA/BVG: 5 miliondw cyklow




IC 40 z BVAF/BVGF: 5 miliondw cyklow

IC 40 z BVH/BVHX: 3 miliony cykléw

Liczba cyklow taczeniowych wyjs¢ cyfrowych RO 1
i RO 2:

Prad przetaczania Cykle tgczenia
5mA 5.000.000
2A 250.000

Logistyka

Transport

Urzadzenie chronié przed zewnetrznymi czynnikami
mechanicznymi (uderzenia, udary, drgania).
Temperatura transportu: patrz strona
fechnicznel.

Dla transportu obowigzuja wskazane warunki oto-
czenia.

Nalezy bezzwtocznie zgtasza¢ uszkodzenia trans-
portowe na urzadzeniu lub opakowaniu.
Skontrolowac¢ zakres dostawy, patrz strona E
[Nazwy czesci].

Magazynowanie

Temperatura magazynowania: patrz strona E
[Dane techniczne).

Dla magazynowania obowigzujg wskazane warunki
otoczenia.

Czas magazynowania: 6 miesiecy przed wykorzy-
staniem po raz pierwszy.

Certyfikacja

Deklaracja zgodnosci

3

Jako producent oswiadczamy, ze produkt IC 40 spet-
nia wymagania wskazanych ponizej dyrektyw i norm.
Dyrektywy:

- 2014/30/EU - EMC

— EU Acts 2014/35/EU - LVD

2011/65/EU — RoHS I

- 2015/863/EU — RoHS I

Normy:

- EN60730:2011

Elster GmbH

Deklaracja zgodnosci w postaci skanowanej

(D, GB) - patrz

Euroazjatycka Unia Celna

EAL

Produkt IC 40 spetnia wymagania techniczne Euro-
azjatyckiej Unii Celngj.

Dopuszczenie ANSI/CSA

&

— Canadian Standards Association — ANSI/UL 429
(7th Edition)
- CSA C22.2 No. 139:19

Dopuszczenie UL

CUS

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 60730-1 ,Automatic
Electrical Controls for Household and Similar Use”
(Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku
domowego i podobnego),

UL 60730-2-14 ,Automatic Electrical Controls for
Household and Similar Use; Part 2: Particular Requ-
irements for Electric Actuators” (Automatyczne regu-
latory elektryczne do uzytku domowego i podobnego,
czes¢ 2: Wymagania szczegodlne dotyczace napgdow
elektrycznych), dokument nr E4436.
Rozporzadzenie REACH

Urzadzenie zawiera substancje wpisane do listy kan-
dydackiej rozporzadzenia REACH nr 1907/2006 —
substancije o wtasciwosciach wzbudzajacych szcze-
gdlne obawy (SVHC). Patrz Reach list HTS na stronie
internetowej .

Zgodnosé z wymogami dyrektywy RoHS

compliant

Chinska dyrektywa RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania
niebezpiecznych substanciji (RoHS) w Chinach.
Skan tabeli szczegdtowej (Disclosure Table China
RoHS2) — patrz certyfikaty na stronie internetowej

.docuthek.com.
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http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=en&selclass=20&folder=203110
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass20=&folder=2

Usuwanie w charakterze odpadu

Urzadzenia z podzespotami elektronicznymi:
Dyrektywa WEEE 2012/19/EU - w sprawie zu-
zytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Zwrdcic¢ produkt i jego opakowanie do odpo-
wiedniego punktu odzysku surowcéw wtérnych po
zakonczeniu okresu uzytkowania produktu (liczba
cykléw faczeniowych). Urzadzenia nie utylizowac
razem z odpadami domowymi. Nie spala¢ produktu.
W ramach przepiséw dotyczacych odpaddw, na
zadanie, zuzyte urzgdzenia zostang odebrane przez
producenta w przypadku bezptatnej dostawy.

Kontakt

W przypadku zapytan natury technicznej prosimy o
zwrdcenie sie do wiasciwe filii/przedstawicielstwa fir-
my. Adresy zamieszczono w Internecie, informacjami
na temat adreséw stuzy takze firma Elster GmbH.

Zmiany techniczne stuzace postepowi technicznemu
zastrzezone.
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Honeywell

'égmdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

Tel. +49 541 1214-0

Faks +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com
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